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1 Inleiding 

De gemeente Dordrecht bereidt een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Smitsweg’ voor, die 
voorziet in een aanpassing van de verkaveling en mogelijke woningtypes. In voorliggende rapportage 
wordt de toekomstige geluidsbelasting van de te projecteren woningen inzichtelijk gemaakt en 
beoordeeld. De resultaten kunnen worden gebruikt bij de vaststelling van het bestemmingsplan en het 
bijbehorende hogerewaardenbesluit. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Geluidszones 

Zones langs wegen 

Op grond van artikel 74, lid 1 van de Wet geluidhinder (hierna: ‘de wet’) bevindt zich aan weerszijden van 
een weg, vanaf de as van de weg, een geluidszone. Uitgezonderd zijn wegen gelegen binnen een als 
woonerf aangeduid gebied alsmede wegen waarop een maximumsnelheid van 30 km/h geldt. De 
zonebreedte is afhankelijk van de aard van de weg en het aantal rijstroken (zie tabel 2.1).Voorafgaand 
aan de bouw van nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone is 
onderzoek noodzakelijk. 
 

Tabel 2.1 Zonebreedten langs wegen, gemeten vanaf de kant van de weg 

situatie zonebreedte in m 

stedelijk 
1 of 2 rijstro(o)k(en) 200 

3 of meer rijstroken 350 

buitenstedelijk 

1 of 2 rijstro(o)k(en) 250 

3 of 4 rijstroken 400 

5 of meer rijstroken 600 

 
De te projecteren woningen zijn gelegen in de geluidszone van de rijkswegen A16 en N3. Een deel ervan 
bevindt zich tevens in de geluidszone van de nieuwe wijkontsluitingsweg. Gezien de mate van 
afscherming is de geluidsbelasting vanwege laatstgenoemde weg verwaarloosbaar. 
 
Op de binnen het plangebied gelegen wegen geldt een snelheidsregime van 30 km/h. Ofschoon voor de 
geluidsbelasting vanwege deze wegen op grond van de wet dus geen onderzoeksplicht geldt, is deze in 
het kader van een goede ruimtelijke ordening wel in het onderzoek betrokken. Op voorhand kan namelijk 
niet worden uitgesloten dat de betreffende geluidsbelasting relevant bijdraagt aan het akoestisch klimaat. 
 
Zones langs spoorwegen 

Op grond van artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van een spoorweg die 
is aangegeven op de geluidsplafondkaart, vanaf de as van de spoorweg, een geluidszone. De zone-
breedte is afhankelijk van de hoogte van het geluidsproductieplafond op het betrokken referentiepunt. 
Voor de spoorweg Dordrecht-Lage Zwaluwe geldt ter hoogte van de planlocatie een zonebreedte van 
900 m. De te projecteren woningen zijn daarmee gelegen in de geluidszone van deze spoorweg. 
Voorafgaand aan de bouw van nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de 
geluidszone is onderzoek noodzakelijk. 

2.2 Normstelling 

Wegverkeer 

De wet hanteert voor situaties waarin een bouwplan binnen de geluidszone(s) van (een) weg(en) is 
gelegen als uitgangspunt dat de geluidsbelasting van het bouwplan vanwege de weg(en) niet hoger mag 
zijn dan 48 dB. Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het 
vaststellen van een hogere grenswaarde. Op grond van artikel 110a, lid 5 van de wet moet dan 
aannemelijk zijn dat maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot 48 dB 
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onvoldoende doeltreffend zijn of bij toepassing zouden stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
 
De maximaal vast te stellen hogere grenswaarde vanwege een auto(snel)weg is 53 dB.1 Voor nieuw te 
bouwen, nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom is de maximaal vast te stellen 
hogere grenswaarde vanwege een bestaande weg anders dan een auto(snel)weg 63 dB. Bij de 
vaststelling van een hogere grenswaarde dient, voor zover van toepassing, het effect van de samenloop 
van verschillende geluidsbronnen te worden onderzocht. 
 
Ingevolge artikel 110g van de wet mag vóór toetsing aan de grenswaarden een aftrek worden toegepast 
op de berekende geluidsbelasting. Deze aftrek bedraagt voor wegen waarvoor de representatief te achten 
snelheid van lichte motorvoertuigen ten minste 70 km/h is: 

 3 dB bij een geluidsbelasting van 56 dB; 

 4 dB bij een geluidsbelasting van 57 dB; 

 2 dB bij een geluidsbelasting anders dan bovengenoemde waarden. 
 
Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Bij beschouwingen van de samenloop van verschillende 
geluidsbronnen dient te worden uitgegaan van de geluidsbelasting zonder toepassing van de aftrek. 
 
Spoorverkeer 

Het Besluit geluidhinder hanteert voor situaties waarin een bouwplan binnen de geluidszone(s) van (een) 
spoorweg(en) is gelegen als uitgangspunt dat de geluidsbelasting van het bouwplan vanwege de 
spoorweg(en) niet hoger mag zijn dan een nader bepaalde grenswaarde. Voor woningen is deze waarde 
55 dB. Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen 
van een hogere grenswaarde. Op grond van artikel 110a, lid 5 van de wet moet dan aannemelijk zijn dat 
maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot 55 dB onvoldoende doeltreffend zijn 
of bij toepassing zouden stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoers-
kundige, landschappelijke of financiële aard. 
 
De maximaal vast te stellen hogere grenswaarde is 68 dB. Bij de vaststelling van een hogere grens-
waarde dient, voor zover van toepassing, het effect van de samenloop van verschillende geluidsbronnen 
te worden onderzocht. 
 
Geluidsbeleid gemeente Dordrecht 

In het beleidsstuk ‘Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder gemeente Dordrecht’ d.d. 28 juni 2007 
heeft de gemeente Dordrecht de voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan bij het 
vaststellen van een hogere grenswaarde. Uitgangspunt is dat hogere grenswaarden worden vastgesteld 
indien ondanks de betreffende geluidsbelasting sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. De 
gemeente maakt in dit kader een afweging op basis van onder meer de volgende aspecten: 

 woningen dienen in principe een geluidsluwe zijde te hebben, hetgeen inhoudt dat de geluidsbelasting 
van de gevel aan de geluidsluwe zijde lager is dan de grenswaarde. Indien sprake is van meerdere 
bronnen, dient de geluidsbelasting vanwege elke bron onder de grenswaarde te liggen. Op sterk 
geluidsbelaste locaties, waar deze doelstelling moeilijk te realiseren zal zijn, dient de geluidsbelasting 
aan de geluidsluwe zijde ten minste 10 dB lager te zijn dan die aan de hoogst geluidsbelaste zijde; 

 
1 Bij de aanwezigheid van meerdere wegen die zijn opgenomen in het geluidsregister ex artikel 11.25 van de Wet milieubeheer en 
vallen onder dezelfde wegbeheerder, is de geluidsbelasting gelijk aan de geluidsbelasting vanwege alle betreffende wegen tezamen. 
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 voor maximaal één buitenruimte per woning geldt dat deze in beginsel niet is gelegen aan de hoogst 
geluidsbelaste zijde. Waar dit wel het geval is, mag het geluidsniveau in de buitenruimte maximaal 
5 dB hoger zijn dan de geluidsbelasting van de als geluidsluw aangemerkte gevel; 

 elke woning dient in beginsel één slaapkamer te hebben die niet aan de hoogst geluidsbelaste zijde is 
gelegen. Bij voorkeur wordt de helft van de geluidsgevoelige ruimtes of de helft van de oppervlakte van 
alle geluidsgevoelige ruimtes tezamen niet aan de hoogst geluidsbelaste zijde gesitueerd; 

 op sterk geluidsbelaste locaties dient de eerstelijns bebouwing ten opzichte van de bron zodanig te zijn 
gesitueerd dat zij bijdraagt aan de afscherming van het erachter gelegen gebied. De geluidsbelasting 
van de ‘tweede rij’ woningen is waar mogelijk lager dan de grenswaarde. 

 
Het beleid geeft burgemeester en wethouders de mogelijkheid om in geval van ‘fundamentele en 
gemotiveerde bezwaren van stedenbouwkundige, volkshuisvestelijke of milieuhygiënische aard’ bij 
uitzondering te besluiten dat het beleid niet van toepassing is. In dat geval nemen burgemeester en 
wethouders een nadere motivering op bij het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden. 
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3 Uitgangspunten 

3.1 Verkeersgegevens 

Wegverkeer 

De gehanteerde verkeersgegevens voor de rijkswegen A16 en N3 zijn afkomstig uit het geluidsregister ex 
artikel 11.25 van de Wet milieubeheer (geraadpleegd op 26 juni 2019 en laatstelijk gecontroleerd op 8 juni 
2020). In het kader van onderzoeken naar nieuwe situaties in geluidszones is de op basis van deze 
gegevens berekende geluidsemissie te beschouwen als de geluidsemissie in het maatgevende 
toekomstige jaar. 
 
De gemeente Dordrecht heeft een inschatting gemaakt van de toekomstige werkdaggemiddelde 
verkeersintensiteiten op de relevante binnen het plangebied gelegen wegen. Dit overzicht is opgenomen 
in bijlage 1. De betreffende intensiteiten zijn omgerekend naar weekdaggemiddelden op basis van een 
factor 0,92 (afkomstig uit vergelijkbare door ons bureau verrichte onderzoeken). 
 
De gehanteerde verdeling is vergelijkbaar met die op de Laan van Nieuw Groenhove. Deze verdeling is in 
het kader van eerder onderzoek (december 2016) aangeleverd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid. Tabel 3.1 geeft hiervan een overzicht. 
 

Tabel 3.1 Gehanteerde verkeersverdeling op de binnen het plangebied gelegen wegen 

uurintensiteit per periode in % 
verdeling over de voertuigcategorieën in % 

licht middelzwaar zwaar 

07.00–19.00 uur 6,4 99,3 0,5 0,2 

19.00–23.00 uur 4,2 99,6 0,3 0,1 

23.00–07.00 uur 0,8 99,5 0,4 0,1 

 
De binnen het plangebied gelegen wegen hebben/krijgen een elementenverharding (klinkers in 
keperverband). De maximumsnelheid bedraagt 30 km/h. 
 
Spoorverkeer 

De gehanteerde verkeersgegevens voor de spoorweg Dordrecht-Lage Zwaluwe zijn afkomstig uit het 
geluidsregister ex artikel 11.25 van de Wet milieubeheer (geraadpleegd op 27 juni 2019 en laatstelijk 
gecontroleerd op 8 juni 2020). In het kader van onderzoeken naar nieuwe situaties in geluidszones is de 
op basis van deze gegevens berekende geluidsemissie te beschouwen als de geluidsemissie in het 
maatgevende toekomstige jaar. 

3.2 Geluidsbeperkende maatregelen 

Langs het plangebied is of wordt een aantal geluidsbeperkende maatregelen gerealiseerd. In het 
onderzoek is rekening gehouden met de volgende voorzieningen: 

 een ‘heuvellandschap’ langs de spoorweg met een hoogte variërend tussen 8 en 12 m, over een totale 
lengte van circa 900 m; 

 een geluidsscherm met een hoogte van 4,5 m ter plaatse van de opening tussen het heuvellandschap 
en het talud van de N3. Dit scherm loopt met dezelfde hoogte door over het talud tot aan de N3; 
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 een geluidsscherm langs de spoorweg ter plaatse van de opening in het heuvellandschap bij de entree 
van het plangebied, met een lengte van 80 m en een hoogte van 1,5 m ten opzichte van bovenkant 
spoorstaaf;2 

 een geluidsscherm langs de N3 met een lengte van 585 m en een hoogte van 3 m ten opzichte van het 
wegdek.2, 3 

3.3 Rekenmethoden 

De gebruikte overdrachtsmodellen voor weg- en spoorverkeerslawaai zijn in overeenstemming met de 
respectieve Standaardrekenmethoden 2 uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Gerekend is met 
standaard een akoestisch zachte bodem (bodemfactor = 1). Harde bodemgebieden, zoals water en 
wegen, zijn ingevoerd met een bodemfactor van 0, met dien verstande dat conform het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012 voor de A16 en N3 een bodemfactor van 0,5 is gehanteerd ter plaatse van de 
wegvakken die zijn afgewerkt met (tweelaags) ZOAB. 
 
In het bestemmingsplan wordt een maximale bouwhoogte van 11 of 12 meter voorgeschreven en voor de 
eerstelijns bebouwing tevens een minimale bouwhoogte van 9 of 10 m. De berekeningen zijn in eerste 
instantie uitgevoerd op basis van de minimale hoogte van de eerstelijns bebouwing en de maximale 
hoogte van de overige bebouwing. Bij een hoogte van 12 m is gerekend met vier bouwlagen met te 
openen delen, bij de overige hoogten met drie bouwlagen met te openen delen. Waar voor de eerstelijns 
bebouwing een maximale hoogte van 12 m is toegestaan, is een extra berekening gemaakt waarin ook de 
geluidsbelasting van de vierde bouwlaag is vastgesteld. Per bouwlaag is de geluidsbelasting bepaald op 
1,5 m boven vloerniveau. 
 
Ofschoon het geen consequenties heeft voor de gehanteerde rekenwijze, wordt volledigheidshalve 
opgemerkt dat de woningen die binnen het plan worden gerealiseerd uit een begane grond, verdieping en 
zolder zullen bestaan, ongeacht hun hoogte. 
 
Bijlage 2 bevat een overzicht van de rekenmodellen. 
 
 
 

  

 
2 Dit geluidsscherm is (nog) niet opgenomen in het geluidsregister. 
3 In 2016 verlengd in noordelijke richting van 470 tot circa 585 m. 
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4 Resultaten 

4.1 Hoogste geluidsbelastingen 

De rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage 3. De A16 en de N3 worden beoordeeld als één bron (zie 
voetnoot 1 op pagina 3). Omdat bij de betreffende wegen de aftrek ingevolge artikel 110g van de wet 
afhankelijk is van de geluidsbelasting, zijn de resultaten zowel zonder als met aftrek gepresenteerd. 
 
De navolgende beschouwing is gebaseerd op de hoogste berekende geluidsbelastingen (zie toelichting in 
paragraaf 3.3). 
 
Vanwege de A16 en de N3 wordt ter plaatse van alle te projecteren woningen de grenswaarde over-
schreden. 40 woningen ondervinden op de vierde bouwlaag een geluidsbelasting van meer dan 53 dB. Bij 
9 van deze 40 woningen geldt dit voor twee gevels, bij 1 woning voor 3 gevels. 10 andere woningen, die 
het dichtst bij de N3 zijn gelegen, ondervinden op de derde bouwlaag een geluidsbelasting van meer dan 
53 dB. Bij 1 van deze 10 woningen geldt dit voor twee gevels. Figuur 4.1 laat zien waar alle genoemde 
gevels zich bevinden. Hierna wordt ervan uitgegaan dat de betreffende gevels zonder te openen delen 
(‘doof’) zullen worden uitgevoerd en derhalve zijn uitgezonderd van toetsing aan de wettelijke grens-
waarden. De hoogste geluidsbelasting vanwege de A16 en de N3 bedraagt dan 53 dB. 
 

 

Figuur 4.1 Zonder te openen delen uit te voeren gevels (paarse lijnstukken: derde bouwlaag, rode lijnstukken: vierde bouwlaag) 
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Vanwege de spoorweg wordt ter plaatse van 12 te projecteren woningen de grenswaarde overschreden. 
De hoogste geluidsbelasting bedraagt 59 dB. 
 
De geluidsbelasting vanwege alle binnenplanse wegen tezamen is ten hoogste 51 dB. Bijlage 3 laat zien 
dat de betreffende wegen op veruit de meeste rekenposities (zeer) beperkt bijdragen aan de totale 
geluidsbelasting. De grootste bijdrage doet zich voor ter plaatse van de onderste bouwlagen van de 
woningen die zich direct langs deze wegen bevinden. De betreffende gevels profiteren ook het meest van 
de in paragraaf 3.2 beschreven geluidsbeperkende maatregelen. Uit het oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening is de geluidsbelasting vanwege de binnenplanse wegen derhalve zonder meer 
aanvaardbaar. 

4.2 Afweging aanvullende maatregelen 

Voor verdere reductie van de geluidsbelasting is een aantal bron- en overdrachtsmaatregelen beschouwd. 

 De geluidsbelasting vanwege de N3 wordt met circa 3 dB gereduceerd indien tweelaags ZOAB wordt 
aangebracht in plaats van het huidige eenlaags ZOAB. Rijkswaterstaat zal deze maatregel treffen in 
het kader van groot onderhoud aan de N3 (gepland tussen augustus 2020 en oktober 2021). Omdat de 
nieuwe verharding niet is/wordt verwerkt in het geluidsregister, is hiermee in voorliggend onderzoek 
geen rekening gehouden. De berekende geluidsbelastingen vallen daarom hoger uit dan het geval zou 
zijn indien werd uitgegaan van de feitelijk te realiseren situatie. 

 De opening in het heuvellandschap ter plaatse van de entree van het plangebied is nadelig voor de 
geluidsbelasting van de woningen. In verband met de spoorweg is dit ondervangen door middel van 
het in paragraaf 3.2 beschreven geluidsscherm. Verder kunnen de gevolgen van de opening niet 
noemenswaardig worden verminderd, bijvoorbeeld door het aanbrengen van extra geluidsschermen in 
de taluds van de grondlichamen aan weerszijden van de entree. Gelet op zijn specifieke lay-out is het 
ophogen van het heuvellandschap binnen de beschikbare ruimte niet mogelijk. 

 Het verlengen van het scherm langs de N3 in westelijke richting zal een gunstig effect hebben op de 
geluidsbelasting van de woningen. Daartoe is het echter noodzakelijk dat op het viaduct en over de 
spoorweg heen wordt gebouwd. Dit is niet alleen onwenselijk, maar ook is het kunstwerk hierop niet 
berekend. Het bestaande scherm ophogen dan wel volledig vervangen door een hogere variant zal, 
gezien het hoogteverschil tussen de N3 en het plangebied, een verhoudingsgewijs beperkte extra 
afname van de geluidsbelasting tot gevolg hebben. Daarmee is deze maatregel financieel ondoelmatig. 

 Het hoger uitvoeren van het geluidsscherm ter plaatse van de opening tussen het heuvellandschap en 
het talud van de N3 zal enig effect hebben op de geluidsbelasting van de woningen. Ook hier geldt 
echter dat de daarmee te behalen extra geluidsreductie niet in redelijke verhouding staat tot de 
benodigde hoogte. Daarnaast ontleent dit scherm een belangrijk deel van zijn effectiviteit aan het feit 
dat het met dezelfde hoogte doorloopt over het talud van de N3. Uit landschappelijke overwegingen ligt 
een hogere uitvoering dan niet voor de hand. Tot slot zou een dergelijk scherm stuiten op technische 
belemmeringen, omdat het wordt aangebracht over het tracé van een hoofdwaterleiding en daarom 
relatief licht moet zijn. 

 
Geconstateerd wordt dat aanvullende maatregelen niet of nauwelijks effect hebben dan wel stuiten op 
bezwaren van verkeerskundige, landschappelijke en/of financiële aard. 

4.3 Geluidsluwe zijde 

Zoals in paragraaf 3.3 is aangegeven, beschikken de woningen die binnen het plan worden gerealiseerd 
over één verdieping met slaapkamers en een zolder. Dat betekent dat in de meeste gevallen alleen op de 
onderste twee bouwlagen personen zullen verblijven. In overleg met de gemeente is daarom besloten de 
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aanwezigheid van een geluidsluwe zijde te beoordelen op basis van de geluidsbelasting van de betref-
fende twee bouwlagen. 
 
Van de woningen waarvan de geluidsbelasting vanwege de A16 en de N3 de grenswaarde overschrijdt, 
beschikken er 76 over ten minste één gevel met een geluidsbelasting die niet hoger is dan 48 dB. De 
woningen zonder geluidsluwe zijde zijn weergegeven in figuur 4.2, met dien verstande dat de betreffende 
woningen op de begane grond wél beschikken over ten minste één gevel waar de geluidsbelasting niet 
hoger is dan 48 dB. 
 

 

Figuur 4.2 Overzicht van woningen zonder geluidsluwe zijde (oranje gekleurd) 

 
Bij verreweg de meeste van de 23 woningen zonder geluidsluwe zijde (15 stuks) is de geluidsbelasting 
van de laagst geluidsbelaste zijde(n) maximaal 49 dB. De geluidsbelasting vanwege de spoorweg is ter 
plaatse van de als geluidsluw aan te merken zijde(n) niet hoger dan 55 dB. Ook de overige 8 woningen 
waarop de grenswaarde vanwege spoorverkeer wordt overschreden, beschikken over ten minste één 
gevel met een geluidsbelasting die niet hoger is dan 55 dB. 
 
Om ervoor te zorgen dat ook de in figuur 4.2 weergegeven woningen op de eerste verdieping beschikken 
over een gevel waarvan de geluidsbelasting ter plaatse van te openen delen niet hoger is dan de van 
toepassing zijnde grenswaarden, is AM voornemens maatregelen aan de woningen te treffen. Het meest 
voor de hand ligt de toepassing van transparante gevelschermen in combinatie met één of meerdere 
geluidsabsorberende cassette(s). Informatie van leverancier Metaglas laat zien dat met de soberste 
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uitvoering van deze constructie de geluidsbelasting met 4 à 5 dB wordt gereduceerd. Dat betekent dat met 
deze maatregel ook ter plaatse van de hoogst geluidsbelaste gevels kan worden voldaan aan de criteria 
voor geluidsluwheid. 

4.4 Cumulatie 

Beoordeeld volgens het gemeentelijke beleid vallen de ontheffingsgevallen in de geluidsklasse ‘onrustig’ 
vanwege wegverkeerslawaai. Vanwege spoorverkeerslawaai vallen er 11 in de geluidsklasse ‘onrustig’ en 
1 in de geluidsklasse ‘zeer onrustig’. Het beleid schrijft voor dat alleen bij laatstgenoemde woning de 
geluidsbelastingen per bronsoort worden gecumuleerd; in de overige gevallen is geen inzicht in de 
gecumuleerde geluidsbelasting vereist. 
 
Cumulatie per bronsoort heeft hier reeds plaatsgevonden (zie voetnoot 1 op pagina 3), zodat we ons in 
hoofdstuk 5 beperken tot het overzicht van de vast te stellen hogere grenswaarden. In dat hoofdstuk wordt 
tevens aandacht besteed aan de voorwaarde dat bij ontheffingsgevallen in de geluidsklasse ‘zeer 
onrustig’ de eerstelijns bebouwing ten opzichte van de bron zodanig dient te zijn gesitueerd dat zij 
bijdraagt aan de afscherming van het erachter liggende gebied. 
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5 Advies 

Ter plaatse van de te projecteren woningen wordt/worden de wettelijke grenswaarde(n) voor weg- en/of 
spoorverkeerslawaai overschreden. In verband hiermee dient de gemeente Dordrecht te worden verzocht 
om vaststelling van hogere grenswaarden. 
 
In tabel 5.1 zijn de vast te stellen hogere grenswaarden per geluidsbron opgenomen. Deze ontheffingen 
zijn gebaseerd op de aanname dat een aantal gevels wordt uitgevoerd zonder te openen delen (zie figuur 
4.1). 
 

Tabel 5.1 Vast te stellen hogere grenswaarden 

hogere grenswaarde in dB 

A16 en N3 spoorweg aantal woningen 

52 -- 1 

53 56 7 

53 57 3 

53 58 1 

53 59 1 

53 -- 86 

totalen 

99 12 99 

 
Het verzoek om hogere grenswaarden kan als volgt worden gemotiveerd: 

 de geluidsbelasting van de woningen wordt aanzienlijk beperkt door een combinatie van afschermende 
maatregelen. Het aanbrengen van extra voorzieningen heeft weinig of geen effect of stuit op bezwaren 
van verkeerskundige, landschappelijke en/of financiële aard; 

 elke woning heeft ten minste één gevel op de begane grond (en ten minste één buitenruimte) waar de 
geluidsbelasting niet hoger is dan de van toepassing zijnde grenswaarden; 

 elke woning heeft op de eerste verdieping ten minste één gevel waarvan de geluidsbelasting ter 
plaatse van te openen delen niet hoger is dan de van toepassing zijnde grenswaarden. Daartoe zijn bij 
23 woningen maatregelen op gebouwniveau noodzakelijk, bijvoorbeeld in de vorm van gevelschermen. 
De betreffende woningen zijn weergegeven in figuur 4.2; 

 voor elke woning geldt dat minimaal de helft van de slaapkamers (afgerond naar boven) is gelegen 
achter een gevel waarvan de geluidsbelasting ter plaatse van te openen delen niet hoger is dan de van 
toepassing zijnde grenswaarden.4 Daartoe dienen de onder het vorige punt genoemde maatregelen in 
ieder geval te worden aangebracht ter plaatse van het bedoelde aantal slaapkamers; 

 de woning die valt in de geluidsklasse ‘zeer onrustig’ is zodanig gesitueerd dat hij bijdraagt aan de 
afscherming van het erachter liggende gebied. 

 
Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen zal worden onderzocht of 
de gevels voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de geluidwering. 
 
 

 
4 Dit is een door de gemeente opgelegde aanscherping van de voorwaarden die het beleid stelt aan de woningindeling. 
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Royal HaskoningDHV
Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Bijlage 2
Overzicht rekenmodel

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [BF8898-101 - eerste model] , Geomilieu V3.11

  

  

0 m

  

500 m

schaal = 1 : 12000



    

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

011

012

013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047
048
049

050051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079080

081082

083

084

085

086

087

088

089090

091092

093
094

095

096
097

098

099100

101 102

103104

105
106107

108109
110 111112

113 114

115116

117118

119 120

121122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138139

141

142

143

144

145
146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165
166

167
168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185
186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206
207

208
209

210

211

212
213

214

215216

217
218

219220

221222

223
224

225226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251
252

253
254

255
256

257
258

140

Royal HaskoningDHV
Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Bijlage 2
Overzicht rekenmodel (detail)

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [BF8898-101 - eerste model] , Geomilieu V3.11
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [BF8898-101 - eerste model] , Geomilieu V3.11
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Bijlage 2Royal HaskoningDHV
Invoergegevens wegvakkenBouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H M-1 Hdef. Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A))

01 Buitenplaats      0,00     10,00 Eigen waarde   0,75 Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30  30  30
02 Buitenplaats      0,00     10,00 Eigen waarde   0,75 Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30  30  30
03 Heerenhuis      0,00     10,00 Eigen waarde   0,75 Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30  30  30
04 Molenzigt      0,00     10,00 Eigen waarde   0,75 Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30  30  30
05 Molenzigt      0,00     10,00 Eigen waarde   0,75 Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30  30  30

06 Molenzigt      0,00     10,00 Eigen waarde   0,75 Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30  30  30
521 N3      0,00     15,19 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
8648 N3      0,00     12,89 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
8828 N3      0,00     10,00 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
8892 N3      0,00     11,56 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85

11162 N3      0,00     11,92 Relatief   0,75 ZOAB  80  80  80  80  80  80  75  75
12248 N3      0,00     10,09 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
12660 N3      0,00     11,66 Relatief   0,75 ZOAB  80  80  80  80  80  80  75  75
15680 N3      0,00     10,08 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
17098 N3      0,00     12,78 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85

19165 N3      0,00     11,66 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
19350 N3      0,00     12,81 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
19786 N3      0,00     12,32 Relatief   0,75 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  75  75
20352 N3      0,00     10,47 Relatief   0,75 Referentiewegdek  65  65  65  65  65  65  65  65
22717 N3      0,00     11,65 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85

23286 N3      0,00     12,60 Relatief   0,75 ZOAB  80  80  80  80  80  80  75  75
24662 N3      0,00     11,84 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
27891 N3      0,00     11,70 Relatief   0,75 ZOAB  65  65  65  65  65  65  65  65
28141 A16      0,00      9,56 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
28142 A16      0,00     10,00 Relatief   0,75 ZOAB  80  80  80  80  80  80  75  75

28143 A16      0,00      9,90 Relatief   0,75 ZOAB  80  80  80  80  80  80  75  75
28144 A16      0,00     11,01 Relatief   0,75 ZOAB  80  80  80  80  80  80  75  75
28632 N3      0,00     10,00 Relatief   0,75 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50
29572 A16      0,00     11,78 Relatief   0,75 ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90
29573 A16      0,00     17,00 Relatief   0,75 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50

29784 N3      0,00     10,00 Relatief   0,75 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50
33885 A16      0,00     10,00 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
33886 A16      0,00     10,00 Relatief   0,75 Tweelaags ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
33887 A16      0,00     10,00 Relatief   0,75 Tweelaags ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
34606 A16      0,00     10,00 Relatief   0,75 ZOAB  80  80  80  80  80  80  75  75

35287 A16      0,00     17,00 Relatief   0,75 SMA-NL5  50  50  50  50  50  50  50  50
35288 A16      0,00     10,00 Relatief   0,75 SMA-NL5  80  80  80  80  80  80  75  75
36667 A16      0,00     12,01 Relatief   0,75 Referentiewegdek  65  65  65  65  65  65  65  65
36681 A16      0,00     10,46 Eigen waarde   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
36684 A16      0,00     10,50 Eigen waarde   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85

36900 N3      0,00     18,60 Eigen waarde   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
36901 N3      0,00     18,75 Eigen waarde   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
36902 A16      0,00     11,77 Relatief   0,75 ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90
37316 N3      0,00     11,31 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
37739 A16      0,00      9,57 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85

37740 A16      0,00     10,27 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
38126 N3      0,00     16,00 Eigen waarde   0,75 Referentiewegdek 100 100 100  90  90  90  85  85
38127 A16      0,00     10,00 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
38128 A16      0,00     10,01 Relatief   0,75 ZOAB  80  80  80  80  80  80  75  75
38129 A16      0,00     10,00 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85

38194 N3      0,00     12,99 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
38196 A16      0,00     16,00 Eigen waarde   0,75 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  75  75
38395 N3      0,00     12,91 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
38509 N3      0,00     16,00 Eigen waarde   0,75 Referentiewegdek 100 100 100  90  90  90  85  85
38510 N3      0,00     16,00 Eigen waarde   0,75 Referentiewegdek 100 100 100  90  90  90  85  85

38511 N3      0,00     18,60 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
38526 A16      0,00     16,00 Relatief   0,75 SMA-NL5  50  50  50  50  50  50  50  50
38527 A16      0,00     15,79 Relatief   0,75 SMA-NL5  65  65  65  65  65  65  65  65
38528 A16      0,00     11,99 Relatief   0,75 SMA-NL5  80  80  80  80  80  80  75  75
38529 A16      0,00     10,00 Relatief   0,75 SMA-NL5  65  65  65  65  65  65  65  65

38591 N3      0,00     12,95 Eigen waarde   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
38593 N3      0,00     18,60 Eigen waarde   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
39087 N3      0,00     11,00 Relatief   0,75 Referentiewegdek  65  65  65  65  65  65  65  65
39267 N3      0,00     18,49 Eigen waarde   0,75 Tweelaags ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
39268 N3      0,00     17,60 Relatief   0,75 Dunne deklagen A 100 100 100  90  90  90  85  85

39269 A16      0,00     10,00 Relatief   0,75 ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
39479 A16      0,00     10,00 Relatief   0,75 Tweelaags ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
39480 A16      0,00     13,98 Relatief   0,75 Tweelaags ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
39481 A16      0,00     13,99 Relatief   0,75 Tweelaags ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
39482 N3      0,00     17,31 Eigen waarde   0,75 Tweelaags ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85

39483 A16      0,00     10,00 Relatief   0,75 Tweelaags ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
39484 A16      0,00     10,00 Relatief   0,75 Tweelaags ZOAB  80  80  80  80  80  80  75  75
39485 A16      0,00      9,99 Relatief   0,75 Tweelaags ZOAB  80  80  80  80  80  80  75  75
39486 A16      0,00      9,95 Relatief   0,75 Tweelaags ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
39487 A16      0,00     10,00 Relatief   0,75 Tweelaags ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85

39853 A16      0,00     10,00 Relatief   0,75 Tweelaags ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
39854 A16      0,00     14,00 Eigen waarde   0,75 Tweelaags ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90
39855 A16      0,00     14,00 Eigen waarde   0,75 Tweelaags ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90
40076 A16      0,00      9,96 Relatief   0,75 Tweelaags ZOAB 100 100 100  90  90  90  85  85
40384 A16      0,00     11,77 Eigen waarde   0,75 Tweelaags ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90

40385 A16      0,00     11,78 Eigen waarde   0,75 Tweelaags ZOAB 115 115 115 100 100 100  90  90
40616 N3      0,00     17,00 Eigen waarde   0,75 Referentiewegdek 100 100 100  90  90  90  85  85
40617 N3      0,00     17,00 Relatief   0,75 Referentiewegdek 100 100 100  90  90  90  85  85
40618 N3      0,00     17,25 Relatief   0,75 Referentiewegdek 100 100 100  90  90  90  85  85
40619 A16      0,00      9,95 Relatief   0,75 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  75  75

40800 A16      0,00     15,97 Relatief   0,75 Referentiewegdek  65  65  65  65  65  65  65  65
40801 A16      0,00     14,88 Relatief   0,75 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50
40802 A16      0,00     14,47 Relatief   0,75 Referentiewegdek  65  65  65  65  65  65  65  65
40803 A16      0,00     13,90 Relatief   0,75 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50
40804 A16      0,00     17,00 Relatief   0,75 Referentiewegdek  65  65  65  65  65  65  65  65

2-7-2019 20:07:26Geomilieu V3.11



Bijlage 2Royal HaskoningDHV
Invoergegevens wegvakkenBouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(N)) Totaal aantal LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

01  30    920,00     58,47     38,49      7,32      0,29      0,12      0,03      0,12      0,04      0,01   97,79   95,79   88,63
02  30    460,00     29,23     19,24      3,66      0,15      0,06      0,01      0,06      0,02 --   94,78   92,78   85,62
03  30    735,00     46,71     30,75      5,85      0,24      0,09      0,02      0,09      0,03      0,01   96,81   94,82   87,66
04  30   3865,00    245,63    161,68     30,77      1,24      0,49      0,12      0,49      0,16      0,03  104,02  102,03   94,87
05  30   3310,00    210,36    138,46     26,35      1,06      0,42      0,11      0,42      0,14      0,03  103,35  101,35   94,19

06  30   2760,00    175,40    115,46     21,97      0,88      0,35      0,09      0,35      0,12      0,02  102,56  100,56   93,41
521  85  12843,80    688,72    372,03    122,12     77,04     16,01     12,55     64,84     20,11     20,83  116,66  113,37  109,64
8648  85  20144,96   1162,50    593,50    232,50     70,83     13,75     13,00     59,33     17,75     21,13  118,37  115,09  111,68
8828  85  11342,72    605,26    311,82    112,72     68,42     10,75     13,93     58,41     15,58     23,98  116,12  112,52  109,64
8892  85  11342,72    605,26    311,82    112,72     68,42     10,75     13,93     58,41     15,58     23,98  116,12  112,52  109,64

11162  75   7732,60    487,44    272,21     88,37      2,41      0,79      0,39      3,23      1,51      0,94  112,71  110,16  105,34
12248  85  12843,80    688,72    372,03    122,12     77,04     16,01     12,55     64,84     20,11     20,83  116,66  113,37  109,64
12660  75   7732,60    487,44    272,21     88,37      2,41      0,79      0,39      3,23      1,51      0,94  112,71  110,16  105,34
15680  85  11342,72    605,26    311,82    112,72     68,42     10,75     13,93     58,41     15,58     23,98  116,12  112,52  109,64
17098  85  20144,96   1162,50    593,50    232,50     70,83     13,75     13,00     59,33     17,75     21,13  118,37  115,09  111,68

19165  85  12843,80    688,72    372,03    122,12     77,04     16,01     12,55     64,84     20,11     20,83  116,66  113,37  109,64
19350  85  11342,72    605,26    311,82    112,72     68,42     10,75     13,93     58,41     15,58     23,98  116,12  112,52  109,64
19786  75   7732,60    487,44    272,21     88,37      2,41      0,79      0,39      3,23      1,51      0,94  112,76  110,19  105,40
20352  65   8674,44    545,58    279,14    116,33      2,19      0,54      0,33      3,13      1,41      0,75  113,47  110,53  106,76
22717  85  20426,92   1162,08    640,50    210,88     83,58     17,50     13,75     66,08     21,75     21,25  118,47  115,47  111,37

23286  75   8674,44    545,58    279,14    116,33      2,19      0,54      0,33      3,13      1,41      0,75  113,19  110,25  106,47
24662  85  12843,80    688,72    372,03    122,12     77,04     16,01     12,55     64,84     20,11     20,83  116,66  113,37  109,64
27891  65   8674,44    545,58    279,14    116,33      2,19      0,54      0,33      3,13      1,41      0,75  113,08  110,14  106,36
28141  85   9627,08    411,42    223,25     88,37     91,88     23,52     22,20    108,46     42,38     30,60  114,36  110,90  108,17
28142  75   4573,32    182,61     98,94     39,18     49,75     12,72     12,01     58,74     22,89     16,55  110,44  106,80  104,34

28143  75  14567,60    752,54    407,55    162,05     77,61     19,82     18,80     91,62     35,70     25,91  114,72  111,51  108,40
28144  75  14567,60    752,54    407,55    162,05     77,61     19,82     18,80     91,62     35,70     25,91  114,72  111,51  108,40
28632  50   8674,44    545,58    279,14    116,33      2,19      0,54      0,33      3,13      1,41      0,75  111,28  108,32  104,57
29572  90  62002,68   3201,37   1693,46    847,77    249,30     67,87     75,21    384,67    139,34    124,01  124,03  120,85  118,47
29573  50   9356,36    373,10    201,58     79,83    102,33     25,91     24,63    120,57     46,66     34,01  114,06  110,01  108,15

29784  50   7732,60    487,44    272,21     88,37      2,41      0,79      0,39      3,23      1,51      0,94  110,83  108,24  103,52
33885  85  54910,76   2804,47   1698,65    764,02    203,04     61,71     64,59    321,22    128,38     97,77  122,75  120,11  117,25
33886  85  52761,72   2748,84   1591,70    577,69    219,72     58,34     54,11    338,76    156,19     99,32  119,95  117,17  113,59
33887  85  54910,76   2804,47   1698,65    764,02    203,04     61,71     64,59    321,22    128,38     97,77  119,94  117,25  114,45
34606  75   4573,32    182,61     98,94     39,18     49,75     12,72     12,01     58,74     22,89     16,55  110,44  106,80  104,34

35287  50  22703,04   1286,10    693,93    276,33     67,98     17,22     16,43     80,18     30,95     22,68  114,54  111,09  108,34
35288  75  22703,04   1286,10    693,93    276,33     67,98     17,22     16,43     80,18     30,95     22,68  115,42  112,18  109,10
36667  65  10863,36    571,69    309,54    122,67     53,07     13,55     12,80     62,62     24,39     17,64  114,53  111,12  108,30
36681  85   7989,20    503,00    272,84    107,73 -- -- -- -- -- --  112,46  109,80  105,77
36684  85  12754,72    503,00    272,84    107,73    141,76     36,24     34,14    167,40     65,30     47,04  115,74  112,16  109,59

36900  85  20144,96   1162,50    593,50    232,50     70,83     13,75     13,00     59,33     17,75     21,13  118,37  115,09  111,68
36901  85  20426,92   1162,08    640,50    210,88     83,58     17,50     13,75     66,08     21,75     21,25  118,47  115,47  111,37
36902  90  58997,64   3085,07   1674,48    613,73    263,57     68,03     61,27    398,33    178,03    118,98  123,96  120,97  117,40
37316  85  11342,72    605,26    311,82    112,72     68,42     10,75     13,93     58,41     15,58     23,98  116,12  112,52  109,64
37739  85   6537,00    411,42    223,25     88,37 -- -- -- -- -- --  111,59  108,93  104,91

37740  85  12754,72    503,00    272,84    107,73    141,76     36,24     34,14    167,40     65,30     47,04  115,74  112,16  109,59
38126  85  25997,64   1344,29    770,46    241,80    203,63     45,51     35,86    123,71     39,43     36,90  119,13  115,91  112,12
38127  85   1602,04     70,56     38,29     15,17     14,29      3,66      3,46     16,88      6,59      4,76  106,51  103,09  100,30
38128  75  10863,36    571,69    309,54    122,67     53,07     13,55     12,80     62,62     24,39     17,64  113,38  110,21  107,02
38129  85  12465,84    641,99    348,03    138,18     67,28     17,20     16,30     79,51     30,99     22,47  115,04  111,90  108,68

38194  85  20426,92   1162,08    640,50    210,88     83,58     17,50     13,75     66,08     21,75     21,25  118,47  115,47  111,37
38196  75  14567,60    752,54    407,55    162,05     77,61     19,82     18,80     91,62     35,70     25,91  115,22  111,88  108,97
38395  85  20426,92   1162,08    640,50    210,88     83,58     17,50     13,75     66,08     21,75     21,25  118,47  115,47  111,37
38509  85  28726,68   1488,44    854,29    267,94    223,03     50,12     39,22    134,96     43,11     40,27  119,55  116,35  112,55
38510  85  25997,64   1344,29    770,46    241,80    203,63     45,51     35,86    123,71     39,43     36,90  119,13  115,91  112,12

38511  85  20426,92   1162,08    640,50    210,88     83,58     17,50     13,75     66,08     21,75     21,25  118,47  115,47  111,37
38526  50   4573,32    182,61     98,94     39,18     49,75     12,72     12,01     58,74     22,89     16,55  110,65  106,52  104,78
38527  65   4573,32    182,61     98,94     39,18     49,75     12,72     12,01     58,74     22,89     16,55  111,83  107,79  105,92
38528  75   4573,32    182,61     98,94     39,18     49,75     12,72     12,01     58,74     22,89     16,55  110,73  106,77  104,78
38529  65  22703,04   1286,10    693,93    276,33     67,98     17,22     16,43     80,18     30,95     22,68  116,13  112,80  109,87

38591  85  20144,96   1162,50    593,50    232,50     70,83     13,75     13,00     59,33     17,75     21,13  118,37  115,09  111,68
38593  85  20144,96   1162,50    593,50    232,50     70,83     13,75     13,00     59,33     17,75     21,13  118,37  115,09  111,68
39087  65   7732,60    487,44    272,21     88,37      2,41      0,79      0,39      3,23      1,51      0,94  113,01  110,44  105,67
39267  85  34259,40   1927,56   1101,17    345,10    167,49     38,06     29,22    100,10     31,97     29,78  116,36  113,43  109,17
39268  85  34259,40   1927,56   1101,17    345,10    167,49     38,06     29,22    100,10     31,97     29,78  117,19  113,97  110,16

39269  85  52761,72   2748,84   1591,70    577,69    219,72     58,34     54,11    338,76    156,19     99,32  122,75  120,01  116,37
39479  85  30258,52   1398,89    754,34    300,73    239,68     60,58     57,97    282,50    109,08     80,01  116,44  113,00  110,21
39480  85  32528,76   2049,81   1104,32    439,22 -- -- -- -- -- --  115,61  112,92  108,92
39481  85  42835,48   2049,81   1104,32    439,22    307,07     77,62     74,03    361,90    139,71    102,19  117,85  114,47  111,58
39482  85  34746,44   1950,29   1115,51    349,02    172,77     39,32     30,12    103,30     33,02     30,70  116,43  113,49  109,24

39483  85  22209,88   1398,89    754,34    300,73 -- -- -- -- -- --  113,95  111,27  107,28
39484  75  22703,04   1286,10    693,93    276,33     67,98     17,22     16,43     80,18     30,95     22,68  113,10  110,04  106,67
39485  75   9356,36    373,10    201,58     79,83    102,33     25,91     24,63    120,57     46,66     34,01  110,65  106,88  104,57
39486  85  25351,36   1597,32    863,04    341,42 -- -- -- -- -- --  114,53  111,85  107,83
39487  85  31169,68   1442,79    777,80    310,18    246,00     62,09     59,52    290,13    111,91     82,23  116,56  113,12  110,34

39853  85  22906,12   1442,79    777,80    310,18 -- -- -- -- -- --  114,09  111,40  107,41
39854  90  22906,12   1442,79    777,80    310,18 -- -- -- -- -- --  115,10  112,42  108,43
39855  90  31169,68   1442,79    777,80    310,18    246,00     62,09     59,52    290,13    111,91     82,23  117,33  113,94  111,07
40076  85  36434,12   1597,32    863,04    341,42    330,35     83,70     79,43    389,06    150,54    109,68  117,39  113,87  111,19
40384  90  42835,48   2049,81   1104,32    439,22    307,07     77,62     74,03    361,90    139,71    102,19  118,63  115,31  112,33

40385  90  32528,76   2049,81   1104,32    439,22 -- -- -- -- -- --  116,63  113,94  109,94
40616  85  28726,68   1488,44    854,29    267,94    223,03     50,12     39,22    134,96     43,11     40,27  119,55  116,35  112,55
40617  85  34746,44   1950,29   1115,51    349,02    172,77     39,32     30,12    103,30     33,02     30,70  120,11  117,17  112,94
40618  85  34259,40   1927,56   1101,17    345,10    167,49     38,06     29,22    100,10     31,97     29,78  120,04  117,11  112,87
40619  75   9356,36    373,10    201,58     79,83    102,33     25,91     24,63    120,57     46,66     34,01  114,39  110,57  108,35

40800  65  14567,60    752,54    407,55    162,05     77,61     19,82     18,80     91,62     35,70     25,91  115,92  112,48  109,74
40801  50  14567,60    752,54    407,55    162,05     77,61     19,82     18,80     91,62     35,70     25,91  114,33  110,74  108,22
40802  65  14567,60    752,54    407,55    162,05     77,61     19,82     18,80     91,62     35,70     25,91  115,92  112,48  109,74
40803  50  10863,36    571,69    309,54    122,67     53,07     13,55     12,80     62,62     24,39     17,64  112,90  109,36  106,75
40804  65   9356,36    373,10    201,58     79,83    102,33     25,91     24,63    120,57     46,66     34,01  115,36  111,44  109,39
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Bijlage 2Royal HaskoningDHV
Invoergegevens spoorwegvakkenBouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. M-1 Hdef. Hbron bb m Trein 1 Profiel1 Aantal(D) 1 Aantal(A) 1 Aantal(N) 1 V(D) 1 V(A) 1 V(N) 1 Trein 2 Profiel2 Aantal(D) 2 Aantal(A) 2

5606 23589413 - 23612000     13,37 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 23701636 - 23712000     13,34 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 23910926 - 23912000     13,30 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24002223 - 24012000     12,49 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24106342 - 24112000     12,20 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24166909 - 24186000     11,92 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24241095 - 24271000     11,63 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24276385 - 24312000     11,29 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24355782 - 24412000     11,13 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24465167 - 24500000     10,75 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24500000 - 24502000     10,61 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24610971 - 24612000     10,61 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24668051 - 24712000 - brug     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24668051 - 24712000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24668051 - 24712000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24712000 - 24771000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24801723 - 24812000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24895188 - 24912000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24927184 - 24971000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 24971000 - 25012000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25084372 - 25112000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25126313 - 25171000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25211873 - 25212000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25275000 - 25312000 - brug     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25275000 - 25312000 - brug     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25275000 - 25312000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25275000 - 25312000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25275000 - 25312000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25314025 - 25325000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25337813 - 25371000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  137  137  137 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25371000 - 25412000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  137  137  137 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25412000 - 25425000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  137  137  137 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25461302 - 25512000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  136  136  136 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25512000 - 25525000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  136  136  136 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25535866 - 25571000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  134  134  134 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25603795 - 25612000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  134  134  134 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25612000 - 25625000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  134  134  134 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5606 25705337 - 25712000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  133  133  133 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5609 25219000 - 25247000 - brug     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Stoppend    1,040    0,760    0,280  140  140  140 MAT'64-V Doorgaand    0,040    0,600

5609 25219000 - 25247000 - brug     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Stoppend    1,040    0,760    0,280  140  140  140 MAT'64-V Doorgaand    0,040    0,600

5609 25219000 - 25247000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Stoppend    1,040    0,760    0,280  140  140  140 MAT'64-V Doorgaand    0,040    0,600

5609 25219000 - 25247000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Stoppend    1,040    0,760    0,280  140  140  140 MAT'64-V Doorgaand    0,040    0,600

5609 25319332 - 25347000 - brug     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Stoppend    1,040    0,760    0,280 -139 -139 -139 MAT'64-V Doorgaand    0,040    0,600

5609 25319332 - 25347000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Stoppend    1,040    0,760    0,280 -139 -139 -139 MAT'64-V Doorgaand    0,040    0,600

5609 25319332 - 25347000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Stoppend    1,040    0,760    0,280 -139 -139 -139 MAT'64-V Doorgaand    0,040    0,600

5609 25386946 - 25447000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Stoppend    1,040    0,760    0,280 -138 -138 -138 MAT'64-V Doorgaand    0,040    0,600

5609 25447000 - 25547000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Stoppend    1,040    0,760    0,280 -135 -135 -135 MAT'64-V Doorgaand    0,040    0,600

5609 25635686 - 25647000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Stoppend    1,040    0,760    0,280 -131 -131 -131 MAT'64-V Doorgaand    0,040    0,600

5609 25703705 - 25747000     10,60 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Stoppend    1,040    0,760    0,280 -124 -124 -124 MAT'64-V Doorgaand    0,040    0,600

5606 22845853 - 22871000     13,43 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Doorgaand    0,080    0,000    0,000  140  140  140 MAT'64-T Stoppend    1,000    0,680

5609 25219000 - 25247000     13,43 Absoluut   0,20 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf MAT'64-T Stoppend    1,040    0,760    0,280  140  140  140 MAT'64-V Doorgaand    0,040    0,600
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Bijlage 2Royal HaskoningDHV
Invoergegevens spoorwegvakkenBouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(N) 2 V(D) 2 V(A) 2 V(N) 2 Trein 3 Profiel3 Aantal(D) 3 Aantal(A) 3 Aantal(N) 3 V(D) 3 V(A) 3 V(N) 3 Trein 4 Profiel4 Aantal(D) 4 Aantal(A) 4 Aantal(N) 4 V(D) 4 V(A) 4 V(N) 4 Trein 5 Profiel5 Aantal(D) 5

5606    0,320  140  140  140 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  140  140  140 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  138  138  138 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  138  138  138 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  137  137  137 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  137  137  137 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  136  136  136 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  136  136  136 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  134  134  134 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  134  134  134 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  133  133  133 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  133  133  133 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  132  132  132 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  132  132  132 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  132  132  132 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  132  132  132 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  130  130  130 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  130  130  130 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  129  129  129 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  129  129  129 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  129  129  129 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  129  129  129 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  127  127  127 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  127  127  127 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  125  125  125 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  125  125  125 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  125  125  125 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  125  125  125 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  125  125  125 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  125  125  125 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  123  123  123 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  123  123  123 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  123  123  123 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  123  123  123 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  121  121  121 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  121  121  121 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  119  119  119 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  119  119  119 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  119  119  119 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  119  119  119 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  117  117  117 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  117  117  117 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  114  114  114 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  114  114  114 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  114  114  114 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  114  114  114 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  112  112  112 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  112  112  112 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  112  112  112 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  112  112  112 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  112  112  112 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  112  112  112 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  112  112  112 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  112  112  112 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  112  112  112 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  112  112  112 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  109  109  109 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  109  109  109 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  109  109  109 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  137  137  137 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  109  109  109 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  109  109  109 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  137  137  137 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  109  109  109 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  106  106  106 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  137  137  137 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  106  106  106 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  106  106  106 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  136  136  136 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  106  106  106 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  103  103  103 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  136  136  136 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  103  103  103 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  103  103  103 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  134  134  134 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  103  103  103 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  103  103  103 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  134  134  134 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  103  103  103 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  100  100  100 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  134  134  134 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  100  100  100 DDM-1 Doorgaand    0,230

5606    0,320  100  100  100 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  133  133  133 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  100  100  100 DDM-1 Doorgaand    0,230

5609    0,860  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,400    3,060    1,100  140  140  140 DDM-1 Doorgaand    0,220    0,290    0,210  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,310

5609    0,860  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,400    3,060    1,100  140  140  140 DDM-1 Doorgaand    0,220    0,290    0,210  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,310

5609    0,860  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,400    3,060    1,100  140  140  140 DDM-1 Doorgaand    0,220    0,290    0,210  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,310

5609    0,860  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,400    3,060    1,100  140  140  140 DDM-1 Doorgaand    0,220    0,290    0,210  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,310

5609    0,860  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,400    3,060    1,100 -139 -139 -139 DDM-1 Doorgaand    0,220    0,290    0,210  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,310

5609    0,860  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,400    3,060    1,100 -139 -139 -139 DDM-1 Doorgaand    0,220    0,290    0,210  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,310

5609    0,860  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,400    3,060    1,100 -139 -139 -139 DDM-1 Doorgaand    0,220    0,290    0,210  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,310

5609    0,860  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,400    3,060    1,100 -138 -138 -138 DDM-1 Doorgaand    0,220    0,290    0,210  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,310

5609    0,860  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,400    3,060    1,100 -135 -135 -135 DDM-1 Doorgaand    0,220    0,290    0,210  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,310

5609    0,860  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,400    3,060    1,100 -131 -131 -131 DDM-1 Doorgaand    0,220    0,290    0,210  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,310

5609    0,860  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,400    3,060    1,100 -124 -124 -124 DDM-1 Doorgaand    0,220    0,290    0,210  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,310

5606    0,320  140  140  140 MAT'64-V Doorgaand    0,280    1,080    0,360  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,140    3,340    1,500  140  140  140 DDM-1 Doorgaand    0,230

5609    0,860  140  140  140 MAT'64-V Stoppend    4,400    3,060    1,100  140  140  140 DDM-1 Doorgaand    0,220    0,290    0,210  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,310
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Bijlage 2Royal HaskoningDHV
Invoergegevens spoorwegvakkenBouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(A) 5 Aantal(N) 5 V(D) 5 V(A) 5 V(N) 5 Trein 6 Profiel6 Aantal(D) 6 Aantal(A) 6 Aantal(N) 6 V(D) 6 V(A) 6 V(N) 6 Trein 7 Profiel7 Aantal(D) 7 Aantal(A) 7 Aantal(N) 7 V(D) 7 V(A) 7 V(N) 7 Trein 8 Profiel8 Aantal(D) 8

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  140  140  140 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  138  138  138 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  137  137  137 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  136  136  136 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  134  134  134 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  133  133  133 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  132  132  132 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  132  132  132 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  130  130  130 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  129  129  129 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  129  129  129 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  127  127  127 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  125  125  125 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  125  125  125 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  125  125  125 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  123  123  123 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  123  123  123 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  121  121  121 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  119  119  119 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  119  119  119 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  117  117  117 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  114  114  114 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  114  114  114 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  112  112  112 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  112  112  112 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  112  112  112 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  112  112  112 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  112  112  112 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  109  109  109 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  137  137  137 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  109  109  109 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  137  137  137 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  137  137  137 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  109  109  109 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  137  137  137 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  137  137  137 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  106  106  106 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  137  137  137 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  136  136  136 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  106  106  106 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  136  136  136 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  136  136  136 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  103  103  103 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  136  136  136 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  134  134  134 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  103  103  103 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  134  134  134 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  134  134  134 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  103  103  103 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  134  134  134 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  134  134  134 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  100  100  100 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  134  134  134 E-LOC Doorgaand    0,100

5606    0,410    0,060  133  133  133 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  100  100  100 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  133  133  133 E-LOC Doorgaand    0,100

5609    0,540    0,870  140  140  140 IC-R Doorgaand    7,520    7,360    1,260  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,120    0,140    0,110   90   90   90 E-LOC Doorgaand    2,640

5609    0,540    0,870  140  140  140 IC-R Doorgaand    7,520    7,360    1,260  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,120    0,140    0,110   90   90   90 E-LOC Doorgaand    2,640

5609    0,540    0,870  140  140  140 IC-R Doorgaand    7,520    7,360    1,260  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,120    0,140    0,110   90   90   90 E-LOC Doorgaand    2,640

5609    0,540    0,870  140  140  140 IC-R Doorgaand    7,520    7,360    1,260  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,120    0,140    0,110   90   90   90 E-LOC Doorgaand    2,640

5609    0,540    0,870 -139 -139 -139 IC-R Doorgaand    7,520    7,360    1,260  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,120    0,140    0,110   90   90   90 E-LOC Doorgaand    2,640

5609    0,540    0,870 -139 -139 -139 IC-R Doorgaand    7,520    7,360    1,260  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,120    0,140    0,110   90   90   90 E-LOC Doorgaand    2,640

5609    0,540    0,870 -139 -139 -139 IC-R Doorgaand    7,520    7,360    1,260  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,120    0,140    0,110   90   90   90 E-LOC Doorgaand    2,640

5609    0,540    0,870 -138 -138 -138 IC-R Doorgaand    7,520    7,360    1,260  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,120    0,140    0,110   90   90   90 E-LOC Doorgaand    2,640

5609    0,540    0,870 -135 -135 -135 IC-R Doorgaand    7,520    7,360    1,260  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,120    0,140    0,110   90   90   90 E-LOC Doorgaand    2,640

5609    0,540    0,870 -131 -131 -131 IC-R Doorgaand    7,520    7,360    1,260  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,120    0,140    0,110   90   90   90 E-LOC Doorgaand    2,640

5609    0,540    0,870 -124 -124 -124 IC-R Doorgaand    7,520    7,360    1,260  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,120    0,140    0,110   90   90   90 E-LOC Doorgaand    2,640

5606    0,410    0,060  140  140  140 DDM-1 Stoppend    1,480    0,180    0,890  140  140  140 IC-R Doorgaand    7,510    7,420    1,290  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,100

5609    0,540    0,870  140  140  140 IC-R Doorgaand    7,520    7,360    1,260  140  140  140 E-LOC Doorgaand    0,120    0,140    0,110   90   90   90 E-LOC Doorgaand    2,640
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Bijlage 2Royal HaskoningDHV
Invoergegevens spoorwegvakkenBouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(A) 8 Aantal(N) 8 V(D) 8 V(A) 8 V(N) 8 Trein 9 Profiel9 Aantal(D) 9 Aantal(A) 9 Aantal(N) 9 V(D) 9 V(A) 9 V(N) 9 Trein 10 Profiel10 Aantal(D) 10 Aantal(A) 10 Aantal(N) 10 V(D) 10 V(A) 10 V(N) 10 Trein 11 Profiel11

5606    0,210    0,140   86   86   86 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  140  140  140 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   86   86   86 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  138  138  138 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   86   86   86 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  137  137  137 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   86   86   86 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  136  136  136 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   86   86   86 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  134  134  134 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   86   86   86 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  133  133  133 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   86   86   86 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  132  132  132 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   84   84   84 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  132  132  132 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   84   84   84 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  130  130  130 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   84   84   84 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  129  129  129 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   83   83   83 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  129  129  129 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   83   83   83 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  127  127  127 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   83   83   83 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  125  125  125 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   83   83   83 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  125  125  125 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   83   83   83 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  125  125  125 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   83   83   83 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  123  123  123 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   82   82   82 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  123  123  123 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   82   82   82 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  121  121  121 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   82   82   82 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  119  119  119 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   81   81   81 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  119  119  119 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   81   81   81 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  117  117  117 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   81   81   81 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  114  114  114 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   79   79   79 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  114  114  114 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   79   79   79 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  112  112  112 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   79   79   79 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  112  112  112 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   79   79   79 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  112  112  112 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   79   79   79 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  112  112  112 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   79   79   79 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  112  112  112 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   79   79   79 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  109  109  109 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   79   79   79 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  137  137  137 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  109  109  109 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   78   78   78 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  137  137  137 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  109  109  109 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   78   78   78 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  137  137  137 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  106  106  106 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   78   78   78 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  136  136  136 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  106  106  106 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   78   78   78 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  136  136  136 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  103  103  103 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   78   78   78 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  134  134  134 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  103  103  103 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   76   76   76 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  134  134  134 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  103  103  103 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   76   76   76 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  134  134  134 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  100  100  100 MDDM Doorgaand

5606    0,210    0,140   76   76   76 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  133  133  133 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  100  100  100 MDDM Doorgaand

5609    2,340    0,610  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,720    0,440    0,250  140  140  140 MDDM Doorgaand    0,040    0,020    0,080  140  140  140 MDDM Stoppend

5609    2,340    0,610  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,720    0,440    0,250  140  140  140 MDDM Doorgaand    0,040    0,020    0,080  140  140  140 MDDM Stoppend

5609    2,340    0,610  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,720    0,440    0,250  140  140  140 MDDM Doorgaand    0,040    0,020    0,080  140  140  140 MDDM Stoppend

5609    2,340    0,610  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,720    0,440    0,250  140  140  140 MDDM Doorgaand    0,040    0,020    0,080  140  140  140 MDDM Stoppend

5609    2,340    0,610  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,720    0,440    0,250 -139 -139 -139 MDDM Doorgaand    0,040    0,020    0,080  140  140  140 MDDM Stoppend

5609    2,340    0,610  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,720    0,440    0,250 -139 -139 -139 MDDM Doorgaand    0,040    0,020    0,080  140  140  140 MDDM Stoppend

5609    2,340    0,610  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,720    0,440    0,250 -139 -139 -139 MDDM Doorgaand    0,040    0,020    0,080  140  140  140 MDDM Stoppend

5609    2,340    0,610  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,720    0,440    0,250 -138 -138 -138 MDDM Doorgaand    0,040    0,020    0,080  140  140  140 MDDM Stoppend

5609    2,340    0,610  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,720    0,440    0,250 -135 -135 -135 MDDM Doorgaand    0,040    0,020    0,080  140  140  140 MDDM Stoppend

5609    2,340    0,610  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,720    0,440    0,250 -131 -131 -131 MDDM Doorgaand    0,040    0,020    0,080  140  140  140 MDDM Stoppend

5609    2,340    0,610  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,720    0,440    0,250 -124 -124 -124 MDDM Doorgaand    0,040    0,020    0,080  140  140  140 MDDM Stoppend

5606    0,210    0,140   88   88   88 E-LOC Doorgaand    2,650    2,380    0,540  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,710    0,400    0,320  140  140  140 MDDM Doorgaand

5609    2,340    0,610  140  140  140 E-LOC Stoppend    0,720    0,440    0,250  140  140  140 MDDM Doorgaand    0,040    0,020    0,080  140  140  140 MDDM Stoppend
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Bijlage 2Royal HaskoningDHV
Invoergegevens spoorwegvakkenBouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(D) 11 Aantal(A) 11 Aantal(N) 11 V(D) 11 V(A) 11 V(N) 11 Trein 12 Profiel12 Aantal(D) 12 Aantal(A) 12 Aantal(N) 12 V(D) 12 V(A) 12 V(N) 12 Trein 13 Profiel13 Aantal(D) 13 Aantal(A) 13 Aantal(N) 13 V(D) 13 V(A) 13 V(N) 13

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  140  140  140 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   86   86   86

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  138  138  138 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   86   86   86

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  137  137  137 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   86   86   86

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  136  136  136 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   86   86   86

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  134  134  134 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   86   86   86

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  133  133  133 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   86   86   86

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  132  132  132 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   86   86   86

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  132  132  132 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   84   84   84

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  130  130  130 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   84   84   84

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  129  129  129 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   84   84   84

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  129  129  129 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   83   83   83

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  127  127  127 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   83   83   83

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  125  125  125 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   83   83   83

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  125  125  125 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   83   83   83

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  125  125  125 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   83   83   83

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  123  123  123 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   83   83   83

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  123  123  123 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   82   82   82

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  121  121  121 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   82   82   82

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  119  119  119 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   82   82   82

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  119  119  119 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   81   81   81

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  117  117  117 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   81   81   81

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  114  114  114 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   81   81   81

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  114  114  114 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   79   79   79

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  112  112  112 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   79   79   79

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  112  112  112 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   79   79   79

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  112  112  112 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   79   79   79

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  112  112  112 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   79   79   79

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  112  112  112 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   79   79   79

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  109  109  109 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   79   79   79

5606    0,030    0,080    0,010  137  137  137 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  109  109  109 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   79   79   79

5606    0,030    0,080    0,010  137  137  137 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  109  109  109 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   78   78   78

5606    0,030    0,080    0,010  137  137  137 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  106  106  106 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   78   78   78

5606    0,030    0,080    0,010  136  136  136 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  106  106  106 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   78   78   78

5606    0,030    0,080    0,010  136  136  136 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  103  103  103 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   78   78   78

5606    0,030    0,080    0,010  134  134  134 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  103  103  103 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   78   78   78

5606    0,030    0,080    0,010  134  134  134 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  103  103  103 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   76   76   76

5606    0,030    0,080    0,010  134  134  134 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  100  100  100 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   76   76   76

5606    0,030    0,080    0,010  133  133  133 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  100  100  100 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   76   76   76

5609    0,890    0,610    0,160  140  140  140 GOEDEREN Doorgaand   43,260   42,830   37,100   90   90   90 DE-LOC Doorgaand    0,350    0,250    0,230   90   90   90

5609    0,890    0,610    0,160  140  140  140 GOEDEREN Doorgaand   43,260   42,830   37,100   90   90   90 DE-LOC Doorgaand    0,350    0,250    0,230   90   90   90

5609    0,890    0,610    0,160  140  140  140 GOEDEREN Doorgaand   43,260   42,830   37,100   90   90   90 DE-LOC Doorgaand    0,350    0,250    0,230   90   90   90

5609    0,890    0,610    0,160  140  140  140 GOEDEREN Doorgaand   43,260   42,830   37,100   90   90   90 DE-LOC Doorgaand    0,350    0,250    0,230   90   90   90

5609    0,890    0,610    0,160 -139 -139 -139 GOEDEREN Doorgaand   43,260   42,830   37,100   90   90   90 DE-LOC Doorgaand    0,350    0,250    0,230   90   90   90

5609    0,890    0,610    0,160 -139 -139 -139 GOEDEREN Doorgaand   43,260   42,830   37,100   90   90   90 DE-LOC Doorgaand    0,350    0,250    0,230   90   90   90

5609    0,890    0,610    0,160 -139 -139 -139 GOEDEREN Doorgaand   43,260   42,830   37,100   90   90   90 DE-LOC Doorgaand    0,350    0,250    0,230   90   90   90

5609    0,890    0,610    0,160 -138 -138 -138 GOEDEREN Doorgaand   43,260   42,830   37,100   90   90   90 DE-LOC Doorgaand    0,350    0,250    0,230   90   90   90

5609    0,890    0,610    0,160 -135 -135 -135 GOEDEREN Doorgaand   43,260   42,830   37,100   90   90   90 DE-LOC Doorgaand    0,350    0,250    0,230   90   90   90

5609    0,890    0,610    0,160 -131 -131 -131 GOEDEREN Doorgaand   43,260   42,830   37,100   90   90   90 DE-LOC Doorgaand    0,350    0,250    0,230   90   90   90

5609    0,890    0,610    0,160 -124 -124 -124 GOEDEREN Doorgaand   43,260   42,830   37,100   90   90   90 DE-LOC Doorgaand    0,350    0,250    0,230   90   90   90

5606    0,030    0,080    0,010  140  140  140 MDDM Stoppend    0,820    0,620    0,330  140  140  140 GOEDEREN Doorgaand   38,360   43,450   43,950   88   88   88

5609    0,890    0,610    0,160  140  140  140 GOEDEREN Doorgaand   43,260   42,830   37,100   90   90   90 DE-LOC Doorgaand    0,350    0,250    0,230   90   90   90
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Bijlage 2Royal HaskoningDHV
Invoergegevens spoorwegvakkenBouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Trein 14 Profiel14 Aantal(D) 14 Aantal(A) 14 Aantal(N) 14 V(D) 14 V(A) 14 V(N) 14 Trein 15 Profiel15 Aantal(D) 15 Aantal(A) 15 Aantal(N) 15 V(D) 15 V(A) 15 V(N) 15 Trein 16 Profiel16 Aantal(D) 16 Aantal(A) 16 Aantal(N) 16

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   86   86   86 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   86   86   86 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   86   86   86 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   86   86   86 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   86   86   86 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   86   86   86 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   86   86   86 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   86   86   86 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   86   86   86 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   86   86   86 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   86   86   86 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   86   86   86 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   86   86   86 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   86   86   86 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   84   84   84 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   84   84   84 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   84   84   84 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   84   84   84 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   84   84   84 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   84   84   84 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   83   83   83 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   83   83   83 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   83   83   83 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   83   83   83 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   83   83   83 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   83   83   83 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   83   83   83 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   83   83   83 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   83   83   83 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   83   83   83 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   83   83   83 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   83   83   83 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   82   82   82 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   82   82   82 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   82   82   82 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   82   82   82 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   82   82   82 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   82   82   82 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   81   81   81 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   81   81   81 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   81   81   81 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   81   81   81 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   81   81   81 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   81   81   81 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   79   79   79 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   79   79   79 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   79   79   79 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   79   79   79 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   79   79   79 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   79   79   79 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   79   79   79 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   79   79   79 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   79   79   79 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   79   79   79 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   79   79   79 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   79   79   79 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   79   79   79 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   79   79   79 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   79   79   79 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   79   79   79 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   78   78   78 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   78   78   78 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   78   78   78 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   78   78   78 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   78   78   78 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   78   78   78 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   78   78   78 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   78   78   78 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   78   78   78 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   78   78   78 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   76   76   76 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   76   76   76 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   76   76   76 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   76   76   76 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   76   76   76 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   76   76   76 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5609 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,300    1,250    1,200   90   90   90 DDM-2/3 Doorgaand    0,190    0,100    0,430  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,680    3,230    0,890

5609 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,300    1,250    1,200   90   90   90 DDM-2/3 Doorgaand    0,190    0,100    0,430  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,680    3,230    0,890

5609 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,300    1,250    1,200   90   90   90 DDM-2/3 Doorgaand    0,190    0,100    0,430  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,680    3,230    0,890

5609 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,300    1,250    1,200   90   90   90 DDM-2/3 Doorgaand    0,190    0,100    0,430  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,680    3,230    0,890

5609 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,300    1,250    1,200   90   90   90 DDM-2/3 Doorgaand    0,190    0,100    0,430  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,680    3,230    0,890

5609 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,300    1,250    1,200   90   90   90 DDM-2/3 Doorgaand    0,190    0,100    0,430  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,680    3,230    0,890

5609 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,300    1,250    1,200   90   90   90 DDM-2/3 Doorgaand    0,190    0,100    0,430  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,680    3,230    0,890

5609 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,300    1,250    1,200   90   90   90 DDM-2/3 Doorgaand    0,190    0,100    0,430  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,680    3,230    0,890

5609 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,300    1,250    1,200   90   90   90 DDM-2/3 Doorgaand    0,190    0,100    0,430  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,680    3,230    0,890

5609 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,300    1,250    1,200   90   90   90 DDM-2/3 Doorgaand    0,190    0,100    0,430  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,680    3,230    0,890

5609 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,300    1,250    1,200   90   90   90 DDM-2/3 Doorgaand    0,190    0,100    0,430  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,680    3,230    0,890

5606 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,400    0,290   88   88   88 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,250    1,160    1,290   88   88   88 DDM-2/3 Doorgaand    0,150    0,420    0,060

5609 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,300    1,250    1,200   90   90   90 DDM-2/3 Doorgaand    0,190    0,100    0,430  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,680    3,230    0,890
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Bijlage 2Royal HaskoningDHV
Invoergegevens spoorwegvakkenBouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam V(D) 16 V(A) 16 V(N) 16 Trein 17 Profiel17 Aantal(D) 17 Aantal(A) 17 Aantal(N) 17 V(D) 17 V(A) 17 V(N) 17 Trein 18 Profiel18 Aantal(D) 18 Aantal(A) 18 Aantal(N) 18 V(D) 18 V(A) 18 V(N) 18 Trein 19 Profiel19 Aantal(D) 19

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  140  140  140 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  138  138  138 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  137  137  137 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  136  136  136 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  134  134  134 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  133  133  133 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  132  132  132 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  132  132  132 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  130  130  130 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  129  129  129 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  129  129  129 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  127  127  127 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  125  125  125 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  125  125  125 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  125  125  125 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  123  123  123 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  123  123  123 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  121  121  121 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  119  119  119 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  119  119  119 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  117  117  117 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  114  114  114 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  114  114  114 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  112  112  112 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  112  112  112 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  112  112  112 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  112  112  112 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  112  112  112 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  109  109  109 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  137  137  137 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  109  109  109 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  137  137  137 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  137  137  137 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  109  109  109 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  137  137  137 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  137  137  137 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  106  106  106 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  137  137  137 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  136  136  136 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  106  106  106 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  136  136  136 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  136  136  136 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  103  103  103 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  136  136  136 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  134  134  134 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  103  103  103 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  134  134  134 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  134  134  134 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  103  103  103 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  134  134  134 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  134  134  134 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  100  100  100 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  134  134  134 IRM-4 Doorgaand   11,160

5606  133  133  133 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  100  100  100 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  133  133  133 IRM-4 Doorgaand   11,160

5609  140  140  140 IC-R-SR Doorgaand   13,490   11,050    3,130  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,480    8,640    3,720  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400

5609  140  140  140 IC-R-SR Doorgaand   13,490   11,050    3,130  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,480    8,640    3,720  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400

5609  140  140  140 IC-R-SR Doorgaand   13,490   11,050    3,130  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,480    8,640    3,720  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400

5609  140  140  140 IC-R-SR Doorgaand   13,490   11,050    3,130  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,480    8,640    3,720  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400

5609 -139 -139 -139 IC-R-SR Doorgaand   13,490   11,050    3,130  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,480    8,640    3,720  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400

5609 -139 -139 -139 IC-R-SR Doorgaand   13,490   11,050    3,130  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,480    8,640    3,720  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400

5609 -139 -139 -139 IC-R-SR Doorgaand   13,490   11,050    3,130  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,480    8,640    3,720  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400

5609 -138 -138 -138 IC-R-SR Doorgaand   13,490   11,050    3,130  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,480    8,640    3,720  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400

5609 -135 -135 -135 IC-R-SR Doorgaand   13,490   11,050    3,130  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,480    8,640    3,720  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400

5609 -131 -131 -131 IC-R-SR Doorgaand   13,490   11,050    3,130  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,480    8,640    3,720  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400

5609 -124 -124 -124 IC-R-SR Doorgaand   13,490   11,050    3,130  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,480    8,640    3,720  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400

5606  140  140  140 DDM-2/3 Stoppend    4,300    3,350    1,670  140  140  140 IC-R-SR Doorgaand   13,600   10,770    3,100  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,160

5609  140  140  140 IC-R-SR Doorgaand   13,490   11,050    3,130  140  140  140 IRM-4 Doorgaand   11,480    8,640    3,720  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400
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Bijlage 2Royal HaskoningDHV
Invoergegevens spoorwegvakkenBouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(A) 19 Aantal(N) 19 V(D) 19 V(A) 19 V(N) 19 Trein 20 Profiel20 Aantal(D) 20 Aantal(A) 20 Aantal(N) 20 V(D) 20 V(A) 20 V(N) 20 Trein 21 Profiel21 Aantal(D) 21 Aantal(A) 21 Aantal(N) 21 V(D) 21 V(A) 21 V(N) 21 Trein 22

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  140  140  140 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  138  138  138 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  137  137  137 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  136  136  136 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  134  134  134 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  133  133  133 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  132  132  132 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  132  132  132 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  130  130  130 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  129  129  129 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  129  129  129 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  127  127  127 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  125  125  125 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  125  125  125 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  125  125  125 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  123  123  123 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  123  123  123 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  121  121  121 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  119  119  119 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  119  119  119 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  117  117  117 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  114  114  114 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  114  114  114 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  112  112  112 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  112  112  112 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  112  112  112 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  112  112  112 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  112  112  112 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  109  109  109 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5606   12,000    2,440  137  137  137 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  109  109  109 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  137  137  137 VIRM-6

5606   12,000    2,440  137  137  137 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  109  109  109 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  137  137  137 VIRM-6

5606   12,000    2,440  137  137  137 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  106  106  106 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  137  137  137 VIRM-6

5606   12,000    2,440  136  136  136 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  106  106  106 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  136  136  136 VIRM-6

5606   12,000    2,440  136  136  136 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  103  103  103 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  136  136  136 VIRM-6

5606   12,000    2,440  134  134  134 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  103  103  103 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  134  134  134 VIRM-6

5606   12,000    2,440  134  134  134 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  103  103  103 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  134  134  134 VIRM-6

5606   12,000    2,440  134  134  134 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  100  100  100 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  134  134  134 VIRM-6

5606   12,000    2,440  133  133  133 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  100  100  100 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  133  133  133 VIRM-6

5609    1,240    0,520  140  140  140 VIRM-6 Doorgaand    3,060    2,880    1,440  140  140  140 VIRM-6 Stoppend    0,060    0,060    0,000  140  140  140 THALYS

5609    1,240    0,520  140  140  140 VIRM-6 Doorgaand    3,060    2,880    1,440  140  140  140 VIRM-6 Stoppend    0,060    0,060    0,000  140  140  140 THALYS

5609    1,240    0,520  140  140  140 VIRM-6 Doorgaand    3,060    2,880    1,440  140  140  140 VIRM-6 Stoppend    0,060    0,060    0,000  140  140  140 THALYS

5609    1,240    0,520  140  140  140 VIRM-6 Doorgaand    3,060    2,880    1,440  140  140  140 VIRM-6 Stoppend    0,060    0,060    0,000  140  140  140 THALYS

5609    1,240    0,520 -139 -139 -139 VIRM-6 Doorgaand    3,060    2,880    1,440  140  140  140 VIRM-6 Stoppend    0,060    0,060    0,000 -139 -139 -139 THALYS

5609    1,240    0,520 -139 -139 -139 VIRM-6 Doorgaand    3,060    2,880    1,440  140  140  140 VIRM-6 Stoppend    0,060    0,060    0,000 -139 -139 -139 THALYS

5609    1,240    0,520 -139 -139 -139 VIRM-6 Doorgaand    3,060    2,880    1,440  140  140  140 VIRM-6 Stoppend    0,060    0,060    0,000 -139 -139 -139 THALYS

5609    1,240    0,520 -138 -138 -138 VIRM-6 Doorgaand    3,060    2,880    1,440  140  140  140 VIRM-6 Stoppend    0,060    0,060    0,000 -138 -138 -138 THALYS

5609    1,240    0,520 -135 -135 -135 VIRM-6 Doorgaand    3,060    2,880    1,440  140  140  140 VIRM-6 Stoppend    0,060    0,060    0,000 -135 -135 -135 THALYS

5609    1,240    0,520 -131 -131 -131 VIRM-6 Doorgaand    3,060    2,880    1,440  140  140  140 VIRM-6 Stoppend    0,060    0,060    0,000 -131 -131 -131 THALYS

5609    1,240    0,520 -124 -124 -124 VIRM-6 Doorgaand    3,060    2,880    1,440  140  140  140 VIRM-6 Stoppend    0,060    0,060    0,000 -124 -124 -124 THALYS

5606   12,000    2,440  140  140  140 IRM-4 Stoppend    1,400    1,160    0,720  140  140  140 VIRM-6 Doorgaand    2,940    3,540    1,200  140  140  140 VIRM-6

5609    1,240    0,520  140  140  140 VIRM-6 Doorgaand    3,060    2,880    1,440  140  140  140 VIRM-6 Stoppend    0,060    0,060    0,000  140  140  140 THALYS
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Bijlage 2Royal HaskoningDHV
Invoergegevens spoorwegvakkenBouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Profiel22 Aantal(D) 22 Aantal(A) 22 Aantal(N) 22 V(D) 22 V(A) 22 V(N) 22 Trein 23 Profiel23 Aantal(D) 23 Aantal(A) 23 Aantal(N) 23 V(D) 23 V(A) 23 V(N) 23 LE(D)0.0 Totaal LE(D)0.5 Totaal LE(D)1.0 Totaal LE(D)2.0 Totaal

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  140  140  140 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  121,32  118,28   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  138  138  138 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  121,29  118,26   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  137  137  137 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  121,27  118,25   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  136  136  136 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  121,26  118,24   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  134  134  134 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  121,23  118,22   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  133  133  133 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  121,21  118,21   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  132  132  132 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  121,19  118,20   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  132  132  132 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  121,14  118,09   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  130  130  130 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  121,11  118,07   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  129  129  129 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  121,10  118,06   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  129  129  129 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  121,07  118,01   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  127  127  127 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  121,04  117,99   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  125  125  125 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  121,01  117,97   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  125  125  125 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  121,01  117,97   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  125  125  125 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  121,01  117,97   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  123  123  123 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  120,98  117,96   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  123  123  123 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  120,96  117,90   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  121  121  121 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  120,93  117,88   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  119  119  119 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  120,90  117,86   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  119  119  119 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  120,87  117,81   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  117  117  117 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  120,85  117,80   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  114  114  114 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  120,81  117,77   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  114  114  114 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  120,76  117,66   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  112  112  112 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  120,73  117,64   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  112  112  112 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  120,73  117,64   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  112  112  112 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  120,73  117,64   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  112  112  112 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  120,73  117,64   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  112  112  112 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  120,73  117,64   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  109  109  109 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  120,69  117,62   97,51   94,51

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  109  109  109 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  137  137  137  120,56  117,52   97,31   94,31

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  109  109  109 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  137  137  137  120,53  117,47   97,31   94,31

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  106  106  106 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  137  137  137  120,49  117,45   97,31   94,31

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  106  106  106 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  136  136  136  120,45  117,41   97,25   94,25

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  103  103  103 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  136  136  136  120,41  117,39   97,25   94,25

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  103  103  103 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  134  134  134  120,32  117,32   97,11   94,11

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  103  103  103 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  134  134  134  120,27  117,21   97,11   94,11

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  100  100  100 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  134  134  134  120,23  117,19   97,11   94,11

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  100  100  100 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  133  133  133  120,19  117,15   97,05   94,05

5609 Doorgaand    2,600    2,360    0,180  140  140  140  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  121,56  118,77   97,29   94,29

5609 Doorgaand    2,600    2,360    0,180  140  140  140  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  121,56  118,77   97,29   94,29

5609 Doorgaand    2,600    2,360    0,180  140  140  140  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  121,56  118,77   97,29   94,29

5609 Doorgaand    2,600    2,360    0,180  140  140  140  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  121,56  118,77   97,29   94,29

5609 Doorgaand    2,600    2,360    0,180  140  140  140  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  121,55  121,04   97,29   94,29

5609 Doorgaand    2,600    2,360    0,180  140  140  140  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  121,55  121,04   97,29   94,29

5609 Doorgaand    2,600    2,360    0,180  140  140  140  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  121,55  121,04   97,29   94,29

5609 Doorgaand    2,600    2,360    0,180  140  140  140  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  121,53  120,99   97,29   94,29

5609 Doorgaand    2,600    2,360    0,180  140  140  140  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  121,48  120,87   97,29   94,29

5609 Doorgaand    2,600    2,360    0,180  140  140  140  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  121,42  120,71   97,29   94,29

5609 Doorgaand    2,600    2,360    0,180  140  140  140  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  121,32  120,43   97,29   94,29

5606 Stoppend    0,060    0,060    0,180  140  140  140 THALYS Doorgaand    2,740    1,900    0,040  140  140  140  121,38  118,39   97,51   94,51

5609 Doorgaand    2,600    2,360    0,180  140  140  140  0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0    0    0  121,56  118,77   97,29   94,29
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Bijlage 2Royal HaskoningDHV
Invoergegevens spoorwegvakkenBouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(D)5.0 Totaal LE(A)0.0 Totaal LE(A)0.5 Totaal LE(A)1.0 Totaal LE(A)2.0 Totaal LE(A)5.0 Totaal LE(N)0.0 Totaal LE(N)0.5 Totaal LE(N)1.0 Totaal LE(N)2.0 Totaal LE(N)5.0 Totaal

5606   91,04  121,06  118,26   95,92   92,92   89,45  118,09  116,68   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  121,04  118,24   95,92   92,92   89,45  118,06  116,67   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  121,03  118,23   95,92   92,92   89,45  118,04  116,66   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  121,01  118,23   95,92   92,92   89,45  118,03  116,65   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  121,00  118,22   95,92   92,92   89,45  118,00  116,64   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,98  118,21   95,92   92,92   89,45  117,99  116,63   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,98  118,21   95,92   92,92   89,45  117,97  116,63   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,91  118,08   95,92   92,92   89,45  117,84  116,45   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,89  118,07   95,92   92,92   89,45  117,81  116,43   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,88  118,07   95,92   92,92   89,45  117,80  116,43   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,85  118,00   95,92   92,92   89,45  117,74  116,34   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,83  117,99   95,92   92,92   89,45  117,71  116,33   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,81  117,98   95,92   92,92   89,45  117,68  116,32   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,81  117,98   95,92   92,92   89,45  117,68  116,32   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,81  117,98   95,92   92,92   89,45  117,68  116,32   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,79  117,97   95,92   92,92   89,45  117,65  116,31   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,76  117,91   95,92   92,92   89,45  117,59  116,22   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,74  117,90   95,92   92,92   89,45  117,56  116,20   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,72  117,89   95,92   92,92   89,45  117,54  116,19   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,69  117,83   95,92   92,92   89,45  117,47  116,10   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,68  117,81   95,92   92,92   89,45  117,45  116,09   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,65  117,80   95,92   92,92   89,45  117,41  116,07   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,59  117,68   95,92   92,92   89,45  117,27  115,89   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,57  117,66   95,92   92,92   89,45  117,25  115,88   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,57  117,66   95,92   92,92   89,45  117,25  115,88   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,57  117,66   95,92   92,92   89,45  117,25  115,88   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,57  117,66   95,92   92,92   89,45  117,25  115,88   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,57  117,66   95,92   92,92   89,45  117,25  115,88   79,16   76,16   72,69

5606   91,04  120,54  117,65   95,92   92,92   89,45  117,22  115,87   79,16   76,16   72,69

5606   90,57  120,41  117,56   95,72   92,72   88,98  117,16  115,84   78,95   75,95   72,22

5606   90,57  120,38  117,50   95,72   92,72   88,98  117,09  115,75   78,95   75,95   72,22

5606   90,57  120,35  117,49   95,72   92,72   88,98  117,06  115,73   78,95   75,95   72,22

5606   90,41  120,31  117,46   95,66   92,66   88,82  117,03  115,73   78,89   75,89   72,06

5606   90,41  120,28  117,44   95,66   92,66   88,82  117,00  115,71   78,89   75,89   72,06

5606   90,09  120,19  117,38   95,52   92,52   88,50  116,96  115,70   78,76   75,76   71,74

5606   90,09  120,12  117,25   95,52   92,52   88,50  116,82  115,51   78,76   75,76   71,74

5606   90,09  120,10  117,24   95,52   92,52   88,50  116,79  115,49   78,76   75,76   71,74

5606   89,93  120,06  117,21   95,46   92,46   88,34  116,77  115,49   78,69   75,69   71,57

5609   90,82  121,05  118,43   96,87   93,87   90,40  118,03  116,47   85,69   82,69   79,22

5609   90,82  121,05  118,43   96,87   93,87   90,40  118,03  116,47   85,69   82,69   79,22

5609   90,82  121,05  118,43   96,87   93,87   90,40  118,03  116,47   85,69   82,69   79,22

5609   90,82  121,05  118,43   96,87   93,87   90,40  118,03  116,47   85,69   82,69   79,22

5609   90,82  121,04  120,13   96,87   93,87   90,40  118,02  117,89   85,69   82,69   79,22

5609   90,82  121,04  120,13   96,87   93,87   90,40  118,02  117,89   85,69   82,69   79,22

5609   90,82  121,04  120,13   96,87   93,87   90,40  118,02  117,89   85,69   82,69   79,22

5609   90,82  121,03  120,10   96,87   93,87   90,40  118,01  117,86   85,69   82,69   79,22

5609   90,82  120,99  120,00   96,87   93,87   90,40  117,97  117,77   85,69   82,69   79,22

5609   90,82  120,95  119,87   96,87   93,87   90,40  117,93  117,66   85,69   82,69   79,22

5609   90,82  120,88  119,66   96,87   93,87   90,40  117,86  117,48   85,69   82,69   79,22

5606   91,04  121,12  118,38   95,92   92,92   89,45  118,22  116,85   79,16   76,16   72,69

5609   90,82  121,05  118,43   96,87   93,87   90,40  118,03  116,47   85,69   82,69   79,22
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Bijlage 2Royal HaskoningDHV
Invoergegevens rekenpunten (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

001 te projecteren woning     104620,95     420622,89     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

002 te projecteren woning     104626,07     420625,22     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

003 te projecteren woning     104630,99     420627,46     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

004 te projecteren woning     104635,90     420629,70     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

005 te projecteren woning     104640,82     420631,94     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

006 te projecteren woning     104645,73     420634,17     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

007 te projecteren woning     104650,65     420636,41     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

008 te projecteren woning     104655,56     420638,65     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

009 te projecteren woning     104660,47     420640,89     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

010 te projecteren woning     104665,59     420643,22     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

011 te projecteren woning     104620,76     420616,25     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

012 te projecteren woning     104670,73     420639,01     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

013 te projecteren woning     104625,90     420612,04     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

014 te projecteren woning     104631,01     420614,37     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

015 te projecteren woning     104635,93     420616,61     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

016 te projecteren woning     104640,84     420618,85     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

017 te projecteren woning     104645,76     420621,09     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

018 te projecteren woning     104650,67     420623,33     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

019 te projecteren woning     104655,59     420625,56     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

020 te projecteren woning     104660,50     420627,80     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

021 te projecteren woning     104665,42     420630,04     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

022 te projecteren woning     104670,53     420632,37     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

023 te projecteren woning     104607,54     420612,27     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

024 te projecteren woning     104604,70     420607,24     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

025 te projecteren woning     104602,04     420602,54     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

026 te projecteren woning     104599,20     420597,51     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

027 te projecteren woning     104614,25     420612,01     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

028 te projecteren woning     104602,87     420591,90     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

029 te projecteren woning     104617,92     420606,40     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

030 te projecteren woning     104615,08     420601,37     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

031 te projecteren woning     104612,42     420596,67     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

032 te projecteren woning     104609,57     420591,64     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

033 te projecteren woning     104660,46     420609,02     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

034 te projecteren woning     104660,20     420603,25     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

035 te projecteren woning     104659,96     420597,86     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

036 te projecteren woning     104659,72     420592,46     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

037 te projecteren woning     104659,48     420587,06     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

038 te projecteren woning     104659,22     420581,29     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

039 te projecteren woning     104666,55     420611,82     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

040 te projecteren woning     104665,04     420577,96     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

041 te projecteren woning     104672,37     420608,49     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

042 te projecteren woning     104672,11     420602,72     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

043 te projecteren woning     104671,87     420597,33     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

044 te projecteren woning     104671,63     420591,93     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

045 te projecteren woning     104671,39     420586,53     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

046 te projecteren woning     104671,13     420580,76     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

047 te projecteren woning     104658,70     420569,91     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

048 te projecteren woning     104664,80     420572,76     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

049 te projecteren woning     104670,61     420569,37     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

050 te projecteren woning     104587,81     420577,35     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

051 te projecteren woning     104594,53     420577,12     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

052 te projecteren woning     104598,18     420571,48     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

053 te projecteren woning     104509,49     420438,82     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

054 te projecteren woning     104506,60     420433,69     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

055 te projecteren woning     104503,94     420428,99     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

056 te projecteren woning     104501,28     420424,29     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

057 te projecteren woning     104498,38     420419,16     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

058 te projecteren woning     104515,77     420438,93     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

059 te projecteren woning     104501,52     420413,72     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

060 te projecteren woning     104518,91     420433,49     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

061 te projecteren woning     104516,02     420428,36     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

062 te projecteren woning     104513,36     420423,66     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

063 te projecteren woning     104510,70     420418,96     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

064 te projecteren woning     104507,80     420413,83     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

065 te projecteren woning     104491,78     420407,48     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

066 te projecteren woning     104488,88     420402,35     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

067 te projecteren woning     104486,22     420397,65     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

068 te projecteren woning     104483,57     420392,95     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

069 te projecteren woning     104480,91     420388,25     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

070 te projecteren woning     104478,01     420383,12     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

071 te projecteren woning     104498,06     420407,59     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

072 te projecteren woning     104481,15     420377,68     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

073 te projecteren woning     104501,20     420402,15     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

074 te projecteren woning     104498,30     420397,03     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

075 te projecteren woning     104495,64     420392,33     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

076 te projecteren woning     104492,99     420387,62     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

077 te projecteren woning     104490,33     420382,92     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

078 te projecteren woning     104487,43     420377,80     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

079 te projecteren woning     104467,32     420364,21     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

080 te projecteren woning     104473,87     420364,38     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

081 te projecteren woning     104477,10     420358,68     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

082 te projecteren woning     104470,55     420358,50     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

083 te projecteren woning     104459,71     420350,74     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

084 te projecteren woning     104456,70     420345,43     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

085 te projecteren woning     104466,10     420350,63     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

086 te projecteren woning     104460,10     420340,00     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

087 te projecteren woning     104469,49     420345,21     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

088 te projecteren woning     104466,49     420339,89     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

089 te projecteren woning     104449,09     420331,96     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

090 te projecteren woning     104456,73     420331,51     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

091 te projecteren woning     104461,05     420325,19     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

092 te projecteren woning     104453,41     420325,64     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

093 te projecteren woning     104515,65     420374,75     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

094 te projecteren woning     104510,21     420377,49     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

095 te projecteren woning     104504,95     420373,84     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

096 te projecteren woning     104515,85     420368,36     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

097 te projecteren woning     104510,60     420364,71     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

098 te projecteren woning     104505,15     420367,45     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

099 te projecteren woning     104538,47     420376,25     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

100 te projecteren woning     104532,42     420375,45     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

101 te projecteren woning     104530,13     420369,48     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

102 te projecteren woning     104542,23     420371,07     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

103 te projecteren woning     104539,94     420365,11     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

104 te projecteren woning     104533,89     420364,31     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

105 te projecteren woning     104494,57     420351,23     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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106 te projecteren woning     104500,02     420348,49     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

107 te projecteren woning     104489,32     420347,58     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

108 te projecteren woning     104500,22     420342,10     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

109 te projecteren woning     104489,52     420341,19     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

110 te projecteren woning     104494,97     420338,45     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

111 te projecteren woning     104517,50     420337,09     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

112 te projecteren woning     104511,45     420337,85     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

113 te projecteren woning     104507,73     420332,65     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

114 te projecteren woning     104519,83     420331,13     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

115 te projecteren woning     104516,10     420325,93     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

116 te projecteren woning     104510,05     420326,69     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

117 te projecteren woning     104531,60     420345,15     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

118 te projecteren woning     104537,65     420345,94     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

119 te projecteren woning     104529,31     420339,18     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

120 te projecteren woning     104541,41     420340,77     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

121 te projecteren woning     104533,07     420334,00     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

122 te projecteren woning     104539,12     420334,80     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

123 te projecteren woning     104568,08     420462,22     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

124 te projecteren woning     104567,82     420456,34     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

125 te projecteren woning     104567,58     420450,95     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

126 te projecteren woning     104567,31     420445,07     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

127 te projecteren woning     104574,81     420465,10     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

128 te projecteren woning     104572,27     420441,67     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

129 te projecteren woning     104581,26     420461,63     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

130 te projecteren woning     104578,01     420455,89     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

131 te projecteren woning     104577,76     420450,49     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

132 te projecteren woning     104577,50     420444,62     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

133 te projecteren woning     104555,02     420409,96     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

134 te projecteren woning     104557,91     420415,09     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

135 te projecteren woning     104560,57     420419,79     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

136 te projecteren woning     104563,22     420424,49     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

137 te projecteren woning     104565,88     420429,19     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

138 te projecteren woning     104568,77     420434,31     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

139 te projecteren woning     104576,09     420433,83     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

140 te projecteren woning     104557,89     420404,69     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

141 te projecteren woning     104563,90     420404,95     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

142 te projecteren woning     104566,79     420410,07     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

143 te projecteren woning     104569,45     420414,77     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

144 te projecteren woning     104572,10     420419,47     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

145 te projecteren woning     104574,76     420424,18     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

146 te projecteren woning     104580,27     420427,81     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

147 te projecteren woning     104556,08     420392,08     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

148 te projecteren woning     104556,85     420386,25     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

149 te projecteren woning     104557,55     420380,89     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

150 te projecteren woning     104558,26     420375,54     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

151 te projecteren woning     104559,02     420369,71     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

152 te projecteren woning     104562,22     420396,08     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

153 te projecteren woning     104564,49     420367,22     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

154 te projecteren woning     104569,17     420393,79     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

155 te projecteren woning     104566,96     420387,57     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

156 te projecteren woning     104567,67     420382,22     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

157 te projecteren woning     104568,37     420376,87     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

158 te projecteren woning     104569,14     420371,04     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

159 te projecteren woning     104558,23     420345,57     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

160 te projecteren woning     104559,03     420339,52     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

161 te projecteren woning     104563,41     420349,33     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

162 te projecteren woning     104565,00     420337,23     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

163 te projecteren woning     104569,38     420347,04     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

164 te projecteren woning     104570,17     420340,99     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

165 te projecteren woning     104564,94     420328,09     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

166 te projecteren woning     104572,19     420325,64     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

167 te projecteren woning     104565,82     420321,40     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

168 te projecteren woning     104558,57     420323,85     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

169 te projecteren woning     104595,32     420442,56     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

170 te projecteren woning     104597,34     420448,84     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

171 te projecteren woning     104596,47     420454,17     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

172 te projecteren woning     104592,57     420459,50     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

173 te projecteren woning     104598,58     420463,69     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

174 te projecteren woning     104602,35     420440,48     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

175 te projecteren woning     104608,35     420444,67     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

176 te projecteren woning     104607,41     420450,48     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

177 te projecteren woning     104606,54     420455,81     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

178 te projecteren woning     104605,60     420461,61     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

179 te projecteren woning     104603,52     420410,75     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

180 te projecteren woning     104602,59     420416,56     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

181 te projecteren woning     104601,73     420421,89     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

182 te projecteren woning     104600,87     420427,22     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

183 te projecteren woning     104596,97     420432,54     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

184 te projecteren woning     104602,98     420436,74     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

185 te projecteren woning     104609,07     420408,42     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

186 te projecteren woning     104613,60     420412,38     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

187 te projecteren woning     104612,66     420418,18     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

188 te projecteren woning     104611,80     420423,51     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

189 te projecteren woning     104610,94     420428,84     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

190 te projecteren woning     104610,00     420434,65     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

191 te projecteren woning     104597,44     420397,86     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

192 te projecteren woning     104599,09     420391,47     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

193 te projecteren woning     104597,91     420386,19     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

194 te projecteren woning     104596,73     420380,92     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

195 te projecteren woning     104595,55     420375,65     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

196 te projecteren woning     104594,27     420369,92     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

197 te projecteren woning     104604,58     420399,52     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

198 te projecteren woning     104598,56     420365,70     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

199 te projecteren woning     104610,32     420394,98     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

200 te projecteren woning     104609,04     420389,24     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

201 te projecteren woning     104607,87     420383,97     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

202 te projecteren woning     104606,69     420378,70     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

203 te projecteren woning     104605,51     420373,43     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

204 te projecteren woning     104604,23     420367,69     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

205 te projecteren woning     104590,57     420340,08     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

206 te projecteren woning     104591,90     420346,03     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

207 te projecteren woning     104598,05     420347,78     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

208 te projecteren woning     104595,39     420335,88     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

209 te projecteren woning     104601,54     420337,63     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

210 te projecteren woning     104602,87     420343,58     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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211 te projecteren woning     104594,64     420326,78     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

212 te projecteren woning     104600,60     420321,99     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

213 te projecteren woning     104593,16     420320,19     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

214 te projecteren woning     104587,20     420324,98     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

215 te projecteren woning     104632,01     420371,90     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

216 te projecteren woning     104626,05     420373,23     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

217 te projecteren woning     104621,85     420368,41     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

218 te projecteren woning     104633,76     420365,75     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

219 te projecteren woning     104629,56     420360,93     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

220 te projecteren woning     104623,60     420362,26     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

221 te projecteren woning     104630,69     420340,49     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

222 te projecteren woning     104624,74     420341,82     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

223 te projecteren woning     104620,53     420337,00     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

224 te projecteren woning     104632,44     420334,34     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

225 te projecteren woning     104628,24     420329,52     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

226 te projecteren woning     104622,28     420330,85     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

227 te projecteren woning     104654,51     420418,08     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

228 te projecteren woning     104654,25     420412,19     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

229 te projecteren woning     104654,01     420406,79     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

230 te projecteren woning     104653,76     420401,40     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

231 te projecteren woning     104653,50     420395,52     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

232 te projecteren woning     104660,06     420421,03     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

233 te projecteren woning     104658,76     420392,10     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

234 te projecteren woning     104665,32     420417,59     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

235 te projecteren woning     104665,06     420411,70     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

236 te projecteren woning     104664,82     420406,31     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

237 te projecteren woning     104664,57     420400,91     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

238 te projecteren woning     104664,31     420395,04     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

239 te projecteren woning     104652,90     420382,15     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

240 te projecteren woning     104652,63     420376,26     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

241 te projecteren woning     104652,39     420370,87     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

242 te projecteren woning     104652,14     420365,47     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

243 te projecteren woning     104651,88     420359,59     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

244 te projecteren woning     104658,44     420385,09     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

245 te projecteren woning     104657,14     420356,16     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

246 te projecteren woning     104663,70     420381,66     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

247 te projecteren woning     104663,44     420375,77     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

248 te projecteren woning     104663,20     420370,38     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

249 te projecteren woning     104662,95     420364,99     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

250 te projecteren woning     104662,69     420359,10     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

251 te projecteren woning     104656,25     420341,16     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

252 te projecteren woning     104661,71     420337,54     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

253 te projecteren woning     104655,95     420334,42     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

254 te projecteren woning     104650,49     420338,04     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

255 te projecteren woning     104654,32     420325,94     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

256 te projecteren woning     104661,03     420322,27     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

257 te projecteren woning     104654,02     420319,20     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

258 te projecteren woning     104647,31     420322,88     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

18-6-2020 18:53:01Geomilieu V3.11



Bijlage 2Royal HaskoningDHV
Invoergegevens rekenpunten (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

001 te projecteren woning     104620,95     420622,89     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

002 te projecteren woning     104626,07     420625,22     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

003 te projecteren woning     104630,99     420627,46     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

004 te projecteren woning     104635,90     420629,70     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

005 te projecteren woning     104640,82     420631,94     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

006 te projecteren woning     104645,73     420634,17     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

007 te projecteren woning     104650,65     420636,41     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

008 te projecteren woning     104655,56     420638,65     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

009 te projecteren woning     104660,47     420640,89     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

010 te projecteren woning     104665,59     420643,22     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

011 te projecteren woning     104620,76     420616,25     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

012 te projecteren woning     104670,73     420639,01     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

013 te projecteren woning     104625,90     420612,04     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

014 te projecteren woning     104631,01     420614,37     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

015 te projecteren woning     104635,93     420616,61     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

016 te projecteren woning     104640,84     420618,85     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

017 te projecteren woning     104645,76     420621,09     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

018 te projecteren woning     104650,67     420623,33     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

019 te projecteren woning     104655,59     420625,56     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

020 te projecteren woning     104660,50     420627,80     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

021 te projecteren woning     104665,42     420630,04     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

022 te projecteren woning     104670,53     420632,37     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

023 te projecteren woning     104607,54     420612,27     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

024 te projecteren woning     104604,70     420607,24     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

025 te projecteren woning     104602,04     420602,54     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

026 te projecteren woning     104599,20     420597,51     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

027 te projecteren woning     104614,25     420612,01     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

028 te projecteren woning     104602,87     420591,90     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

029 te projecteren woning     104617,92     420606,40     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

030 te projecteren woning     104615,08     420601,37     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

031 te projecteren woning     104612,42     420596,67     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

032 te projecteren woning     104609,57     420591,64     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

033 te projecteren woning     104660,46     420609,02     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

034 te projecteren woning     104660,20     420603,25     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

035 te projecteren woning     104659,96     420597,86     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

036 te projecteren woning     104659,72     420592,46     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

037 te projecteren woning     104659,48     420587,06     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

038 te projecteren woning     104659,22     420581,29     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

039 te projecteren woning     104666,55     420611,82     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

040 te projecteren woning     104665,04     420577,96     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

041 te projecteren woning     104672,37     420608,49     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

042 te projecteren woning     104672,11     420602,72     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

043 te projecteren woning     104671,87     420597,33     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

044 te projecteren woning     104671,63     420591,93     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

045 te projecteren woning     104671,39     420586,53     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

046 te projecteren woning     104671,13     420580,76     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

047 te projecteren woning     104658,70     420569,91     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

048 te projecteren woning     104664,80     420572,76     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

049 te projecteren woning     104670,61     420569,37     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

050 te projecteren woning     104587,81     420577,35     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

051 te projecteren woning     104594,53     420577,12     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

052 te projecteren woning     104598,18     420571,48     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

053 te projecteren woning     104509,49     420438,82     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

054 te projecteren woning     104506,60     420433,69     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

055 te projecteren woning     104503,94     420428,99     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

056 te projecteren woning     104501,28     420424,29     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

057 te projecteren woning     104498,38     420419,16     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

058 te projecteren woning     104515,77     420438,93     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

059 te projecteren woning     104501,52     420413,72     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

060 te projecteren woning     104518,91     420433,49     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

061 te projecteren woning     104516,02     420428,36     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

062 te projecteren woning     104513,36     420423,66     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

063 te projecteren woning     104510,70     420418,96     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

064 te projecteren woning     104507,80     420413,83     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

065 te projecteren woning     104491,78     420407,48     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

066 te projecteren woning     104488,88     420402,35     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

067 te projecteren woning     104486,22     420397,65     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

068 te projecteren woning     104483,57     420392,95     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

069 te projecteren woning     104480,91     420388,25     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

070 te projecteren woning     104478,01     420383,12     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

071 te projecteren woning     104498,06     420407,59     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

072 te projecteren woning     104481,15     420377,68     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

073 te projecteren woning     104501,20     420402,15     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

074 te projecteren woning     104498,30     420397,03     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

075 te projecteren woning     104495,64     420392,33     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

076 te projecteren woning     104492,99     420387,62     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

077 te projecteren woning     104490,33     420382,92     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

078 te projecteren woning     104487,43     420377,80     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

079 te projecteren woning     104467,32     420364,21     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

080 te projecteren woning     104473,87     420364,38     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

081 te projecteren woning     104477,10     420358,68     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

082 te projecteren woning     104470,55     420358,50     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

083 te projecteren woning     104459,71     420350,74     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

084 te projecteren woning     104456,70     420345,43     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

085 te projecteren woning     104466,10     420350,63     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

086 te projecteren woning     104460,10     420340,00     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

087 te projecteren woning     104469,49     420345,21     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

088 te projecteren woning     104466,49     420339,89     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

089 te projecteren woning     104449,09     420331,96     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

090 te projecteren woning     104456,73     420331,51     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

091 te projecteren woning     104461,05     420325,19     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

092 te projecteren woning     104453,41     420325,64     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

093 te projecteren woning     104515,65     420374,75     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

094 te projecteren woning     104510,21     420377,49     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

095 te projecteren woning     104504,95     420373,84     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

096 te projecteren woning     104515,85     420368,36     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

097 te projecteren woning     104510,60     420364,71     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

098 te projecteren woning     104505,15     420367,45     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

099 te projecteren woning     104538,47     420376,25     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

100 te projecteren woning     104532,42     420375,45     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

101 te projecteren woning     104530,13     420369,48     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

102 te projecteren woning     104542,23     420371,07     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

103 te projecteren woning     104539,94     420365,11     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

104 te projecteren woning     104533,89     420364,31     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

105 te projecteren woning     104494,57     420351,23     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
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Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

106 te projecteren woning     104500,02     420348,49     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

107 te projecteren woning     104489,32     420347,58     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

108 te projecteren woning     104500,22     420342,10     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

109 te projecteren woning     104489,52     420341,19     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

110 te projecteren woning     104494,97     420338,45     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

111 te projecteren woning     104517,50     420337,09     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

112 te projecteren woning     104511,45     420337,85     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

113 te projecteren woning     104507,73     420332,65     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

114 te projecteren woning     104519,83     420331,13     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

115 te projecteren woning     104516,10     420325,93     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

116 te projecteren woning     104510,05     420326,69     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

117 te projecteren woning     104531,60     420345,15     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

118 te projecteren woning     104537,65     420345,94     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

119 te projecteren woning     104529,31     420339,18     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

120 te projecteren woning     104541,41     420340,77     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

121 te projecteren woning     104533,07     420334,00     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

122 te projecteren woning     104539,12     420334,80     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

123 te projecteren woning     104568,08     420462,22     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

124 te projecteren woning     104567,82     420456,34     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

125 te projecteren woning     104567,58     420450,95     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

126 te projecteren woning     104567,31     420445,07     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

127 te projecteren woning     104574,81     420465,10     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

128 te projecteren woning     104572,27     420441,67     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

129 te projecteren woning     104581,26     420461,63     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

130 te projecteren woning     104578,01     420455,89     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

131 te projecteren woning     104577,76     420450,49     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

132 te projecteren woning     104577,50     420444,62     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

133 te projecteren woning     104555,02     420409,96     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

134 te projecteren woning     104557,91     420415,09     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

135 te projecteren woning     104560,57     420419,79     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

136 te projecteren woning     104563,22     420424,49     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

137 te projecteren woning     104565,88     420429,19     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

138 te projecteren woning     104568,77     420434,31     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

139 te projecteren woning     104576,09     420433,83     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

140 te projecteren woning     104557,89     420404,69     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

141 te projecteren woning     104563,90     420404,95     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

142 te projecteren woning     104566,79     420410,07     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

143 te projecteren woning     104569,45     420414,77     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

144 te projecteren woning     104572,10     420419,47     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

145 te projecteren woning     104574,76     420424,18     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

146 te projecteren woning     104580,27     420427,81     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

147 te projecteren woning     104556,08     420392,08     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

148 te projecteren woning     104556,85     420386,25     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

149 te projecteren woning     104557,55     420380,89     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

150 te projecteren woning     104558,26     420375,54     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

151 te projecteren woning     104559,02     420369,71     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

152 te projecteren woning     104562,22     420396,08     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

153 te projecteren woning     104564,49     420367,22     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

154 te projecteren woning     104569,17     420393,79     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

155 te projecteren woning     104566,96     420387,57     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

156 te projecteren woning     104567,67     420382,22     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

157 te projecteren woning     104568,37     420376,87     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

158 te projecteren woning     104569,14     420371,04     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

159 te projecteren woning     104558,23     420345,57     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

160 te projecteren woning     104559,03     420339,52     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

161 te projecteren woning     104563,41     420349,33     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

162 te projecteren woning     104565,00     420337,23     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

163 te projecteren woning     104569,38     420347,04     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

164 te projecteren woning     104570,17     420340,99     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

165 te projecteren woning     104564,94     420328,09     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

166 te projecteren woning     104572,19     420325,64     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

167 te projecteren woning     104565,82     420321,40     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

168 te projecteren woning     104558,57     420323,85     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

169 te projecteren woning     104595,32     420442,56     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

170 te projecteren woning     104597,34     420448,84     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

171 te projecteren woning     104596,47     420454,17     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

172 te projecteren woning     104592,57     420459,50     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

173 te projecteren woning     104598,58     420463,69     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

174 te projecteren woning     104602,35     420440,48     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

175 te projecteren woning     104608,35     420444,67     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

176 te projecteren woning     104607,41     420450,48     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

177 te projecteren woning     104606,54     420455,81     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

178 te projecteren woning     104605,60     420461,61     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

179 te projecteren woning     104603,52     420410,75     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

180 te projecteren woning     104602,59     420416,56     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

181 te projecteren woning     104601,73     420421,89     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

182 te projecteren woning     104600,87     420427,22     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

183 te projecteren woning     104596,97     420432,54     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

184 te projecteren woning     104602,98     420436,74     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

185 te projecteren woning     104609,07     420408,42     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

186 te projecteren woning     104613,60     420412,38     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

187 te projecteren woning     104612,66     420418,18     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

188 te projecteren woning     104611,80     420423,51     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

189 te projecteren woning     104610,94     420428,84     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

190 te projecteren woning     104610,00     420434,65     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

191 te projecteren woning     104597,44     420397,86     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

192 te projecteren woning     104599,09     420391,47     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

193 te projecteren woning     104597,91     420386,19     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

194 te projecteren woning     104596,73     420380,92     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

195 te projecteren woning     104595,55     420375,65     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

196 te projecteren woning     104594,27     420369,92     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

197 te projecteren woning     104604,58     420399,52     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

198 te projecteren woning     104598,56     420365,70     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

199 te projecteren woning     104610,32     420394,98     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

200 te projecteren woning     104609,04     420389,24     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

201 te projecteren woning     104607,87     420383,97     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

202 te projecteren woning     104606,69     420378,70     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

203 te projecteren woning     104605,51     420373,43     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

204 te projecteren woning     104604,23     420367,69     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

205 te projecteren woning     104590,57     420340,08     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

206 te projecteren woning     104591,90     420346,03     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

207 te projecteren woning     104598,05     420347,78     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

208 te projecteren woning     104595,39     420335,88     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

209 te projecteren woning     104601,54     420337,63     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

210 te projecteren woning     104602,87     420343,58     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
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Bijlage 2Royal HaskoningDHV
Invoergegevens rekenpunten (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

211 te projecteren woning     104594,64     420326,78     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

212 te projecteren woning     104600,60     420321,99     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

213 te projecteren woning     104593,16     420320,19     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

214 te projecteren woning     104587,20     420324,98     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

215 te projecteren woning     104632,01     420371,90     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

216 te projecteren woning     104626,05     420373,23     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

217 te projecteren woning     104621,85     420368,41     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

218 te projecteren woning     104633,76     420365,75     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

219 te projecteren woning     104629,56     420360,93     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

220 te projecteren woning     104623,60     420362,26     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

221 te projecteren woning     104630,69     420340,49     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

222 te projecteren woning     104624,74     420341,82     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

223 te projecteren woning     104620,53     420337,00     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

224 te projecteren woning     104632,44     420334,34     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

225 te projecteren woning     104628,24     420329,52     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

226 te projecteren woning     104622,28     420330,85     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

227 te projecteren woning     104654,51     420418,08     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

228 te projecteren woning     104654,25     420412,19     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

229 te projecteren woning     104654,01     420406,79     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

230 te projecteren woning     104653,76     420401,40     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

231 te projecteren woning     104653,50     420395,52     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

232 te projecteren woning     104660,06     420421,03     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

233 te projecteren woning     104658,76     420392,10     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

234 te projecteren woning     104665,32     420417,59     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

235 te projecteren woning     104665,06     420411,70     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

236 te projecteren woning     104664,82     420406,31     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

237 te projecteren woning     104664,57     420400,91     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

238 te projecteren woning     104664,31     420395,04     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

239 te projecteren woning     104652,90     420382,15     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

240 te projecteren woning     104652,63     420376,26     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

241 te projecteren woning     104652,39     420370,87     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

242 te projecteren woning     104652,14     420365,47     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

243 te projecteren woning     104651,88     420359,59     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

244 te projecteren woning     104658,44     420385,09     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

245 te projecteren woning     104657,14     420356,16     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

246 te projecteren woning     104663,70     420381,66     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

247 te projecteren woning     104663,44     420375,77     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

248 te projecteren woning     104663,20     420370,38     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

249 te projecteren woning     104662,95     420364,99     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

250 te projecteren woning     104662,69     420359,10     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

251 te projecteren woning     104656,25     420341,16     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

252 te projecteren woning     104661,71     420337,54     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

253 te projecteren woning     104655,95     420334,42     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

254 te projecteren woning     104650,49     420338,04     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

255 te projecteren woning     104654,32     420325,94     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

256 te projecteren woning     104661,03     420322,27     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

257 te projecteren woning     104654,02     420319,20     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

258 te projecteren woning     104647,31     420322,88     10,00 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting A16 en N3 (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A te projecteren woning 1,50 47,85 44,57 41,12 49,48
001_B te projecteren woning 4,50 53,49 50,32 46,64 55,08
001_C te projecteren woning 7,50 56,95 53,85 50,03 58,52
002_A te projecteren woning 1,50 48,50 45,26 41,71 50,11
002_B te projecteren woning 4,50 54,12 50,98 47,22 55,69

002_C te projecteren woning 7,50 56,97 53,88 50,05 58,54
003_A te projecteren woning 1,50 49,10 45,91 42,28 50,70
003_B te projecteren woning 4,50 54,24 51,13 47,33 55,81
003_C te projecteren woning 7,50 57,02 53,93 50,09 58,59
004_A te projecteren woning 1,50 49,71 46,56 42,84 51,30

004_B te projecteren woning 4,50 54,37 51,27 47,45 55,94
004_C te projecteren woning 7,50 56,89 53,81 49,97 58,46
005_A te projecteren woning 1,50 50,14 47,04 43,23 51,72
005_B te projecteren woning 4,50 54,54 51,45 47,60 56,10
005_C te projecteren woning 7,50 56,91 53,82 49,98 58,48

006_A te projecteren woning 1,50 50,25 47,15 43,32 51,82
006_B te projecteren woning 4,50 54,44 51,35 47,50 56,00
006_C te projecteren woning 7,50 56,91 53,82 49,98 58,48
007_A te projecteren woning 1,50 50,49 47,41 43,55 52,05
007_B te projecteren woning 4,50 54,55 51,47 47,62 56,12

007_C te projecteren woning 7,50 56,86 53,76 49,94 58,43
008_A te projecteren woning 1,50 50,76 47,70 43,81 52,32
008_B te projecteren woning 4,50 54,64 51,56 47,71 56,21
008_C te projecteren woning 7,50 56,73 53,62 49,82 58,30
009_A te projecteren woning 1,50 50,92 47,86 43,96 52,48

009_B te projecteren woning 4,50 54,77 51,69 47,83 56,33
009_C te projecteren woning 7,50 56,53 53,42 49,62 58,10
010_A te projecteren woning 1,50 51,30 48,25 44,34 52,86
010_B te projecteren woning 4,50 54,77 51,67 47,84 56,34
010_C te projecteren woning 7,50 56,41 53,29 49,51 57,99

011_A te projecteren woning 1,50 47,95 44,61 41,24 49,58
011_B te projecteren woning 4,50 52,80 49,59 45,98 54,40
011_C te projecteren woning 7,50 56,96 53,82 50,10 58,55
012_A te projecteren woning 1,50 49,39 46,29 42,46 50,96
012_B te projecteren woning 4,50 52,30 49,16 45,43 53,89

012_C te projecteren woning 7,50 54,46 51,30 47,62 56,06
013_A te projecteren woning 1,50 47,70 44,34 41,05 49,36
013_B te projecteren woning 4,50 50,48 47,19 43,81 52,14
013_C te projecteren woning 7,50 55,57 52,40 48,82 57,21
014_A te projecteren woning 1,50 47,60 44,25 40,96 49,26

014_B te projecteren woning 4,50 50,27 46,98 43,61 51,93
014_C te projecteren woning 7,50 55,26 52,10 48,51 56,90
015_A te projecteren woning 1,50 47,38 44,04 40,73 49,04
015_B te projecteren woning 4,50 50,15 46,88 43,48 51,81
015_C te projecteren woning 7,50 54,89 51,74 48,13 56,53

016_A te projecteren woning 1,50 47,14 43,82 40,48 48,80
016_B te projecteren woning 4,50 49,84 46,57 43,16 51,50
016_C te projecteren woning 7,50 54,62 51,48 47,86 56,26
017_A te projecteren woning 1,50 47,01 43,69 40,35 48,67
017_B te projecteren woning 4,50 49,65 46,38 42,97 51,31

017_C te projecteren woning 7,50 54,50 51,37 47,73 56,14
018_A te projecteren woning 1,50 46,78 43,45 40,12 48,44
018_B te projecteren woning 4,50 49,42 46,15 42,75 51,08
018_C te projecteren woning 7,50 54,35 51,22 47,58 55,99
019_A te projecteren woning 1,50 46,97 43,68 40,26 48,61

019_B te projecteren woning 4,50 49,51 46,27 42,80 51,16
019_C te projecteren woning 7,50 54,24 51,12 47,45 55,87
020_A te projecteren woning 1,50 48,43 45,16 41,70 50,06
020_B te projecteren woning 4,50 51,27 48,04 44,51 52,89
020_C te projecteren woning 7,50 55,02 51,87 48,22 56,64

021_A te projecteren woning 1,50 48,35 45,11 41,59 49,97
021_B te projecteren woning 4,50 50,76 47,55 44,01 52,39
021_C te projecteren woning 7,50 54,08 50,92 47,30 55,71
022_A te projecteren woning 1,50 46,64 43,42 39,87 48,26
022_B te projecteren woning 4,50 49,27 46,06 42,52 50,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting A16 en N3 (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

022_C te projecteren woning 7,50 52,84 49,68 46,08 54,48
023_A te projecteren woning 1,50 46,61 43,24 40,11 48,34
023_B te projecteren woning 4,50 49,83 46,54 43,18 51,50
023_C te projecteren woning 7,50 54,69 51,52 47,89 56,31
024_A te projecteren woning 1,50 46,52 43,14 40,05 48,26

024_B te projecteren woning 4,50 49,38 46,06 42,77 51,06
024_C te projecteren woning 7,50 54,01 50,82 47,24 55,64
025_A te projecteren woning 1,50 46,34 42,95 39,89 48,09
025_B te projecteren woning 4,50 48,94 45,62 42,36 50,64
025_C te projecteren woning 7,50 53,21 49,99 46,47 54,85

026_A te projecteren woning 1,50 46,34 42,94 39,90 48,09
026_B te projecteren woning 4,50 48,81 45,48 42,24 50,51
026_C te projecteren woning 7,50 52,45 49,21 45,75 54,10
027_A te projecteren woning 1,50 45,95 42,59 39,30 47,61
027_B te projecteren woning 4,50 50,74 47,50 43,98 52,36

027_C te projecteren woning 7,50 55,64 52,47 48,82 57,25
028_A te projecteren woning 1,50 45,67 42,21 39,13 47,36
028_B te projecteren woning 4,50 48,10 44,73 41,52 49,79
028_C te projecteren woning 7,50 53,27 50,04 46,59 54,93
029_A te projecteren woning 1,50 47,64 44,27 40,99 49,29

029_B te projecteren woning 4,50 50,46 47,16 43,78 52,11
029_C te projecteren woning 7,50 55,43 52,25 48,66 57,06
030_A te projecteren woning 1,50 47,68 44,31 41,04 49,34
030_B te projecteren woning 4,50 50,49 47,19 43,81 52,14
030_C te projecteren woning 7,50 55,46 52,28 48,71 57,10

031_A te projecteren woning 1,50 47,68 44,31 41,04 49,34
031_B te projecteren woning 4,50 50,48 47,17 43,81 52,13
031_C te projecteren woning 7,50 55,41 52,21 48,66 57,04
032_A te projecteren woning 1,50 47,65 44,29 41,03 49,32
032_B te projecteren woning 4,50 50,35 47,03 43,68 52,00

032_C te projecteren woning 7,50 55,18 52,00 48,44 56,82
033_A te projecteren woning 1,50 46,13 42,82 39,48 47,79
033_B te projecteren woning 4,50 49,51 46,27 42,83 51,17
033_C te projecteren woning 7,50 54,13 50,97 47,40 55,78
033_D te projecteren woning 10,50 57,36 54,28 50,53 58,98

034_A te projecteren woning 1,50 46,59 43,28 39,92 48,24
034_B te projecteren woning 4,50 50,11 46,87 43,39 51,75
034_C te projecteren woning 7,50 54,44 51,28 47,69 56,08
034_D te projecteren woning 10,50 57,39 54,30 50,56 59,00
035_A te projecteren woning 1,50 46,76 43,44 40,09 48,41

035_B te projecteren woning 4,50 49,95 46,70 43,24 51,59
035_C te projecteren woning 7,50 54,81 51,66 48,04 56,44
035_D te projecteren woning 10,50 57,36 54,27 50,53 58,97
036_A te projecteren woning 1,50 46,90 43,58 40,25 48,56
036_B te projecteren woning 4,50 49,98 46,73 43,29 51,63

036_C te projecteren woning 7,50 54,61 51,46 47,86 56,25
036_D te projecteren woning 10,50 57,30 54,21 50,48 58,92
037_A te projecteren woning 1,50 47,11 43,79 40,47 48,78
037_B te projecteren woning 4,50 50,15 46,90 43,47 51,81
037_C te projecteren woning 7,50 55,16 52,01 48,38 56,79

037_D te projecteren woning 10,50 57,37 54,28 50,55 58,99
038_A te projecteren woning 1,50 47,36 44,04 40,70 49,02
038_B te projecteren woning 4,50 50,39 47,14 43,68 52,03
038_C te projecteren woning 7,50 55,27 52,13 48,48 56,90
038_D te projecteren woning 10,50 57,23 54,14 50,40 58,84

039_A te projecteren woning 1,50 47,65 44,36 40,90 49,27
039_B te projecteren woning 4,50 51,30 48,06 44,53 52,92
039_C te projecteren woning 7,50 55,27 52,10 48,42 56,86
039_D te projecteren woning 10,50 58,76 55,67 51,85 60,34
040_A te projecteren woning 1,50 44,09 40,79 37,50 45,79

040_B te projecteren woning 4,50 47,27 44,02 40,60 48,93
040_C te projecteren woning 7,50 51,07 47,87 44,39 52,74
040_D te projecteren woning 10,50 53,71 50,48 47,12 55,42
041_A te projecteren woning 1,50 45,39 42,03 38,74 47,05
041_B te projecteren woning 4,50 47,90 44,57 41,22 49,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting A16 en N3 (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

041_C te projecteren woning 7,50 52,44 49,28 45,60 54,04
041_D te projecteren woning 10,50 55,48 52,33 48,69 57,10
042_A te projecteren woning 1,50 44,75 41,40 38,08 46,40
042_B te projecteren woning 4,50 47,02 43,71 40,33 48,66
042_C te projecteren woning 7,50 51,49 48,33 44,67 53,10

042_D te projecteren woning 10,50 55,01 51,86 48,23 56,64
043_A te projecteren woning 1,50 44,45 41,10 37,80 46,11
043_B te projecteren woning 4,50 46,69 43,36 40,01 48,34
043_C te projecteren woning 7,50 50,78 47,57 44,01 52,40
043_D te projecteren woning 10,50 54,75 51,58 47,98 56,38

044_A te projecteren woning 1,50 44,27 40,91 37,63 45,93
044_B te projecteren woning 4,50 46,46 43,13 39,81 48,12
044_C te projecteren woning 7,50 50,20 46,95 43,51 51,85
044_D te projecteren woning 10,50 54,59 51,42 47,84 56,23
045_A te projecteren woning 1,50 44,10 40,73 37,47 45,76

045_B te projecteren woning 4,50 46,19 42,84 39,56 47,86
045_C te projecteren woning 7,50 49,39 46,12 42,76 51,07
045_D te projecteren woning 10,50 54,44 51,27 47,69 56,08
046_A te projecteren woning 1,50 43,81 40,44 37,19 45,48
046_B te projecteren woning 4,50 45,86 42,51 39,25 47,54

046_C te projecteren woning 7,50 49,03 45,74 42,43 50,72
046_D te projecteren woning 10,50 54,36 51,19 47,62 56,00
047_A te projecteren woning 1,50 48,78 45,51 42,09 50,43
047_B te projecteren woning 4,50 51,43 48,20 44,70 53,07
047_C te projecteren woning 7,50 55,39 52,25 48,62 57,02

047_D te projecteren woning 10,50 57,25 54,16 50,44 58,87
048_A te projecteren woning 1,50 44,48 41,14 37,78 46,11
048_B te projecteren woning 4,50 47,97 44,72 41,20 49,59
048_C te projecteren woning 7,50 52,06 48,87 45,25 53,67
048_D te projecteren woning 10,50 57,32 54,22 50,45 58,91

049_A te projecteren woning 1,50 43,74 40,35 37,12 45,41
049_B te projecteren woning 4,50 45,78 42,42 39,16 47,45
049_C te projecteren woning 7,50 49,16 45,87 42,54 50,84
049_D te projecteren woning 10,50 54,28 51,11 47,53 55,92
050_A te projecteren woning 1,50 46,57 43,17 40,11 48,31

050_B te projecteren woning 4,50 48,58 45,24 42,03 50,29
050_C te projecteren woning 7,50 51,17 47,89 44,54 52,85
051_A te projecteren woning 1,50 47,19 43,81 40,60 48,87
051_B te projecteren woning 4,50 49,82 46,49 43,17 51,48
051_C te projecteren woning 7,50 54,12 50,91 47,36 55,75

052_A te projecteren woning 1,50 47,46 44,11 40,83 49,13
052_B te projecteren woning 4,50 50,23 46,93 43,56 51,89
052_C te projecteren woning 7,50 54,92 51,74 48,17 56,56
053_A te projecteren woning 1,50 46,84 43,45 40,54 48,67
053_B te projecteren woning 4,50 48,86 45,61 42,38 50,62

053_C te projecteren woning 7,50 52,27 49,11 45,65 53,97
054_A te projecteren woning 1,50 46,61 43,20 40,31 48,43
054_B te projecteren woning 4,50 48,59 45,31 42,13 50,35
054_C te projecteren woning 7,50 52,23 49,08 45,64 53,95
055_A te projecteren woning 1,50 46,83 43,40 40,53 48,65

055_B te projecteren woning 4,50 48,61 45,31 42,19 50,39
055_C te projecteren woning 7,50 52,31 49,13 45,75 54,04
056_A te projecteren woning 1,50 47,22 43,81 40,89 49,03
056_B te projecteren woning 4,50 48,94 45,62 42,51 50,71
056_C te projecteren woning 7,50 52,54 49,35 46,00 54,28

057_A te projecteren woning 1,50 47,29 43,88 40,94 49,09
057_B te projecteren woning 4,50 49,00 45,67 42,56 50,77
057_C te projecteren woning 7,50 52,62 49,40 46,12 54,37
058_A te projecteren woning 1,50 47,86 44,56 41,16 49,50
058_B te projecteren woning 4,50 50,31 47,10 43,54 51,93

058_C te projecteren woning 7,50 54,36 51,22 47,55 55,98
059_A te projecteren woning 1,50 42,81 39,28 36,44 44,58
059_B te projecteren woning 4,50 45,51 42,10 39,07 47,26
059_C te projecteren woning 7,50 51,23 47,93 44,78 52,99
060_A te projecteren woning 1,50 47,92 44,68 41,20 49,56
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Naam
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060_B te projecteren woning 4,50 49,52 46,28 42,82 51,17
060_C te projecteren woning 7,50 53,54 50,36 46,77 55,17
061_A te projecteren woning 1,50 47,59 44,33 40,88 49,23
061_B te projecteren woning 4,50 49,40 46,16 42,70 51,05
061_C te projecteren woning 7,50 53,36 50,20 46,58 54,99

062_A te projecteren woning 1,50 47,41 44,13 40,73 49,06
062_B te projecteren woning 4,50 49,28 46,03 42,59 50,93
062_C te projecteren woning 7,50 53,18 50,02 46,42 54,82
063_A te projecteren woning 1,50 47,79 44,50 41,11 49,44
063_B te projecteren woning 4,50 49,70 46,45 43,02 51,36

063_C te projecteren woning 7,50 53,38 50,22 46,63 55,02
064_A te projecteren woning 1,50 47,42 44,16 40,73 49,07
064_B te projecteren woning 4,50 49,36 46,13 42,68 51,02
064_C te projecteren woning 7,50 52,82 49,67 46,09 54,47
065_A te projecteren woning 1,50 47,35 43,93 40,98 49,14

065_B te projecteren woning 4,50 48,99 45,64 42,57 50,76
065_C te projecteren woning 7,50 53,09 49,82 46,63 54,85
066_A te projecteren woning 1,50 47,39 43,98 41,02 49,18
066_B te projecteren woning 4,50 49,10 45,75 42,69 50,88
066_C te projecteren woning 7,50 53,46 50,19 46,99 55,22

067_A te projecteren woning 1,50 47,48 44,05 41,11 49,26
067_B te projecteren woning 4,50 49,32 45,97 42,91 51,10
067_C te projecteren woning 7,50 54,00 50,74 47,50 55,75
068_A te projecteren woning 1,50 47,48 44,05 41,11 49,26
068_B te projecteren woning 4,50 49,48 46,12 43,07 51,26

068_C te projecteren woning 7,50 54,20 50,94 47,66 55,93
069_A te projecteren woning 1,50 47,56 44,13 41,20 49,35
069_B te projecteren woning 4,50 49,76 46,40 43,34 51,53
069_C te projecteren woning 7,50 54,35 51,10 47,80 56,07
070_A te projecteren woning 1,50 47,65 44,22 41,26 49,42

070_B te projecteren woning 4,50 50,02 46,67 43,59 51,79
070_C te projecteren woning 7,50 54,52 51,28 47,94 56,23
071_A te projecteren woning 1,50 44,20 40,75 37,79 45,96
071_B te projecteren woning 4,50 46,56 43,22 40,07 48,30
071_C te projecteren woning 7,50 51,28 48,07 44,65 52,97

072_A te projecteren woning 1,50 44,52 41,12 38,12 46,29
072_B te projecteren woning 4,50 47,29 43,92 40,95 49,10
072_C te projecteren woning 7,50 51,00 47,68 44,63 52,80
073_A te projecteren woning 1,50 47,14 43,87 40,49 48,81
073_B te projecteren woning 4,50 49,00 45,76 42,35 50,68

073_C te projecteren woning 7,50 51,93 48,75 45,27 53,61
074_A te projecteren woning 1,50 47,11 43,85 40,52 48,81
074_B te projecteren woning 4,50 49,04 45,81 42,45 50,75
074_C te projecteren woning 7,50 52,11 48,92 45,47 53,80
075_A te projecteren woning 1,50 47,55 44,30 40,94 49,24

075_B te projecteren woning 4,50 49,38 46,15 42,76 51,07
075_C te projecteren woning 7,50 52,25 49,06 45,60 53,93
076_A te projecteren woning 1,50 47,15 43,88 40,55 48,85
076_B te projecteren woning 4,50 49,17 45,92 42,57 50,87
076_C te projecteren woning 7,50 52,03 48,82 45,39 53,72

077_A te projecteren woning 1,50 47,10 43,84 40,51 48,80
077_B te projecteren woning 4,50 49,26 46,01 42,66 50,96
077_C te projecteren woning 7,50 52,43 49,21 45,81 54,12
078_A te projecteren woning 1,50 47,10 43,86 40,47 48,79
078_B te projecteren woning 4,50 49,11 45,88 42,48 50,80

078_C te projecteren woning 7,50 52,20 49,02 45,53 53,88
079_A te projecteren woning 1,50 47,50 44,05 41,08 49,26
079_B te projecteren woning 4,50 51,44 48,19 44,83 53,13
079_C te projecteren woning 7,50 54,34 51,13 47,72 56,04
080_A te projecteren woning 1,50 46,20 42,79 39,72 47,93

080_B te projecteren woning 4,50 50,96 47,71 44,30 52,63
080_C te projecteren woning 7,50 54,22 51,04 47,51 55,88
081_A te projecteren woning 1,50 47,03 43,81 40,36 48,70
081_B te projecteren woning 4,50 49,03 45,81 42,39 50,71
081_C te projecteren woning 7,50 51,88 48,69 45,25 53,57
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082_A te projecteren woning 1,50 44,37 40,97 37,86 46,09
082_B te projecteren woning 4,50 46,23 42,87 39,73 47,96
082_C te projecteren woning 7,50 49,85 46,53 43,39 51,61
083_A te projecteren woning 1,50 47,37 43,94 40,92 49,11
083_B te projecteren woning 4,50 51,65 48,48 44,98 53,33

083_C te projecteren woning 7,50 54,32 51,13 47,66 56,00
084_A te projecteren woning 1,50 47,36 43,93 40,91 49,10
084_B te projecteren woning 4,50 51,60 48,43 44,93 53,28
084_C te projecteren woning 7,50 54,27 51,09 47,60 55,95
085_A te projecteren woning 1,50 46,04 42,62 39,57 47,78

085_B te projecteren woning 4,50 51,92 48,74 45,18 53,56
085_C te projecteren woning 7,50 54,41 51,21 47,73 56,08
086_A te projecteren woning 1,50 44,16 40,81 37,58 45,85
086_B te projecteren woning 4,50 46,03 42,74 39,42 47,72
086_C te projecteren woning 7,50 48,67 45,42 42,06 50,36

087_A te projecteren woning 1,50 46,81 43,63 40,07 48,45
087_B te projecteren woning 4,50 49,50 46,33 42,75 51,14
087_C te projecteren woning 7,50 51,85 48,69 45,11 53,50
088_A te projecteren woning 1,50 46,20 43,02 39,49 47,86
088_B te projecteren woning 4,50 48,84 45,66 42,11 50,49

088_C te projecteren woning 7,50 51,29 48,13 44,58 52,95
089_A te projecteren woning 1,50 47,37 43,96 40,91 49,11
089_B te projecteren woning 4,50 51,30 48,12 44,68 53,00
089_C te projecteren woning 7,50 53,79 50,64 47,11 55,47
090_A te projecteren woning 1,50 45,31 41,94 38,86 47,06

090_B te projecteren woning 4,50 50,05 46,87 43,38 51,73
090_C te projecteren woning 7,50 52,95 49,75 46,29 54,63
091_A te projecteren woning 1,50 46,35 43,16 39,68 48,02
091_B te projecteren woning 4,50 49,34 46,12 42,68 51,01
091_C te projecteren woning 7,50 51,75 48,54 45,12 53,44

092_A te projecteren woning 1,50 46,00 42,74 39,52 47,76
092_B te projecteren woning 4,50 49,06 45,84 42,60 50,83
092_C te projecteren woning 7,50 50,58 47,36 44,16 52,37
093_A te projecteren woning 1,50 44,42 41,04 37,85 46,11
093_B te projecteren woning 4,50 47,00 43,66 40,41 48,69

093_C te projecteren woning 7,50 51,30 48,06 44,65 52,98
093_D te projecteren woning 10,50 56,64 53,49 49,91 58,29
094_A te projecteren woning 1,50 44,43 41,04 37,86 46,12
094_B te projecteren woning 4,50 46,99 43,65 40,40 48,68
094_C te projecteren woning 7,50 51,20 47,96 44,54 52,87

094_D te projecteren woning 10,50 56,77 53,62 50,04 58,42
095_A te projecteren woning 1,50 44,70 41,37 38,28 46,48
095_B te projecteren woning 4,50 47,36 44,10 40,90 49,13
095_C te projecteren woning 7,50 50,88 47,69 44,30 52,60
095_D te projecteren woning 10,50 55,15 51,99 48,53 56,85

096_A te projecteren woning 1,50 46,30 43,02 39,69 47,99
096_B te projecteren woning 4,50 47,76 44,47 41,18 49,46
096_C te projecteren woning 7,50 50,01 46,74 43,43 51,72
096_D te projecteren woning 10,50 53,30 50,10 46,70 55,01
097_A te projecteren woning 1,50 45,61 42,37 39,03 47,32

097_B te projecteren woning 4,50 48,13 44,91 41,52 49,83
097_C te projecteren woning 7,50 51,03 47,81 44,49 52,76
097_D te projecteren woning 10,50 52,24 49,00 45,88 54,06
098_A te projecteren woning 1,50 43,64 40,25 37,13 45,36
098_B te projecteren woning 4,50 46,50 43,20 39,92 48,20

098_C te projecteren woning 7,50 50,36 47,10 43,82 52,09
098_D te projecteren woning 10,50 52,06 48,81 45,71 53,88
099_A te projecteren woning 1,50 44,23 40,81 37,73 45,95
099_B te projecteren woning 4,50 47,00 43,64 40,48 48,72
099_C te projecteren woning 7,50 51,48 48,22 44,89 53,18

099_D te projecteren woning 10,50 57,09 53,92 50,40 58,76
100_A te projecteren woning 1,50 44,22 40,80 37,72 45,94
100_B te projecteren woning 4,50 47,10 43,75 40,59 48,83
100_C te projecteren woning 7,50 51,27 48,00 44,71 52,99
100_D te projecteren woning 10,50 57,10 53,94 50,39 58,76
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101_A te projecteren woning 1,50 44,36 41,12 37,93 46,14
101_B te projecteren woning 4,50 46,95 43,73 40,52 48,74
101_C te projecteren woning 7,50 50,62 47,48 44,06 52,36
101_D te projecteren woning 10,50 54,23 51,09 47,60 55,93
102_A te projecteren woning 1,50 45,05 41,63 38,52 46,76

102_B te projecteren woning 4,50 47,18 43,80 40,65 48,89
102_C te projecteren woning 7,50 50,84 47,53 44,25 52,53
102_D te projecteren woning 10,50 55,67 52,47 49,04 57,36
103_A te projecteren woning 1,50 44,41 41,10 37,90 46,14
103_B te projecteren woning 4,50 46,21 42,92 39,72 47,96

103_C te projecteren woning 7,50 49,40 46,22 42,81 51,12
103_D te projecteren woning 10,50 52,01 48,80 45,62 53,82
104_A te projecteren woning 1,50 44,22 41,01 37,73 45,98
104_B te projecteren woning 4,50 46,54 43,36 40,08 48,32
104_C te projecteren woning 7,50 49,89 46,77 43,32 51,63

104_D te projecteren woning 10,50 51,91 48,70 45,52 53,72
105_A te projecteren woning 1,50 44,88 41,44 38,39 46,60
105_B te projecteren woning 4,50 50,06 46,79 43,40 51,73
105_C te projecteren woning 7,50 52,37 49,12 45,71 54,04
106_A te projecteren woning 1,50 45,32 41,89 38,86 47,06

106_B te projecteren woning 4,50 50,24 46,95 43,62 51,92
106_C te projecteren woning 7,50 52,41 49,15 45,79 54,10
107_A te projecteren woning 1,50 46,17 42,79 39,70 47,91
107_B te projecteren woning 4,50 50,43 47,21 43,85 52,14
107_C te projecteren woning 7,50 52,97 49,75 46,40 54,69

108_A te projecteren woning 1,50 46,45 43,21 39,86 48,16
108_B te projecteren woning 4,50 48,49 45,23 41,93 50,21
108_C te projecteren woning 7,50 51,32 48,10 44,75 53,04
109_A te projecteren woning 1,50 47,36 44,20 40,69 49,04
109_B te projecteren woning 4,50 49,83 46,64 43,28 51,56

109_C te projecteren woning 7,50 51,29 48,10 44,79 53,05
110_A te projecteren woning 1,50 47,34 44,16 40,69 49,03
110_B te projecteren woning 4,50 49,80 46,60 43,27 51,54
110_C te projecteren woning 7,50 51,33 48,14 44,85 53,10
111_A te projecteren woning 1,50 45,37 41,93 38,87 47,09

111_B te projecteren woning 4,50 49,57 46,24 42,97 51,26
111_C te projecteren woning 7,50 52,27 48,98 45,67 53,96
112_A te projecteren woning 1,50 43,95 40,56 37,39 45,65
112_B te projecteren woning 4,50 47,69 44,45 41,02 49,36
112_C te projecteren woning 7,50 51,19 47,96 44,52 52,86

113_A te projecteren woning 1,50 46,28 43,03 39,74 48,01
113_B te projecteren woning 4,50 49,20 46,00 42,72 50,97
113_C te projecteren woning 7,50 51,11 47,91 44,65 52,89
114_A te projecteren woning 1,50 46,36 43,00 39,86 48,09
114_B te projecteren woning 4,50 48,38 45,01 41,92 50,13

114_C te projecteren woning 7,50 50,44 47,09 43,94 52,17
115_A te projecteren woning 1,50 46,76 43,54 40,20 48,48
115_B te projecteren woning 4,50 49,70 46,50 43,20 51,46
115_C te projecteren woning 7,50 50,80 47,61 44,32 52,57
116_A te projecteren woning 1,50 46,72 43,52 40,12 48,43

116_B te projecteren woning 4,50 49,67 46,49 43,13 51,41
116_C te projecteren woning 7,50 50,90 47,73 44,39 52,66
117_A te projecteren woning 1,50 46,51 43,09 40,04 48,25
117_B te projecteren woning 4,50 50,20 46,86 43,68 51,92
117_C te projecteren woning 7,50 53,19 49,93 46,60 54,89

118_A te projecteren woning 1,50 46,60 43,22 40,06 48,31
118_B te projecteren woning 4,50 49,84 46,52 43,27 51,54
118_C te projecteren woning 7,50 52,90 49,66 46,25 54,58
119_A te projecteren woning 1,50 47,00 43,66 40,53 48,75
119_B te projecteren woning 4,50 49,97 46,64 43,56 51,75

119_C te projecteren woning 7,50 51,42 48,14 44,99 53,20
120_A te projecteren woning 1,50 45,13 41,85 38,51 46,81
120_B te projecteren woning 4,50 47,45 44,19 40,88 49,16
120_C te projecteren woning 7,50 50,57 47,38 43,89 52,24
121_A te projecteren woning 1,50 46,59 43,34 40,07 48,33
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121_B te projecteren woning 4,50 48,94 45,69 42,51 50,72
121_C te projecteren woning 7,50 50,01 46,77 43,60 51,80
122_A te projecteren woning 1,50 46,90 43,64 40,39 48,64
122_B te projecteren woning 4,50 49,44 46,19 43,02 51,23
122_C te projecteren woning 7,50 50,42 47,18 44,01 52,21

123_A te projecteren woning 1,50 49,54 46,36 42,79 51,18
123_B te projecteren woning 4,50 50,57 47,37 43,86 52,22
123_C te projecteren woning 7,50 52,94 49,77 46,22 54,59
123_D te projecteren woning 10,50 56,53 53,42 49,77 58,17
124_A te projecteren woning 1,50 48,36 45,22 41,65 50,02

124_B te projecteren woning 4,50 49,91 46,75 43,21 51,58
124_C te projecteren woning 7,50 52,85 49,71 46,14 54,51
124_D te projecteren woning 10,50 56,42 53,33 49,67 58,07
125_A te projecteren woning 1,50 47,11 43,87 40,56 48,83
125_B te projecteren woning 4,50 49,18 45,98 42,58 50,89

125_C te projecteren woning 7,50 52,44 49,28 45,77 54,12
125_D te projecteren woning 10,50 56,37 53,27 49,63 58,03
126_A te projecteren woning 1,50 46,14 42,88 39,65 47,89
126_B te projecteren woning 4,50 48,46 45,25 41,86 50,17
126_C te projecteren woning 7,50 52,12 48,95 45,45 53,80

126_D te projecteren woning 10,50 56,28 53,17 49,56 57,94
127_A te projecteren woning 1,50 47,71 44,34 41,24 49,45
127_B te projecteren woning 4,50 49,71 46,37 43,17 51,42
127_C te projecteren woning 7,50 53,47 50,24 46,79 55,13
127_D te projecteren woning 10,50 57,31 54,20 50,49 58,93

128_A te projecteren woning 1,50 44,20 40,97 37,78 45,99
128_B te projecteren woning 4,50 46,11 42,90 39,61 47,86
128_C te projecteren woning 7,50 49,69 46,54 43,10 51,41
128_D te projecteren woning 10,50 52,33 49,16 45,94 54,15
129_A te projecteren woning 1,50 43,42 40,05 36,88 45,13

129_B te projecteren woning 4,50 46,39 43,06 39,80 48,08
129_C te projecteren woning 7,50 51,36 48,16 44,68 53,03
129_D te projecteren woning 10,50 54,59 51,43 47,89 56,26
130_A te projecteren woning 1,50 39,37 35,98 32,89 41,11
130_B te projecteren woning 4,50 42,06 38,69 35,57 43,79

130_C te projecteren woning 7,50 46,63 43,38 40,06 48,34
130_D te projecteren woning 10,50 52,63 49,44 46,09 54,37
131_A te projecteren woning 1,50 41,44 38,03 35,01 43,20
131_B te projecteren woning 4,50 44,42 41,07 37,94 46,16
131_C te projecteren woning 7,50 48,77 45,52 42,25 50,51

131_D te projecteren woning 10,50 53,55 50,34 47,00 55,28
132_A te projecteren woning 1,50 41,42 38,04 34,93 43,15
132_B te projecteren woning 4,50 44,54 41,20 38,00 46,25
132_C te projecteren woning 7,50 49,57 46,34 42,93 51,25
132_D te projecteren woning 10,50 54,15 50,96 47,55 55,86

133_A te projecteren woning 1,50 44,36 41,01 37,78 46,05
133_B te projecteren woning 4,50 47,36 44,09 40,70 49,03
133_C te projecteren woning 7,50 52,08 48,91 45,32 53,71
133_D te projecteren woning 10,50 56,50 53,38 49,74 58,14
134_A te projecteren woning 1,50 44,96 41,61 38,44 46,68

134_B te projecteren woning 4,50 47,51 44,23 40,91 49,20
134_C te projecteren woning 7,50 52,13 48,96 45,39 53,77
134_D te projecteren woning 10,50 56,53 53,41 49,79 58,18
135_A te projecteren woning 1,50 44,96 41,61 38,46 46,69
135_B te projecteren woning 4,50 47,50 44,21 40,91 49,20

135_C te projecteren woning 7,50 52,13 48,95 45,39 53,77
135_D te projecteren woning 10,50 56,55 53,43 49,81 58,20
136_A te projecteren woning 1,50 44,68 41,31 38,24 46,44
136_B te projecteren woning 4,50 47,20 43,90 40,66 48,92
136_C te projecteren woning 7,50 51,80 48,61 45,11 53,46

136_D te projecteren woning 10,50 56,43 53,30 49,70 58,09
137_A te projecteren woning 1,50 45,07 41,71 38,67 46,85
137_B te projecteren woning 4,50 47,40 44,11 40,89 49,14
137_C te projecteren woning 7,50 51,69 48,49 45,03 53,37
137_D te projecteren woning 10,50 56,18 53,06 49,47 57,85
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting A16 en N3 (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

138_A te projecteren woning 1,50 44,93 41,59 38,55 46,72
138_B te projecteren woning 4,50 47,31 44,05 40,80 49,05
138_C te projecteren woning 7,50 51,12 47,94 44,49 52,82
138_D te projecteren woning 10,50 55,62 52,50 48,92 57,29
139_A te projecteren woning 1,50 43,25 39,90 36,81 45,01

139_B te projecteren woning 4,50 45,98 42,64 39,48 47,71
139_C te projecteren woning 7,50 50,35 47,10 43,75 52,05
139_D te projecteren woning 10,50 55,55 52,37 48,89 57,23
140_A te projecteren woning 1,50 41,36 37,95 34,85 43,08
140_B te projecteren woning 4,50 44,36 41,01 37,80 46,06

140_C te projecteren woning 7,50 49,79 46,58 43,10 51,45
140_D te projecteren woning 10,50 54,04 50,86 47,44 55,75
141_A te projecteren woning 1,50 42,26 38,85 35,79 44,00
141_B te projecteren woning 4,50 45,42 42,07 38,88 47,13
141_C te projecteren woning 7,50 49,19 45,92 42,63 50,91

141_D te projecteren woning 10,50 55,29 52,11 48,67 56,99
142_A te projecteren woning 1,50 42,93 39,55 36,43 44,66
142_B te projecteren woning 4,50 45,58 42,26 39,01 47,28
142_C te projecteren woning 7,50 49,08 45,81 42,53 50,80
142_D te projecteren woning 10,50 55,13 51,97 48,51 56,83

143_A te projecteren woning 1,50 43,91 40,54 37,42 45,64
143_B te projecteren woning 4,50 46,05 42,72 39,51 47,76
143_C te projecteren woning 7,50 49,17 45,89 42,63 50,89
143_D te projecteren woning 10,50 54,79 51,62 48,19 56,50
144_A te projecteren woning 1,50 43,23 39,86 36,78 44,98

144_B te projecteren woning 4,50 45,30 41,96 38,79 47,03
144_C te projecteren woning 7,50 48,41 45,12 41,89 50,14
144_D te projecteren woning 10,50 54,16 50,97 47,60 55,89
145_A te projecteren woning 1,50 42,18 38,87 35,86 44,01
145_B te projecteren woning 4,50 44,21 40,93 37,79 45,99

145_C te projecteren woning 7,50 47,25 44,00 40,75 49,00
145_D te projecteren woning 10,50 52,65 49,44 46,15 54,40
146_A te projecteren woning 1,50 42,25 38,92 35,91 44,07
146_B te projecteren woning 4,50 44,94 41,64 38,47 46,69
146_C te projecteren woning 7,50 48,34 45,07 41,84 50,08

146_D te projecteren woning 10,50 54,07 50,90 47,49 55,79
147_A te projecteren woning 1,50 44,73 41,46 38,09 46,41
147_B te projecteren woning 4,50 47,46 44,24 40,80 49,13
147_C te projecteren woning 7,50 51,00 47,83 44,34 52,68
147_D te projecteren woning 10,50 55,12 51,97 48,48 56,82

148_A te projecteren woning 1,50 45,09 41,82 38,45 46,77
148_B te projecteren woning 4,50 47,91 44,69 41,25 49,58
148_C te projecteren woning 7,50 51,04 47,85 44,41 52,73
148_D te projecteren woning 10,50 55,06 51,90 48,43 56,76
149_A te projecteren woning 1,50 45,24 41,99 38,56 46,90

149_B te projecteren woning 4,50 47,20 43,95 40,58 48,89
149_C te projecteren woning 7,50 51,01 47,81 44,38 52,70
149_D te projecteren woning 10,50 54,75 51,60 48,10 56,44
150_A te projecteren woning 1,50 44,89 41,60 38,27 46,57
150_B te projecteren woning 4,50 46,97 43,71 40,37 48,67

150_C te projecteren woning 7,50 51,18 47,99 44,54 52,87
150_D te projecteren woning 10,50 54,50 51,34 47,87 56,20
151_A te projecteren woning 1,50 46,42 43,19 39,78 48,10
151_B te projecteren woning 4,50 48,07 44,85 41,46 49,77
151_C te projecteren woning 7,50 51,82 48,66 45,16 53,50

151_D te projecteren woning 10,50 54,26 51,14 47,61 55,96
152_A te projecteren woning 1,50 43,83 40,39 37,39 45,58
152_B te projecteren woning 4,50 47,02 43,67 40,48 48,73
152_C te projecteren woning 7,50 50,79 47,50 44,26 52,52
152_D te projecteren woning 10,50 56,38 53,18 49,75 58,07

153_A te projecteren woning 1,50 46,67 43,44 40,04 48,36
153_B te projecteren woning 4,50 48,29 45,06 41,75 50,02
153_C te projecteren woning 7,50 50,80 47,64 44,22 52,52
153_D te projecteren woning 10,50 52,26 49,04 45,87 54,07
154_A te projecteren woning 1,50 44,15 40,75 37,68 45,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-6-2020 19:06:24Geomilieu V3.11



Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting A16 en N3 (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

154_B te projecteren woning 4,50 46,38 43,01 39,88 48,11
154_C te projecteren woning 7,50 49,90 46,59 43,36 51,62
154_D te projecteren woning 10,50 55,64 52,44 49,00 57,33
155_A te projecteren woning 1,50 43,27 39,84 36,81 45,01
155_B te projecteren woning 4,50 45,36 41,96 38,85 47,08

155_C te projecteren woning 7,50 48,59 45,25 42,07 50,31
155_D te projecteren woning 10,50 54,71 51,48 48,10 56,41
156_A te projecteren woning 1,50 44,17 40,76 37,68 45,90
156_B te projecteren woning 4,50 46,38 43,00 39,85 48,09
156_C te projecteren woning 7,50 49,60 46,30 43,03 51,31

156_D te projecteren woning 10,50 55,54 52,36 48,85 57,21
157_A te projecteren woning 1,50 44,35 40,97 37,85 46,08
157_B te projecteren woning 4,50 46,41 43,05 39,87 48,12
157_C te projecteren woning 7,50 49,33 46,03 42,75 51,03
157_D te projecteren woning 10,50 55,41 52,24 48,70 57,07

158_A te projecteren woning 1,50 44,57 41,20 38,07 46,30
158_B te projecteren woning 4,50 46,53 43,18 39,99 48,24
158_C te projecteren woning 7,50 49,36 46,08 42,78 51,06
158_D te projecteren woning 10,50 55,26 52,10 48,52 56,91
159_A te projecteren woning 1,50 47,71 44,46 41,16 49,43

159_B te projecteren woning 4,50 49,83 46,60 43,35 51,59
159_C te projecteren woning 7,50 51,77 48,58 45,27 53,53
160_A te projecteren woning 1,50 47,26 43,97 40,80 49,02
160_B te projecteren woning 4,50 49,51 46,26 43,11 51,31
160_C te projecteren woning 7,50 51,60 48,42 45,13 53,37

161_A te projecteren woning 1,50 46,00 42,75 39,33 47,66
161_B te projecteren woning 4,50 48,10 44,85 41,45 49,77
161_C te projecteren woning 7,50 51,77 48,60 45,10 53,45
162_A te projecteren woning 1,50 44,96 41,62 38,62 46,77
162_B te projecteren woning 4,50 47,43 44,16 41,09 49,26

162_C te projecteren woning 7,50 49,37 46,13 42,97 51,17
163_A te projecteren woning 1,50 44,37 41,00 37,86 46,09
163_B te projecteren woning 4,50 46,59 43,24 40,05 48,30
163_C te projecteren woning 7,50 49,27 45,99 42,68 50,97
164_A te projecteren woning 1,50 44,62 41,25 38,10 46,34

164_B te projecteren woning 4,50 47,02 43,68 40,47 48,73
164_C te projecteren woning 7,50 49,88 46,60 43,27 51,57
165_A te projecteren woning 1,50 42,41 39,02 35,89 44,13
165_B te projecteren woning 4,50 44,99 41,63 38,44 46,70
165_C te projecteren woning 7,50 49,46 46,21 42,83 51,14

166_A te projecteren woning 1,50 43,03 39,64 36,49 44,74
166_B te projecteren woning 4,50 45,73 42,36 39,17 47,43
166_C te projecteren woning 7,50 49,00 45,71 42,38 50,68
167_A te projecteren woning 1,50 46,34 43,09 39,89 48,11
167_B te projecteren woning 4,50 49,05 45,80 42,66 50,85

167_C te projecteren woning 7,50 50,24 47,01 43,86 52,05
168_A te projecteren woning 1,50 46,97 43,72 40,51 48,74
168_B te projecteren woning 4,50 49,56 46,33 43,16 51,36
168_C te projecteren woning 7,50 51,71 48,53 45,26 53,49
169_A te projecteren woning 1,50 43,20 39,94 36,58 44,89

169_B te projecteren woning 4,50 45,99 42,78 39,33 47,67
169_C te projecteren woning 7,50 50,55 47,40 43,82 52,20
169_D te projecteren woning 10,50 55,17 52,06 48,43 56,82
170_A te projecteren woning 1,50 40,18 36,82 33,60 41,87
170_B te projecteren woning 4,50 42,91 39,59 36,29 44,59

170_C te projecteren woning 7,50 47,46 44,22 40,77 49,12
170_D te projecteren woning 10,50 54,86 51,77 48,05 56,48
171_A te projecteren woning 1,50 40,60 37,25 34,01 42,29
171_B te projecteren woning 4,50 43,55 40,27 36,89 45,21
171_C te projecteren woning 7,50 47,39 44,18 40,72 49,06

171_D te projecteren woning 10,50 54,09 50,94 47,39 55,76
172_A te projecteren woning 1,50 41,55 38,20 35,00 43,26
172_B te projecteren woning 4,50 45,08 41,81 38,44 46,76
172_C te projecteren woning 7,50 50,64 47,47 43,94 52,30
172_D te projecteren woning 10,50 55,56 52,49 48,73 57,18
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Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

173_A te projecteren woning 1,50 43,96 40,55 37,50 45,70
173_B te projecteren woning 4,50 46,92 43,57 40,37 48,63
173_C te projecteren woning 7,50 52,15 48,93 45,48 53,82
173_D te projecteren woning 10,50 56,82 53,72 50,00 58,44
174_A te projecteren woning 1,50 38,29 34,86 31,85 40,04

174_B te projecteren woning 4,50 40,63 37,19 34,20 42,38
174_C te projecteren woning 7,50 44,90 41,54 38,41 46,64
174_D te projecteren woning 10,50 53,41 50,22 46,78 55,10
175_A te projecteren woning 1,50 44,03 40,67 37,52 45,76
175_B te projecteren woning 4,50 46,95 43,64 40,41 48,67

175_C te projecteren woning 7,50 51,01 47,79 44,39 52,70
175_D te projecteren woning 10,50 53,87 50,67 47,27 55,58
176_A te projecteren woning 1,50 43,70 40,32 37,23 45,44
176_B te projecteren woning 4,50 46,61 43,29 40,08 48,33
176_C te projecteren woning 7,50 50,68 47,49 44,05 52,37

176_D te projecteren woning 10,50 53,73 50,56 47,12 55,44
177_A te projecteren woning 1,50 43,51 40,11 37,01 45,23
177_B te projecteren woning 4,50 46,49 43,14 39,93 48,19
177_C te projecteren woning 7,50 50,93 47,72 44,28 52,61
177_D te projecteren woning 10,50 54,00 50,83 47,36 55,69

178_A te projecteren woning 1,50 42,91 39,44 36,50 44,67
178_B te projecteren woning 4,50 45,74 42,34 39,25 47,47
178_C te projecteren woning 7,50 50,43 47,19 43,81 52,12
178_D te projecteren woning 10,50 54,02 50,86 47,36 55,70
179_A te projecteren woning 1,50 42,66 39,31 36,26 44,44

179_B te projecteren woning 4,50 44,97 41,64 38,51 46,73
179_C te projecteren woning 7,50 49,23 45,99 42,67 50,95
179_D te projecteren woning 10,50 54,64 51,49 48,01 56,34
180_A te projecteren woning 1,50 42,58 39,20 36,13 44,33
180_B te projecteren woning 4,50 45,15 41,81 38,68 46,90

180_C te projecteren woning 7,50 49,75 46,54 43,17 51,47
180_D te projecteren woning 10,50 54,77 51,62 48,13 56,47
181_A te projecteren woning 1,50 41,54 38,23 35,04 43,28
181_B te projecteren woning 4,50 43,97 40,65 37,43 45,69
181_C te projecteren woning 7,50 48,90 45,66 42,27 50,59

181_D te projecteren woning 10,50 54,72 51,56 48,07 56,41
182_A te projecteren woning 1,50 40,50 37,14 34,06 42,26
182_B te projecteren woning 4,50 43,02 39,66 36,54 44,76
182_C te projecteren woning 7,50 47,59 44,27 41,08 49,32
182_D te projecteren woning 10,50 53,84 50,62 47,27 55,56

183_A te projecteren woning 1,50 42,54 39,16 36,03 44,26
183_B te projecteren woning 4,50 45,69 42,38 39,10 47,38
183_C te projecteren woning 7,50 50,95 47,72 44,29 52,62
183_D te projecteren woning 10,50 55,17 52,04 48,46 56,84
184_A te projecteren woning 1,50 42,13 38,74 35,57 43,83

184_B te projecteren woning 4,50 45,10 41,78 38,48 46,78
184_C te projecteren woning 7,50 49,03 45,79 42,34 50,69
184_D te projecteren woning 10,50 53,76 50,56 47,13 55,45
185_A te projecteren woning 1,50 39,99 36,65 33,59 41,77
185_B te projecteren woning 4,50 42,48 39,15 36,05 44,25

185_C te projecteren woning 7,50 46,20 42,94 39,73 47,96
185_D te projecteren woning 10,50 52,46 49,30 45,89 54,19
186_A te projecteren woning 1,50 43,95 40,59 37,36 45,64
186_B te projecteren woning 4,50 46,38 43,08 39,76 48,06
186_C te projecteren woning 7,50 50,25 47,06 43,57 51,92

186_D te projecteren woning 10,50 53,81 50,65 47,12 55,48
187_A te projecteren woning 1,50 43,95 40,59 37,38 45,65
187_B te projecteren woning 4,50 46,38 43,07 39,78 48,07
187_C te projecteren woning 7,50 50,33 47,14 43,66 52,00
187_D te projecteren woning 10,50 53,79 50,62 47,12 55,47

188_A te projecteren woning 1,50 43,93 40,57 37,36 45,63
188_B te projecteren woning 4,50 46,68 43,39 40,07 48,37
188_C te projecteren woning 7,50 50,79 47,61 44,12 52,47
188_D te projecteren woning 10,50 53,80 50,63 47,16 55,49
189_A te projecteren woning 1,50 44,18 40,82 37,65 45,90
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Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

189_B te projecteren woning 4,50 47,04 43,74 40,45 48,74
189_C te projecteren woning 7,50 51,40 48,22 44,74 53,08
189_D te projecteren woning 10,50 54,01 50,83 47,38 55,71
190_A te projecteren woning 1,50 44,27 40,90 37,73 45,98
190_B te projecteren woning 4,50 47,12 43,80 40,55 48,82

190_C te projecteren woning 7,50 51,37 48,16 44,73 53,06
190_D te projecteren woning 10,50 54,05 50,86 47,44 55,75
191_A te projecteren woning 1,50 43,63 40,34 37,12 45,37
191_B te projecteren woning 4,50 45,90 42,62 39,36 47,62
191_C te projecteren woning 7,50 49,93 46,70 43,31 51,62

191_D te projecteren woning 10,50 55,19 52,05 48,54 56,88
192_A te projecteren woning 1,50 42,16 38,88 35,74 43,94
192_B te projecteren woning 4,50 44,18 40,87 37,78 45,97
192_C te projecteren woning 7,50 47,63 44,35 41,17 49,39
192_D te projecteren woning 10,50 53,82 50,64 47,27 55,56

193_A te projecteren woning 1,50 42,68 39,39 36,18 44,42
193_B te projecteren woning 4,50 45,18 41,87 38,69 46,92
193_C te projecteren woning 7,50 49,16 45,90 42,62 50,89
193_D te projecteren woning 10,50 54,62 51,48 47,99 56,32
194_A te projecteren woning 1,50 43,63 40,34 37,06 45,34

194_B te projecteren woning 4,50 45,60 42,32 39,05 47,32
194_C te projecteren woning 7,50 49,17 45,92 42,58 50,87
194_D te projecteren woning 10,50 54,35 51,21 47,71 56,05
195_A te projecteren woning 1,50 42,47 39,20 35,96 44,21
195_B te projecteren woning 4,50 44,66 41,38 38,15 46,40

195_C te projecteren woning 7,50 48,44 45,20 41,89 50,16
195_D te projecteren woning 10,50 54,28 51,14 47,64 55,98
196_A te projecteren woning 1,50 43,22 39,97 36,64 44,93
196_B te projecteren woning 4,50 45,54 42,29 38,99 47,26
196_C te projecteren woning 7,50 49,11 45,90 42,50 50,81

196_D te projecteren woning 10,50 54,38 51,26 47,74 56,08
197_A te projecteren woning 1,50 42,98 39,61 36,41 44,67
197_B te projecteren woning 4,50 45,98 42,67 39,35 47,65
197_C te projecteren woning 7,50 49,77 46,55 43,08 51,43
197_D te projecteren woning 10,50 55,56 52,41 48,81 57,20

198_A te projecteren woning 1,50 43,14 39,88 36,48 44,81
198_B te projecteren woning 4,50 45,27 42,01 38,67 46,97
198_C te projecteren woning 7,50 49,21 46,00 42,61 50,92
198_D te projecteren woning 10,50 51,02 47,85 44,60 52,82
199_A te projecteren woning 1,50 44,67 41,33 38,18 46,41

199_B te projecteren woning 4,50 46,90 43,61 40,36 48,62
199_C te projecteren woning 7,50 50,16 46,94 43,53 51,85
199_D te projecteren woning 10,50 53,75 50,58 47,06 55,42
200_A te projecteren woning 1,50 44,82 41,50 38,34 46,57
200_B te projecteren woning 4,50 46,94 43,65 40,42 48,67

200_C te projecteren woning 7,50 50,18 46,96 43,56 51,87
200_D te projecteren woning 10,50 53,70 50,53 47,02 55,37
201_A te projecteren woning 1,50 44,96 41,63 38,48 46,70
201_B te projecteren woning 4,50 47,05 43,75 40,54 48,78
201_C te projecteren woning 7,50 50,21 46,98 43,58 51,90

201_D te projecteren woning 10,50 53,78 50,60 47,09 55,45
202_A te projecteren woning 1,50 45,14 41,81 38,65 46,88
202_B te projecteren woning 4,50 47,17 43,86 40,65 48,90
202_C te projecteren woning 7,50 50,37 47,14 43,74 52,06
202_D te projecteren woning 10,50 53,70 50,52 47,01 55,37

203_A te projecteren woning 1,50 44,98 41,63 38,46 46,70
203_B te projecteren woning 4,50 47,08 43,76 40,53 48,79
203_C te projecteren woning 7,50 50,54 47,31 43,88 52,21
203_D te projecteren woning 10,50 53,83 50,64 47,15 55,50
204_A te projecteren woning 1,50 45,04 41,70 38,48 46,74

204_B te projecteren woning 4,50 47,30 43,99 40,69 48,98
204_C te projecteren woning 7,50 51,23 48,02 44,51 52,88
204_D te projecteren woning 10,50 53,79 50,63 47,04 55,43
205_A te projecteren woning 1,50 45,75 42,46 39,29 47,51
205_B te projecteren woning 4,50 48,17 44,93 41,75 49,96
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205_C te projecteren woning 7,50 50,46 47,25 43,97 52,22
206_A te projecteren woning 1,50 45,95 42,68 39,51 47,72
206_B te projecteren woning 4,50 48,27 45,03 41,87 50,07
206_C te projecteren woning 7,50 50,56 47,33 44,10 52,33
207_A te projecteren woning 1,50 44,03 40,67 37,46 45,73

207_B te projecteren woning 4,50 46,54 43,22 39,97 48,24
207_C te projecteren woning 7,50 50,57 47,35 43,93 52,25
208_A te projecteren woning 1,50 41,83 38,48 35,51 43,65
208_B te projecteren woning 4,50 43,90 40,59 37,54 45,71
208_C te projecteren woning 7,50 47,01 43,77 40,56 48,78

209_A te projecteren woning 1,50 44,42 41,05 37,86 46,12
209_B te projecteren woning 4,50 46,87 43,55 40,28 48,56
209_C te projecteren woning 7,50 50,62 47,38 43,93 52,28
210_A te projecteren woning 1,50 43,82 40,43 37,31 45,54
210_B te projecteren woning 4,50 46,37 43,03 39,84 48,09

210_C te projecteren woning 7,50 49,74 46,46 43,14 51,43
211_A te projecteren woning 1,50 42,83 39,47 36,36 44,58
211_B te projecteren woning 4,50 45,97 42,70 39,52 47,74
211_C te projecteren woning 7,50 50,01 46,81 43,39 51,71
212_A te projecteren woning 1,50 42,80 39,42 36,29 44,52

212_B te projecteren woning 4,50 45,45 42,10 38,94 47,18
212_C te projecteren woning 7,50 49,16 45,91 42,54 50,85
213_A te projecteren woning 1,50 46,04 42,77 39,64 47,84
213_B te projecteren woning 4,50 48,63 45,39 42,28 50,46
213_C te projecteren woning 7,50 49,93 46,71 43,58 51,76

214_A te projecteren woning 1,50 46,62 43,36 40,15 48,38
214_B te projecteren woning 4,50 49,07 45,83 42,63 50,85
214_C te projecteren woning 7,50 51,09 47,87 44,59 52,84
215_A te projecteren woning 1,50 43,70 40,34 37,10 45,38
215_B te projecteren woning 4,50 46,06 42,74 39,45 47,74

215_C te projecteren woning 7,50 49,52 46,27 42,87 51,19
215_D te projecteren woning 10,50 54,77 51,60 48,03 56,41
216_A te projecteren woning 1,50 43,64 40,28 37,02 45,31
216_B te projecteren woning 4,50 45,90 42,58 39,27 47,57
216_C te projecteren woning 7,50 49,58 46,34 42,90 51,24

216_D te projecteren woning 10,50 54,57 51,41 47,83 56,22
217_A te projecteren woning 1,50 41,40 38,07 34,84 43,11
217_B te projecteren woning 4,50 43,35 40,03 36,81 45,07
217_C te projecteren woning 7,50 47,33 44,09 40,76 49,05
217_D te projecteren woning 10,50 52,92 49,76 46,31 54,63

218_A te projecteren woning 1,50 42,93 39,64 36,47 44,69
218_B te projecteren woning 4,50 45,37 42,10 38,88 47,12
218_C te projecteren woning 7,50 48,34 45,12 41,75 50,05
218_D te projecteren woning 10,50 52,53 49,36 45,84 54,20
219_A te projecteren woning 1,50 42,56 39,29 36,05 44,30

219_B te projecteren woning 4,50 44,56 41,31 38,08 46,32
219_C te projecteren woning 7,50 47,44 44,24 40,93 49,19
219_D te projecteren woning 10,50 50,06 46,86 43,67 51,87
220_A te projecteren woning 1,50 42,86 39,64 36,29 44,58
220_B te projecteren woning 4,50 44,63 41,42 38,14 46,39

220_C te projecteren woning 7,50 47,55 44,37 41,03 49,30
220_D te projecteren woning 10,50 50,46 47,28 44,04 52,26
221_A te projecteren woning 1,50 42,95 39,57 36,43 44,67
221_B te projecteren woning 4,50 45,47 42,13 38,93 47,18
221_C te projecteren woning 7,50 48,98 45,73 42,39 50,68

222_A te projecteren woning 1,50 42,46 39,08 35,94 44,18
222_B te projecteren woning 4,50 45,14 41,82 38,62 46,87
222_C te projecteren woning 7,50 48,96 45,72 42,35 50,66
223_A te projecteren woning 1,50 44,68 41,34 38,24 46,44
223_B te projecteren woning 4,50 47,12 43,84 40,73 48,92

223_C te projecteren woning 7,50 49,29 46,04 42,81 51,05
224_A te projecteren woning 1,50 42,77 39,46 36,29 44,52
224_B te projecteren woning 4,50 45,07 41,80 38,59 46,82
224_C te projecteren woning 7,50 47,81 44,57 41,26 49,53
225_A te projecteren woning 1,50 45,38 42,11 39,03 47,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting A16 en N3 (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

225_B te projecteren woning 4,50 47,81 44,58 41,49 49,65
225_C te projecteren woning 7,50 48,87 45,64 42,53 50,70
226_A te projecteren woning 1,50 45,31 42,03 38,93 47,11
226_B te projecteren woning 4,50 47,74 44,49 41,41 49,57
226_C te projecteren woning 7,50 48,75 45,51 42,40 50,58

227_A te projecteren woning 1,50 43,52 40,16 37,01 45,25
227_B te projecteren woning 4,50 46,05 42,77 39,51 47,77
227_C te projecteren woning 7,50 50,83 47,65 44,22 52,54
227_D te projecteren woning 10,50 54,83 51,71 48,14 56,51
228_A te projecteren woning 1,50 43,87 40,52 37,35 45,59

228_B te projecteren woning 4,50 46,59 43,31 40,04 48,31
228_C te projecteren woning 7,50 51,08 47,90 44,47 52,79
228_D te projecteren woning 10,50 54,96 51,83 48,26 56,63
229_A te projecteren woning 1,50 44,09 40,74 37,56 45,81
229_B te projecteren woning 4,50 46,96 43,68 40,38 48,66

229_C te projecteren woning 7,50 51,75 48,56 45,11 53,44
229_D te projecteren woning 10,50 55,00 51,87 48,30 56,67
230_A te projecteren woning 1,50 44,39 41,03 37,86 46,11
230_B te projecteren woning 4,50 47,11 43,81 40,54 48,82
230_C te projecteren woning 7,50 51,90 48,70 45,26 53,59

230_D te projecteren woning 10,50 55,09 51,95 48,41 56,77
231_A te projecteren woning 1,50 44,13 40,78 37,60 45,85
231_B te projecteren woning 4,50 46,88 43,59 40,31 48,59
231_C te projecteren woning 7,50 51,36 48,16 44,73 53,05
231_D te projecteren woning 10,50 54,84 51,71 48,14 56,51

232_A te projecteren woning 1,50 42,74 39,40 36,15 44,43
232_B te projecteren woning 4,50 45,63 42,35 39,00 47,31
232_C te projecteren woning 7,50 50,01 46,84 43,32 51,68
232_D te projecteren woning 10,50 54,47 51,33 47,69 56,10
233_A te projecteren woning 1,50 40,66 37,46 34,24 42,46

233_B te projecteren woning 4,50 43,08 39,86 36,61 44,85
233_C te projecteren woning 7,50 46,29 43,13 39,75 48,03
233_D te projecteren woning 10,50 51,15 48,07 44,50 52,85
234_A te projecteren woning 1,50 42,78 39,47 36,22 44,49
234_B te projecteren woning 4,50 45,32 42,03 38,71 47,01

234_C te projecteren woning 7,50 48,73 45,53 42,06 50,40
234_D te projecteren woning 10,50 52,29 49,11 45,59 53,95
235_A te projecteren woning 1,50 42,94 39,64 36,38 44,65
235_B te projecteren woning 4,50 45,69 42,42 39,08 47,38
235_C te projecteren woning 7,50 48,77 45,55 42,12 50,45

235_D te projecteren woning 10,50 52,37 49,19 45,66 54,03
236_A te projecteren woning 1,50 42,91 39,61 36,36 44,62
236_B te projecteren woning 4,50 45,58 42,31 38,97 47,27
236_C te projecteren woning 7,50 48,43 45,20 41,80 50,12
236_D te projecteren woning 10,50 52,20 49,03 45,50 53,86

237_A te projecteren woning 1,50 43,07 39,78 36,56 44,81
237_B te projecteren woning 4,50 45,75 42,49 39,18 47,46
237_C te projecteren woning 7,50 48,47 45,23 41,85 50,16
237_D te projecteren woning 10,50 52,17 48,99 45,47 53,83
238_A te projecteren woning 1,50 43,29 40,02 36,79 45,03

238_B te projecteren woning 4,50 45,86 42,60 39,31 47,58
238_C te projecteren woning 7,50 48,67 45,44 42,05 50,36
238_D te projecteren woning 10,50 52,19 49,02 45,50 53,86
239_A te projecteren woning 1,50 44,43 41,09 37,95 46,17
239_B te projecteren woning 4,50 46,85 43,56 40,34 48,59

239_C te projecteren woning 7,50 50,78 47,57 44,20 52,50
239_D te projecteren woning 10,50 54,59 51,45 47,89 56,26
240_A te projecteren woning 1,50 43,87 40,52 37,35 45,59
240_B te projecteren woning 4,50 46,47 43,17 39,94 48,19
240_C te projecteren woning 7,50 50,78 47,58 44,18 52,49

240_D te projecteren woning 10,50 54,55 51,39 47,87 56,22
241_A te projecteren woning 1,50 43,66 40,32 37,11 45,37
241_B te projecteren woning 4,50 46,18 42,89 39,64 47,90
241_C te projecteren woning 7,50 50,23 47,04 43,62 51,93
241_D te projecteren woning 10,50 53,92 50,76 47,26 55,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting A16 en N3 (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

242_A te projecteren woning 1,50 43,69 40,36 37,11 45,39
242_B te projecteren woning 4,50 46,21 42,93 39,66 47,93
242_C te projecteren woning 7,50 49,98 46,78 43,35 51,67
242_D te projecteren woning 10,50 53,55 50,41 46,87 55,23
243_A te projecteren woning 1,50 44,01 40,74 37,43 45,72

243_B te projecteren woning 4,50 46,46 43,22 39,91 48,18
243_C te projecteren woning 7,50 49,67 46,49 43,09 51,39
243_D te projecteren woning 10,50 53,03 49,91 46,36 54,72
244_A te projecteren woning 1,50 41,68 38,31 35,15 43,39
244_B te projecteren woning 4,50 44,14 40,79 37,58 45,84

244_C te projecteren woning 7,50 47,88 44,60 41,24 49,55
244_D te projecteren woning 10,50 53,69 50,50 46,98 55,34
245_A te projecteren woning 1,50 44,98 41,72 38,51 46,74
245_B te projecteren woning 4,50 46,73 43,49 40,29 48,51
245_C te projecteren woning 7,50 49,21 46,00 42,69 50,95

245_D te projecteren woning 10,50 49,85 46,68 43,46 51,67
246_A te projecteren woning 1,50 43,42 40,17 36,94 45,18
246_B te projecteren woning 4,50 45,95 42,70 39,43 47,69
246_C te projecteren woning 7,50 48,30 45,08 41,72 50,01
246_D te projecteren woning 10,50 52,14 48,96 45,46 53,81

247_A te projecteren woning 1,50 43,43 40,18 36,95 45,19
247_B te projecteren woning 4,50 46,00 42,75 39,49 47,74
247_C te projecteren woning 7,50 48,30 45,07 41,74 50,02
247_D te projecteren woning 10,50 52,14 48,96 45,47 53,82
248_A te projecteren woning 1,50 43,37 40,12 36,87 45,12

248_B te projecteren woning 4,50 46,08 42,84 39,55 47,81
248_C te projecteren woning 7,50 48,43 45,21 41,86 50,15
248_D te projecteren woning 10,50 52,04 48,87 45,37 53,72
249_A te projecteren woning 1,50 43,14 39,87 36,64 44,88
249_B te projecteren woning 4,50 45,94 42,70 39,41 47,67

249_C te projecteren woning 7,50 48,19 44,96 41,63 49,91
249_D te projecteren woning 10,50 51,97 48,80 45,29 53,64
250_A te projecteren woning 1,50 42,87 39,59 36,33 44,59
250_B te projecteren woning 4,50 45,50 42,24 38,93 47,21
250_C te projecteren woning 7,50 47,92 44,67 41,33 49,62

250_D te projecteren woning 10,50 51,86 48,69 45,17 53,53
251_A te projecteren woning 1,50 42,83 39,49 36,36 44,58
251_B te projecteren woning 4,50 45,84 42,57 39,34 47,58
251_C te projecteren woning 7,50 48,79 45,57 42,26 50,53
252_A te projecteren woning 1,50 42,67 39,39 36,14 44,40

252_B te projecteren woning 4,50 45,17 41,91 38,60 46,88
252_C te projecteren woning 7,50 47,56 44,32 40,96 49,26
253_A te projecteren woning 1,50 43,89 40,64 37,54 45,71
253_B te projecteren woning 4,50 45,27 42,03 38,91 47,09
253_C te projecteren woning 7,50 46,95 43,72 40,53 48,74

254_A te projecteren woning 1,50 45,89 42,58 39,47 47,67
254_B te projecteren woning 4,50 48,17 44,91 41,79 49,98
254_C te projecteren woning 7,50 49,85 46,60 43,43 51,64
255_A te projecteren woning 1,50 39,94 36,51 33,47 41,67
255_B te projecteren woning 4,50 42,67 39,27 36,19 44,40

255_C te projecteren woning 7,50 47,21 43,89 40,70 48,94
256_A te projecteren woning 1,50 41,16 37,82 34,61 42,87
256_B te projecteren woning 4,50 43,64 40,34 37,09 45,35
256_C te projecteren woning 7,50 46,43 43,15 39,88 48,15
257_A te projecteren woning 1,50 44,59 41,35 38,23 46,41

257_B te projecteren woning 4,50 47,09 43,88 40,77 48,94
257_C te projecteren woning 7,50 48,15 44,94 41,81 49,99
258_A te projecteren woning 1,50 46,04 42,78 39,63 47,83
258_B te projecteren woning 4,50 48,47 45,23 42,09 50,28
258_C te projecteren woning 7,50 50,08 46,86 43,67 51,88
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A te projecteren woning 1,50 54,27 52,27 45,12 55,20
001_B te projecteren woning 4,50 54,13 52,13 44,98 55,06
001_C te projecteren woning 7,50 53,69 51,70 44,54 54,62
002_A te projecteren woning 1,50 54,44 52,44 45,29 55,37
002_B te projecteren woning 4,50 54,30 52,30 45,15 55,23

002_C te projecteren woning 7,50 53,83 51,84 44,68 54,76
003_A te projecteren woning 1,50 54,59 52,59 45,44 55,52
003_B te projecteren woning 4,50 54,44 52,44 45,29 55,37
003_C te projecteren woning 7,50 53,95 51,95 44,80 54,88
004_A te projecteren woning 1,50 54,69 52,69 45,54 55,62

004_B te projecteren woning 4,50 54,52 52,52 45,37 55,45
004_C te projecteren woning 7,50 54,02 52,02 44,87 54,95
005_A te projecteren woning 1,50 54,70 52,70 45,55 55,63
005_B te projecteren woning 4,50 54,54 52,54 45,39 55,47
005_C te projecteren woning 7,50 54,03 52,04 44,88 54,96

006_A te projecteren woning 1,50 54,69 52,69 45,54 55,62
006_B te projecteren woning 4,50 54,52 52,52 45,37 55,45
006_C te projecteren woning 7,50 54,03 52,03 44,88 54,96
007_A te projecteren woning 1,50 54,66 52,66 45,51 55,59
007_B te projecteren woning 4,50 54,50 52,51 45,35 55,43

007_C te projecteren woning 7,50 54,00 52,01 44,85 54,93
008_A te projecteren woning 1,50 54,63 52,64 45,48 55,56
008_B te projecteren woning 4,50 54,47 52,47 45,32 55,40
008_C te projecteren woning 7,50 53,97 51,97 44,82 54,90
009_A te projecteren woning 1,50 54,58 52,58 45,42 55,50

009_B te projecteren woning 4,50 54,40 52,40 45,25 55,33
009_C te projecteren woning 7,50 53,90 51,91 44,75 54,83
010_A te projecteren woning 1,50 54,46 52,46 45,31 55,39
010_B te projecteren woning 4,50 54,28 52,28 45,13 55,21
010_C te projecteren woning 7,50 53,79 51,80 44,64 54,72

011_A te projecteren woning 1,50 48,96 46,96 39,81 49,89
011_B te projecteren woning 4,50 48,98 46,99 39,83 49,91
011_C te projecteren woning 7,50 48,88 46,89 39,73 49,81
012_A te projecteren woning 1,50 52,62 50,61 43,46 53,54
012_B te projecteren woning 4,50 52,72 50,72 43,57 53,65

012_C te projecteren woning 7,50 52,50 50,50 43,34 53,42
013_A te projecteren woning 1,50 40,15 38,13 30,98 41,07
013_B te projecteren woning 4,50 41,25 39,24 32,08 42,17
013_C te projecteren woning 7,50 42,04 40,02 32,88 42,96
014_A te projecteren woning 1,50 40,72 38,70 31,55 41,64

014_B te projecteren woning 4,50 41,84 39,83 32,67 42,76
014_C te projecteren woning 7,50 42,42 40,41 33,26 43,34
015_A te projecteren woning 1,50 41,15 39,14 31,99 42,07
015_B te projecteren woning 4,50 42,36 40,35 33,20 43,28
015_C te projecteren woning 7,50 42,81 40,80 33,65 43,73

016_A te projecteren woning 1,50 41,77 39,76 32,61 42,69
016_B te projecteren woning 4,50 43,06 41,05 33,90 43,98
016_C te projecteren woning 7,50 43,41 41,39 34,24 44,33
017_A te projecteren woning 1,50 42,91 40,90 33,76 43,83
017_B te projecteren woning 4,50 44,21 42,20 35,05 45,13

017_C te projecteren woning 7,50 44,43 42,42 35,26 45,35
018_A te projecteren woning 1,50 44,50 42,49 35,34 45,42
018_B te projecteren woning 4,50 45,68 43,67 36,51 46,60
018_C te projecteren woning 7,50 45,78 43,77 36,61 46,70
019_A te projecteren woning 1,50 46,01 44,01 36,85 46,93

019_B te projecteren woning 4,50 47,02 45,02 37,86 47,94
019_C te projecteren woning 7,50 47,07 45,06 37,91 47,99
020_A te projecteren woning 1,50 47,47 45,47 38,31 48,39
020_B te projecteren woning 4,50 48,14 46,14 38,98 49,06
020_C te projecteren woning 7,50 48,15 46,14 38,99 49,07

021_A te projecteren woning 1,50 48,99 46,99 39,83 49,91
021_B te projecteren woning 4,50 49,49 47,48 40,33 50,41
021_C te projecteren woning 7,50 49,46 47,46 40,30 50,38
022_A te projecteren woning 1,50 50,76 48,76 41,60 51,68
022_B te projecteren woning 4,50 51,07 49,07 41,91 51,99
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

022_C te projecteren woning 7,50 50,96 48,96 41,80 51,88
023_A te projecteren woning 1,50 52,55 50,55 43,39 53,47
023_B te projecteren woning 4,50 52,56 50,57 43,41 53,49
023_C te projecteren woning 7,50 52,34 50,35 43,19 53,27
024_A te projecteren woning 1,50 52,29 50,29 43,14 53,22

024_B te projecteren woning 4,50 52,33 50,33 43,17 53,25
024_C te projecteren woning 7,50 52,15 50,16 43,00 53,08
025_A te projecteren woning 1,50 52,20 50,21 43,05 53,13
025_B te projecteren woning 4,50 52,29 50,29 43,14 53,22
025_C te projecteren woning 7,50 52,12 50,12 42,97 53,05

026_A te projecteren woning 1,50 52,17 50,18 43,02 53,10
026_B te projecteren woning 4,50 52,30 50,31 43,15 53,23
026_C te projecteren woning 7,50 52,13 50,14 42,98 53,06
027_A te projecteren woning 1,50 49,19 47,20 40,04 50,12
027_B te projecteren woning 4,50 49,23 47,24 40,08 50,16

027_C te projecteren woning 7,50 49,08 47,08 39,93 50,01
028_A te projecteren woning 1,50 47,17 45,17 38,02 48,10
028_B te projecteren woning 4,50 47,65 45,65 38,50 48,58
028_C te projecteren woning 7,50 47,71 45,72 38,56 48,64
029_A te projecteren woning 1,50 40,20 38,19 31,04 41,12

029_B te projecteren woning 4,50 41,26 39,25 32,10 42,18
029_C te projecteren woning 7,50 42,07 40,05 32,91 42,99
030_A te projecteren woning 1,50 39,72 37,70 30,55 40,64
030_B te projecteren woning 4,50 40,82 38,80 31,65 41,74
030_C te projecteren woning 7,50 41,69 39,68 32,53 42,61

031_A te projecteren woning 1,50 39,72 37,71 30,55 40,64
031_B te projecteren woning 4,50 40,80 38,79 31,64 41,72
031_C te projecteren woning 7,50 41,74 39,72 32,57 42,66
032_A te projecteren woning 1,50 40,13 38,11 30,96 41,05
032_B te projecteren woning 4,50 41,10 39,09 31,94 42,02

032_C te projecteren woning 7,50 42,11 40,09 32,94 43,03
033_A te projecteren woning 1,50 37,93 35,91 28,76 38,85
033_B te projecteren woning 4,50 38,62 36,60 29,46 39,54
033_C te projecteren woning 7,50 39,19 37,17 30,02 40,11
033_D te projecteren woning 10,50 39,57 37,54 30,40 40,48

034_A te projecteren woning 1,50 38,04 36,03 28,87 38,96
034_B te projecteren woning 4,50 38,61 36,59 29,44 39,53
034_C te projecteren woning 7,50 39,30 37,28 30,14 40,22
034_D te projecteren woning 10,50 39,95 37,93 30,78 40,87
035_A te projecteren woning 1,50 37,81 35,79 28,65 38,73

035_B te projecteren woning 4,50 38,54 36,52 29,38 39,46
035_C te projecteren woning 7,50 39,36 37,34 30,19 40,28
035_D te projecteren woning 10,50 39,98 37,96 30,81 40,90
036_A te projecteren woning 1,50 38,79 36,78 29,63 39,71
036_B te projecteren woning 4,50 39,31 37,30 30,15 40,23

036_C te projecteren woning 7,50 40,18 38,17 31,01 41,10
036_D te projecteren woning 10,50 40,79 38,78 31,63 41,71
037_A te projecteren woning 1,50 38,78 36,77 29,62 39,70
037_B te projecteren woning 4,50 39,42 37,40 30,26 40,34
037_C te projecteren woning 7,50 40,34 38,32 31,17 41,26

037_D te projecteren woning 10,50 40,92 38,90 31,76 41,84
038_A te projecteren woning 1,50 38,68 36,67 29,52 39,60
038_B te projecteren woning 4,50 39,43 37,42 30,27 40,35
038_C te projecteren woning 7,50 40,41 38,40 31,25 41,33
038_D te projecteren woning 10,50 41,00 38,98 31,83 41,92

039_A te projecteren woning 1,50 48,26 46,26 39,10 49,18
039_B te projecteren woning 4,50 48,84 46,84 39,69 49,77
039_C te projecteren woning 7,50 48,76 46,76 39,60 49,68
039_D te projecteren woning 10,50 48,57 46,57 39,41 49,49
040_A te projecteren woning 1,50 46,99 44,99 37,83 47,91

040_B te projecteren woning 4,50 47,24 45,24 38,08 48,16
040_C te projecteren woning 7,50 47,23 45,22 38,06 48,15
040_D te projecteren woning 10,50 47,27 45,26 38,10 48,19
041_A te projecteren woning 1,50 53,50 51,50 44,34 54,42
041_B te projecteren woning 4,50 53,72 51,72 44,56 54,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

041_C te projecteren woning 7,50 53,50 51,50 44,34 54,42
041_D te projecteren woning 10,50 53,21 51,21 44,05 54,13
042_A te projecteren woning 1,50 53,51 51,51 44,36 54,44
042_B te projecteren woning 4,50 53,73 51,73 44,57 54,65
042_C te projecteren woning 7,50 53,52 51,52 44,36 54,44

042_D te projecteren woning 10,50 53,23 51,23 44,07 54,15
043_A te projecteren woning 1,50 53,52 51,52 44,36 54,44
043_B te projecteren woning 4,50 53,74 51,74 44,58 54,66
043_C te projecteren woning 7,50 53,55 51,55 44,39 54,47
043_D te projecteren woning 10,50 53,25 51,25 44,09 54,17

044_A te projecteren woning 1,50 53,53 51,53 44,37 54,45
044_B te projecteren woning 4,50 53,76 51,76 44,60 54,68
044_C te projecteren woning 7,50 53,58 51,57 44,42 54,50
044_D te projecteren woning 10,50 53,29 51,29 44,13 54,21
045_A te projecteren woning 1,50 53,54 51,54 44,39 54,47

045_B te projecteren woning 4,50 53,78 51,78 44,63 54,71
045_C te projecteren woning 7,50 53,62 51,62 44,46 54,54
045_D te projecteren woning 10,50 53,32 51,32 44,16 54,24
046_A te projecteren woning 1,50 53,57 51,57 44,41 54,49
046_B te projecteren woning 4,50 53,81 51,81 44,65 54,73

046_C te projecteren woning 7,50 53,66 51,66 44,50 54,58
046_D te projecteren woning 10,50 53,36 51,36 44,20 54,28
047_A te projecteren woning 1,50 38,02 36,00 28,85 38,94
047_B te projecteren woning 4,50 39,06 37,05 29,90 39,98
047_C te projecteren woning 7,50 40,16 38,15 31,00 41,08

047_D te projecteren woning 10,50 40,77 38,75 31,60 41,69
048_A te projecteren woning 1,50 46,96 44,96 37,81 47,89
048_B te projecteren woning 4,50 47,26 45,26 38,10 48,18
048_C te projecteren woning 7,50 47,21 45,20 38,05 48,13
048_D te projecteren woning 10,50 47,11 45,10 37,95 48,03

049_A te projecteren woning 1,50 53,60 51,60 44,44 54,52
049_B te projecteren woning 4,50 53,88 51,87 44,72 54,80
049_C te projecteren woning 7,50 53,74 51,74 44,58 54,66
049_D te projecteren woning 10,50 53,44 51,44 44,28 54,36
050_A te projecteren woning 1,50 52,25 50,26 43,10 53,18

050_B te projecteren woning 4,50 52,45 50,46 43,30 53,38
050_C te projecteren woning 7,50 52,33 50,34 43,18 53,26
051_A te projecteren woning 1,50 47,09 45,10 37,94 48,02
051_B te projecteren woning 4,50 47,49 45,49 38,34 48,42
051_C te projecteren woning 7,50 47,53 45,52 38,37 48,45

052_A te projecteren woning 1,50 40,99 38,98 31,83 41,91
052_B te projecteren woning 4,50 41,95 39,94 32,79 42,87
052_C te projecteren woning 7,50 42,98 40,96 33,81 43,90
053_A te projecteren woning 1,50 49,75 47,76 40,60 50,68
053_B te projecteren woning 4,50 50,16 48,16 41,00 51,08

053_C te projecteren woning 7,50 50,22 48,22 41,06 51,14
054_A te projecteren woning 1,50 49,71 47,72 40,56 50,64
054_B te projecteren woning 4,50 50,06 48,07 40,91 50,99
054_C te projecteren woning 7,50 50,13 48,13 40,98 51,06
055_A te projecteren woning 1,50 49,64 47,64 40,49 50,57

055_B te projecteren woning 4,50 49,94 47,95 40,79 50,87
055_C te projecteren woning 7,50 49,99 48,00 40,84 50,92
056_A te projecteren woning 1,50 49,57 47,58 40,42 50,50
056_B te projecteren woning 4,50 49,86 47,86 40,71 50,79
056_C te projecteren woning 7,50 49,87 47,88 40,72 50,80

057_A te projecteren woning 1,50 49,52 47,52 40,37 50,45
057_B te projecteren woning 4,50 49,77 47,78 40,62 50,70
057_C te projecteren woning 7,50 49,75 47,76 40,60 50,68
058_A te projecteren woning 1,50 45,13 43,13 35,98 46,06
058_B te projecteren woning 4,50 45,74 43,75 36,59 46,67

058_C te projecteren woning 7,50 46,12 44,12 36,97 47,05
059_A te projecteren woning 1,50 43,63 41,64 34,48 44,56
059_B te projecteren woning 4,50 43,95 41,94 34,79 44,87
059_C te projecteren woning 7,50 43,91 41,91 34,76 44,84
060_A te projecteren woning 1,50 36,49 34,46 27,32 37,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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060_B te projecteren woning 4,50 37,20 35,17 28,03 38,11
060_C te projecteren woning 7,50 38,16 36,14 28,99 39,08
061_A te projecteren woning 1,50 36,91 34,89 27,74 37,83
061_B te projecteren woning 4,50 37,23 35,21 28,06 38,15
061_C te projecteren woning 7,50 38,11 36,09 28,95 39,03

062_A te projecteren woning 1,50 36,56 34,53 27,39 37,47
062_B te projecteren woning 4,50 36,70 34,67 27,53 37,61
062_C te projecteren woning 7,50 37,50 35,48 28,33 38,42
063_A te projecteren woning 1,50 35,09 33,05 25,91 36,00
063_B te projecteren woning 4,50 35,05 33,01 25,87 35,96

063_C te projecteren woning 7,50 35,89 33,85 26,71 36,80
064_A te projecteren woning 1,50 35,81 33,78 26,63 36,72
064_B te projecteren woning 4,50 35,60 33,57 26,43 36,51
064_C te projecteren woning 7,50 36,39 34,35 27,21 37,30
065_A te projecteren woning 1,50 49,46 47,46 40,31 50,39

065_B te projecteren woning 4,50 49,68 47,68 40,53 50,61
065_C te projecteren woning 7,50 49,61 47,62 40,46 50,54
066_A te projecteren woning 1,50 49,42 47,42 40,27 50,35
066_B te projecteren woning 4,50 49,63 47,63 40,48 50,56
066_C te projecteren woning 7,50 49,55 47,55 40,39 50,47

067_A te projecteren woning 1,50 49,40 47,40 40,25 50,33
067_B te projecteren woning 4,50 49,61 47,61 40,46 50,54
067_C te projecteren woning 7,50 49,51 47,51 40,35 50,43
068_A te projecteren woning 1,50 49,38 47,38 40,23 50,31
068_B te projecteren woning 4,50 49,57 47,57 40,42 50,50

068_C te projecteren woning 7,50 49,46 47,47 40,31 50,39
069_A te projecteren woning 1,50 49,35 47,36 40,20 50,28
069_B te projecteren woning 4,50 49,54 47,55 40,39 50,47
069_C te projecteren woning 7,50 49,44 47,44 40,29 50,37
070_A te projecteren woning 1,50 49,34 47,34 40,19 50,27

070_B te projecteren woning 4,50 49,51 47,52 40,36 50,44
070_C te projecteren woning 7,50 49,38 47,39 40,23 50,31
071_A te projecteren woning 1,50 43,84 41,84 34,69 44,77
071_B te projecteren woning 4,50 44,08 42,08 34,92 45,00
071_C te projecteren woning 7,50 44,06 42,06 34,90 44,98

072_A te projecteren woning 1,50 44,10 42,10 34,94 45,02
072_B te projecteren woning 4,50 44,51 42,52 35,36 45,44
072_C te projecteren woning 7,50 44,51 42,51 35,35 45,43
073_A te projecteren woning 1,50 34,82 32,79 25,65 35,73
073_B te projecteren woning 4,50 34,17 32,13 24,99 35,08

073_C te projecteren woning 7,50 34,87 32,83 25,69 35,78
074_A te projecteren woning 1,50 33,67 31,63 24,49 34,58
074_B te projecteren woning 4,50 33,31 31,27 24,13 34,22
074_C te projecteren woning 7,50 34,00 31,95 24,81 34,90
075_A te projecteren woning 1,50 34,76 32,74 25,59 35,68

075_B te projecteren woning 4,50 34,38 32,34 25,20 35,29
075_C te projecteren woning 7,50 34,99 32,96 25,81 35,90
076_A te projecteren woning 1,50 34,35 32,32 25,18 35,26
076_B te projecteren woning 4,50 34,24 32,21 25,06 35,15
076_C te projecteren woning 7,50 34,82 32,79 25,65 35,73

077_A te projecteren woning 1,50 33,73 31,69 24,55 34,64
077_B te projecteren woning 4,50 33,64 31,60 24,46 34,55
077_C te projecteren woning 7,50 34,07 32,03 24,89 34,98
078_A te projecteren woning 1,50 31,45 29,40 22,26 32,35
078_B te projecteren woning 4,50 30,97 28,91 21,78 31,87

078_C te projecteren woning 7,50 31,27 29,21 22,08 32,17
079_A te projecteren woning 1,50 49,27 47,28 40,12 50,20
079_B te projecteren woning 4,50 49,40 47,41 40,25 50,33
079_C te projecteren woning 7,50 49,25 47,25 40,10 50,18
080_A te projecteren woning 1,50 44,23 42,22 35,07 45,15

080_B te projecteren woning 4,50 44,59 42,59 35,44 45,52
080_C te projecteren woning 7,50 44,57 42,57 35,42 45,50
081_A te projecteren woning 1,50 32,10 30,07 22,92 33,01
081_B te projecteren woning 4,50 32,67 30,64 23,50 33,58
081_C te projecteren woning 7,50 32,96 30,92 23,78 33,87
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082_A te projecteren woning 1,50 43,71 41,71 34,56 44,64
082_B te projecteren woning 4,50 44,08 42,08 34,93 45,01
082_C te projecteren woning 7,50 44,02 42,02 34,87 44,95
083_A te projecteren woning 1,50 49,18 47,19 40,03 50,11
083_B te projecteren woning 4,50 49,31 47,31 40,16 50,24

083_C te projecteren woning 7,50 49,13 47,14 39,98 50,06
084_A te projecteren woning 1,50 49,14 47,15 39,99 50,07
084_B te projecteren woning 4,50 49,25 47,26 40,10 50,18
084_C te projecteren woning 7,50 49,09 47,09 39,94 50,02
085_A te projecteren woning 1,50 43,94 41,94 34,79 44,87

085_B te projecteren woning 4,50 44,35 42,35 35,20 45,28
085_C te projecteren woning 7,50 44,31 42,30 35,16 45,23
086_A te projecteren woning 1,50 43,63 41,63 34,48 44,56
086_B te projecteren woning 4,50 43,97 41,97 34,82 44,90
086_C te projecteren woning 7,50 43,87 41,88 34,72 44,80

087_A te projecteren woning 1,50 31,26 29,22 22,08 32,17
087_B te projecteren woning 4,50 31,91 29,87 22,73 32,82
087_C te projecteren woning 7,50 32,41 30,38 23,23 33,32
088_A te projecteren woning 1,50 30,36 28,32 21,18 31,27
088_B te projecteren woning 4,50 30,90 28,85 21,71 31,80

088_C te projecteren woning 7,50 31,43 29,37 22,24 32,33
089_A te projecteren woning 1,50 48,97 46,98 39,82 49,90
089_B te projecteren woning 4,50 49,04 47,05 39,89 49,97
089_C te projecteren woning 7,50 48,85 46,84 39,69 49,77
090_A te projecteren woning 1,50 43,22 41,22 34,06 44,14

090_B te projecteren woning 4,50 43,62 41,63 34,47 44,55
090_C te projecteren woning 7,50 43,56 41,55 34,41 44,48
091_A te projecteren woning 1,50 26,88 24,78 17,65 27,75
091_B te projecteren woning 4,50 27,22 25,11 18,00 28,09
091_C te projecteren woning 7,50 27,47 25,36 18,24 28,34

092_A te projecteren woning 1,50 42,37 40,37 33,22 43,30
092_B te projecteren woning 4,50 42,51 40,51 33,36 43,44
092_C te projecteren woning 7,50 42,37 40,38 33,22 43,30
093_A te projecteren woning 1,50 32,70 30,64 23,51 33,60
093_B te projecteren woning 4,50 33,34 31,28 24,15 34,24

093_C te projecteren woning 7,50 34,09 32,03 24,90 34,99
093_D te projecteren woning 10,50 34,95 32,89 25,76 35,85
094_A te projecteren woning 1,50 32,02 29,95 22,82 32,91
094_B te projecteren woning 4,50 32,34 30,26 23,13 33,23
094_C te projecteren woning 7,50 33,18 31,10 23,97 34,07

094_D te projecteren woning 10,50 34,26 32,18 25,05 35,15
095_A te projecteren woning 1,50 34,77 32,75 25,60 35,69
095_B te projecteren woning 4,50 36,52 34,50 27,36 37,44
095_C te projecteren woning 7,50 36,89 34,87 27,72 37,81
095_D te projecteren woning 10,50 37,28 35,26 28,11 38,20

096_A te projecteren woning 1,50 27,18 25,06 17,95 28,05
096_B te projecteren woning 4,50 27,52 25,39 18,28 28,38
096_C te projecteren woning 7,50 28,42 26,29 19,18 29,28
096_D te projecteren woning 10,50 29,88 27,76 20,65 30,75
097_A te projecteren woning 1,50 34,11 32,11 24,95 35,03

097_B te projecteren woning 4,50 35,90 33,89 26,75 36,82
097_C te projecteren woning 7,50 36,15 34,14 26,99 37,07
097_D te projecteren woning 10,50 36,24 34,23 27,08 37,16
098_A te projecteren woning 1,50 35,43 33,42 26,27 36,35
098_B te projecteren woning 4,50 37,16 35,16 28,01 38,09

098_C te projecteren woning 7,50 37,32 35,31 28,16 38,24
098_D te projecteren woning 10,50 37,37 35,35 28,21 38,29
099_A te projecteren woning 1,50 33,23 31,19 24,05 34,14
099_B te projecteren woning 4,50 34,00 31,95 24,81 34,90
099_C te projecteren woning 7,50 34,98 32,94 25,80 35,89

099_D te projecteren woning 10,50 35,83 33,78 26,64 36,73
100_A te projecteren woning 1,50 33,25 31,20 24,07 34,15
100_B te projecteren woning 4,50 33,98 31,93 24,80 34,88
100_C te projecteren woning 7,50 34,87 32,82 25,69 35,77
100_D te projecteren woning 10,50 35,71 33,66 26,52 36,61
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101_A te projecteren woning 1,50 29,85 27,80 20,67 30,75
101_B te projecteren woning 4,50 30,79 28,73 21,60 31,69
101_C te projecteren woning 7,50 31,29 29,25 22,11 32,20
101_D te projecteren woning 10,50 32,03 29,98 22,84 32,93
102_A te projecteren woning 1,50 30,88 28,83 21,69 31,78

102_B te projecteren woning 4,50 31,39 29,32 22,19 32,28
102_C te projecteren woning 7,50 32,50 30,44 23,30 33,39
102_D te projecteren woning 10,50 33,64 31,57 24,43 34,53
103_A te projecteren woning 1,50 28,05 26,02 18,88 28,96
103_B te projecteren woning 4,50 28,49 26,46 19,31 29,40

103_C te projecteren woning 7,50 29,31 27,28 20,14 30,22
103_D te projecteren woning 10,50 30,19 28,16 21,01 31,10
104_A te projecteren woning 1,50 29,15 27,12 19,98 30,06
104_B te projecteren woning 4,50 29,79 27,76 20,61 30,70
104_C te projecteren woning 7,50 30,56 28,52 21,38 31,47

104_D te projecteren woning 10,50 31,35 29,31 22,17 32,26
105_A te projecteren woning 1,50 36,10 34,09 26,94 37,02
105_B te projecteren woning 4,50 37,72 35,71 28,55 38,64
105_C te projecteren woning 7,50 37,86 35,84 28,70 38,78
106_A te projecteren woning 1,50 35,06 33,04 25,89 35,98

106_B te projecteren woning 4,50 36,61 34,59 27,44 37,53
106_C te projecteren woning 7,50 36,84 34,82 27,67 37,76
107_A te projecteren woning 1,50 38,27 36,26 29,11 39,19
107_B te projecteren woning 4,50 39,82 37,81 30,67 40,74
107_C te projecteren woning 7,50 39,88 37,87 30,73 40,80

108_A te projecteren woning 1,50 26,59 24,47 17,36 27,46
108_B te projecteren woning 4,50 26,86 24,74 17,62 27,73
108_C te projecteren woning 7,50 27,36 25,24 18,12 28,23
109_A te projecteren woning 1,50 31,76 29,75 22,60 32,68
109_B te projecteren woning 4,50 33,47 31,47 24,32 34,40

109_C te projecteren woning 7,50 33,68 31,68 24,53 34,61
110_A te projecteren woning 1,50 30,68 28,68 21,53 31,61
110_B te projecteren woning 4,50 32,44 30,45 23,29 33,37
110_C te projecteren woning 7,50 32,76 30,76 23,61 33,69
111_A te projecteren woning 1,50 33,61 31,58 24,44 34,52

111_B te projecteren woning 4,50 34,16 32,13 24,99 35,07
111_C te projecteren woning 7,50 35,02 32,98 25,84 35,93
112_A te projecteren woning 1,50 32,55 30,51 23,36 33,45
112_B te projecteren woning 4,50 32,85 30,80 23,66 33,75
112_C te projecteren woning 7,50 33,51 31,45 24,32 34,41

113_A te projecteren woning 1,50 30,26 28,24 21,09 31,18
113_B te projecteren woning 4,50 31,59 29,58 22,43 32,51
113_C te projecteren woning 7,50 32,68 30,66 23,52 33,60
114_A te projecteren woning 1,50 31,46 29,43 22,28 32,37
114_B te projecteren woning 4,50 31,66 29,61 22,48 32,56

114_C te projecteren woning 7,50 32,53 30,48 23,34 33,43
115_A te projecteren woning 1,50 27,24 25,24 18,08 28,16
115_B te projecteren woning 4,50 28,07 26,07 18,91 28,99
115_C te projecteren woning 7,50 29,15 27,14 19,99 30,07
116_A te projecteren woning 1,50 27,76 25,76 18,61 28,69

116_B te projecteren woning 4,50 28,74 26,73 19,58 29,66
116_C te projecteren woning 7,50 29,80 27,79 20,64 30,72
117_A te projecteren woning 1,50 33,57 31,53 24,39 34,48
117_B te projecteren woning 4,50 34,50 32,47 25,32 35,41
117_C te projecteren woning 7,50 35,55 33,52 26,38 36,46

118_A te projecteren woning 1,50 32,92 30,87 23,73 33,82
118_B te projecteren woning 4,50 33,76 31,72 24,58 34,67
118_C te projecteren woning 7,50 34,74 32,69 25,56 35,64
119_A te projecteren woning 1,50 29,92 27,90 20,75 30,84
119_B te projecteren woning 4,50 31,15 29,13 21,99 32,07

119_C te projecteren woning 7,50 32,40 30,38 23,23 33,32
120_A te projecteren woning 1,50 29,08 26,98 19,86 29,96
120_B te projecteren woning 4,50 29,63 27,53 20,41 30,51
120_C te projecteren woning 7,50 30,44 28,34 21,22 31,32
121_A te projecteren woning 1,50 17,02 14,96 7,83 17,92
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121_B te projecteren woning 4,50 18,07 15,99 8,86 18,96
121_C te projecteren woning 7,50 18,88 16,79 9,67 19,76
122_A te projecteren woning 1,50 23,34 21,33 14,18 24,26
122_B te projecteren woning 4,50 23,89 21,87 14,72 24,81
122_C te projecteren woning 7,50 24,72 22,70 15,55 25,64

123_A te projecteren woning 1,50 38,89 36,89 29,74 39,82
123_B te projecteren woning 4,50 40,97 38,97 31,81 41,89
123_C te projecteren woning 7,50 42,11 40,11 32,96 43,04
123_D te projecteren woning 10,50 42,62 40,61 33,46 43,54
124_A te projecteren woning 1,50 39,79 37,79 30,63 40,71

124_B te projecteren woning 4,50 41,54 39,53 32,38 42,46
124_C te projecteren woning 7,50 42,53 40,54 33,38 43,46
124_D te projecteren woning 10,50 42,89 40,88 33,73 43,81
125_A te projecteren woning 1,50 39,63 37,62 30,47 40,55
125_B te projecteren woning 4,50 41,15 39,14 31,98 42,07

125_C te projecteren woning 7,50 42,18 40,18 33,02 43,10
125_D te projecteren woning 10,50 42,40 40,39 33,23 43,32
126_A te projecteren woning 1,50 38,34 36,33 29,19 39,26
126_B te projecteren woning 4,50 39,78 37,77 30,62 40,70
126_C te projecteren woning 7,50 40,88 38,87 31,72 41,80

126_D te projecteren woning 10,50 41,09 39,07 31,92 42,01
127_A te projecteren woning 1,50 46,89 44,89 37,73 47,81
127_B te projecteren woning 4,50 48,49 46,49 39,34 49,42
127_C te projecteren woning 7,50 48,84 46,84 39,69 49,77
127_D te projecteren woning 10,50 49,09 47,08 39,93 50,01

128_A te projecteren woning 1,50 33,12 31,11 23,96 34,04
128_B te projecteren woning 4,50 33,29 31,27 24,12 34,21
128_C te projecteren woning 7,50 34,27 32,25 25,10 35,19
128_D te projecteren woning 10,50 35,10 33,07 25,92 36,01
129_A te projecteren woning 1,50 44,99 42,99 35,84 45,92

129_B te projecteren woning 4,50 46,58 44,58 37,43 47,51
129_C te projecteren woning 7,50 46,82 44,82 37,66 47,74
129_D te projecteren woning 10,50 46,99 44,98 37,83 47,91
130_A te projecteren woning 1,50 28,46 26,36 19,24 29,34
130_B te projecteren woning 4,50 30,31 28,20 21,08 31,18

130_C te projecteren woning 7,50 33,01 30,88 23,77 33,87
130_D te projecteren woning 10,50 37,49 35,39 28,27 38,37
131_A te projecteren woning 1,50 35,93 33,91 26,76 36,85
131_B te projecteren woning 4,50 37,76 35,75 28,60 38,68
131_C te projecteren woning 7,50 38,61 36,57 29,43 39,52

131_D te projecteren woning 10,50 39,87 37,82 30,68 40,77
132_A te projecteren woning 1,50 37,77 35,76 28,60 38,69
132_B te projecteren woning 4,50 39,45 37,44 30,29 40,37
132_C te projecteren woning 7,50 40,30 38,27 31,13 41,21
132_D te projecteren woning 10,50 40,96 38,93 31,79 41,87

133_A te projecteren woning 1,50 36,22 34,19 27,05 37,13
133_B te projecteren woning 4,50 37,32 35,31 28,15 38,24
133_C te projecteren woning 7,50 38,29 36,26 29,12 39,20
133_D te projecteren woning 10,50 38,88 36,86 29,71 39,80
134_A te projecteren woning 1,50 36,34 34,32 27,17 37,26

134_B te projecteren woning 4,50 37,48 35,47 28,32 38,40
134_C te projecteren woning 7,50 38,51 36,49 29,34 39,43
134_D te projecteren woning 10,50 39,06 37,04 29,89 39,98
135_A te projecteren woning 1,50 36,94 34,93 27,78 37,86
135_B te projecteren woning 4,50 38,14 36,12 28,97 39,06

135_C te projecteren woning 7,50 39,28 37,26 30,12 40,20
135_D te projecteren woning 10,50 39,74 37,72 30,58 40,66
136_A te projecteren woning 1,50 37,14 35,12 27,97 38,06
136_B te projecteren woning 4,50 38,33 36,32 29,17 39,25
136_C te projecteren woning 7,50 39,51 37,50 30,35 40,43

136_D te projecteren woning 10,50 39,95 37,93 30,78 40,87
137_A te projecteren woning 1,50 37,25 35,24 28,08 38,17
137_B te projecteren woning 4,50 38,50 36,49 29,34 39,42
137_C te projecteren woning 7,50 39,75 37,73 30,58 40,67
137_D te projecteren woning 10,50 40,17 38,15 31,00 41,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

138_A te projecteren woning 1,50 37,58 35,57 28,42 38,50
138_B te projecteren woning 4,50 38,84 36,83 29,68 39,76
138_C te projecteren woning 7,50 40,12 38,10 30,95 41,04
138_D te projecteren woning 10,50 40,60 38,57 31,42 41,51
139_A te projecteren woning 1,50 37,56 35,54 28,40 38,48

139_B te projecteren woning 4,50 39,00 36,97 29,83 39,91
139_C te projecteren woning 7,50 40,22 38,19 31,05 41,13
139_D te projecteren woning 10,50 41,04 39,00 31,86 41,95
140_A te projecteren woning 1,50 28,57 26,53 19,39 29,48
140_B te projecteren woning 4,50 29,79 27,74 20,60 30,69

140_C te projecteren woning 7,50 31,10 29,04 21,90 31,99
140_D te projecteren woning 10,50 32,19 30,13 22,99 33,08
141_A te projecteren woning 1,50 29,68 27,59 20,47 30,56
141_B te projecteren woning 4,50 30,50 28,39 21,28 31,37
141_C te projecteren woning 7,50 31,93 29,83 22,71 32,81

141_D te projecteren woning 10,50 33,46 31,36 24,24 34,34
142_A te projecteren woning 1,50 30,32 28,25 21,12 31,21
142_B te projecteren woning 4,50 31,19 29,11 21,98 32,08
142_C te projecteren woning 7,50 32,61 30,52 23,40 33,49
142_D te projecteren woning 10,50 34,01 31,93 24,80 34,90

143_A te projecteren woning 1,50 29,64 27,56 20,43 30,53
143_B te projecteren woning 4,50 30,62 28,53 21,41 31,50
143_C te projecteren woning 7,50 32,20 30,10 22,98 33,08
143_D te projecteren woning 10,50 33,71 31,61 24,49 34,59
144_A te projecteren woning 1,50 29,51 27,44 20,31 30,40

144_B te projecteren woning 4,50 30,57 28,49 21,36 31,46
144_C te projecteren woning 7,50 32,27 30,18 23,05 33,15
144_D te projecteren woning 10,50 34,10 32,01 24,88 34,98
145_A te projecteren woning 1,50 27,04 24,97 17,84 27,93
145_B te projecteren woning 4,50 27,99 25,89 18,77 28,87

145_C te projecteren woning 7,50 30,18 28,07 20,95 31,05
145_D te projecteren woning 10,50 33,70 31,60 24,47 34,57
146_A te projecteren woning 1,50 30,22 28,16 21,02 31,11
146_B te projecteren woning 4,50 31,49 29,42 22,28 32,38
146_C te projecteren woning 7,50 33,33 31,25 24,12 34,22

146_D te projecteren woning 10,50 35,06 32,98 25,85 35,95
147_A te projecteren woning 1,50 33,63 31,60 24,46 34,54
147_B te projecteren woning 4,50 34,30 32,28 25,13 35,22
147_C te projecteren woning 7,50 35,28 33,25 26,11 36,19
147_D te projecteren woning 10,50 36,06 34,03 26,89 36,97

148_A te projecteren woning 1,50 33,24 31,21 24,07 34,15
148_B te projecteren woning 4,50 33,75 31,72 24,58 34,66
148_C te projecteren woning 7,50 34,74 32,71 25,56 35,65
148_D te projecteren woning 10,50 35,42 33,39 26,25 36,33
149_A te projecteren woning 1,50 33,31 31,29 24,14 34,23

149_B te projecteren woning 4,50 33,81 31,78 24,64 34,72
149_C te projecteren woning 7,50 34,72 32,70 25,55 35,64
149_D te projecteren woning 10,50 35,54 33,51 26,37 36,45
150_A te projecteren woning 1,50 33,13 31,11 23,96 34,05
150_B te projecteren woning 4,50 33,43 31,41 24,26 34,35

150_C te projecteren woning 7,50 34,39 32,36 25,22 35,30
150_D te projecteren woning 10,50 35,06 33,03 25,89 35,97
151_A te projecteren woning 1,50 33,54 31,52 24,37 34,46
151_B te projecteren woning 4,50 33,70 31,68 24,54 34,62
151_C te projecteren woning 7,50 34,53 32,50 25,36 35,44

151_D te projecteren woning 10,50 35,37 33,34 26,19 36,28
152_A te projecteren woning 1,50 32,73 30,66 23,53 33,62
152_B te projecteren woning 4,50 33,22 31,16 24,02 34,11
152_C te projecteren woning 7,50 34,64 32,58 25,44 35,53
152_D te projecteren woning 10,50 35,85 33,78 26,65 36,74

153_A te projecteren woning 1,50 30,77 28,75 21,60 31,69
153_B te projecteren woning 4,50 31,31 29,29 22,14 32,23
153_C te projecteren woning 7,50 32,16 30,14 22,99 33,08
153_D te projecteren woning 10,50 33,08 31,06 23,91 34,00
154_A te projecteren woning 1,50 29,15 27,05 19,93 30,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

154_B te projecteren woning 4,50 29,85 27,74 20,62 30,72
154_C te projecteren woning 7,50 31,24 29,12 22,01 32,11
154_D te projecteren woning 10,50 32,88 30,77 23,65 33,75
155_A te projecteren woning 1,50 28,25 26,18 19,05 29,14
155_B te projecteren woning 4,50 28,91 26,82 19,70 29,79

155_C te projecteren woning 7,50 30,52 28,42 21,29 31,39
155_D te projecteren woning 10,50 32,92 30,82 23,70 33,80
156_A te projecteren woning 1,50 29,27 27,17 20,05 30,15
156_B te projecteren woning 4,50 29,99 27,89 20,76 30,86
156_C te projecteren woning 7,50 31,42 29,31 22,19 32,29

156_D te projecteren woning 10,50 33,09 31,00 23,87 33,97
157_A te projecteren woning 1,50 30,18 28,11 20,97 31,07
157_B te projecteren woning 4,50 30,95 28,87 21,74 31,84
157_C te projecteren woning 7,50 32,17 30,09 22,96 33,06
157_D te projecteren woning 10,50 33,55 31,47 24,34 34,44

158_A te projecteren woning 1,50 31,12 29,06 21,92 32,01
158_B te projecteren woning 4,50 31,72 29,65 22,52 32,61
158_C te projecteren woning 7,50 32,80 30,73 23,60 33,69
158_D te projecteren woning 10,50 33,95 31,88 24,75 34,84
159_A te projecteren woning 1,50 32,06 30,04 22,89 32,98

159_B te projecteren woning 4,50 31,98 29,95 22,81 32,89
159_C te projecteren woning 7,50 32,91 30,89 23,74 33,83
160_A te projecteren woning 1,50 30,68 28,65 21,50 31,59
160_B te projecteren woning 4,50 30,33 28,30 21,16 31,24
160_C te projecteren woning 7,50 31,21 29,17 22,03 32,12

161_A te projecteren woning 1,50 32,24 30,17 23,04 33,13
161_B te projecteren woning 4,50 32,47 30,39 23,27 33,36
161_C te projecteren woning 7,50 33,46 31,38 24,25 34,35
162_A te projecteren woning 1,50 27,35 25,31 18,17 28,26
162_B te projecteren woning 4,50 28,37 26,34 19,19 29,28

162_C te projecteren woning 7,50 29,48 27,45 20,30 30,39
163_A te projecteren woning 1,50 29,54 27,44 20,32 30,42
163_B te projecteren woning 4,50 29,52 27,42 20,30 30,40
163_C te projecteren woning 7,50 30,39 28,28 21,16 31,26
164_A te projecteren woning 1,50 33,55 31,51 24,37 34,46

164_B te projecteren woning 4,50 33,37 31,33 24,19 34,28
164_C te projecteren woning 7,50 34,04 32,00 24,86 34,95
165_A te projecteren woning 1,50 29,59 27,51 20,38 30,48
165_B te projecteren woning 4,50 29,90 27,81 20,69 30,78
165_C te projecteren woning 7,50 31,15 29,05 21,93 32,03

166_A te projecteren woning 1,50 30,90 28,84 21,71 31,80
166_B te projecteren woning 4,50 30,62 28,54 21,42 31,51
166_C te projecteren woning 7,50 31,11 29,04 21,91 32,00
167_A te projecteren woning 1,50 25,44 23,43 16,28 26,36
167_B te projecteren woning 4,50 26,41 24,40 17,25 27,33

167_C te projecteren woning 7,50 27,48 25,47 18,32 28,40
168_A te projecteren woning 1,50 26,89 24,84 17,70 27,79
168_B te projecteren woning 4,50 26,99 24,93 17,80 27,89
168_C te projecteren woning 7,50 27,84 25,78 18,65 28,74
169_A te projecteren woning 1,50 40,99 38,99 31,84 41,92

169_B te projecteren woning 4,50 42,52 40,52 33,36 43,44
169_C te projecteren woning 7,50 43,33 41,32 34,17 44,25
169_D te projecteren woning 10,50 43,54 41,53 34,38 44,46
170_A te projecteren woning 1,50 37,14 35,12 27,98 38,06
170_B te projecteren woning 4,50 38,75 36,73 29,59 39,67

170_C te projecteren woning 7,50 39,80 37,78 30,63 40,72
170_D te projecteren woning 10,50 40,78 38,74 31,60 41,69
171_A te projecteren woning 1,50 35,39 33,38 26,23 36,31
171_B te projecteren woning 4,50 36,85 34,84 27,69 37,77
171_C te projecteren woning 7,50 38,11 36,08 28,94 39,02

171_D te projecteren woning 10,50 39,88 37,82 30,69 40,78
172_A te projecteren woning 1,50 44,24 42,24 35,09 45,17
172_B te projecteren woning 4,50 45,95 43,96 36,80 46,88
172_C te projecteren woning 7,50 46,20 44,20 37,05 47,13
172_D te projecteren woning 10,50 46,30 44,29 37,14 47,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

173_A te projecteren woning 1,50 44,47 42,46 35,31 45,39
173_B te projecteren woning 4,50 46,18 44,18 37,02 47,10
173_C te projecteren woning 7,50 46,68 44,67 37,52 47,60
173_D te projecteren woning 10,50 47,10 45,09 37,93 48,02
174_A te projecteren woning 1,50 32,26 30,23 23,08 33,17

174_B te projecteren woning 4,50 33,78 31,74 24,60 34,69
174_C te projecteren woning 7,50 35,24 33,20 26,06 36,15
174_D te projecteren woning 10,50 36,13 34,07 26,94 37,03
175_A te projecteren woning 1,50 39,44 37,43 30,28 40,36
175_B te projecteren woning 4,50 40,79 38,78 31,63 41,71

175_C te projecteren woning 7,50 41,74 39,72 32,57 42,66
175_D te projecteren woning 10,50 42,21 40,20 33,05 43,13
176_A te projecteren woning 1,50 38,24 36,23 29,07 39,16
176_B te projecteren woning 4,50 39,71 37,69 30,55 40,63
176_C te projecteren woning 7,50 40,70 38,67 31,52 41,61

176_D te projecteren woning 10,50 41,32 39,28 32,14 42,23
177_A te projecteren woning 1,50 38,17 36,15 29,00 39,09
177_B te projecteren woning 4,50 39,54 37,51 30,36 40,45
177_C te projecteren woning 7,50 40,53 38,50 31,36 41,44
177_D te projecteren woning 10,50 41,34 39,30 32,16 42,25

178_A te projecteren woning 1,50 37,60 35,58 28,43 38,52
178_B te projecteren woning 4,50 38,71 36,67 29,53 39,62
178_C te projecteren woning 7,50 39,84 37,80 30,65 40,74
178_D te projecteren woning 10,50 41,09 39,04 31,90 41,99
179_A te projecteren woning 1,50 32,38 30,34 23,20 33,29

179_B te projecteren woning 4,50 33,39 31,37 24,22 34,31
179_C te projecteren woning 7,50 34,63 32,59 25,45 35,54
179_D te projecteren woning 10,50 35,73 33,68 26,55 36,63
180_A te projecteren woning 1,50 30,04 27,99 20,86 30,94
180_B te projecteren woning 4,50 31,11 29,05 21,92 32,01

180_C te projecteren woning 7,50 32,57 30,51 23,38 33,47
180_D te projecteren woning 10,50 34,19 32,12 24,99 35,08
181_A te projecteren woning 1,50 26,36 24,25 17,14 27,23
181_B te projecteren woning 4,50 27,77 25,65 18,53 28,64
181_C te projecteren woning 7,50 30,02 27,89 20,78 30,88

181_D te projecteren woning 10,50 32,69 30,58 23,46 33,56
182_A te projecteren woning 1,50 25,33 23,25 16,12 26,22
182_B te projecteren woning 4,50 26,81 24,71 17,59 27,69
182_C te projecteren woning 7,50 29,38 27,26 20,15 30,25
182_D te projecteren woning 10,50 33,50 31,39 24,27 34,37

183_A te projecteren woning 1,50 39,10 37,10 29,95 40,03
183_B te projecteren woning 4,50 40,44 38,43 31,28 41,36
183_C te projecteren woning 7,50 41,47 39,45 32,31 42,39
183_D te projecteren woning 10,50 41,82 39,81 32,66 42,74
184_A te projecteren woning 1,50 34,95 32,94 25,79 35,87

184_B te projecteren woning 4,50 36,05 34,02 26,88 36,96
184_C te projecteren woning 7,50 37,69 35,65 28,51 38,60
184_D te projecteren woning 10,50 39,59 37,54 30,40 40,49
185_A te projecteren woning 1,50 33,56 31,54 24,39 34,48
185_B te projecteren woning 4,50 34,66 32,64 25,49 35,58

185_C te projecteren woning 7,50 35,57 33,56 26,40 36,49
185_D te projecteren woning 10,50 36,26 34,24 27,09 37,18
186_A te projecteren woning 1,50 37,39 35,38 28,22 38,31
186_B te projecteren woning 4,50 38,62 36,60 29,45 39,54
186_C te projecteren woning 7,50 39,57 37,55 30,40 40,49

186_D te projecteren woning 10,50 40,10 38,07 30,93 41,01
187_A te projecteren woning 1,50 38,42 36,41 29,25 39,34
187_B te projecteren woning 4,50 39,55 37,54 30,39 40,47
187_C te projecteren woning 7,50 40,55 38,53 31,38 41,47
187_D te projecteren woning 10,50 41,05 39,03 31,88 41,97

188_A te projecteren woning 1,50 38,56 36,55 29,39 39,48
188_B te projecteren woning 4,50 39,73 37,71 30,56 40,65
188_C te projecteren woning 7,50 40,73 38,71 31,56 41,65
188_D te projecteren woning 10,50 41,21 39,19 32,04 42,13
189_A te projecteren woning 1,50 38,89 36,88 29,73 39,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

189_B te projecteren woning 4,50 40,10 38,09 30,94 41,02
189_C te projecteren woning 7,50 41,12 39,10 31,95 42,04
189_D te projecteren woning 10,50 41,56 39,54 32,39 42,48
190_A te projecteren woning 1,50 39,42 37,41 30,25 40,34
190_B te projecteren woning 4,50 40,68 38,67 31,52 41,60

190_C te projecteren woning 7,50 41,67 39,66 32,51 42,59
190_D te projecteren woning 10,50 42,11 40,10 32,95 43,03
191_A te projecteren woning 1,50 34,15 32,13 24,99 35,07
191_B te projecteren woning 4,50 35,13 33,11 25,96 36,05
191_C te projecteren woning 7,50 36,14 34,11 26,97 37,05

191_D te projecteren woning 10,50 37,08 35,06 27,91 38,00
192_A te projecteren woning 1,50 27,83 25,79 18,65 28,74
192_B te projecteren woning 4,50 28,07 26,01 18,88 28,97
192_C te projecteren woning 7,50 29,71 27,63 20,50 30,60
192_D te projecteren woning 10,50 32,88 30,80 23,67 33,77

193_A te projecteren woning 1,50 33,30 31,28 24,14 34,22
193_B te projecteren woning 4,50 33,49 31,47 24,31 34,40
193_C te projecteren woning 7,50 34,50 32,46 25,32 35,41
193_D te projecteren woning 10,50 35,69 33,66 26,52 36,60
194_A te projecteren woning 1,50 34,30 32,28 25,13 35,22

194_B te projecteren woning 4,50 34,41 32,39 25,24 35,33
194_C te projecteren woning 7,50 35,32 33,30 26,15 36,24
194_D te projecteren woning 10,50 36,33 34,30 27,16 37,24
195_A te projecteren woning 1,50 34,41 32,39 25,24 35,33
195_B te projecteren woning 4,50 34,56 32,54 25,39 35,48

195_C te projecteren woning 7,50 35,42 33,40 26,25 36,34
195_D te projecteren woning 10,50 36,36 34,34 27,19 37,28
196_A te projecteren woning 1,50 33,92 31,89 24,75 34,83
196_B te projecteren woning 4,50 33,87 31,86 24,71 34,79
196_C te projecteren woning 7,50 34,71 32,69 25,54 35,63

196_D te projecteren woning 10,50 35,68 33,64 26,50 36,59
197_A te projecteren woning 1,50 35,93 33,92 26,76 36,85
197_B te projecteren woning 4,50 37,02 35,00 27,85 37,94
197_C te projecteren woning 7,50 38,16 36,13 28,98 39,07
197_D te projecteren woning 10,50 39,07 37,04 29,89 39,98

198_A te projecteren woning 1,50 33,44 31,43 24,28 34,36
198_B te projecteren woning 4,50 34,46 32,45 25,30 35,38
198_C te projecteren woning 7,50 35,55 33,55 26,39 36,47
198_D te projecteren woning 10,50 35,75 33,75 26,59 36,67
199_A te projecteren woning 1,50 35,14 33,12 25,97 36,06

199_B te projecteren woning 4,50 36,16 34,14 26,98 37,07
199_C te projecteren woning 7,50 37,04 35,02 27,87 37,96
199_D te projecteren woning 10,50 37,47 35,45 28,30 38,39
200_A te projecteren woning 1,50 34,92 32,90 25,75 35,84
200_B te projecteren woning 4,50 35,74 33,72 26,57 36,66

200_C te projecteren woning 7,50 36,58 34,56 27,41 37,50
200_D te projecteren woning 10,50 37,09 35,07 27,92 38,01
201_A te projecteren woning 1,50 34,44 32,42 25,28 35,36
201_B te projecteren woning 4,50 35,31 33,29 26,14 36,23
201_C te projecteren woning 7,50 36,15 34,12 26,97 37,06

201_D te projecteren woning 10,50 36,70 34,68 27,53 37,62
202_A te projecteren woning 1,50 33,96 31,94 24,79 34,88
202_B te projecteren woning 4,50 34,70 32,67 25,53 35,61
202_C te projecteren woning 7,50 35,53 33,50 26,35 36,44
202_D te projecteren woning 10,50 36,07 34,04 26,89 36,98

203_A te projecteren woning 1,50 33,33 31,30 24,15 34,24
203_B te projecteren woning 4,50 34,18 32,14 25,00 35,09
203_C te projecteren woning 7,50 35,10 33,07 25,92 36,01
203_D te projecteren woning 10,50 35,62 33,59 26,44 36,53
204_A te projecteren woning 1,50 36,15 34,14 26,98 37,07

204_B te projecteren woning 4,50 37,13 35,12 27,97 38,05
204_C te projecteren woning 7,50 38,11 36,09 28,94 39,03
204_D te projecteren woning 10,50 38,40 36,38 29,23 39,32
205_A te projecteren woning 1,50 33,63 31,61 24,46 34,55
205_B te projecteren woning 4,50 32,93 30,91 23,76 33,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

205_C te projecteren woning 7,50 33,44 31,41 24,27 34,35
206_A te projecteren woning 1,50 33,88 31,86 24,71 34,80
206_B te projecteren woning 4,50 33,21 31,18 24,04 34,12
206_C te projecteren woning 7,50 33,85 31,82 24,68 34,76
207_A te projecteren woning 1,50 33,26 31,22 24,08 34,17

207_B te projecteren woning 4,50 34,28 32,25 25,10 35,19
207_C te projecteren woning 7,50 35,34 33,30 26,16 36,25
208_A te projecteren woning 1,50 29,13 27,11 19,95 30,04
208_B te projecteren woning 4,50 30,29 28,27 21,12 31,21
208_C te projecteren woning 7,50 31,44 29,42 22,27 32,36

209_A te projecteren woning 1,50 32,47 30,44 23,29 33,38
209_B te projecteren woning 4,50 33,66 31,63 24,48 34,57
209_C te projecteren woning 7,50 34,64 32,61 25,46 35,55
210_A te projecteren woning 1,50 33,45 31,43 24,28 34,37
210_B te projecteren woning 4,50 34,69 32,66 25,51 35,60

210_C te projecteren woning 7,50 35,53 33,50 26,35 36,44
211_A te projecteren woning 1,50 32,28 30,24 23,09 33,18
211_B te projecteren woning 4,50 33,43 31,39 24,25 34,34
211_C te projecteren woning 7,50 34,62 32,58 25,44 35,53
212_A te projecteren woning 1,50 33,69 31,66 24,51 34,60

212_B te projecteren woning 4,50 35,02 33,00 25,85 35,94
212_C te projecteren woning 7,50 35,88 33,86 26,70 36,79
213_A te projecteren woning 1,50 23,84 21,83 14,68 24,76
213_B te projecteren woning 4,50 24,29 22,28 15,13 25,21
213_C te projecteren woning 7,50 25,35 23,33 16,19 26,27

214_A te projecteren woning 1,50 31,92 29,88 22,74 32,83
214_B te projecteren woning 4,50 31,32 29,27 22,14 32,22
214_C te projecteren woning 7,50 31,74 29,70 22,56 32,65
215_A te projecteren woning 1,50 35,26 33,23 26,09 36,17
215_B te projecteren woning 4,50 36,18 34,15 27,01 37,09

215_C te projecteren woning 7,50 36,79 34,76 27,61 37,70
215_D te projecteren woning 10,50 37,49 35,45 28,31 38,40
216_A te projecteren woning 1,50 35,64 33,61 26,46 36,55
216_B te projecteren woning 4,50 36,83 34,81 27,66 37,75
216_C te projecteren woning 7,50 37,45 35,42 28,27 38,36

216_D te projecteren woning 10,50 38,03 36,00 28,85 38,94
217_A te projecteren woning 1,50 32,39 30,36 23,21 33,30
217_B te projecteren woning 4,50 32,86 30,83 23,68 33,77
217_C te projecteren woning 7,50 33,87 31,84 24,70 34,78
217_D te projecteren woning 10,50 34,70 32,67 25,52 35,61

218_A te projecteren woning 1,50 37,35 35,34 28,18 38,27
218_B te projecteren woning 4,50 39,05 37,04 29,88 39,97
218_C te projecteren woning 7,50 39,25 37,23 30,08 40,17
218_D te projecteren woning 10,50 39,43 37,42 30,26 40,35
219_A te projecteren woning 1,50 37,68 35,68 28,52 38,60

219_B te projecteren woning 4,50 39,30 37,30 30,14 40,22
219_C te projecteren woning 7,50 39,47 37,47 30,31 40,39
219_D te projecteren woning 10,50 39,58 37,57 30,42 40,50
220_A te projecteren woning 1,50 36,61 34,61 27,45 37,53
220_B te projecteren woning 4,50 38,26 36,26 29,10 39,18

220_C te projecteren woning 7,50 38,56 36,56 29,40 39,48
220_D te projecteren woning 10,50 38,67 36,67 29,51 39,59
221_A te projecteren woning 1,50 38,65 36,64 29,49 39,57
221_B te projecteren woning 4,50 40,09 38,08 30,92 41,01
221_C te projecteren woning 7,50 40,25 38,24 31,08 41,17

222_A te projecteren woning 1,50 37,52 35,51 28,35 38,44
222_B te projecteren woning 4,50 39,05 37,04 29,88 39,97
222_C te projecteren woning 7,50 39,28 37,26 30,11 40,20
223_A te projecteren woning 1,50 30,23 28,18 21,04 31,13
223_B te projecteren woning 4,50 31,19 29,14 22,00 32,09

223_C te projecteren woning 7,50 32,33 30,29 23,15 33,24
224_A te projecteren woning 1,50 40,21 38,21 31,05 41,13
224_B te projecteren woning 4,50 41,78 39,77 32,62 42,70
224_C te projecteren woning 7,50 41,86 39,86 32,70 42,78
225_A te projecteren woning 1,50 31,59 29,58 22,43 32,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

225_B te projecteren woning 4,50 33,40 31,39 24,23 34,32
225_C te projecteren woning 7,50 33,39 31,39 24,23 34,31
226_A te projecteren woning 1,50 30,56 28,56 21,41 31,49
226_B te projecteren woning 4,50 32,50 30,50 23,34 33,42
226_C te projecteren woning 7,50 32,55 30,54 23,38 33,47

227_A te projecteren woning 1,50 35,15 33,12 25,98 36,06
227_B te projecteren woning 4,50 35,86 33,83 26,68 36,77
227_C te projecteren woning 7,50 36,97 34,94 27,79 37,88
227_D te projecteren woning 10,50 37,70 35,66 28,52 38,61
228_A te projecteren woning 1,50 35,02 32,99 25,84 35,93

228_B te projecteren woning 4,50 35,66 33,63 26,49 36,57
228_C te projecteren woning 7,50 36,70 34,67 27,53 37,61
228_D te projecteren woning 10,50 37,52 35,48 28,34 38,43
229_A te projecteren woning 1,50 33,74 31,70 24,56 34,65
229_B te projecteren woning 4,50 34,64 32,60 25,47 35,55

229_C te projecteren woning 7,50 35,72 33,68 26,54 36,63
229_D te projecteren woning 10,50 36,60 34,56 27,42 37,51
230_A te projecteren woning 1,50 31,39 29,34 22,20 32,29
230_B te projecteren woning 4,50 32,21 30,16 23,02 33,11
230_C te projecteren woning 7,50 33,26 31,21 24,07 34,16

230_D te projecteren woning 10,50 34,38 32,31 25,18 35,27
231_A te projecteren woning 1,50 33,45 31,41 24,27 34,36
231_B te projecteren woning 4,50 33,87 31,83 24,69 34,78
231_C te projecteren woning 7,50 34,77 32,73 25,59 35,68
231_D te projecteren woning 10,50 35,75 33,71 26,57 36,66

232_A te projecteren woning 1,50 48,14 46,14 38,98 49,06
232_B te projecteren woning 4,50 48,49 46,49 39,33 49,41
232_C te projecteren woning 7,50 48,57 46,57 39,42 49,50
232_D te projecteren woning 10,50 48,53 46,53 39,37 49,45
233_A te projecteren woning 1,50 47,14 45,14 37,98 48,06

233_B te projecteren woning 4,50 47,25 45,25 38,09 48,17
233_C te projecteren woning 7,50 47,11 45,11 37,95 48,03
233_D te projecteren woning 10,50 46,89 44,89 37,73 47,81
234_A te projecteren woning 1,50 53,58 51,58 44,42 54,50
234_B te projecteren woning 4,50 53,63 51,64 44,48 54,56

234_C te projecteren woning 7,50 53,41 51,41 44,25 54,33
234_D te projecteren woning 10,50 53,04 51,05 43,89 53,97
235_A te projecteren woning 1,50 53,55 51,55 44,39 54,47
235_B te projecteren woning 4,50 53,59 51,59 44,43 54,51
235_C te projecteren woning 7,50 53,35 51,35 44,19 54,27

235_D te projecteren woning 10,50 52,99 50,99 43,83 53,91
236_A te projecteren woning 1,50 53,51 51,51 44,35 54,43
236_B te projecteren woning 4,50 53,55 51,55 44,40 54,48
236_C te projecteren woning 7,50 53,29 51,29 44,14 54,22
236_D te projecteren woning 10,50 52,94 50,94 43,78 53,86

237_A te projecteren woning 1,50 53,49 51,49 44,33 54,41
237_B te projecteren woning 4,50 53,52 51,52 44,36 54,44
237_C te projecteren woning 7,50 53,26 51,26 44,10 54,18
237_D te projecteren woning 10,50 52,89 50,89 43,73 53,81
238_A te projecteren woning 1,50 53,46 51,46 44,30 54,38

238_B te projecteren woning 4,50 53,49 51,49 44,33 54,41
238_C te projecteren woning 7,50 53,20 51,20 44,05 54,13
238_D te projecteren woning 10,50 52,84 50,84 43,68 53,76
239_A te projecteren woning 1,50 32,22 30,18 23,04 33,13
239_B te projecteren woning 4,50 32,56 30,52 23,38 33,47

239_C te projecteren woning 7,50 33,42 31,37 24,24 34,32
239_D te projecteren woning 10,50 34,38 32,34 25,20 35,29
240_A te projecteren woning 1,50 33,13 31,10 23,96 34,04
240_B te projecteren woning 4,50 33,46 31,43 24,29 34,37
240_C te projecteren woning 7,50 34,29 32,26 25,12 35,20

240_D te projecteren woning 10,50 35,05 33,02 25,87 35,96
241_A te projecteren woning 1,50 33,71 31,68 24,53 34,62
241_B te projecteren woning 4,50 34,25 32,22 25,07 35,16
241_C te projecteren woning 7,50 34,97 32,94 25,79 35,88
241_D te projecteren woning 10,50 35,55 33,53 26,38 36,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

242_A te projecteren woning 1,50 33,24 31,20 24,06 34,15
242_B te projecteren woning 4,50 34,11 32,08 24,93 35,02
242_C te projecteren woning 7,50 34,74 32,71 25,56 35,65
242_D te projecteren woning 10,50 35,23 33,20 26,05 36,14
243_A te projecteren woning 1,50 33,07 31,04 23,90 33,98

243_B te projecteren woning 4,50 33,20 31,17 24,02 34,11
243_C te projecteren woning 7,50 33,78 31,74 24,60 34,69
243_D te projecteren woning 10,50 34,32 32,29 25,14 35,23
244_A te projecteren woning 1,50 47,19 45,20 38,04 48,12
244_B te projecteren woning 4,50 47,29 45,29 38,13 48,21

244_C te projecteren woning 7,50 47,18 45,17 38,02 48,10
244_D te projecteren woning 10,50 46,99 44,99 37,83 47,91
245_A te projecteren woning 1,50 47,58 45,58 38,42 48,50
245_B te projecteren woning 4,50 47,82 45,82 38,67 48,75
245_C te projecteren woning 7,50 47,72 45,72 38,56 48,64

245_D te projecteren woning 10,50 47,52 45,52 38,36 48,44
246_A te projecteren woning 1,50 53,39 51,39 44,24 54,32
246_B te projecteren woning 4,50 53,40 51,41 44,25 54,33
246_C te projecteren woning 7,50 53,12 51,12 43,96 54,04
246_D te projecteren woning 10,50 52,73 50,73 43,58 53,66

247_A te projecteren woning 1,50 53,37 51,37 44,21 54,29
247_B te projecteren woning 4,50 53,38 51,38 44,22 54,30
247_C te projecteren woning 7,50 53,08 51,08 43,92 54,00
247_D te projecteren woning 10,50 52,69 50,69 43,53 53,61
248_A te projecteren woning 1,50 53,34 51,34 44,19 54,27

248_B te projecteren woning 4,50 53,36 51,36 44,20 54,28
248_C te projecteren woning 7,50 53,05 51,05 43,89 53,97
248_D te projecteren woning 10,50 52,66 50,66 43,50 53,58
249_A te projecteren woning 1,50 53,32 51,32 44,17 54,25
249_B te projecteren woning 4,50 53,32 51,32 44,17 54,25

249_C te projecteren woning 7,50 53,01 51,02 43,86 53,94
249_D te projecteren woning 10,50 52,60 50,61 43,45 53,53
250_A te projecteren woning 1,50 53,30 51,30 44,14 54,22
250_B te projecteren woning 4,50 53,30 51,30 44,14 54,22
250_C te projecteren woning 7,50 52,97 50,98 43,82 53,90

250_D te projecteren woning 10,50 52,57 50,57 43,41 53,49
251_A te projecteren woning 1,50 47,56 45,56 38,40 48,48
251_B te projecteren woning 4,50 47,81 45,81 38,66 48,74
251_C te projecteren woning 7,50 47,73 45,73 38,57 48,65
252_A te projecteren woning 1,50 53,17 51,17 44,01 54,09

252_B te projecteren woning 4,50 53,11 51,11 43,96 54,04
252_C te projecteren woning 7,50 52,77 50,77 43,61 53,69
253_A te projecteren woning 1,50 47,05 45,05 37,89 47,97
253_B te projecteren woning 4,50 47,18 45,18 38,02 48,10
253_C te projecteren woning 7,50 47,02 45,02 37,86 47,94

254_A te projecteren woning 1,50 32,44 30,42 23,27 33,36
254_B te projecteren woning 4,50 32,71 30,69 23,54 33,63
254_C te projecteren woning 7,50 33,13 31,10 23,96 34,04
255_A te projecteren woning 1,50 46,69 44,69 37,53 47,61
255_B te projecteren woning 4,50 46,91 44,91 37,75 47,83

255_C te projecteren woning 7,50 46,85 44,85 37,69 47,77
256_A te projecteren woning 1,50 52,92 50,92 43,76 53,84
256_B te projecteren woning 4,50 52,82 50,83 43,67 53,75
256_C te projecteren woning 7,50 52,45 50,45 43,29 53,37
257_A te projecteren woning 1,50 45,30 43,30 36,14 46,22

257_B te projecteren woning 4,50 45,20 43,20 36,05 46,13
257_C te projecteren woning 7,50 44,99 42,99 35,84 45,92
258_A te projecteren woning 1,50 33,86 31,85 24,69 34,78
258_B te projecteren woning 4,50 34,99 32,98 25,83 35,91
258_C te projecteren woning 7,50 35,38 33,36 26,22 36,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting spoorweg (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A te projecteren woning 1,50 41,26 40,95 38,40 45,60
001_B te projecteren woning 4,50 44,23 43,93 41,44 48,62
001_C te projecteren woning 7,50 47,89 47,59 45,09 52,27
002_A te projecteren woning 1,50 41,34 41,03 38,49 45,69
002_B te projecteren woning 4,50 44,52 44,22 41,73 48,91

002_C te projecteren woning 7,50 48,08 47,78 45,27 52,45
003_A te projecteren woning 1,50 41,52 41,21 38,67 45,87
003_B te projecteren woning 4,50 44,64 44,34 41,85 49,03
003_C te projecteren woning 7,50 48,07 47,77 45,26 52,44
004_A te projecteren woning 1,50 41,50 41,19 38,66 45,85

004_B te projecteren woning 4,50 44,91 44,61 42,12 49,30
004_C te projecteren woning 7,50 48,23 47,93 45,40 52,59
005_A te projecteren woning 1,50 41,75 41,44 38,92 46,11
005_B te projecteren woning 4,50 45,12 44,82 42,33 49,51
005_C te projecteren woning 7,50 48,20 47,89 45,37 52,56

006_A te projecteren woning 1,50 41,76 41,46 38,94 46,13
006_B te projecteren woning 4,50 44,94 44,64 42,15 49,33
006_C te projecteren woning 7,50 48,05 47,74 45,22 52,41
007_A te projecteren woning 1,50 41,88 41,58 39,05 46,24
007_B te projecteren woning 4,50 45,00 44,70 42,21 49,39

007_C te projecteren woning 7,50 48,00 47,70 45,16 52,35
008_A te projecteren woning 1,50 41,89 41,60 39,06 46,25
008_B te projecteren woning 4,50 44,89 44,59 42,10 49,28
008_C te projecteren woning 7,50 47,90 47,60 45,06 52,25
009_A te projecteren woning 1,50 41,95 41,65 39,12 46,31

009_B te projecteren woning 4,50 44,87 44,57 42,07 49,25
009_C te projecteren woning 7,50 47,67 47,37 44,84 52,03
010_A te projecteren woning 1,50 42,10 41,80 39,27 46,46
010_B te projecteren woning 4,50 44,79 44,50 42,01 49,18
010_C te projecteren woning 7,50 47,49 47,18 44,66 51,85

011_A te projecteren woning 1,50 41,11 40,80 38,28 45,47
011_B te projecteren woning 4,50 43,76 43,47 40,98 48,15
011_C te projecteren woning 7,50 47,78 47,48 45,01 52,18
012_A te projecteren woning 1,50 40,07 39,77 37,29 44,46
012_B te projecteren woning 4,50 42,20 41,90 39,45 46,61

012_C te projecteren woning 7,50 45,05 44,75 42,26 49,44
013_A te projecteren woning 1,50 42,30 42,01 39,62 46,76
013_B te projecteren woning 4,50 43,92 43,63 41,24 48,38
013_C te projecteren woning 7,50 46,73 46,44 44,01 51,16
014_A te projecteren woning 1,50 42,36 42,07 39,68 46,82

014_B te projecteren woning 4,50 43,98 43,69 41,31 48,44
014_C te projecteren woning 7,50 46,76 46,47 44,04 51,19
015_A te projecteren woning 1,50 42,27 41,99 39,60 46,74
015_B te projecteren woning 4,50 43,96 43,67 41,29 48,42
015_C te projecteren woning 7,50 46,77 46,47 44,05 51,20

016_A te projecteren woning 1,50 42,00 41,72 39,33 46,47
016_B te projecteren woning 4,50 43,76 43,48 41,08 48,22
016_C te projecteren woning 7,50 46,54 46,25 43,82 50,97
017_A te projecteren woning 1,50 41,80 41,52 39,13 46,27
017_B te projecteren woning 4,50 43,58 43,29 40,91 48,04

017_C te projecteren woning 7,50 46,51 46,21 43,79 50,94
018_A te projecteren woning 1,50 41,76 41,48 39,09 46,23
018_B te projecteren woning 4,50 43,43 43,15 40,76 47,90
018_C te projecteren woning 7,50 46,33 46,04 43,62 50,77
019_A te projecteren woning 1,50 41,75 41,46 39,08 46,21

019_B te projecteren woning 4,50 43,40 43,11 40,72 47,86
019_C te projecteren woning 7,50 46,16 45,87 43,46 50,61
020_A te projecteren woning 1,50 41,56 41,27 38,89 46,02
020_B te projecteren woning 4,50 43,27 42,98 40,59 47,73
020_C te projecteren woning 7,50 46,09 45,79 43,37 50,52

021_A te projecteren woning 1,50 41,11 40,82 38,42 45,56
021_B te projecteren woning 4,50 42,96 42,66 40,26 47,40
021_C te projecteren woning 7,50 45,63 45,34 42,91 50,06
022_A te projecteren woning 1,50 40,53 40,24 37,81 44,96
022_B te projecteren woning 4,50 42,63 42,34 39,93 47,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting spoorweg (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

022_C te projecteren woning 7,50 45,64 45,35 42,92 50,07
023_A te projecteren woning 1,50 40,93 40,62 38,04 45,25
023_B te projecteren woning 4,50 43,14 42,84 40,32 47,51
023_C te projecteren woning 7,50 46,47 46,18 43,70 50,87
024_A te projecteren woning 1,50 40,88 40,56 37,97 45,19

024_B te projecteren woning 4,50 42,89 42,59 40,06 47,25
024_C te projecteren woning 7,50 46,04 45,74 43,27 50,44
025_A te projecteren woning 1,50 40,82 40,50 37,90 45,12
025_B te projecteren woning 4,50 42,58 42,27 39,74 46,93
025_C te projecteren woning 7,50 45,70 45,40 42,92 50,09

026_A te projecteren woning 1,50 40,76 40,44 37,84 45,06
026_B te projecteren woning 4,50 42,41 42,11 39,56 46,76
026_C te projecteren woning 7,50 45,49 45,19 42,70 49,88
027_A te projecteren woning 1,50 41,34 41,03 38,51 45,70
027_B te projecteren woning 4,50 43,96 43,67 41,21 48,37

027_C te projecteren woning 7,50 47,91 47,62 45,20 52,35
028_A te projecteren woning 1,50 39,93 39,62 37,10 44,29
028_B te projecteren woning 4,50 41,89 41,59 39,11 46,28
028_C te projecteren woning 7,50 45,23 44,94 42,50 49,66
029_A te projecteren woning 1,50 42,58 42,29 39,90 47,04

029_B te projecteren woning 4,50 44,38 44,09 41,70 48,84
029_C te projecteren woning 7,50 47,06 46,77 44,36 51,51
030_A te projecteren woning 1,50 42,66 42,37 39,98 47,12
030_B te projecteren woning 4,50 44,53 44,24 41,85 48,99
030_C te projecteren woning 7,50 47,06 46,77 44,37 51,51

031_A te projecteren woning 1,50 42,91 42,62 40,23 47,37
031_B te projecteren woning 4,50 44,68 44,39 42,00 49,14
031_C te projecteren woning 7,50 47,07 46,78 44,38 51,52
032_A te projecteren woning 1,50 43,08 42,79 40,39 47,53
032_B te projecteren woning 4,50 44,95 44,66 42,26 49,40

032_C te projecteren woning 7,50 47,14 46,85 44,45 51,59
033_A te projecteren woning 1,50 42,20 41,91 39,50 46,65
033_B te projecteren woning 4,50 44,60 44,31 41,91 49,05
033_C te projecteren woning 7,50 47,57 47,28 44,86 52,01
033_D te projecteren woning 10,50 50,27 49,98 47,51 54,68

034_A te projecteren woning 1,50 42,73 42,44 40,03 47,18
034_B te projecteren woning 4,50 44,93 44,65 42,24 49,38
034_C te projecteren woning 7,50 47,70 47,41 44,99 52,14
034_D te projecteren woning 10,50 50,18 49,89 47,42 54,59
035_A te projecteren woning 1,50 43,06 42,76 40,35 47,50

035_B te projecteren woning 4,50 45,13 44,84 42,44 49,58
035_C te projecteren woning 7,50 47,63 47,34 44,92 52,07
035_D te projecteren woning 10,50 50,22 49,92 47,45 54,62
036_A te projecteren woning 1,50 43,32 43,02 40,61 47,76
036_B te projecteren woning 4,50 45,16 44,87 42,47 49,61

036_C te projecteren woning 7,50 47,52 47,23 44,82 51,97
036_D te projecteren woning 10,50 49,95 49,65 47,19 54,36
037_A te projecteren woning 1,50 43,67 43,38 40,98 48,12
037_B te projecteren woning 4,50 45,42 45,14 42,74 49,88
037_C te projecteren woning 7,50 47,66 47,37 44,96 52,11

037_D te projecteren woning 10,50 50,08 49,79 47,32 54,49
038_A te projecteren woning 1,50 43,85 43,56 41,16 48,30
038_B te projecteren woning 4,50 45,55 45,26 42,87 50,01
038_C te projecteren woning 7,50 47,66 47,37 44,96 52,11
038_D te projecteren woning 10,50 49,91 49,61 47,15 54,32

039_A te projecteren woning 1,50 40,49 40,20 37,74 44,90
039_B te projecteren woning 4,50 43,31 43,02 40,59 47,74
039_C te projecteren woning 7,50 46,77 46,48 44,04 51,20
039_D te projecteren woning 10,50 50,57 50,28 47,78 54,96
040_A te projecteren woning 1,50 41,14 40,84 38,40 45,56

040_B te projecteren woning 4,50 43,40 43,11 40,61 47,79
040_C te projecteren woning 7,50 45,11 44,82 42,35 49,52
040_D te projecteren woning 10,50 48,36 48,07 45,64 52,79
041_A te projecteren woning 1,50 39,10 38,80 36,35 43,51
041_B te projecteren woning 4,50 41,32 41,02 38,58 45,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-6-2020 19:13:03Geomilieu V3.11



Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting spoorweg (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
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041_C te projecteren woning 7,50 44,56 44,26 41,80 48,97
041_D te projecteren woning 10,50 48,32 48,02 45,53 52,71
042_A te projecteren woning 1,50 39,06 38,77 36,32 43,48
042_B te projecteren woning 4,50 41,26 40,96 38,51 45,67
042_C te projecteren woning 7,50 44,54 44,24 41,78 48,95

042_D te projecteren woning 10,50 48,30 48,00 45,52 52,69
043_A te projecteren woning 1,50 38,89 38,60 36,15 43,31
043_B te projecteren woning 4,50 40,98 40,68 38,23 45,39
043_C te projecteren woning 7,50 44,34 44,04 41,58 48,75
043_D te projecteren woning 10,50 48,02 47,73 45,25 52,42

044_A te projecteren woning 1,50 38,91 38,61 36,16 43,32
044_B te projecteren woning 4,50 40,94 40,63 38,18 45,34
044_C te projecteren woning 7,50 44,28 43,98 41,52 48,69
044_D te projecteren woning 10,50 48,02 47,73 45,26 52,43
045_A te projecteren woning 1,50 38,63 38,33 35,87 43,04

045_B te projecteren woning 4,50 40,68 40,38 37,93 45,09
045_C te projecteren woning 7,50 44,14 43,85 41,39 48,55
045_D te projecteren woning 10,50 47,91 47,61 45,14 52,31
046_A te projecteren woning 1,50 38,80 38,50 36,05 43,21
046_B te projecteren woning 4,50 40,79 40,49 38,04 45,20

046_C te projecteren woning 7,50 44,23 43,93 41,47 48,64
046_D te projecteren woning 10,50 47,91 47,61 45,14 52,31
047_A te projecteren woning 1,50 44,30 44,01 41,59 48,74
047_B te projecteren woning 4,50 46,34 46,05 43,62 50,77
047_C te projecteren woning 7,50 48,06 47,77 45,33 52,49

047_D te projecteren woning 10,50 49,94 49,65 47,19 54,35
048_A te projecteren woning 1,50 41,12 40,82 38,37 45,53
048_B te projecteren woning 4,50 42,84 42,55 40,11 47,27
048_C te projecteren woning 7,50 45,61 45,32 42,90 50,05
048_D te projecteren woning 10,50 49,04 48,75 46,31 53,47

049_A te projecteren woning 1,50 38,70 38,40 35,95 43,11
049_B te projecteren woning 4,50 40,72 40,42 37,97 45,13
049_C te projecteren woning 7,50 44,25 43,95 41,50 48,66
049_D te projecteren woning 10,50 47,84 47,55 45,10 52,26
050_A te projecteren woning 1,50 40,77 40,45 37,84 45,06

050_B te projecteren woning 4,50 42,14 41,83 39,27 46,47
050_C te projecteren woning 7,50 45,08 44,77 42,28 49,46
051_A te projecteren woning 1,50 43,13 42,83 40,38 47,54
051_B te projecteren woning 4,50 44,95 44,65 42,23 49,38
051_C te projecteren woning 7,50 47,29 47,00 44,58 51,73

052_A te projecteren woning 1,50 43,17 42,88 40,48 47,62
052_B te projecteren woning 4,50 45,37 45,08 42,71 49,84
052_C te projecteren woning 7,50 47,38 47,10 44,70 51,84
053_A te projecteren woning 1,50 42,32 42,00 39,42 46,63
053_B te projecteren woning 4,50 44,91 44,60 42,07 49,26

053_C te projecteren woning 7,50 48,63 48,33 45,81 53,00
054_A te projecteren woning 1,50 42,13 41,80 39,22 46,43
054_B te projecteren woning 4,50 44,68 44,37 41,84 49,03
054_C te projecteren woning 7,50 48,44 48,13 45,63 52,81
055_A te projecteren woning 1,50 42,10 41,78 39,20 46,41

055_B te projecteren woning 4,50 44,76 44,45 41,93 49,12
055_C te projecteren woning 7,50 48,51 48,21 45,71 52,89
056_A te projecteren woning 1,50 42,11 41,79 39,21 46,42
056_B te projecteren woning 4,50 44,85 44,54 42,02 49,21
056_C te projecteren woning 7,50 48,68 48,38 45,89 53,07

057_A te projecteren woning 1,50 42,17 41,85 39,28 46,49
057_B te projecteren woning 4,50 45,07 44,76 42,24 49,43
057_C te projecteren woning 7,50 48,95 48,65 46,16 53,34
058_A te projecteren woning 1,50 44,50 44,20 41,73 48,90
058_B te projecteren woning 4,50 46,75 46,46 44,00 51,16

058_C te projecteren woning 7,50 50,41 50,11 47,59 54,78
059_A te projecteren woning 1,50 40,08 39,77 37,22 44,42
059_B te projecteren woning 4,50 43,53 43,23 40,75 47,92
059_C te projecteren woning 7,50 47,66 47,36 44,88 52,05
060_A te projecteren woning 1,50 43,71 43,42 41,01 48,16
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060_B te projecteren woning 4,50 45,59 45,31 42,91 50,05
060_C te projecteren woning 7,50 47,67 47,39 44,99 52,13
061_A te projecteren woning 1,50 43,56 43,27 40,86 48,01
061_B te projecteren woning 4,50 45,45 45,16 42,77 49,91
061_C te projecteren woning 7,50 47,57 47,28 44,89 52,03

062_A te projecteren woning 1,50 43,17 42,89 40,49 47,63
062_B te projecteren woning 4,50 45,08 44,79 42,40 49,54
062_C te projecteren woning 7,50 47,29 47,01 44,63 51,76
063_A te projecteren woning 1,50 43,17 42,89 40,51 47,64
063_B te projecteren woning 4,50 45,07 44,77 42,39 49,53

063_C te projecteren woning 7,50 47,37 47,09 44,70 51,84
064_A te projecteren woning 1,50 42,95 42,66 40,27 47,41
064_B te projecteren woning 4,50 44,89 44,60 42,21 49,35
064_C te projecteren woning 7,50 47,19 46,90 44,53 51,66
065_A te projecteren woning 1,50 42,50 42,18 39,61 46,82

065_B te projecteren woning 4,50 45,89 45,58 43,08 50,26
065_C te projecteren woning 7,50 49,91 49,60 47,11 54,29
066_A te projecteren woning 1,50 42,70 42,38 39,82 47,02
066_B te projecteren woning 4,50 46,30 45,99 43,49 50,67
066_C te projecteren woning 7,50 50,34 50,03 47,53 54,71

067_A te projecteren woning 1,50 42,86 42,54 39,98 47,18
067_B te projecteren woning 4,50 46,60 46,29 43,78 50,96
067_C te projecteren woning 7,50 50,73 50,42 47,92 55,10
068_A te projecteren woning 1,50 42,97 42,65 40,10 47,30
068_B te projecteren woning 4,50 46,82 46,52 44,01 51,19

068_C te projecteren woning 7,50 51,08 50,77 48,26 55,44
069_A te projecteren woning 1,50 43,11 42,80 40,24 47,44
069_B te projecteren woning 4,50 47,02 46,71 44,21 51,39
069_C te projecteren woning 7,50 51,36 51,06 48,53 55,72
070_A te projecteren woning 1,50 43,25 42,93 40,38 47,58

070_B te projecteren woning 4,50 47,22 46,91 44,41 51,59
070_C te projecteren woning 7,50 51,55 51,24 48,70 55,90
071_A te projecteren woning 1,50 41,91 41,60 39,11 46,29
071_B te projecteren woning 4,50 44,29 43,98 41,53 48,69
071_C te projecteren woning 7,50 47,57 47,27 44,86 52,01

072_A te projecteren woning 1,50 41,21 40,90 38,41 45,59
072_B te projecteren woning 4,50 44,43 44,12 41,68 48,84
072_C te projecteren woning 7,50 47,62 47,32 44,88 52,04
073_A te projecteren woning 1,50 42,56 42,27 39,90 47,03
073_B te projecteren woning 4,50 44,62 44,33 41,96 49,09

073_C te projecteren woning 7,50 46,83 46,55 44,18 51,31
074_A te projecteren woning 1,50 42,68 42,39 40,01 47,14
074_B te projecteren woning 4,50 44,82 44,53 42,16 49,29
074_C te projecteren woning 7,50 46,98 46,69 44,33 51,46
075_A te projecteren woning 1,50 43,13 42,84 40,46 47,59

075_B te projecteren woning 4,50 45,19 44,90 42,52 49,65
075_C te projecteren woning 7,50 47,34 47,05 44,68 51,81
076_A te projecteren woning 1,50 42,94 42,65 40,28 47,41
076_B te projecteren woning 4,50 45,11 44,82 42,45 49,58
076_C te projecteren woning 7,50 47,37 47,08 44,72 51,85

077_A te projecteren woning 1,50 42,99 42,70 40,32 47,45
077_B te projecteren woning 4,50 45,17 44,88 42,51 49,64
077_C te projecteren woning 7,50 47,40 47,11 44,74 51,87
078_A te projecteren woning 1,50 42,76 42,47 40,10 47,23
078_B te projecteren woning 4,50 44,77 44,48 42,12 49,25

078_C te projecteren woning 7,50 46,92 46,64 44,25 51,39
079_A te projecteren woning 1,50 43,31 42,99 40,43 47,63
079_B te projecteren woning 4,50 47,58 47,27 44,76 51,94
079_C te projecteren woning 7,50 52,12 51,82 49,27 56,47
080_A te projecteren woning 1,50 43,80 43,50 41,04 48,21

080_B te projecteren woning 4,50 47,30 46,99 44,53 51,70
080_C te projecteren woning 7,50 50,81 50,51 47,99 55,18
081_A te projecteren woning 1,50 42,88 42,59 40,21 47,34
081_B te projecteren woning 4,50 44,79 44,51 42,13 49,26
081_C te projecteren woning 7,50 47,20 46,92 44,54 51,67
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082_A te projecteren woning 1,50 42,16 41,83 39,32 46,51
082_B te projecteren woning 4,50 44,42 44,11 41,65 48,82
082_C te projecteren woning 7,50 46,88 46,58 44,15 51,30
083_A te projecteren woning 1,50 43,24 42,93 40,36 47,57
083_B te projecteren woning 4,50 47,33 47,02 44,50 51,69

083_C te projecteren woning 7,50 51,59 51,28 48,72 55,92
084_A te projecteren woning 1,50 43,20 42,88 40,32 47,52
084_B te projecteren woning 4,50 47,27 46,96 44,43 51,62
084_C te projecteren woning 7,50 51,00 50,70 48,14 55,34
085_A te projecteren woning 1,50 44,03 43,72 41,23 48,41

085_B te projecteren woning 4,50 47,61 47,31 44,83 52,00
085_C te projecteren woning 7,50 51,96 51,66 49,12 56,31
086_A te projecteren woning 1,50 39,81 39,49 36,97 44,16
086_B te projecteren woning 4,50 43,03 42,72 40,25 47,42
086_C te projecteren woning 7,50 45,62 45,32 42,89 50,04

087_A te projecteren woning 1,50 42,13 41,83 39,43 46,57
087_B te projecteren woning 4,50 44,67 44,37 41,97 49,11
087_C te projecteren woning 7,50 47,43 47,14 44,73 51,88
088_A te projecteren woning 1,50 42,10 41,80 39,36 46,52
088_B te projecteren woning 4,50 44,11 43,81 41,41 48,55

088_C te projecteren woning 7,50 46,91 46,63 44,25 51,38
089_A te projecteren woning 1,50 43,12 42,81 40,24 47,45
089_B te projecteren woning 4,50 46,60 46,30 43,76 50,95
089_C te projecteren woning 7,50 50,08 49,77 47,24 54,43
090_A te projecteren woning 1,50 43,02 42,72 40,21 47,39

090_B te projecteren woning 4,50 46,84 46,54 44,05 51,23
090_C te projecteren woning 7,50 50,26 49,96 47,44 54,63
091_A te projecteren woning 1,50 42,03 41,73 39,30 46,45
091_B te projecteren woning 4,50 44,64 44,35 41,96 49,10
091_C te projecteren woning 7,50 47,08 46,79 44,39 51,53

092_A te projecteren woning 1,50 42,15 41,83 39,31 46,50
092_B te projecteren woning 4,50 45,19 44,88 42,40 49,57
092_C te projecteren woning 7,50 47,78 47,47 45,00 52,17
093_A te projecteren woning 1,50 41,57 41,28 38,85 46,00
093_B te projecteren woning 4,50 44,14 43,84 41,42 48,57

093_C te projecteren woning 7,50 47,51 47,22 44,80 51,95
093_D te projecteren woning 10,50 51,20 50,90 48,43 55,60
094_A te projecteren woning 1,50 41,60 41,30 38,88 46,03
094_B te projecteren woning 4,50 44,12 43,82 41,42 48,56
094_C te projecteren woning 7,50 47,65 47,36 44,96 52,10

094_D te projecteren woning 10,50 51,32 51,02 48,54 55,71
095_A te projecteren woning 1,50 40,15 39,84 37,36 44,53
095_B te projecteren woning 4,50 43,00 42,70 40,24 47,41
095_C te projecteren woning 7,50 47,75 47,45 44,96 52,14
095_D te projecteren woning 10,50 52,56 52,26 49,74 56,93

096_A te projecteren woning 1,50 40,91 40,61 38,20 45,35
096_B te projecteren woning 4,50 42,97 42,68 40,29 47,43
096_C te projecteren woning 7,50 45,54 45,25 42,86 50,00
096_D te projecteren woning 10,50 48,86 48,58 46,19 53,33
097_A te projecteren woning 1,50 41,24 40,95 38,52 45,67

097_B te projecteren woning 4,50 43,70 43,40 40,98 48,13
097_C te projecteren woning 7,50 47,03 46,74 44,29 51,45
097_D te projecteren woning 10,50 51,37 51,07 48,54 55,73
098_A te projecteren woning 1,50 40,76 40,46 38,01 45,17
098_B te projecteren woning 4,50 43,51 43,22 40,79 47,94

098_C te projecteren woning 7,50 47,16 46,87 44,42 51,58
098_D te projecteren woning 10,50 51,40 51,10 48,58 55,77
099_A te projecteren woning 1,50 42,30 42,00 39,55 46,71
099_B te projecteren woning 4,50 44,77 44,47 42,04 49,19
099_C te projecteren woning 7,50 48,22 47,93 45,51 52,66

099_D te projecteren woning 10,50 51,51 51,21 48,75 55,92
100_A te projecteren woning 1,50 42,22 41,92 39,48 46,64
100_B te projecteren woning 4,50 44,78 44,48 42,05 49,20
100_C te projecteren woning 7,50 48,33 48,03 45,60 52,75
100_D te projecteren woning 10,50 51,65 51,35 48,88 56,05
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101_A te projecteren woning 1,50 41,31 41,01 38,56 45,72
101_B te projecteren woning 4,50 43,87 43,56 41,11 48,27
101_C te projecteren woning 7,50 47,39 47,08 44,62 51,79
101_D te projecteren woning 10,50 51,21 50,91 48,41 55,59
102_A te projecteren woning 1,50 40,91 40,61 38,17 45,33

102_B te projecteren woning 4,50 43,26 42,97 40,57 47,71
102_C te projecteren woning 7,50 46,47 46,18 43,78 50,92
102_D te projecteren woning 10,50 49,73 49,44 47,02 54,17
103_A te projecteren woning 1,50 40,65 40,36 37,94 45,09
103_B te projecteren woning 4,50 43,15 42,86 40,45 47,60

103_C te projecteren woning 7,50 46,17 45,88 43,46 50,61
103_D te projecteren woning 10,50 49,50 49,21 46,73 53,90
104_A te projecteren woning 1,50 40,69 40,40 37,98 45,13
104_B te projecteren woning 4,50 43,35 43,06 40,64 47,79
104_C te projecteren woning 7,50 46,29 46,01 43,59 50,74

104_D te projecteren woning 10,50 49,41 49,11 46,64 53,81
105_A te projecteren woning 1,50 43,28 42,98 40,53 47,69
105_B te projecteren woning 4,50 46,24 45,94 43,50 50,66
105_C te projecteren woning 7,50 49,33 49,02 46,54 53,71
106_A te projecteren woning 1,50 43,58 43,28 40,84 48,00

106_B te projecteren woning 4,50 46,33 46,04 43,60 50,76
106_C te projecteren woning 7,50 49,33 49,02 46,57 53,73
107_A te projecteren woning 1,50 42,93 42,63 40,14 47,32
107_B te projecteren woning 4,50 46,01 45,70 43,24 50,41
107_C te projecteren woning 7,50 49,72 49,42 46,91 54,09

108_A te projecteren woning 1,50 42,44 42,14 39,74 46,88
108_B te projecteren woning 4,50 44,78 44,48 42,10 49,24
108_C te projecteren woning 7,50 47,39 47,10 44,70 51,84
109_A te projecteren woning 1,50 42,24 41,94 39,49 46,65
109_B te projecteren woning 4,50 44,87 44,57 42,12 49,28

109_C te projecteren woning 7,50 48,37 48,07 45,60 52,77
110_A te projecteren woning 1,50 42,36 42,06 39,62 46,78
110_B te projecteren woning 4,50 44,89 44,60 42,16 49,32
110_C te projecteren woning 7,50 48,16 47,86 45,40 52,57
111_A te projecteren woning 1,50 43,16 42,86 40,42 47,58

111_B te projecteren woning 4,50 45,54 45,24 42,80 49,96
111_C te projecteren woning 7,50 49,22 48,92 46,49 53,64
112_A te projecteren woning 1,50 41,95 41,65 39,21 46,37
112_B te projecteren woning 4,50 44,49 44,19 41,78 48,93
112_C te projecteren woning 7,50 48,38 48,08 45,66 52,81

113_A te projecteren woning 1,50 42,40 42,10 39,65 46,81
113_B te projecteren woning 4,50 44,91 44,61 42,17 49,33
113_C te projecteren woning 7,50 48,58 48,27 45,80 52,97
114_A te projecteren woning 1,50 41,78 41,49 39,07 46,22
114_B te projecteren woning 4,50 43,93 43,64 41,22 48,37

114_C te projecteren woning 7,50 47,16 46,88 44,48 51,62
115_A te projecteren woning 1,50 41,39 41,09 38,66 45,81
115_B te projecteren woning 4,50 44,08 43,78 41,36 48,51
115_C te projecteren woning 7,50 46,96 46,66 44,19 51,36
116_A te projecteren woning 1,50 41,33 41,04 38,61 45,76

116_B te projecteren woning 4,50 43,85 43,55 41,13 48,28
116_C te projecteren woning 7,50 46,81 46,51 44,05 51,22
117_A te projecteren woning 1,50 44,45 44,15 41,74 48,89
117_B te projecteren woning 4,50 46,47 46,17 43,75 50,90
117_C te projecteren woning 7,50 48,91 48,62 46,19 53,34

118_A te projecteren woning 1,50 44,13 43,83 41,41 48,56
118_B te projecteren woning 4,50 46,23 45,93 43,52 50,67
118_C te projecteren woning 7,50 48,55 48,26 45,84 52,99
119_A te projecteren woning 1,50 42,60 42,31 39,88 47,03
119_B te projecteren woning 4,50 44,71 44,41 41,98 49,13

119_C te projecteren woning 7,50 47,56 47,27 44,84 51,99
120_A te projecteren woning 1,50 41,34 41,05 38,63 45,78
120_B te projecteren woning 4,50 43,69 43,40 41,01 48,15
120_C te projecteren woning 7,50 46,79 46,50 44,12 51,25
121_A te projecteren woning 1,50 40,69 40,39 37,97 45,12
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121_B te projecteren woning 4,50 43,60 43,30 40,89 48,04
121_C te projecteren woning 7,50 45,98 45,68 43,21 50,38
122_A te projecteren woning 1,50 41,17 40,87 38,44 45,59
122_B te projecteren woning 4,50 44,07 43,78 41,37 48,52
122_C te projecteren woning 7,50 46,50 46,20 43,75 50,91

123_A te projecteren woning 1,50 43,88 43,59 41,07 48,25
123_B te projecteren woning 4,50 45,64 45,34 42,81 50,00
123_C te projecteren woning 7,50 48,41 48,12 45,62 52,80
123_D te projecteren woning 10,50 50,91 50,62 48,13 55,30
124_A te projecteren woning 1,50 43,23 42,93 40,43 47,61

124_B te projecteren woning 4,50 45,21 44,92 42,43 49,60
124_C te projecteren woning 7,50 47,97 47,68 45,21 52,38
124_D te projecteren woning 10,50 50,72 50,43 47,93 55,11
125_A te projecteren woning 1,50 42,40 42,11 39,64 46,81
125_B te projecteren woning 4,50 44,63 44,33 41,87 49,04

125_C te projecteren woning 7,50 47,61 47,31 44,85 52,02
125_D te projecteren woning 10,50 50,72 50,43 47,94 55,11
126_A te projecteren woning 1,50 41,89 41,59 39,14 46,30
126_B te projecteren woning 4,50 44,30 44,00 41,56 48,72
126_C te projecteren woning 7,50 47,65 47,35 44,90 52,06

126_D te projecteren woning 10,50 51,29 50,99 48,49 55,67
127_A te projecteren woning 1,50 43,74 43,45 40,97 48,14
127_B te projecteren woning 4,50 45,83 45,54 43,07 50,24
127_C te projecteren woning 7,50 48,57 48,28 45,83 52,99
127_D te projecteren woning 10,50 50,24 49,96 47,48 54,65

128_A te projecteren woning 1,50 39,39 39,10 36,65 43,81
128_B te projecteren woning 4,50 41,57 41,27 38,82 45,98
128_C te projecteren woning 7,50 45,21 44,91 42,46 49,62
128_D te projecteren woning 10,50 49,84 49,54 47,04 54,22
129_A te projecteren woning 1,50 39,13 38,84 36,44 43,58

129_B te projecteren woning 4,50 41,83 41,54 39,17 46,30
129_C te projecteren woning 7,50 44,42 44,13 41,76 48,89
129_D te projecteren woning 10,50 47,92 47,63 45,21 52,36
130_A te projecteren woning 1,50 37,03 36,73 34,25 41,42
130_B te projecteren woning 4,50 39,74 39,44 37,03 44,18

130_C te projecteren woning 7,50 43,47 43,18 40,78 47,92
130_D te projecteren woning 10,50 48,04 47,75 45,35 52,49
131_A te projecteren woning 1,50 38,71 38,41 35,94 43,11
131_B te projecteren woning 4,50 41,01 40,71 38,29 45,44
131_C te projecteren woning 7,50 44,82 44,53 42,12 49,27

131_D te projecteren woning 10,50 48,79 48,50 46,08 53,23
132_A te projecteren woning 1,50 38,38 38,08 35,62 42,79
132_B te projecteren woning 4,50 40,76 40,46 38,03 45,18
132_C te projecteren woning 7,50 44,92 44,62 42,21 49,36
132_D te projecteren woning 10,50 49,10 48,81 46,38 53,53

133_A te projecteren woning 1,50 41,63 41,33 38,88 46,04
133_B te projecteren woning 4,50 44,12 43,82 41,39 48,54
133_C te projecteren woning 7,50 47,12 46,82 44,40 51,55
133_D te projecteren woning 10,50 50,35 50,05 47,59 54,76
134_A te projecteren woning 1,50 41,59 41,29 38,84 46,00

134_B te projecteren woning 4,50 44,01 43,71 41,27 48,43
134_C te projecteren woning 7,50 47,13 46,83 44,40 51,55
134_D te projecteren woning 10,50 50,26 49,96 47,49 54,66
135_A te projecteren woning 1,50 41,42 41,12 38,68 45,84
135_B te projecteren woning 4,50 43,84 43,54 41,10 48,26

135_C te projecteren woning 7,50 47,00 46,70 44,26 51,42
135_D te projecteren woning 10,50 50,18 49,89 47,42 54,59
136_A te projecteren woning 1,50 41,42 41,12 38,67 45,83
136_B te projecteren woning 4,50 43,86 43,56 41,12 48,28
136_C te projecteren woning 7,50 46,95 46,66 44,21 51,37

136_D te projecteren woning 10,50 50,18 49,88 47,41 54,58
137_A te projecteren woning 1,50 41,48 41,18 38,74 45,90
137_B te projecteren woning 4,50 43,84 43,55 41,11 48,27
137_C te projecteren woning 7,50 46,86 46,57 44,12 51,28
137_D te projecteren woning 10,50 50,14 49,84 47,37 54,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting spoorweg (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

138_A te projecteren woning 1,50 41,36 41,06 38,61 45,77
138_B te projecteren woning 4,50 43,68 43,38 40,94 48,10
138_C te projecteren woning 7,50 46,77 46,48 44,03 51,19
138_D te projecteren woning 10,50 50,15 49,86 47,39 54,56
139_A te projecteren woning 1,50 40,50 40,20 37,75 44,91

139_B te projecteren woning 4,50 42,58 42,28 39,86 47,01
139_C te projecteren woning 7,50 46,30 46,00 43,58 50,73
139_D te projecteren woning 10,50 50,13 49,83 47,40 54,55
140_A te projecteren woning 1,50 40,20 39,90 37,46 44,62
140_B te projecteren woning 4,50 42,55 42,25 39,83 46,98

140_C te projecteren woning 7,50 45,79 45,50 43,09 50,24
140_D te projecteren woning 10,50 49,41 49,11 46,66 53,82
141_A te projecteren woning 1,50 41,48 41,18 38,75 45,90
141_B te projecteren woning 4,50 43,81 43,50 41,10 48,25
141_C te projecteren woning 7,50 47,11 46,83 44,44 51,58

141_D te projecteren woning 10,50 49,79 49,50 47,08 54,23
142_A te projecteren woning 1,50 41,22 40,93 38,50 45,65
142_B te projecteren woning 4,50 43,51 43,22 40,81 47,96
142_C te projecteren woning 7,50 46,95 46,66 44,27 51,41
142_D te projecteren woning 10,50 49,86 49,57 47,15 54,30

143_A te projecteren woning 1,50 40,94 40,64 38,21 45,36
143_B te projecteren woning 4,50 43,15 42,86 40,44 47,59
143_C te projecteren woning 7,50 46,75 46,46 44,07 51,21
143_D te projecteren woning 10,50 49,70 49,41 47,00 54,15
144_A te projecteren woning 1,50 40,16 39,85 37,41 44,57

144_B te projecteren woning 4,50 42,22 41,91 39,49 46,64
144_C te projecteren woning 7,50 46,11 45,82 43,43 50,57
144_D te projecteren woning 10,50 49,78 49,49 47,06 54,21
145_A te projecteren woning 1,50 39,05 38,74 36,27 43,44
145_B te projecteren woning 4,50 40,76 40,45 38,00 45,16

145_C te projecteren woning 7,50 44,44 44,14 41,72 48,87
145_D te projecteren woning 10,50 49,81 49,52 47,08 54,24
146_A te projecteren woning 1,50 39,21 38,91 36,47 43,63
146_B te projecteren woning 4,50 41,39 41,10 38,68 45,83
146_C te projecteren woning 7,50 45,63 45,34 42,93 50,08

146_D te projecteren woning 10,50 49,68 49,38 46,95 54,10
147_A te projecteren woning 1,50 42,45 42,15 39,71 46,87
147_B te projecteren woning 4,50 44,77 44,47 42,04 49,19
147_C te projecteren woning 7,50 47,33 47,04 44,61 51,76
147_D te projecteren woning 10,50 50,40 50,10 47,63 54,80

148_A te projecteren woning 1,50 42,28 41,98 39,56 46,71
148_B te projecteren woning 4,50 44,51 44,21 41,78 48,93
148_C te projecteren woning 7,50 47,10 46,80 44,38 51,53
148_D te projecteren woning 10,50 50,25 49,95 47,49 54,66
149_A te projecteren woning 1,50 42,38 42,07 39,64 46,80

149_B te projecteren woning 4,50 44,59 44,29 41,84 49,00
149_C te projecteren woning 7,50 47,75 47,45 44,96 52,14
149_D te projecteren woning 10,50 50,64 50,34 47,84 55,02
150_A te projecteren woning 1,50 41,98 41,68 39,25 46,40
150_B te projecteren woning 4,50 43,99 43,69 41,26 48,41

150_C te projecteren woning 7,50 46,62 46,32 43,88 51,04
150_D te projecteren woning 10,50 50,61 50,31 47,80 54,98
151_A te projecteren woning 1,50 42,82 42,52 40,09 47,24
151_B te projecteren woning 4,50 44,69 44,39 41,94 49,10
151_C te projecteren woning 7,50 47,67 47,36 44,87 52,05

151_D te projecteren woning 10,50 50,76 50,45 47,95 55,13
152_A te projecteren woning 1,50 42,88 42,58 40,15 47,30
152_B te projecteren woning 4,50 45,34 45,05 42,63 49,78
152_C te projecteren woning 7,50 47,91 47,61 45,21 52,35
152_D te projecteren woning 10,50 50,67 50,38 47,92 55,08

153_A te projecteren woning 1,50 42,42 42,12 39,72 46,86
153_B te projecteren woning 4,50 44,24 43,94 41,53 48,68
153_C te projecteren woning 7,50 47,02 46,73 44,31 51,46
153_D te projecteren woning 10,50 50,07 49,77 47,30 54,47
154_A te projecteren woning 1,50 41,00 40,69 38,28 45,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting spoorweg (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

154_B te projecteren woning 4,50 43,41 43,12 40,72 47,86
154_C te projecteren woning 7,50 46,60 46,31 43,93 51,06
154_D te projecteren woning 10,50 48,94 48,65 46,24 53,39
155_A te projecteren woning 1,50 40,31 40,00 37,58 44,73
155_B te projecteren woning 4,50 42,70 42,40 39,99 47,14

155_C te projecteren woning 7,50 46,06 45,77 43,38 50,52
155_D te projecteren woning 10,50 48,91 48,62 46,21 53,36
156_A te projecteren woning 1,50 40,78 40,48 38,07 45,22
156_B te projecteren woning 4,50 43,27 42,97 40,57 47,71
156_C te projecteren woning 7,50 46,50 46,21 43,82 50,96

156_D te projecteren woning 10,50 49,02 48,73 46,31 53,46
157_A te projecteren woning 1,50 40,51 40,21 37,80 44,95
157_B te projecteren woning 4,50 43,04 42,75 40,34 47,49
157_C te projecteren woning 7,50 46,39 46,10 43,71 50,85
157_D te projecteren woning 10,50 48,97 48,68 46,25 53,40

158_A te projecteren woning 1,50 40,81 40,51 38,09 45,24
158_B te projecteren woning 4,50 43,24 42,94 40,54 47,68
158_C te projecteren woning 7,50 46,76 46,47 44,06 51,21
158_D te projecteren woning 10,50 49,21 48,91 46,48 53,63
159_A te projecteren woning 1,50 42,75 42,45 40,03 47,18

159_B te projecteren woning 4,50 45,08 44,79 42,36 49,51
159_C te projecteren woning 7,50 47,28 46,98 44,53 51,69
160_A te projecteren woning 1,50 42,58 42,28 39,86 47,01
160_B te projecteren woning 4,50 44,84 44,55 42,11 49,27
160_C te projecteren woning 7,50 47,58 47,28 44,84 52,00

161_A te projecteren woning 1,50 43,05 42,76 40,33 47,48
161_B te projecteren woning 4,50 45,11 44,82 42,39 49,54
161_C te projecteren woning 7,50 47,38 47,09 44,68 51,83
162_A te projecteren woning 1,50 41,26 40,96 38,53 45,68
162_B te projecteren woning 4,50 44,01 43,72 41,28 48,44

162_C te projecteren woning 7,50 46,78 46,48 44,03 51,19
163_A te projecteren woning 1,50 40,52 40,22 37,80 44,95
163_B te projecteren woning 4,50 43,28 42,98 40,55 47,70
163_C te projecteren woning 7,50 46,06 45,77 43,39 50,52
164_A te projecteren woning 1,50 40,68 40,38 37,96 45,11

164_B te projecteren woning 4,50 43,08 42,78 40,39 47,53
164_C te projecteren woning 7,50 46,21 45,93 43,54 50,68
165_A te projecteren woning 1,50 40,72 40,42 37,99 45,14
165_B te projecteren woning 4,50 43,42 43,12 40,71 47,86
165_C te projecteren woning 7,50 46,68 46,39 44,00 51,14

166_A te projecteren woning 1,50 38,74 38,43 36,01 43,16
166_B te projecteren woning 4,50 41,59 41,30 38,91 46,05
166_C te projecteren woning 7,50 45,09 44,81 42,46 49,58
167_A te projecteren woning 1,50 40,63 40,33 37,88 45,04
167_B te projecteren woning 4,50 43,63 43,33 40,89 48,05

167_C te projecteren woning 7,50 46,19 45,88 43,41 50,58
168_A te projecteren woning 1,50 42,89 42,59 40,15 47,31
168_B te projecteren woning 4,50 45,89 45,60 43,15 50,31
168_C te projecteren woning 7,50 48,38 48,08 45,62 52,79
169_A te projecteren woning 1,50 40,32 40,02 37,55 44,72

169_B te projecteren woning 4,50 42,52 42,22 39,78 46,94
169_C te projecteren woning 7,50 45,83 45,53 43,09 50,25
169_D te projecteren woning 10,50 50,08 49,79 47,31 54,48
170_A te projecteren woning 1,50 38,83 38,52 35,99 43,18
170_B te projecteren woning 4,50 41,20 40,90 38,44 45,61

170_C te projecteren woning 7,50 44,76 44,46 42,00 49,17
170_D te projecteren woning 10,50 49,92 49,63 47,19 54,35
171_A te projecteren woning 1,50 38,58 38,27 35,75 42,94
171_B te projecteren woning 4,50 40,43 40,13 37,67 44,84
171_C te projecteren woning 7,50 43,71 43,41 40,96 48,12

171_D te projecteren woning 10,50 49,78 49,49 47,04 54,20
172_A te projecteren woning 1,50 39,31 39,00 36,52 43,69
172_B te projecteren woning 4,50 42,19 41,89 39,46 46,61
172_C te projecteren woning 7,50 45,39 45,08 42,65 49,81
172_D te projecteren woning 10,50 49,62 49,33 46,88 54,04
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting spoorweg (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

173_A te projecteren woning 1,50 41,68 41,39 38,93 46,09
173_B te projecteren woning 4,50 44,57 44,29 41,87 49,02
173_C te projecteren woning 7,50 47,51 47,22 44,79 51,94
173_D te projecteren woning 10,50 49,49 49,20 46,74 53,90
174_A te projecteren woning 1,50 37,62 37,31 34,82 42,00

174_B te projecteren woning 4,50 39,75 39,45 37,01 44,17
174_C te projecteren woning 7,50 43,17 42,87 40,46 47,61
174_D te projecteren woning 10,50 48,39 48,10 45,69 52,84
175_A te projecteren woning 1,50 40,56 40,27 37,88 45,02
175_B te projecteren woning 4,50 42,92 42,63 40,25 47,38

175_C te projecteren woning 7,50 45,31 45,02 42,64 49,77
175_D te projecteren woning 10,50 47,65 47,36 44,93 52,08
176_A te projecteren woning 1,50 40,57 40,28 37,90 45,03
176_B te projecteren woning 4,50 42,90 42,61 40,23 47,36
176_C te projecteren woning 7,50 45,26 44,98 42,59 49,73

176_D te projecteren woning 10,50 47,61 47,32 44,88 52,04
177_A te projecteren woning 1,50 40,14 39,85 37,46 44,60
177_B te projecteren woning 4,50 42,59 42,30 39,93 47,06
177_C te projecteren woning 7,50 45,17 44,88 42,50 49,63
177_D te projecteren woning 10,50 47,53 47,24 44,80 51,96

178_A te projecteren woning 1,50 39,44 39,15 36,74 43,89
178_B te projecteren woning 4,50 42,37 42,09 39,71 46,84
178_C te projecteren woning 7,50 45,15 44,87 42,49 49,62
178_D te projecteren woning 10,50 47,20 46,91 44,48 51,63
179_A te projecteren woning 1,50 39,28 38,98 36,54 43,70

179_B te projecteren woning 4,50 41,49 41,18 38,75 45,91
179_C te projecteren woning 7,50 44,96 44,67 42,25 49,40
179_D te projecteren woning 10,50 49,12 48,82 46,38 53,54
180_A te projecteren woning 1,50 39,82 39,51 37,07 44,23
180_B te projecteren woning 4,50 42,08 41,78 39,35 46,50

180_C te projecteren woning 7,50 45,33 45,03 42,61 49,76
180_D te projecteren woning 10,50 49,16 48,87 46,43 53,59
181_A te projecteren woning 1,50 39,31 39,00 36,55 43,71
181_B te projecteren woning 4,50 41,63 41,32 38,90 46,05
181_C te projecteren woning 7,50 45,03 44,73 42,31 49,46

181_D te projecteren woning 10,50 49,14 48,85 46,41 53,57
182_A te projecteren woning 1,50 39,02 38,72 36,25 43,42
182_B te projecteren woning 4,50 41,16 40,86 38,42 45,58
182_C te projecteren woning 7,50 44,18 43,88 41,45 48,60
182_D te projecteren woning 10,50 49,30 49,01 46,58 53,73

183_A te projecteren woning 1,50 40,19 39,88 37,44 44,60
183_B te projecteren woning 4,50 42,29 41,99 39,57 46,72
183_C te projecteren woning 7,50 45,45 45,16 42,74 49,89
183_D te projecteren woning 10,50 49,47 49,18 46,74 53,90
184_A te projecteren woning 1,50 40,21 39,91 37,46 44,62

184_B te projecteren woning 4,50 41,63 41,34 38,91 46,06
184_C te projecteren woning 7,50 44,29 44,00 41,60 48,74
184_D te projecteren woning 10,50 49,02 48,73 46,30 53,45
185_A te projecteren woning 1,50 37,88 37,58 35,15 42,30
185_B te projecteren woning 4,50 40,26 39,96 37,54 44,69

185_C te projecteren woning 7,50 43,64 43,35 40,95 48,09
185_D te projecteren woning 10,50 47,46 47,16 44,75 51,90
186_A te projecteren woning 1,50 40,44 40,15 37,77 44,90
186_B te projecteren woning 4,50 42,49 42,20 39,83 46,96
186_C te projecteren woning 7,50 45,07 44,78 42,39 49,53

186_D te projecteren woning 10,50 47,23 46,94 44,53 51,68
187_A te projecteren woning 1,50 40,41 40,12 37,74 44,87
187_B te projecteren woning 4,50 42,32 42,03 39,66 46,79
187_C te projecteren woning 7,50 45,08 44,79 42,41 49,54
187_D te projecteren woning 10,50 47,38 47,09 44,67 51,82

188_A te projecteren woning 1,50 40,44 40,15 37,78 44,91
188_B te projecteren woning 4,50 42,33 42,05 39,67 46,80
188_C te projecteren woning 7,50 45,02 44,74 42,35 49,49
188_D te projecteren woning 10,50 47,41 47,13 44,70 51,85
189_A te projecteren woning 1,50 40,52 40,24 37,85 44,99
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Groep: (hoofdgroep)
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Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

189_B te projecteren woning 4,50 42,60 42,32 39,94 47,07
189_C te projecteren woning 7,50 45,23 44,94 42,55 49,69
189_D te projecteren woning 10,50 47,55 47,26 44,83 51,98
190_A te projecteren woning 1,50 40,53 40,24 37,86 44,99
190_B te projecteren woning 4,50 42,76 42,48 40,10 47,23

190_C te projecteren woning 7,50 45,31 45,03 42,65 49,78
190_D te projecteren woning 10,50 47,56 47,27 44,85 52,00
191_A te projecteren woning 1,50 39,99 39,69 37,25 44,41
191_B te projecteren woning 4,50 42,27 41,97 39,53 46,69
191_C te projecteren woning 7,50 45,73 45,43 43,00 50,15

191_D te projecteren woning 10,50 49,33 49,03 46,58 53,74
192_A te projecteren woning 1,50 39,22 38,92 36,46 43,63
192_B te projecteren woning 4,50 41,50 41,20 38,76 45,92
192_C te projecteren woning 7,50 44,93 44,63 42,19 49,35
192_D te projecteren woning 10,50 49,36 49,06 46,61 53,77

193_A te projecteren woning 1,50 39,35 39,05 36,61 43,77
193_B te projecteren woning 4,50 41,71 41,41 38,99 46,14
193_C te projecteren woning 7,50 45,18 44,88 42,46 49,61
193_D te projecteren woning 10,50 49,16 48,87 46,43 53,59
194_A te projecteren woning 1,50 40,22 39,92 37,48 44,64

194_B te projecteren woning 4,50 42,37 42,07 39,64 46,79
194_C te projecteren woning 7,50 45,53 45,23 42,80 49,95
194_D te projecteren woning 10,50 49,54 49,24 46,79 53,95
195_A te projecteren woning 1,50 39,85 39,54 37,11 44,27
195_B te projecteren woning 4,50 42,11 41,80 39,38 46,53

195_C te projecteren woning 7,50 45,45 45,15 42,73 49,88
195_D te projecteren woning 10,50 49,47 49,17 46,72 53,88
196_A te projecteren woning 1,50 40,62 40,32 37,89 45,04
196_B te projecteren woning 4,50 42,90 42,61 40,18 47,33
196_C te projecteren woning 7,50 46,05 45,75 43,33 50,48

196_D te projecteren woning 10,50 49,80 49,51 47,04 54,21
197_A te projecteren woning 1,50 40,74 40,44 38,03 45,18
197_B te projecteren woning 4,50 42,77 42,48 40,07 47,22
197_C te projecteren woning 7,50 45,63 45,34 42,96 50,09
197_D te projecteren woning 10,50 48,06 47,78 45,37 52,51

198_A te projecteren woning 1,50 39,52 39,22 36,82 43,96
198_B te projecteren woning 4,50 41,76 41,46 39,07 46,21
198_C te projecteren woning 7,50 44,81 44,51 42,09 49,24
198_D te projecteren woning 10,50 49,11 48,80 46,32 53,49
199_A te projecteren woning 1,50 40,92 40,62 38,24 45,38

199_B te projecteren woning 4,50 42,93 42,63 40,24 47,38
199_C te projecteren woning 7,50 45,48 45,19 42,80 49,94
199_D te projecteren woning 10,50 47,70 47,41 44,99 52,14
200_A te projecteren woning 1,50 40,94 40,65 38,26 45,40
200_B te projecteren woning 4,50 42,82 42,52 40,13 47,27

200_C te projecteren woning 7,50 45,67 45,37 42,98 50,12
200_D te projecteren woning 10,50 48,01 47,71 45,27 52,43
201_A te projecteren woning 1,50 40,85 40,56 38,19 45,32
201_B te projecteren woning 4,50 42,80 42,51 40,12 47,26
201_C te projecteren woning 7,50 45,56 45,27 42,88 50,02

201_D te projecteren woning 10,50 47,76 47,46 45,04 52,19
202_A te projecteren woning 1,50 40,80 40,50 38,12 45,26
202_B te projecteren woning 4,50 42,64 42,35 39,97 47,10
202_C te projecteren woning 7,50 45,41 45,12 42,74 49,87
202_D te projecteren woning 10,50 47,41 47,12 44,71 51,86

203_A te projecteren woning 1,50 41,11 40,82 38,43 45,57
203_B te projecteren woning 4,50 42,76 42,47 40,07 47,21
203_C te projecteren woning 7,50 45,37 45,08 42,68 49,82
203_D te projecteren woning 10,50 47,66 47,37 44,96 52,11
204_A te projecteren woning 1,50 40,60 40,31 37,91 45,05

204_B te projecteren woning 4,50 42,47 42,17 39,77 46,91
204_C te projecteren woning 7,50 45,16 44,86 42,44 49,59
204_D te projecteren woning 10,50 47,96 47,67 45,25 52,40
205_A te projecteren woning 1,50 40,79 40,49 38,08 45,23
205_B te projecteren woning 4,50 43,36 43,06 40,65 47,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting spoorweg (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

205_C te projecteren woning 7,50 45,96 45,68 43,27 50,41
206_A te projecteren woning 1,50 40,71 40,41 37,98 45,13
206_B te projecteren woning 4,50 43,12 42,82 40,39 47,54
206_C te projecteren woning 7,50 46,20 45,91 43,48 50,63
207_A te projecteren woning 1,50 40,63 40,33 37,92 45,07

207_B te projecteren woning 4,50 43,01 42,72 40,32 47,46
207_C te projecteren woning 7,50 45,85 45,56 43,19 50,32
208_A te projecteren woning 1,50 39,23 38,94 36,55 43,69
208_B te projecteren woning 4,50 42,09 41,79 39,37 46,52
208_C te projecteren woning 7,50 44,25 43,95 41,52 48,67

209_A te projecteren woning 1,50 39,39 39,09 36,68 43,83
209_B te projecteren woning 4,50 42,14 41,83 39,42 46,57
209_C te projecteren woning 7,50 45,08 44,79 42,42 49,55
210_A te projecteren woning 1,50 39,54 39,25 36,85 43,99
210_B te projecteren woning 4,50 41,80 41,51 39,12 46,26

210_C te projecteren woning 7,50 44,95 44,66 42,29 49,42
211_A te projecteren woning 1,50 40,74 40,44 38,03 45,18
211_B te projecteren woning 4,50 43,54 43,25 40,85 47,99
211_C te projecteren woning 7,50 46,36 46,06 43,68 50,82
212_A te projecteren woning 1,50 39,15 38,86 36,47 43,61

212_B te projecteren woning 4,50 41,86 41,57 39,19 46,32
212_C te projecteren woning 7,50 44,39 44,11 41,76 48,88
213_A te projecteren woning 1,50 41,86 41,56 39,12 46,28
213_B te projecteren woning 4,50 45,36 45,05 42,59 49,76
213_C te projecteren woning 7,50 47,26 46,95 44,47 51,64

214_A te projecteren woning 1,50 41,83 41,53 39,09 46,25
214_B te projecteren woning 4,50 44,94 44,63 42,19 49,35
214_C te projecteren woning 7,50 47,45 47,15 44,70 51,86
215_A te projecteren woning 1,50 40,57 40,28 37,85 45,00
215_B te projecteren woning 4,50 42,36 42,07 39,65 46,80

215_C te projecteren woning 7,50 45,38 45,09 42,69 49,83
215_D te projecteren woning 10,50 48,12 47,84 45,42 52,57
216_A te projecteren woning 1,50 40,50 40,20 37,78 44,93
216_B te projecteren woning 4,50 42,25 41,96 39,56 46,70
216_C te projecteren woning 7,50 45,35 45,06 42,66 49,80

216_D te projecteren woning 10,50 48,00 47,71 45,31 52,45
217_A te projecteren woning 1,50 38,64 38,34 35,90 43,06
217_B te projecteren woning 4,50 40,91 40,61 38,19 45,34
217_C te projecteren woning 7,50 44,83 44,53 42,11 49,26
217_D te projecteren woning 10,50 48,56 48,26 45,82 52,98

218_A te projecteren woning 1,50 39,33 39,04 36,61 43,76
218_B te projecteren woning 4,50 41,41 41,11 38,71 45,85
218_C te projecteren woning 7,50 43,94 43,64 41,23 48,38
218_D te projecteren woning 10,50 47,39 47,09 44,68 51,83
219_A te projecteren woning 1,50 39,20 38,90 36,50 43,64

219_B te projecteren woning 4,50 41,80 41,50 39,10 46,24
219_C te projecteren woning 7,50 44,25 43,95 41,55 48,69
219_D te projecteren woning 10,50 47,67 47,37 44,91 52,08
220_A te projecteren woning 1,50 39,83 39,53 37,12 44,27
220_B te projecteren woning 4,50 41,96 41,66 39,26 46,40

220_C te projecteren woning 7,50 44,79 44,49 42,09 49,23
220_D te projecteren woning 10,50 48,07 47,77 45,31 52,48
221_A te projecteren woning 1,50 40,15 39,86 37,44 44,59
221_B te projecteren woning 4,50 42,39 42,10 39,71 46,85
221_C te projecteren woning 7,50 45,56 45,27 42,90 50,03

222_A te projecteren woning 1,50 40,46 40,16 37,75 44,90
222_B te projecteren woning 4,50 42,60 42,31 39,91 47,05
222_C te projecteren woning 7,50 45,67 45,39 43,02 50,15
223_A te projecteren woning 1,50 39,83 39,53 37,12 44,27
223_B te projecteren woning 4,50 42,37 42,07 39,66 46,81

223_C te projecteren woning 7,50 45,35 45,05 42,66 49,80
224_A te projecteren woning 1,50 40,52 40,22 37,80 44,95
224_B te projecteren woning 4,50 42,49 42,20 39,79 46,94
224_C te projecteren woning 7,50 45,07 44,78 42,39 49,53
225_A te projecteren woning 1,50 42,45 42,13 39,66 46,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting spoorweg (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

225_B te projecteren woning 4,50 44,73 44,42 41,98 49,14
225_C te projecteren woning 7,50 46,45 46,15 43,69 50,86
226_A te projecteren woning 1,50 41,24 40,94 38,52 45,67
226_B te projecteren woning 4,50 43,94 43,65 41,22 48,37
226_C te projecteren woning 7,50 45,76 45,47 43,03 50,19

227_A te projecteren woning 1,50 41,82 41,52 39,11 46,26
227_B te projecteren woning 4,50 43,49 43,19 40,78 47,93
227_C te projecteren woning 7,50 45,90 45,60 43,19 50,34
227_D te projecteren woning 10,50 48,45 48,16 45,72 52,88
228_A te projecteren woning 1,50 42,02 41,72 39,30 46,45

228_B te projecteren woning 4,50 43,55 43,26 40,84 47,99
228_C te projecteren woning 7,50 46,07 45,77 43,35 50,50
228_D te projecteren woning 10,50 48,60 48,31 45,88 53,03
229_A te projecteren woning 1,50 41,91 41,62 39,21 46,36
229_B te projecteren woning 4,50 43,48 43,19 40,79 47,93

229_C te projecteren woning 7,50 46,02 45,73 43,31 50,46
229_D te projecteren woning 10,50 48,36 48,07 45,64 52,79
230_A te projecteren woning 1,50 41,85 41,56 39,14 46,29
230_B te projecteren woning 4,50 43,46 43,16 40,76 47,90
230_C te projecteren woning 7,50 45,80 45,50 43,08 50,23

230_D te projecteren woning 10,50 48,08 47,79 45,36 52,51
231_A te projecteren woning 1,50 41,61 41,31 38,89 46,04
231_B te projecteren woning 4,50 43,29 42,99 40,58 47,73
231_C te projecteren woning 7,50 45,61 45,31 42,89 50,04
231_D te projecteren woning 10,50 47,99 47,69 45,26 52,41

232_A te projecteren woning 1,50 40,75 40,46 38,03 45,18
232_B te projecteren woning 4,50 42,67 42,37 39,97 47,11
232_C te projecteren woning 7,50 45,07 44,78 42,39 49,53
232_D te projecteren woning 10,50 47,27 46,98 44,56 51,71
233_A te projecteren woning 1,50 37,43 37,13 34,70 41,85

233_B te projecteren woning 4,50 39,60 39,30 36,90 44,04
233_C te projecteren woning 7,50 42,92 42,63 40,25 47,38
233_D te projecteren woning 10,50 46,06 45,77 43,36 50,51
234_A te projecteren woning 1,50 38,30 37,99 35,54 42,70
234_B te projecteren woning 4,50 40,67 40,37 37,97 45,11

234_C te projecteren woning 7,50 43,45 43,15 40,76 47,90
234_D te projecteren woning 10,50 46,22 45,93 43,48 50,64
235_A te projecteren woning 1,50 38,23 37,93 35,48 42,64
235_B te projecteren woning 4,50 40,58 40,29 37,89 45,03
235_C te projecteren woning 7,50 43,41 43,12 40,73 47,87

235_D te projecteren woning 10,50 46,43 46,14 43,69 50,85
236_A te projecteren woning 1,50 38,10 37,80 35,35 42,51
236_B te projecteren woning 4,50 40,44 40,15 37,75 44,89
236_C te projecteren woning 7,50 43,32 43,04 40,65 47,79
236_D te projecteren woning 10,50 46,19 45,90 43,45 50,61

237_A te projecteren woning 1,50 38,15 37,85 35,40 42,56
237_B te projecteren woning 4,50 40,53 40,24 37,84 44,98
237_C te projecteren woning 7,50 43,36 43,07 40,68 47,82
237_D te projecteren woning 10,50 46,20 45,90 43,46 50,62
238_A te projecteren woning 1,50 38,17 37,88 35,42 42,58

238_B te projecteren woning 4,50 40,62 40,33 37,93 45,07
238_C te projecteren woning 7,50 43,51 43,23 40,83 47,97
238_D te projecteren woning 10,50 46,27 45,97 43,53 50,69
239_A te projecteren woning 1,50 41,48 41,18 38,75 45,90
239_B te projecteren woning 4,50 43,24 42,94 40,54 47,68

239_C te projecteren woning 7,50 45,63 45,33 42,92 50,07
239_D te projecteren woning 10,50 47,80 47,51 45,09 52,24
240_A te projecteren woning 1,50 41,57 41,27 38,85 46,00
240_B te projecteren woning 4,50 43,20 42,90 40,49 47,64
240_C te projecteren woning 7,50 45,60 45,31 42,89 50,04

240_D te projecteren woning 10,50 47,94 47,66 45,23 52,38
241_A te projecteren woning 1,50 40,78 40,50 38,07 45,22
241_B te projecteren woning 4,50 42,50 42,21 39,80 46,95
241_C te projecteren woning 7,50 44,99 44,70 42,28 49,43
241_D te projecteren woning 10,50 47,96 47,67 45,23 52,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting spoorweg (minimale bouwhoogte eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

242_A te projecteren woning 1,50 40,74 40,45 38,02 45,17
242_B te projecteren woning 4,50 42,58 42,30 39,89 47,03
242_C te projecteren woning 7,50 44,87 44,57 42,17 49,31
242_D te projecteren woning 10,50 48,10 47,80 45,36 52,52
243_A te projecteren woning 1,50 41,30 41,01 38,60 45,75

243_B te projecteren woning 4,50 43,08 42,80 40,41 47,55
243_C te projecteren woning 7,50 45,18 44,89 42,49 49,63
243_D te projecteren woning 10,50 48,31 48,02 45,58 52,74
244_A te projecteren woning 1,50 39,20 38,89 36,44 43,60
244_B te projecteren woning 4,50 41,71 41,42 39,01 46,16

244_C te projecteren woning 7,50 44,08 43,79 41,41 48,54
244_D te projecteren woning 10,50 46,68 46,40 44,00 51,14
245_A te projecteren woning 1,50 39,51 39,22 36,82 43,96
245_B te projecteren woning 4,50 41,93 41,63 39,23 46,37
245_C te projecteren woning 7,50 44,32 44,02 41,61 48,76

245_D te projecteren woning 10,50 47,38 47,07 44,61 51,78
246_A te projecteren woning 1,50 38,17 37,87 35,42 42,58
246_B te projecteren woning 4,50 40,62 40,32 37,92 45,06
246_C te projecteren woning 7,50 43,41 43,12 40,73 47,87
246_D te projecteren woning 10,50 46,21 45,91 43,47 50,63

247_A te projecteren woning 1,50 38,29 38,00 35,54 42,70
247_B te projecteren woning 4,50 40,92 40,63 38,22 45,37
247_C te projecteren woning 7,50 43,51 43,23 40,84 47,98
247_D te projecteren woning 10,50 46,31 46,01 43,56 50,72
248_A te projecteren woning 1,50 38,42 38,12 35,67 42,83

248_B te projecteren woning 4,50 40,94 40,65 38,24 45,39
248_C te projecteren woning 7,50 43,51 43,23 40,83 47,97
248_D te projecteren woning 10,50 46,20 45,90 43,46 50,62
249_A te projecteren woning 1,50 38,37 38,07 35,62 42,78
249_B te projecteren woning 4,50 40,90 40,61 38,21 45,35

249_C te projecteren woning 7,50 43,35 43,06 40,67 47,81
249_D te projecteren woning 10,50 46,13 45,84 43,39 50,55
250_A te projecteren woning 1,50 38,61 38,31 35,86 43,02
250_B te projecteren woning 4,50 41,11 40,82 38,42 45,56
250_C te projecteren woning 7,50 43,57 43,29 40,90 48,04

250_D te projecteren woning 10,50 46,16 45,86 43,41 50,57
251_A te projecteren woning 1,50 40,16 39,86 37,44 44,59
251_B te projecteren woning 4,50 42,43 42,15 39,76 46,90
251_C te projecteren woning 7,50 44,68 44,40 42,02 49,15
252_A te projecteren woning 1,50 38,91 38,60 36,14 43,31

252_B te projecteren woning 4,50 41,66 41,36 38,94 46,09
252_C te projecteren woning 7,50 43,84 43,55 41,14 48,29
253_A te projecteren woning 1,50 40,31 40,01 37,58 44,73
253_B te projecteren woning 4,50 42,96 42,66 40,23 47,38
253_C te projecteren woning 7,50 45,44 45,14 42,70 49,86

254_A te projecteren woning 1,50 41,30 41,01 38,61 45,75
254_B te projecteren woning 4,50 43,46 43,17 40,77 47,91
254_C te projecteren woning 7,50 45,89 45,59 43,18 50,33
255_A te projecteren woning 1,50 38,79 38,49 36,04 43,20
255_B te projecteren woning 4,50 41,24 40,95 38,55 45,69

255_C te projecteren woning 7,50 44,68 44,39 42,03 49,16
256_A te projecteren woning 1,50 37,09 36,79 34,35 41,51
256_B te projecteren woning 4,50 39,85 39,56 37,18 44,31
256_C te projecteren woning 7,50 42,10 41,81 39,44 46,57
257_A te projecteren woning 1,50 41,53 41,23 38,78 45,94

257_B te projecteren woning 4,50 44,04 43,73 41,29 48,45
257_C te projecteren woning 7,50 45,25 44,95 42,49 49,66
258_A te projecteren woning 1,50 42,87 42,58 40,14 47,30
258_B te projecteren woning 4,50 45,54 45,24 42,81 49,96
258_C te projecteren woning 7,50 47,48 47,18 44,74 51,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

001_A te projecteren woning 1,5 47 50 46

001_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

001_C te projecteren woning 7,5 57 50 52

002_A te projecteren woning 1,5 48 50 46

002_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

002_C te projecteren woning 7,5 57 50 52

003_A te projecteren woning 1,5 49 51 46

003_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

003_C te projecteren woning 7,5 57 50 52

004_A te projecteren woning 1,5 49 51 46

004_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

004_C te projecteren woning 7,5 56 50 53

005_A te projecteren woning 1,5 50 51 46

005_B te projecteren woning 4,5 53 50 50

005_C te projecteren woning 7,5 56 50 53

006_A te projecteren woning 1,5 50 51 46

006_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

006_C te projecteren woning 7,5 56 50 52

007_A te projecteren woning 1,5 50 51 46

007_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

007_C te projecteren woning 7,5 56 50 52

008_A te projecteren woning 1,5 50 51 46

008_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

008_C te projecteren woning 7,5 56 50 52

009_A te projecteren woning 1,5 50 51 46
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

009_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

009_C te projecteren woning 7,5 56 50 52

010_A te projecteren woning 1,5 51 50 46

010_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

010_C te projecteren woning 7,5 56 50 52

011_A te projecteren woning 1,5 48 45 45

011_B te projecteren woning 4,5 52 45 48

011_C te projecteren woning 7,5 57 45 52

012_A te projecteren woning 1,5 49 49 44

012_B te projecteren woning 4,5 52 49 47

012_C te projecteren woning 7,5 53 48 49

013_A te projecteren woning 1,5 47 36 47

013_B te projecteren woning 4,5 50 37 48

013_C te projecteren woning 7,5 53 38 51

014_A te projecteren woning 1,5 47 37 47

014_B te projecteren woning 4,5 50 38 48

014_C te projecteren woning 7,5 53 38 51

015_A te projecteren woning 1,5 47 37 47

015_B te projecteren woning 4,5 50 38 48

015_C te projecteren woning 7,5 53 39 51

016_A te projecteren woning 1,5 47 38 46

016_B te projecteren woning 4,5 50 39 48

016_C te projecteren woning 7,5 53 39 51

017_A te projecteren woning 1,5 47 39 46

017_B te projecteren woning 4,5 49 40 48
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

017_C te projecteren woning 7,5 53 40 51

018_A te projecteren woning 1,5 46 40 46

018_B te projecteren woning 4,5 49 42 48

018_C te projecteren woning 7,5 53 42 51

019_A te projecteren woning 1,5 47 42 46

019_B te projecteren woning 4,5 49 43 48

019_C te projecteren woning 7,5 53 43 51

020_A te projecteren woning 1,5 48 43 46

020_B te projecteren woning 4,5 51 44 48

020_C te projecteren woning 7,5 53 44 51

021_A te projecteren woning 1,5 48 45 46

021_B te projecteren woning 4,5 50 45 47

021_C te projecteren woning 7,5 53 45 50

022_A te projecteren woning 1,5 46 47 45

022_B te projecteren woning 4,5 49 47 47

022_C te projecteren woning 7,5 52 47 50

023_A te projecteren woning 1,5 46 48 45

023_B te projecteren woning 4,5 50 48 48

023_C te projecteren woning 7,5 53 48 51

024_A te projecteren woning 1,5 46 48 45

024_B te projecteren woning 4,5 49 48 47

024_C te projecteren woning 7,5 53 48 50

025_A te projecteren woning 1,5 46 48 45

025_B te projecteren woning 4,5 49 48 47

025_C te projecteren woning 7,5 53 48 50
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

026_A te projecteren woning 1,5 46 48 45

026_B te projecteren woning 4,5 49 48 47

026_C te projecteren woning 7,5 52 48 50

027_A te projecteren woning 1,5 46 45 46

027_B te projecteren woning 4,5 50 45 48

027_C te projecteren woning 7,5 53 45 52

028_A te projecteren woning 1,5 45 43 44

028_B te projecteren woning 4,5 48 44 46

028_C te projecteren woning 7,5 53 44 50

029_A te projecteren woning 1,5 47 36 47

029_B te projecteren woning 4,5 50 37 49

029_C te projecteren woning 7,5 53 38 52

030_A te projecteren woning 1,5 47 36 47

030_B te projecteren woning 4,5 50 37 49

030_C te projecteren woning 7,5 53 38 52

031_A te projecteren woning 1,5 47 36 47

031_B te projecteren woning 4,5 50 37 49

031_C te projecteren woning 7,5 53 38 52

032_A te projecteren woning 1,5 47 36 48

032_B te projecteren woning 4,5 50 37 49

032_C te projecteren woning 7,5 53 38 52

033_A te projecteren woning 1,5 46 34 47

033_B te projecteren woning 4,5 49 35 49

033_C te projecteren woning 7,5 53 35 52

033_D te projecteren woning 10,5 57 35 55
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

034_A te projecteren woning 1,5 46 34 47

034_B te projecteren woning 4,5 50 35 49

034_C te projecteren woning 7,5 53 35 52

034_D te projecteren woning 10,5 57 36 55

035_A te projecteren woning 1,5 46 34 48

035_B te projecteren woning 4,5 50 34 50

035_C te projecteren woning 7,5 53 35 52

035_D te projecteren woning 10,5 57 36 55

036_A te projecteren woning 1,5 47 35 48

036_B te projecteren woning 4,5 50 35 50

036_C te projecteren woning 7,5 53 36 52

036_D te projecteren woning 10,5 57 37 54

037_A te projecteren woning 1,5 47 35 48

037_B te projecteren woning 4,5 50 35 50

037_C te projecteren woning 7,5 53 36 52

037_D te projecteren woning 10,5 57 37 54

038_A te projecteren woning 1,5 47 35 48

038_B te projecteren woning 4,5 50 35 50

038_C te projecteren woning 7,5 53 36 52

038_D te projecteren woning 10,5 57 37 54

039_A te projecteren woning 1,5 47 44 45

039_B te projecteren woning 4,5 51 45 48

039_C te projecteren woning 7,5 53 45 51

039_D te projecteren woning 10,5 58 44 55

040_A te projecteren woning 1,5 44 43 46

Pagina 5 van 37



Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

040_B te projecteren woning 4,5 47 43 48

040_C te projecteren woning 7,5 51 43 50

040_D te projecteren woning 10,5 53 43 53

041_A te projecteren woning 1,5 45 49 44

041_B te projecteren woning 4,5 48 50 46

041_C te projecteren woning 7,5 52 49 49

041_D te projecteren woning 10,5 53 49 53

042_A te projecteren woning 1,5 44 49 43

042_B te projecteren woning 4,5 47 50 46

042_C te projecteren woning 7,5 51 49 49

042_D te projecteren woning 10,5 53 49 53

043_A te projecteren woning 1,5 44 49 43

043_B te projecteren woning 4,5 46 50 45

043_C te projecteren woning 7,5 50 49 49

043_D te projecteren woning 10,5 53 49 52

044_A te projecteren woning 1,5 44 49 43

044_B te projecteren woning 4,5 46 50 45

044_C te projecteren woning 7,5 50 49 49

044_D te projecteren woning 10,5 53 49 52

045_A te projecteren woning 1,5 44 49 43

045_B te projecteren woning 4,5 46 50 45

045_C te projecteren woning 7,5 49 50 49

045_D te projecteren woning 10,5 53 49 52

046_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

046_B te projecteren woning 4,5 46 50 45

Pagina 6 van 37



Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

046_C te projecteren woning 7,5 49 50 49

046_D te projecteren woning 10,5 53 49 52

047_A te projecteren woning 1,5 48 34 49

047_B te projecteren woning 4,5 51 35 51

047_C te projecteren woning 7,5 53 36 52

047_D te projecteren woning 10,5 57 37 54

048_A te projecteren woning 1,5 44 43 46

048_B te projecteren woning 4,5 48 43 47

048_C te projecteren woning 7,5 52 43 50

048_D te projecteren woning 10,5 57 43 53

049_A te projecteren woning 1,5 43 50 43

049_B te projecteren woning 4,5 45 50 45

049_C te projecteren woning 7,5 49 50 49

049_D te projecteren woning 10,5 53 49 52

050_A te projecteren woning 1,5 46 48 45

050_B te projecteren woning 4,5 48 48 46

050_C te projecteren woning 7,5 51 48 49

051_A te projecteren woning 1,5 47 43 48

051_B te projecteren woning 4,5 49 43 49

051_C te projecteren woning 7,5 53 43 52

052_A te projecteren woning 1,5 47 37 48

052_B te projecteren woning 4,5 50 38 50

052_C te projecteren woning 7,5 53 39 52

053_A te projecteren woning 1,5 47 46 47

053_B te projecteren woning 4,5 49 46 49
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

053_C te projecteren woning 7,5 52 46 53

054_A te projecteren woning 1,5 46 46 46

054_B te projecteren woning 4,5 48 46 49

054_C te projecteren woning 7,5 52 46 53

055_A te projecteren woning 1,5 47 46 46

055_B te projecteren woning 4,5 48 46 49

055_C te projecteren woning 7,5 52 46 53

056_A te projecteren woning 1,5 47 45 46

056_B te projecteren woning 4,5 49 46 49

056_C te projecteren woning 7,5 52 46 53

057_A te projecteren woning 1,5 47 45 46

057_B te projecteren woning 4,5 49 46 49

057_C te projecteren woning 7,5 52 46 53

058_A te projecteren woning 1,5 48 41 49

058_B te projecteren woning 4,5 50 42 51

058_C te projecteren woning 7,5 53 42 55

059_A te projecteren woning 1,5 43 40 44

059_B te projecteren woning 4,5 45 40 48

059_C te projecteren woning 7,5 51 40 52

060_A te projecteren woning 1,5 48 32 48

060_B te projecteren woning 4,5 49 33 50

060_C te projecteren woning 7,5 53 34 52

061_A te projecteren woning 1,5 47 33 48

061_B te projecteren woning 4,5 49 33 50

061_C te projecteren woning 7,5 53 34 52
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

062_A te projecteren woning 1,5 47 32 48

062_B te projecteren woning 4,5 49 33 50

062_C te projecteren woning 7,5 53 33 52

063_A te projecteren woning 1,5 47 31 48

063_B te projecteren woning 4,5 49 31 50

063_C te projecteren woning 7,5 53 32 52

064_A te projecteren woning 1,5 47 32 47

064_B te projecteren woning 4,5 49 32 49

064_C te projecteren woning 7,5 52 32 52

065_A te projecteren woning 1,5 47 45 47

065_B te projecteren woning 4,5 49 46 50

065_C te projecteren woning 7,5 53 46 54

066_A te projecteren woning 1,5 47 45 47

066_B te projecteren woning 4,5 49 46 51

066_C te projecteren woning 7,5 53 45 55

067_A te projecteren woning 1,5 47 45 47

067_B te projecteren woning 4,5 49 46 51

067_C te projecteren woning 7,5 53 45 55

068_A te projecteren woning 1,5 47 45 47

068_B te projecteren woning 4,5 49 45 51

068_C te projecteren woning 7,5 53 45 55

069_A te projecteren woning 1,5 47 45 47

069_B te projecteren woning 4,5 50 45 51

069_C te projecteren woning 7,5 53 45 56

070_A te projecteren woning 1,5 47 45 48
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

070_B te projecteren woning 4,5 50 45 52

070_C te projecteren woning 7,5 53 45 56

071_A te projecteren woning 1,5 44 40 46

071_B te projecteren woning 4,5 46 40 49

071_C te projecteren woning 7,5 51 40 52

072_A te projecteren woning 1,5 44 40 46

072_B te projecteren woning 4,5 47 40 49

072_C te projecteren woning 7,5 51 40 52

073_A te projecteren woning 1,5 47 31 47

073_B te projecteren woning 4,5 49 30 49

073_C te projecteren woning 7,5 52 31 51

074_A te projecteren woning 1,5 47 30 47

074_B te projecteren woning 4,5 49 29 49

074_C te projecteren woning 7,5 52 30 51

075_A te projecteren woning 1,5 47 31 48

075_B te projecteren woning 4,5 49 30 50

075_C te projecteren woning 7,5 52 31 52

076_A te projecteren woning 1,5 47 30 47

076_B te projecteren woning 4,5 49 30 50

076_C te projecteren woning 7,5 52 31 52

077_A te projecteren woning 1,5 47 30 47

077_B te projecteren woning 4,5 49 30 50

077_C te projecteren woning 7,5 52 30 52

078_A te projecteren woning 1,5 47 27 47

078_B te projecteren woning 4,5 49 27 49
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

078_C te projecteren woning 7,5 52 27 51

079_A te projecteren woning 1,5 47 45 48

079_B te projecteren woning 4,5 51 45 52

079_C te projecteren woning 7,5 53 45 56

080_A te projecteren woning 1,5 46 40 48

080_B te projecteren woning 4,5 51 41 52

080_C te projecteren woning 7,5 53 41 55

081_A te projecteren woning 1,5 47 28 47

081_B te projecteren woning 4,5 49 29 49

081_C te projecteren woning 7,5 52 29 52

082_A te projecteren woning 1,5 44 40 47

082_B te projecteren woning 4,5 46 40 49

082_C te projecteren woning 7,5 50 40 51

083_A te projecteren woning 1,5 47 45 48

083_B te projecteren woning 4,5 51 45 52

083_C te projecteren woning 7,5 53 45 56

084_A te projecteren woning 1,5 47 45 48

084_B te projecteren woning 4,5 51 45 52

084_C te projecteren woning 7,5 53 45 55

085_A te projecteren woning 1,5 46 40 48

085_B te projecteren woning 4,5 52 40 52

085_C te projecteren woning 7,5 53 40 56

086_A te projecteren woning 1,5 44 40 44

086_B te projecteren woning 4,5 46 40 47

086_C te projecteren woning 7,5 48 40 50
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

087_A te projecteren woning 1,5 46 27 47

087_B te projecteren woning 4,5 49 28 49

087_C te projecteren woning 7,5 52 28 52

088_A te projecteren woning 1,5 46 26 47

088_B te projecteren woning 4,5 48 27 49

088_C te projecteren woning 7,5 51 27 51

089_A te projecteren woning 1,5 47 45 47

089_B te projecteren woning 4,5 51 45 51

089_C te projecteren woning 7,5 53 45 54

090_A te projecteren woning 1,5 45 39 47

090_B te projecteren woning 4,5 50 40 51

090_C te projecteren woning 7,5 53 39 55

091_A te projecteren woning 1,5 46 23 46

091_B te projecteren woning 4,5 49 23 49

091_C te projecteren woning 7,5 51 23 52

092_A te projecteren woning 1,5 46 38 46

092_B te projecteren woning 4,5 49 38 50

092_C te projecteren woning 7,5 50 38 52

093_A te projecteren woning 1,5 44 29 46

093_B te projecteren woning 4,5 47 29 49

093_C te projecteren woning 7,5 51 30 52

093_D te projecteren woning 10,5 56 31 56

094_A te projecteren woning 1,5 44 28 46

094_B te projecteren woning 4,5 47 28 49

094_C te projecteren woning 7,5 51 29 52
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

094_D te projecteren woning 10,5 56 30 56

095_A te projecteren woning 1,5 44 31 45

095_B te projecteren woning 4,5 47 32 47

095_C te projecteren woning 7,5 51 33 52

095_D te projecteren woning 10,5 53 33 57

096_A te projecteren woning 1,5 46 23 45

096_B te projecteren woning 4,5 47 23 47

096_C te projecteren woning 7,5 50 24 50

096_D te projecteren woning 10,5 53 26 53

097_A te projecteren woning 1,5 45 30 46

097_B te projecteren woning 4,5 48 32 48

097_C te projecteren woning 7,5 51 32 51

097_D te projecteren woning 10,5 52 32 56

098_A te projecteren woning 1,5 43 31 45

098_B te projecteren woning 4,5 46 33 48

098_C te projecteren woning 7,5 50 33 52

098_D te projecteren woning 10,5 52 33 56

099_A te projecteren woning 1,5 44 29 47

099_B te projecteren woning 4,5 47 30 49

099_C te projecteren woning 7,5 51 31 53

099_D te projecteren woning 10,5 57 32 56

100_A te projecteren woning 1,5 44 29 47

100_B te projecteren woning 4,5 47 30 49

100_C te projecteren woning 7,5 51 31 53

100_D te projecteren woning 10,5 57 32 56
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

101_A te projecteren woning 1,5 44 26 46

101_B te projecteren woning 4,5 47 27 48

101_C te projecteren woning 7,5 50 27 52

101_D te projecteren woning 10,5 53 28 56

102_A te projecteren woning 1,5 45 27 45

102_B te projecteren woning 4,5 47 27 48

102_C te projecteren woning 7,5 51 28 51

102_D te projecteren woning 10,5 53 30 54

103_A te projecteren woning 1,5 44 24 45

103_B te projecteren woning 4,5 46 24 48

103_C te projecteren woning 7,5 49 25 51

103_D te projecteren woning 10,5 52 26 54

104_A te projecteren woning 1,5 44 25 45

104_B te projecteren woning 4,5 46 26 48

104_C te projecteren woning 7,5 50 26 51

104_D te projecteren woning 10,5 52 27 54

105_A te projecteren woning 1,5 45 32 48

105_B te projecteren woning 4,5 50 34 51

105_C te projecteren woning 7,5 52 34 54

106_A te projecteren woning 1,5 45 31 48

106_B te projecteren woning 4,5 50 33 51

106_C te projecteren woning 7,5 52 33 54

107_A te projecteren woning 1,5 46 34 47

107_B te projecteren woning 4,5 50 36 50

107_C te projecteren woning 7,5 53 36 54
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

108_A te projecteren woning 1,5 46 22 47

108_B te projecteren woning 4,5 48 23 49

108_C te projecteren woning 7,5 51 23 52

109_A te projecteren woning 1,5 47 28 47

109_B te projecteren woning 4,5 50 29 49

109_C te projecteren woning 7,5 51 30 53

110_A te projecteren woning 1,5 47 27 47

110_B te projecteren woning 4,5 50 28 49

110_C te projecteren woning 7,5 51 29 53

111_A te projecteren woning 1,5 45 30 48

111_B te projecteren woning 4,5 49 30 50

111_C te projecteren woning 7,5 52 31 54

112_A te projecteren woning 1,5 44 28 46

112_B te projecteren woning 4,5 47 29 49

112_C te projecteren woning 7,5 51 29 53

113_A te projecteren woning 1,5 46 26 47

113_B te projecteren woning 4,5 49 28 49

113_C te projecteren woning 7,5 51 29 53

114_A te projecteren woning 1,5 46 27 46

114_B te projecteren woning 4,5 48 28 48

114_C te projecteren woning 7,5 50 28 52

115_A te projecteren woning 1,5 46 23 46

115_B te projecteren woning 4,5 49 24 49

115_C te projecteren woning 7,5 51 25 51

116_A te projecteren woning 1,5 46 24 46
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

116_B te projecteren woning 4,5 49 25 48

116_C te projecteren woning 7,5 51 26 51

117_A te projecteren woning 1,5 46 29 49

117_B te projecteren woning 4,5 50 30 51

117_C te projecteren woning 7,5 53 31 53

118_A te projecteren woning 1,5 46 29 49

118_B te projecteren woning 4,5 50 30 51

118_C te projecteren woning 7,5 53 31 53

119_A te projecteren woning 1,5 47 26 47

119_B te projecteren woning 4,5 50 27 49

119_C te projecteren woning 7,5 51 28 52

120_A te projecteren woning 1,5 45 25 46

120_B te projecteren woning 4,5 47 26 48

120_C te projecteren woning 7,5 50 26 51

121_A te projecteren woning 1,5 46 13 45

121_B te projecteren woning 4,5 49 14 48

121_C te projecteren woning 7,5 50 15 50

122_A te projecteren woning 1,5 47 19 46

122_B te projecteren woning 4,5 49 20 49

122_C te projecteren woning 7,5 50 21 51

123_A te projecteren woning 1,5 49 35 48

123_B te projecteren woning 4,5 50 37 50

123_C te projecteren woning 7,5 53 38 53

123_D te projecteren woning 10,5 56 39 55

124_A te projecteren woning 1,5 48 36 48
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

124_B te projecteren woning 4,5 50 37 50

124_C te projecteren woning 7,5 53 38 52

124_D te projecteren woning 10,5 56 39 55

125_A te projecteren woning 1,5 47 36 47

125_B te projecteren woning 4,5 49 37 49

125_C te projecteren woning 7,5 52 38 52

125_D te projecteren woning 10,5 56 38 55

126_A te projecteren woning 1,5 46 34 46

126_B te projecteren woning 4,5 48 36 49

126_C te projecteren woning 7,5 52 37 52

126_D te projecteren woning 10,5 56 37 56

127_A te projecteren woning 1,5 47 43 48

127_B te projecteren woning 4,5 49 44 50

127_C te projecteren woning 7,5 53 45 53

127_D te projecteren woning 10,5 57 45 55

128_A te projecteren woning 1,5 44 29 44

128_B te projecteren woning 4,5 46 29 46

128_C te projecteren woning 7,5 49 30 50

128_D te projecteren woning 10,5 52 31 54

129_A te projecteren woning 1,5 43 41 44

129_B te projecteren woning 4,5 46 43 46

129_C te projecteren woning 7,5 51 43 49

129_D te projecteren woning 10,5 53 43 52

130_A te projecteren woning 1,5 39 24 41

130_B te projecteren woning 4,5 42 26 44
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

130_C te projecteren woning 7,5 46 29 48

130_D te projecteren woning 10,5 52 33 52

131_A te projecteren woning 1,5 41 32 43

131_B te projecteren woning 4,5 44 34 45

131_C te projecteren woning 7,5 49 35 49

131_D te projecteren woning 10,5 53 36 53

132_A te projecteren woning 1,5 41 34 43

132_B te projecteren woning 4,5 44 35 45

132_C te projecteren woning 7,5 49 36 49

132_D te projecteren woning 10,5 53 37 54

133_A te projecteren woning 1,5 44 32 46

133_B te projecteren woning 4,5 47 33 49

133_C te projecteren woning 7,5 52 34 52

133_D te projecteren woning 10,5 56 35 55

134_A te projecteren woning 1,5 45 32 46

134_B te projecteren woning 4,5 47 33 48

134_C te projecteren woning 7,5 52 34 52

134_D te projecteren woning 10,5 56 35 55

135_A te projecteren woning 1,5 45 33 46

135_B te projecteren woning 4,5 47 34 48

135_C te projecteren woning 7,5 52 35 51

135_D te projecteren woning 10,5 56 36 55

136_A te projecteren woning 1,5 44 33 46

136_B te projecteren woning 4,5 47 34 48

136_C te projecteren woning 7,5 51 35 51
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

136_D te projecteren woning 10,5 56 36 55

137_A te projecteren woning 1,5 45 33 46

137_B te projecteren woning 4,5 47 34 48

137_C te projecteren woning 7,5 51 36 51

137_D te projecteren woning 10,5 56 36 55

138_A te projecteren woning 1,5 45 33 46

138_B te projecteren woning 4,5 47 35 48

138_C te projecteren woning 7,5 51 36 51

138_D te projecteren woning 10,5 53 37 55

139_A te projecteren woning 1,5 43 33 45

139_B te projecteren woning 4,5 46 35 47

139_C te projecteren woning 7,5 50 36 51

139_D te projecteren woning 10,5 53 37 55

140_A te projecteren woning 1,5 41 24 45

140_B te projecteren woning 4,5 44 26 47

140_C te projecteren woning 7,5 49 27 50

140_D te projecteren woning 10,5 53 28 54

141_A te projecteren woning 1,5 42 26 46

141_B te projecteren woning 4,5 45 26 48

141_C te projecteren woning 7,5 49 28 52

141_D te projecteren woning 10,5 53 29 54

142_A te projecteren woning 1,5 43 26 46

142_B te projecteren woning 4,5 45 27 48

142_C te projecteren woning 7,5 49 28 51

142_D te projecteren woning 10,5 53 30 54
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

143_A te projecteren woning 1,5 44 26 45

143_B te projecteren woning 4,5 46 27 48

143_C te projecteren woning 7,5 49 28 51

143_D te projecteren woning 10,5 53 30 54

144_A te projecteren woning 1,5 43 25 45

144_B te projecteren woning 4,5 45 26 47

144_C te projecteren woning 7,5 48 28 51

144_D te projecteren woning 10,5 53 30 54

145_A te projecteren woning 1,5 42 23 43

145_B te projecteren woning 4,5 44 24 45

145_C te projecteren woning 7,5 47 26 49

145_D te projecteren woning 10,5 52 30 54

146_A te projecteren woning 1,5 42 26 44

146_B te projecteren woning 4,5 45 27 46

146_C te projecteren woning 7,5 48 29 50

146_D te projecteren woning 10,5 53 31 54

147_A te projecteren woning 1,5 44 30 47

147_B te projecteren woning 4,5 47 30 49

147_C te projecteren woning 7,5 51 31 52

147_D te projecteren woning 10,5 53 32 55

148_A te projecteren woning 1,5 45 29 47

148_B te projecteren woning 4,5 48 30 49

148_C te projecteren woning 7,5 51 31 52

148_D te projecteren woning 10,5 53 31 55

149_A te projecteren woning 1,5 45 29 47
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

149_B te projecteren woning 4,5 47 30 49

149_C te projecteren woning 7,5 51 31 52

149_D te projecteren woning 10,5 53 31 55

150_A te projecteren woning 1,5 45 29 46

150_B te projecteren woning 4,5 47 29 48

150_C te projecteren woning 7,5 51 30 51

150_D te projecteren woning 10,5 53 31 55

151_A te projecteren woning 1,5 46 29 47

151_B te projecteren woning 4,5 48 30 49

151_C te projecteren woning 7,5 52 30 52

151_D te projecteren woning 10,5 53 31 55

152_A te projecteren woning 1,5 44 29 47

152_B te projecteren woning 4,5 47 29 50

152_C te projecteren woning 7,5 51 31 52

152_D te projecteren woning 10,5 56 32 55

153_A te projecteren woning 1,5 46 27 47

153_B te projecteren woning 4,5 48 27 49

153_C te projecteren woning 7,5 51 28 51

153_D te projecteren woning 10,5 52 29 54

154_A te projecteren woning 1,5 44 25 45

154_B te projecteren woning 4,5 46 26 48

154_C te projecteren woning 7,5 50 27 51

154_D te projecteren woning 10,5 53 29 53

155_A te projecteren woning 1,5 43 24 45

155_B te projecteren woning 4,5 45 25 47
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

155_C te projecteren woning 7,5 48 26 51

155_D te projecteren woning 10,5 53 29 53

156_A te projecteren woning 1,5 44 25 45

156_B te projecteren woning 4,5 46 26 48

156_C te projecteren woning 7,5 49 27 51

156_D te projecteren woning 10,5 53 29 53

157_A te projecteren woning 1,5 44 26 45

157_B te projecteren woning 4,5 46 27 47

157_C te projecteren woning 7,5 49 28 51

157_D te projecteren woning 10,5 53 29 53

158_A te projecteren woning 1,5 44 27 45

158_B te projecteren woning 4,5 46 28 48

158_C te projecteren woning 7,5 49 29 51

158_D te projecteren woning 10,5 53 30 54

159_A te projecteren woning 1,5 47 28 47

159_B te projecteren woning 4,5 50 28 50

159_C te projecteren woning 7,5 52 29 52

160_A te projecteren woning 1,5 47 27 47

160_B te projecteren woning 4,5 49 26 49

160_C te projecteren woning 7,5 51 27 52

161_A te projecteren woning 1,5 46 28 47

161_B te projecteren woning 4,5 48 28 50

161_C te projecteren woning 7,5 51 29 52

162_A te projecteren woning 1,5 45 23 46

162_B te projecteren woning 4,5 47 24 48
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

162_C te projecteren woning 7,5 49 25 51

163_A te projecteren woning 1,5 44 25 45

163_B te projecteren woning 4,5 46 25 48

163_C te projecteren woning 7,5 49 26 51

164_A te projecteren woning 1,5 44 29 45

164_B te projecteren woning 4,5 47 29 48

164_C te projecteren woning 7,5 50 30 51

165_A te projecteren woning 1,5 42 25 45

165_B te projecteren woning 4,5 45 26 48

165_C te projecteren woning 7,5 49 27 51

166_A te projecteren woning 1,5 43 27 43

166_B te projecteren woning 4,5 45 27 46

166_C te projecteren woning 7,5 49 27 50

167_A te projecteren woning 1,5 46 21 45

167_B te projecteren woning 4,5 49 22 48

167_C te projecteren woning 7,5 50 23 51

168_A te projecteren woning 1,5 47 23 47

168_B te projecteren woning 4,5 49 23 50

168_C te projecteren woning 7,5 51 24 53

169_A te projecteren woning 1,5 43 37 45

169_B te projecteren woning 4,5 46 38 47

169_C te projecteren woning 7,5 50 39 50

169_D te projecteren woning 10,5 53 39 54

170_A te projecteren woning 1,5 40 33 43

170_B te projecteren woning 4,5 43 35 46
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

170_C te projecteren woning 7,5 47 36 49

170_D te projecteren woning 10,5 53 37 54

171_A te projecteren woning 1,5 40 31 43

171_B te projecteren woning 4,5 43 33 45

171_C te projecteren woning 7,5 47 34 48

171_D te projecteren woning 10,5 53 36 54

172_A te projecteren woning 1,5 41 40 44

172_B te projecteren woning 4,5 45 42 47

172_C te projecteren woning 7,5 50 42 50

172_D te projecteren woning 10,5 53 42 54

173_A te projecteren woning 1,5 44 40 46

173_B te projecteren woning 4,5 47 42 49

173_C te projecteren woning 7,5 52 43 52

173_D te projecteren woning 10,5 56 43 54

174_A te projecteren woning 1,5 38 28 42

174_B te projecteren woning 4,5 40 30 44

174_C te projecteren woning 7,5 45 31 48

174_D te projecteren woning 10,5 53 32 53

175_A te projecteren woning 1,5 44 35 45

175_B te projecteren woning 4,5 47 37 47

175_C te projecteren woning 7,5 51 38 50

175_D te projecteren woning 10,5 53 38 52

176_A te projecteren woning 1,5 43 34 45

176_B te projecteren woning 4,5 46 36 47

176_C te projecteren woning 7,5 50 37 50
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

176_D te projecteren woning 10,5 53 37 52

177_A te projecteren woning 1,5 43 34 45

177_B te projecteren woning 4,5 46 35 47

177_C te projecteren woning 7,5 51 36 50

177_D te projecteren woning 10,5 53 37 52

178_A te projecteren woning 1,5 43 34 44

178_B te projecteren woning 4,5 45 35 47

178_C te projecteren woning 7,5 50 36 50

178_D te projecteren woning 10,5 53 37 52

179_A te projecteren woning 1,5 42 28 44

179_B te projecteren woning 4,5 45 29 46

179_C te projecteren woning 7,5 49 31 49

179_D te projecteren woning 10,5 53 32 54

180_A te projecteren woning 1,5 42 26 44

180_B te projecteren woning 4,5 45 27 46

180_C te projecteren woning 7,5 49 28 50

180_D te projecteren woning 10,5 53 30 54

181_A te projecteren woning 1,5 41 22 44

181_B te projecteren woning 4,5 44 24 46

181_C te projecteren woning 7,5 49 26 49

181_D te projecteren woning 10,5 53 29 54

182_A te projecteren woning 1,5 40 21 43

182_B te projecteren woning 4,5 43 23 46

182_C te projecteren woning 7,5 47 25 49

182_D te projecteren woning 10,5 53 29 54
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

183_A te projecteren woning 1,5 42 35 45

183_B te projecteren woning 4,5 45 36 47

183_C te projecteren woning 7,5 51 37 50

183_D te projecteren woning 10,5 53 38 54

184_A te projecteren woning 1,5 42 31 45

184_B te projecteren woning 4,5 45 32 46

184_C te projecteren woning 7,5 49 34 49

184_D te projecteren woning 10,5 53 35 53

185_A te projecteren woning 1,5 40 29 42

185_B te projecteren woning 4,5 42 31 45

185_C te projecteren woning 7,5 46 31 48

185_D te projecteren woning 10,5 52 32 52

186_A te projecteren woning 1,5 44 33 45

186_B te projecteren woning 4,5 46 35 47

186_C te projecteren woning 7,5 50 35 50

186_D te projecteren woning 10,5 53 36 52

187_A te projecteren woning 1,5 44 34 45

187_B te projecteren woning 4,5 46 35 47

187_C te projecteren woning 7,5 50 36 50

187_D te projecteren woning 10,5 53 37 52

188_A te projecteren woning 1,5 44 34 45

188_B te projecteren woning 4,5 46 36 47

188_C te projecteren woning 7,5 50 37 49

188_D te projecteren woning 10,5 53 37 52

189_A te projecteren woning 1,5 44 35 45
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

189_B te projecteren woning 4,5 47 36 47

189_C te projecteren woning 7,5 51 37 50

189_D te projecteren woning 10,5 53 37 52

190_A te projecteren woning 1,5 44 35 45

190_B te projecteren woning 4,5 47 37 47

190_C te projecteren woning 7,5 51 38 50

190_D te projecteren woning 10,5 53 38 52

191_A te projecteren woning 1,5 43 30 44

191_B te projecteren woning 4,5 46 31 47

191_C te projecteren woning 7,5 50 32 50

191_D te projecteren woning 10,5 53 33 54

192_A te projecteren woning 1,5 42 24 44

192_B te projecteren woning 4,5 44 24 46

192_C te projecteren woning 7,5 47 26 49

192_D te projecteren woning 10,5 53 29 54

193_A te projecteren woning 1,5 42 29 44

193_B te projecteren woning 4,5 45 29 46

193_C te projecteren woning 7,5 49 30 50

193_D te projecteren woning 10,5 53 32 54

194_A te projecteren woning 1,5 43 30 45

194_B te projecteren woning 4,5 45 30 47

194_C te projecteren woning 7,5 49 31 50

194_D te projecteren woning 10,5 53 32 54

195_A te projecteren woning 1,5 42 30 44

195_B te projecteren woning 4,5 44 30 47
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

195_C te projecteren woning 7,5 48 31 50

195_D te projecteren woning 10,5 53 32 54

196_A te projecteren woning 1,5 43 30 45

196_B te projecteren woning 4,5 45 30 47

196_C te projecteren woning 7,5 49 31 50

196_D te projecteren woning 10,5 53 32 54

197_A te projecteren woning 1,5 43 32 45

197_B te projecteren woning 4,5 46 33 47

197_C te projecteren woning 7,5 49 34 50

197_D te projecteren woning 10,5 53 35 53

198_A te projecteren woning 1,5 43 29 44

198_B te projecteren woning 4,5 45 30 46

198_C te projecteren woning 7,5 49 31 49

198_D te projecteren woning 10,5 51 32 53

199_A te projecteren woning 1,5 44 31 45

199_B te projecteren woning 4,5 47 32 47

199_C te projecteren woning 7,5 50 33 50

199_D te projecteren woning 10,5 53 33 52

200_A te projecteren woning 1,5 45 31 45

200_B te projecteren woning 4,5 47 32 47

200_C te projecteren woning 7,5 50 33 50

200_D te projecteren woning 10,5 53 33 52

201_A te projecteren woning 1,5 45 30 45

201_B te projecteren woning 4,5 47 31 47

201_C te projecteren woning 7,5 50 32 50
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

201_D te projecteren woning 10,5 53 33 52

202_A te projecteren woning 1,5 45 30 45

202_B te projecteren woning 4,5 47 31 47

202_C te projecteren woning 7,5 50 31 50

202_D te projecteren woning 10,5 53 32 52

203_A te projecteren woning 1,5 45 29 46

203_B te projecteren woning 4,5 47 30 47

203_C te projecteren woning 7,5 50 31 50

203_D te projecteren woning 10,5 53 32 52

204_A te projecteren woning 1,5 45 32 45

204_B te projecteren woning 4,5 47 33 47

204_C te projecteren woning 7,5 51 34 50

204_D te projecteren woning 10,5 53 34 52

205_A te projecteren woning 1,5 46 30 45

205_B te projecteren woning 4,5 48 29 48

205_C te projecteren woning 7,5 50 29 50

206_A te projecteren woning 1,5 46 30 45

206_B te projecteren woning 4,5 48 29 48

206_C te projecteren woning 7,5 50 30 51

207_A te projecteren woning 1,5 44 29 45

207_B te projecteren woning 4,5 46 30 47

207_C te projecteren woning 7,5 50 31 50

208_A te projecteren woning 1,5 42 25 44

208_B te projecteren woning 4,5 44 26 47

208_C te projecteren woning 7,5 47 27 49
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

209_A te projecteren woning 1,5 44 28 44

209_B te projecteren woning 4,5 47 30 47

209_C te projecteren woning 7,5 50 31 50

210_A te projecteren woning 1,5 44 29 44

210_B te projecteren woning 4,5 46 31 46

210_C te projecteren woning 7,5 49 31 49

211_A te projecteren woning 1,5 43 28 45

211_B te projecteren woning 4,5 46 29 48

211_C te projecteren woning 7,5 50 31 51

212_A te projecteren woning 1,5 43 30 44

212_B te projecteren woning 4,5 45 31 46

212_C te projecteren woning 7,5 49 32 49

213_A te projecteren woning 1,5 46 20 46

213_B te projecteren woning 4,5 48 20 50

213_C te projecteren woning 7,5 50 21 52

214_A te projecteren woning 1,5 46 28 46

214_B te projecteren woning 4,5 49 27 49

214_C te projecteren woning 7,5 51 28 52

215_A te projecteren woning 1,5 43 31 45

215_B te projecteren woning 4,5 46 32 47

215_C te projecteren woning 7,5 49 33 50

215_D te projecteren woning 10,5 53 33 53

216_A te projecteren woning 1,5 43 32 45

216_B te projecteren woning 4,5 46 33 47

216_C te projecteren woning 7,5 49 33 50
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

216_D te projecteren woning 10,5 53 34 52

217_A te projecteren woning 1,5 41 28 43

217_B te projecteren woning 4,5 43 29 45

217_C te projecteren woning 7,5 47 30 49

217_D te projecteren woning 10,5 53 31 53

218_A te projecteren woning 1,5 43 33 44

218_B te projecteren woning 4,5 45 35 46

218_C te projecteren woning 7,5 48 35 48

218_D te projecteren woning 10,5 52 35 52

219_A te projecteren woning 1,5 42 34 44

219_B te projecteren woning 4,5 44 35 46

219_C te projecteren woning 7,5 47 35 49

219_D te projecteren woning 10,5 50 35 52

220_A te projecteren woning 1,5 43 33 44

220_B te projecteren woning 4,5 44 34 46

220_C te projecteren woning 7,5 47 34 49

220_D te projecteren woning 10,5 50 35 52

221_A te projecteren woning 1,5 43 35 45

221_B te projecteren woning 4,5 45 36 47

221_C te projecteren woning 7,5 49 36 50

222_A te projecteren woning 1,5 42 33 45

222_B te projecteren woning 4,5 45 35 47

222_C te projecteren woning 7,5 49 35 50

223_A te projecteren woning 1,5 44 26 44

223_B te projecteren woning 4,5 47 27 47
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

223_C te projecteren woning 7,5 49 28 50

224_A te projecteren woning 1,5 43 36 45

224_B te projecteren woning 4,5 45 38 47

224_C te projecteren woning 7,5 48 38 50

225_A te projecteren woning 1,5 45 28 47

225_B te projecteren woning 4,5 48 29 49

225_C te projecteren woning 7,5 49 29 51

226_A te projecteren woning 1,5 45 26 46

226_B te projecteren woning 4,5 48 28 48

226_C te projecteren woning 7,5 49 28 50

227_A te projecteren woning 1,5 43 31 46

227_B te projecteren woning 4,5 46 32 48

227_C te projecteren woning 7,5 51 33 50

227_D te projecteren woning 10,5 53 34 53

228_A te projecteren woning 1,5 44 31 46

228_B te projecteren woning 4,5 46 32 48

228_C te projecteren woning 7,5 51 33 50

228_D te projecteren woning 10,5 53 33 53

229_A te projecteren woning 1,5 44 30 46

229_B te projecteren woning 4,5 47 31 48

229_C te projecteren woning 7,5 51 32 50

229_D te projecteren woning 10,5 53 33 53

230_A te projecteren woning 1,5 44 27 46

230_B te projecteren woning 4,5 47 28 48

230_C te projecteren woning 7,5 52 29 50
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

230_D te projecteren woning 10,5 53 30 53

231_A te projecteren woning 1,5 44 29 46

231_B te projecteren woning 4,5 47 30 48

231_C te projecteren woning 7,5 51 31 50

231_D te projecteren woning 10,5 53 32 52

232_A te projecteren woning 1,5 42 44 45

232_B te projecteren woning 4,5 45 44 47

232_C te projecteren woning 7,5 50 45 50

232_D te projecteren woning 10,5 53 44 52

233_A te projecteren woning 1,5 40 43 42

233_B te projecteren woning 4,5 43 43 44

233_C te projecteren woning 7,5 46 43 47

233_D te projecteren woning 10,5 51 43 51

234_A te projecteren woning 1,5 42 49 43

234_B te projecteren woning 4,5 45 50 45

234_C te projecteren woning 7,5 48 49 48

234_D te projecteren woning 10,5 52 49 51

235_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

235_B te projecteren woning 4,5 45 50 45

235_C te projecteren woning 7,5 48 49 48

235_D te projecteren woning 10,5 52 49 51

236_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

236_B te projecteren woning 4,5 45 49 45

236_C te projecteren woning 7,5 48 49 48

236_D te projecteren woning 10,5 52 49 51
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

237_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

237_B te projecteren woning 4,5 45 49 45

237_C te projecteren woning 7,5 48 49 48

237_D te projecteren woning 10,5 52 49 51

238_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

238_B te projecteren woning 4,5 46 49 45

238_C te projecteren woning 7,5 48 49 48

238_D te projecteren woning 10,5 52 49 51

239_A te projecteren woning 1,5 44 28 46

239_B te projecteren woning 4,5 47 28 48

239_C te projecteren woning 7,5 50 29 50

239_D te projecteren woning 10,5 53 30 52

240_A te projecteren woning 1,5 44 29 46

240_B te projecteren woning 4,5 46 29 48

240_C te projecteren woning 7,5 50 30 50

240_D te projecteren woning 10,5 53 31 52

241_A te projecteren woning 1,5 43 30 45

241_B te projecteren woning 4,5 46 30 47

241_C te projecteren woning 7,5 50 31 49

241_D te projecteren woning 10,5 53 31 52

242_A te projecteren woning 1,5 43 29 45

242_B te projecteren woning 4,5 46 30 47

242_C te projecteren woning 7,5 50 31 49

242_D te projecteren woning 10,5 53 31 53

243_A te projecteren woning 1,5 44 29 46
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

243_B te projecteren woning 4,5 46 29 48

243_C te projecteren woning 7,5 49 30 50

243_D te projecteren woning 10,5 53 30 53

244_A te projecteren woning 1,5 41 43 44

244_B te projecteren woning 4,5 44 43 46

244_C te projecteren woning 7,5 48 43 49

244_D te projecteren woning 10,5 53 43 51

245_A te projecteren woning 1,5 45 43 44

245_B te projecteren woning 4,5 47 44 46

245_C te projecteren woning 7,5 49 44 49

245_D te projecteren woning 10,5 50 43 52

246_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

246_B te projecteren woning 4,5 46 49 45

246_C te projecteren woning 7,5 48 49 48

246_D te projecteren woning 10,5 52 49 51

247_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

247_B te projecteren woning 4,5 46 49 45

247_C te projecteren woning 7,5 48 49 48

247_D te projecteren woning 10,5 52 49 51

248_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

248_B te projecteren woning 4,5 46 49 45

248_C te projecteren woning 7,5 48 49 48

248_D te projecteren woning 10,5 52 49 51

249_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

249_B te projecteren woning 4,5 46 49 45
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

249_C te projecteren woning 7,5 48 49 48

249_D te projecteren woning 10,5 52 49 51

250_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

250_B te projecteren woning 4,5 45 49 46

250_C te projecteren woning 7,5 48 49 48

250_D te projecteren woning 10,5 52 48 51

251_A te projecteren woning 1,5 43 43 45

251_B te projecteren woning 4,5 46 44 47

251_C te projecteren woning 7,5 49 44 49

252_A te projecteren woning 1,5 42 49 43

252_B te projecteren woning 4,5 45 49 46

252_C te projecteren woning 7,5 47 49 48

253_A te projecteren woning 1,5 44 43 45

253_B te projecteren woning 4,5 45 43 47

253_C te projecteren woning 7,5 47 43 50

254_A te projecteren woning 1,5 46 28 46

254_B te projecteren woning 4,5 48 29 48

254_C te projecteren woning 7,5 50 29 50

255_A te projecteren woning 1,5 40 43 43

255_B te projecteren woning 4,5 42 43 46

255_C te projecteren woning 7,5 47 43 49

256_A te projecteren woning 1,5 41 49 42

256_B te projecteren woning 4,5 43 49 44

256_C te projecteren woning 7,5 46 48 47

257_A te projecteren woning 1,5 44 41 46
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (minimale bouwhoogte eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

257_B te projecteren woning 4,5 47 41 48

257_C te projecteren woning 7,5 48 41 50

258_A te projecteren woning 1,5 46 30 47

258_B te projecteren woning 4,5 48 31 50

258_C te projecteren woning 7,5 50 31 52
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting A16 en N3 (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A te projecteren woning 1,50 47,85 44,57 41,12 49,48
001_B te projecteren woning 4,50 53,49 50,32 46,64 55,08
001_C te projecteren woning 7,50 56,95 53,85 50,03 58,52
002_A te projecteren woning 1,50 48,50 45,26 41,71 50,11
002_B te projecteren woning 4,50 54,12 50,98 47,22 55,69

002_C te projecteren woning 7,50 56,97 53,88 50,05 58,54
003_A te projecteren woning 1,50 49,10 45,91 42,28 50,70
003_B te projecteren woning 4,50 54,24 51,13 47,33 55,81
003_C te projecteren woning 7,50 57,02 53,93 50,09 58,59
004_A te projecteren woning 1,50 49,71 46,56 42,84 51,30

004_B te projecteren woning 4,50 54,37 51,27 47,45 55,94
004_C te projecteren woning 7,50 56,89 53,81 49,97 58,46
005_A te projecteren woning 1,50 50,14 47,04 43,23 51,72
005_B te projecteren woning 4,50 54,54 51,45 47,60 56,10
005_C te projecteren woning 7,50 56,91 53,82 49,98 58,48

006_A te projecteren woning 1,50 50,25 47,15 43,32 51,82
006_B te projecteren woning 4,50 54,44 51,35 47,50 56,00
006_C te projecteren woning 7,50 56,91 53,82 49,98 58,48
007_A te projecteren woning 1,50 50,49 47,41 43,55 52,05
007_B te projecteren woning 4,50 54,55 51,47 47,62 56,12

007_C te projecteren woning 7,50 56,86 53,76 49,94 58,43
008_A te projecteren woning 1,50 50,76 47,70 43,81 52,32
008_B te projecteren woning 4,50 54,64 51,56 47,71 56,21
008_C te projecteren woning 7,50 56,73 53,62 49,82 58,30
009_A te projecteren woning 1,50 50,92 47,86 43,96 52,48

009_B te projecteren woning 4,50 54,77 51,69 47,83 56,33
009_C te projecteren woning 7,50 56,53 53,42 49,62 58,10
010_A te projecteren woning 1,50 51,30 48,25 44,34 52,86
010_B te projecteren woning 4,50 54,77 51,67 47,84 56,34
010_C te projecteren woning 7,50 56,41 53,29 49,51 57,99

011_A te projecteren woning 1,50 47,95 44,61 41,24 49,58
011_B te projecteren woning 4,50 52,80 49,59 45,98 54,40
011_C te projecteren woning 7,50 56,96 53,82 50,10 58,55
012_A te projecteren woning 1,50 49,39 46,29 42,46 50,96
012_B te projecteren woning 4,50 52,30 49,16 45,43 53,89

012_C te projecteren woning 7,50 54,46 51,30 47,62 56,06
013_A te projecteren woning 1,50 47,70 44,34 41,05 49,36
013_B te projecteren woning 4,50 50,48 47,19 43,81 52,14
013_C te projecteren woning 7,50 55,57 52,39 48,81 57,20
014_A te projecteren woning 1,50 47,60 44,25 40,96 49,26

014_B te projecteren woning 4,50 50,27 46,98 43,61 51,93
014_C te projecteren woning 7,50 55,26 52,09 48,51 56,90
015_A te projecteren woning 1,50 47,38 44,04 40,73 49,04
015_B te projecteren woning 4,50 50,15 46,88 43,48 51,81
015_C te projecteren woning 7,50 54,89 51,73 48,13 56,53

016_A te projecteren woning 1,50 47,14 43,82 40,48 48,80
016_B te projecteren woning 4,50 49,84 46,57 43,16 51,50
016_C te projecteren woning 7,50 54,62 51,48 47,86 56,26
017_A te projecteren woning 1,50 47,01 43,69 40,35 48,67
017_B te projecteren woning 4,50 49,65 46,38 42,97 51,31

017_C te projecteren woning 7,50 54,50 51,37 47,73 56,14
018_A te projecteren woning 1,50 46,78 43,45 40,12 48,44
018_B te projecteren woning 4,50 49,42 46,15 42,75 51,08
018_C te projecteren woning 7,50 54,35 51,22 47,58 55,99
019_A te projecteren woning 1,50 46,97 43,68 40,26 48,61

019_B te projecteren woning 4,50 49,51 46,27 42,79 51,15
019_C te projecteren woning 7,50 54,24 51,12 47,45 55,87
020_A te projecteren woning 1,50 48,43 45,16 41,70 50,06
020_B te projecteren woning 4,50 51,27 48,04 44,51 52,89
020_C te projecteren woning 7,50 55,02 51,87 48,22 56,64

021_A te projecteren woning 1,50 48,35 45,11 41,59 49,97
021_B te projecteren woning 4,50 50,76 47,55 44,00 52,39
021_C te projecteren woning 7,50 54,08 50,92 47,30 55,71
022_A te projecteren woning 1,50 46,64 43,42 39,87 48,26
022_B te projecteren woning 4,50 49,27 46,06 42,52 50,90
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022_C te projecteren woning 7,50 52,84 49,68 46,08 54,48
023_A te projecteren woning 1,50 46,61 43,24 40,11 48,34
023_B te projecteren woning 4,50 49,83 46,54 43,18 51,50
023_C te projecteren woning 7,50 54,69 51,52 47,89 56,31
024_A te projecteren woning 1,50 46,52 43,14 40,05 48,26

024_B te projecteren woning 4,50 49,38 46,06 42,77 51,06
024_C te projecteren woning 7,50 54,01 50,82 47,24 55,64
025_A te projecteren woning 1,50 46,34 42,95 39,89 48,09
025_B te projecteren woning 4,50 48,94 45,62 42,36 50,64
025_C te projecteren woning 7,50 53,21 49,99 46,47 54,85

026_A te projecteren woning 1,50 46,34 42,94 39,90 48,09
026_B te projecteren woning 4,50 48,81 45,48 42,24 50,51
026_C te projecteren woning 7,50 52,45 49,21 45,75 54,10
027_A te projecteren woning 1,50 45,95 42,59 39,30 47,61
027_B te projecteren woning 4,50 50,74 47,50 43,98 52,36

027_C te projecteren woning 7,50 55,64 52,47 48,82 57,25
028_A te projecteren woning 1,50 45,67 42,21 39,13 47,36
028_B te projecteren woning 4,50 48,10 44,73 41,52 49,79
028_C te projecteren woning 7,50 53,27 50,04 46,59 54,93
029_A te projecteren woning 1,50 47,64 44,27 40,99 49,29

029_B te projecteren woning 4,50 50,46 47,16 43,78 52,11
029_C te projecteren woning 7,50 55,43 52,25 48,66 57,06
030_A te projecteren woning 1,50 47,68 44,31 41,04 49,34
030_B te projecteren woning 4,50 50,49 47,19 43,81 52,14
030_C te projecteren woning 7,50 55,46 52,28 48,71 57,10

031_A te projecteren woning 1,50 47,68 44,31 41,04 49,34
031_B te projecteren woning 4,50 50,48 47,17 43,81 52,13
031_C te projecteren woning 7,50 55,41 52,21 48,66 57,04
032_A te projecteren woning 1,50 47,65 44,29 41,03 49,32
032_B te projecteren woning 4,50 50,35 47,03 43,68 52,00

032_C te projecteren woning 7,50 55,18 52,00 48,44 56,82
033_A te projecteren woning 1,50 46,13 42,82 39,48 47,79
033_B te projecteren woning 4,50 49,50 46,26 42,82 51,16
033_C te projecteren woning 7,50 54,13 50,97 47,40 55,78
033_D te projecteren woning 10,50 57,36 54,28 50,53 58,98

034_A te projecteren woning 1,50 46,59 43,28 39,92 48,24
034_B te projecteren woning 4,50 50,11 46,87 43,39 51,75
034_C te projecteren woning 7,50 54,44 51,28 47,69 56,08
034_D te projecteren woning 10,50 57,39 54,30 50,56 59,00
035_A te projecteren woning 1,50 46,76 43,44 40,09 48,41

035_B te projecteren woning 4,50 49,95 46,70 43,24 51,59
035_C te projecteren woning 7,50 54,81 51,66 48,04 56,44
035_D te projecteren woning 10,50 57,36 54,27 50,53 58,97
036_A te projecteren woning 1,50 46,90 43,58 40,25 48,56
036_B te projecteren woning 4,50 49,98 46,73 43,29 51,63

036_C te projecteren woning 7,50 54,61 51,46 47,86 56,25
036_D te projecteren woning 10,50 57,30 54,21 50,48 58,92
037_A te projecteren woning 1,50 47,11 43,79 40,47 48,78
037_B te projecteren woning 4,50 50,15 46,90 43,47 51,81
037_C te projecteren woning 7,50 55,16 52,01 48,38 56,79

037_D te projecteren woning 10,50 57,37 54,28 50,55 58,99
038_A te projecteren woning 1,50 47,36 44,04 40,70 49,02
038_B te projecteren woning 4,50 50,39 47,14 43,68 52,03
038_C te projecteren woning 7,50 55,27 52,13 48,48 56,90
038_D te projecteren woning 10,50 57,26 54,17 50,43 58,87

039_A te projecteren woning 1,50 47,65 44,36 40,90 49,27
039_B te projecteren woning 4,50 51,29 48,05 44,52 52,91
039_C te projecteren woning 7,50 55,27 52,10 48,42 56,86
039_D te projecteren woning 10,50 58,76 55,67 51,85 60,34
040_A te projecteren woning 1,50 44,09 40,79 37,50 45,79

040_B te projecteren woning 4,50 47,27 44,02 40,60 48,93
040_C te projecteren woning 7,50 51,07 47,87 44,39 52,74
040_D te projecteren woning 10,50 53,73 50,51 47,14 55,44
041_A te projecteren woning 1,50 45,39 42,03 38,74 47,05
041_B te projecteren woning 4,50 47,90 44,57 41,22 49,55
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041_C te projecteren woning 7,50 52,44 49,28 45,60 54,04
041_D te projecteren woning 10,50 55,48 52,33 48,69 57,10
042_A te projecteren woning 1,50 44,75 41,40 38,08 46,40
042_B te projecteren woning 4,50 47,02 43,71 40,33 48,66
042_C te projecteren woning 7,50 51,49 48,33 44,67 53,10

042_D te projecteren woning 10,50 55,01 51,86 48,23 56,64
043_A te projecteren woning 1,50 44,45 41,10 37,80 46,11
043_B te projecteren woning 4,50 46,69 43,36 40,01 48,34
043_C te projecteren woning 7,50 50,78 47,57 44,01 52,40
043_D te projecteren woning 10,50 54,75 51,58 47,98 56,38

044_A te projecteren woning 1,50 44,27 40,91 37,63 45,93
044_B te projecteren woning 4,50 46,46 43,13 39,81 48,12
044_C te projecteren woning 7,50 50,20 46,95 43,51 51,85
044_D te projecteren woning 10,50 54,59 51,42 47,84 56,23
045_A te projecteren woning 1,50 44,10 40,73 37,47 45,76

045_B te projecteren woning 4,50 46,19 42,84 39,56 47,86
045_C te projecteren woning 7,50 49,39 46,12 42,76 51,07
045_D te projecteren woning 10,50 54,44 51,27 47,69 56,08
046_A te projecteren woning 1,50 43,81 40,44 37,19 45,48
046_B te projecteren woning 4,50 45,86 42,51 39,25 47,54

046_C te projecteren woning 7,50 49,03 45,74 42,43 50,72
046_D te projecteren woning 10,50 54,36 51,19 47,62 56,00
047_A te projecteren woning 1,50 48,78 45,51 42,09 50,43
047_B te projecteren woning 4,50 51,43 48,20 44,70 53,07
047_C te projecteren woning 7,50 55,39 52,25 48,62 57,02

047_D te projecteren woning 10,50 57,30 54,20 50,48 58,92
048_A te projecteren woning 1,50 44,48 41,14 37,78 46,11
048_B te projecteren woning 4,50 47,97 44,72 41,20 49,59
048_C te projecteren woning 7,50 52,06 48,87 45,25 53,67
048_D te projecteren woning 10,50 57,32 54,22 50,45 58,91

049_A te projecteren woning 1,50 43,74 40,35 37,12 45,41
049_B te projecteren woning 4,50 45,78 42,42 39,16 47,45
049_C te projecteren woning 7,50 49,16 45,87 42,54 50,84
049_D te projecteren woning 10,50 54,28 51,11 47,53 55,92
050_A te projecteren woning 1,50 46,57 43,17 40,11 48,31

050_B te projecteren woning 4,50 48,58 45,24 42,03 50,29
050_C te projecteren woning 7,50 51,17 47,89 44,54 52,85
051_A te projecteren woning 1,50 47,19 43,81 40,60 48,87
051_B te projecteren woning 4,50 49,82 46,49 43,17 51,48
051_C te projecteren woning 7,50 54,12 50,91 47,36 55,75

052_A te projecteren woning 1,50 47,46 44,11 40,83 49,13
052_B te projecteren woning 4,50 50,23 46,93 43,56 51,89
052_C te projecteren woning 7,50 54,92 51,73 48,17 56,56
053_A te projecteren woning 1,50 46,84 43,45 40,54 48,67
053_B te projecteren woning 4,50 48,86 45,61 42,38 50,62

053_C te projecteren woning 7,50 52,27 49,11 45,65 53,97
053_D te projecteren woning 10,50 56,58 53,43 49,86 58,24
054_A te projecteren woning 1,50 46,61 43,20 40,31 48,43
054_B te projecteren woning 4,50 48,58 45,31 42,13 50,35
054_C te projecteren woning 7,50 52,23 49,08 45,64 53,95

054_D te projecteren woning 10,50 56,57 53,43 49,87 58,24
055_A te projecteren woning 1,50 46,83 43,40 40,53 48,65
055_B te projecteren woning 4,50 48,61 45,31 42,19 50,39
055_C te projecteren woning 7,50 52,31 49,13 45,75 54,04
055_D te projecteren woning 10,50 56,52 53,37 49,83 58,19

056_A te projecteren woning 1,50 47,22 43,81 40,89 49,03
056_B te projecteren woning 4,50 48,94 45,62 42,51 50,71
056_C te projecteren woning 7,50 52,54 49,35 46,00 54,28
056_D te projecteren woning 10,50 56,58 53,43 49,90 58,26
057_A te projecteren woning 1,50 47,29 43,88 40,94 49,09

057_B te projecteren woning 4,50 49,00 45,67 42,56 50,77
057_C te projecteren woning 7,50 52,62 49,40 46,12 54,37
057_D te projecteren woning 10,50 56,45 53,29 49,77 58,12
058_A te projecteren woning 1,50 47,85 44,55 41,15 49,49
058_B te projecteren woning 4,50 50,30 47,10 43,53 51,92
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058_C te projecteren woning 7,50 54,35 51,21 47,54 55,97
058_D te projecteren woning 10,50 57,66 54,55 50,85 59,28
059_A te projecteren woning 1,50 42,69 39,16 36,32 44,46
059_B te projecteren woning 4,50 45,29 41,87 38,86 47,05
059_C te projecteren woning 7,50 50,83 47,53 44,39 52,60

059_D te projecteren woning 10,50 53,71 50,45 47,18 55,44
060_A te projecteren woning 1,50 47,87 44,63 41,14 49,51
060_B te projecteren woning 4,50 49,45 46,21 42,74 51,10
060_C te projecteren woning 7,50 53,28 50,11 46,50 54,90
060_D te projecteren woning 10,50 56,16 53,01 49,45 57,82

061_A te projecteren woning 1,50 47,54 44,29 40,84 49,19
061_B te projecteren woning 4,50 49,33 46,09 42,63 50,98
061_C te projecteren woning 7,50 53,09 49,93 46,30 54,71
061_D te projecteren woning 10,50 56,07 52,92 49,35 57,73
062_A te projecteren woning 1,50 47,36 44,08 40,67 49,01

062_B te projecteren woning 4,50 49,18 45,94 42,50 50,84
062_C te projecteren woning 7,50 52,79 49,62 46,02 54,42
062_D te projecteren woning 10,50 56,03 52,90 49,33 57,70
063_A te projecteren woning 1,50 47,74 44,46 41,06 49,39
063_B te projecteren woning 4,50 49,63 46,38 42,94 51,28

063_C te projecteren woning 7,50 53,10 49,94 46,34 54,74
063_D te projecteren woning 10,50 56,17 53,02 49,48 57,84
064_A te projecteren woning 1,50 47,38 44,12 40,68 49,03
064_B te projecteren woning 4,50 49,28 46,05 42,59 50,94
064_C te projecteren woning 7,50 52,51 49,36 45,76 54,15

064_D te projecteren woning 10,50 56,07 52,92 49,39 57,75
065_A te projecteren woning 1,50 47,35 43,93 40,98 49,14
065_B te projecteren woning 4,50 48,99 45,64 42,57 50,76
065_C te projecteren woning 7,50 53,09 49,82 46,63 54,85
065_D te projecteren woning 10,50 56,37 53,20 49,71 58,05

066_A te projecteren woning 1,50 47,39 43,98 41,02 49,18
066_B te projecteren woning 4,50 49,10 45,75 42,69 50,88
066_C te projecteren woning 7,50 53,46 50,19 46,99 55,22
066_D te projecteren woning 10,50 56,41 53,24 49,76 58,10
067_A te projecteren woning 1,50 47,48 44,05 41,11 49,26

067_B te projecteren woning 4,50 49,32 45,97 42,91 51,10
067_C te projecteren woning 7,50 54,00 50,74 47,50 55,75
067_D te projecteren woning 10,50 56,44 53,26 49,79 58,13
068_A te projecteren woning 1,50 47,48 44,05 41,11 49,26
068_B te projecteren woning 4,50 49,48 46,12 43,07 51,26

068_C te projecteren woning 7,50 54,20 50,94 47,66 55,93
068_D te projecteren woning 10,50 56,43 53,25 49,78 58,12
069_A te projecteren woning 1,50 47,56 44,13 41,20 49,35
069_B te projecteren woning 4,50 49,76 46,40 43,34 51,53
069_C te projecteren woning 7,50 54,35 51,10 47,80 56,07

069_D te projecteren woning 10,50 56,39 53,21 49,75 58,08
070_A te projecteren woning 1,50 47,65 44,22 41,26 49,42
070_B te projecteren woning 4,50 50,02 46,67 43,59 51,79
070_C te projecteren woning 7,50 54,52 51,28 47,94 56,23
070_D te projecteren woning 10,50 56,36 53,18 49,73 58,06

071_A te projecteren woning 1,50 44,11 40,67 37,70 45,87
071_B te projecteren woning 4,50 46,36 43,02 39,87 48,10
071_C te projecteren woning 7,50 50,85 47,65 44,22 52,54
071_D te projecteren woning 10,50 56,18 53,03 49,47 57,84
072_A te projecteren woning 1,50 44,31 40,92 37,93 46,10

072_B te projecteren woning 4,50 47,05 43,67 40,72 48,86
072_C te projecteren woning 7,50 50,57 47,24 44,22 52,38
072_D te projecteren woning 10,50 53,00 49,73 46,61 54,80
073_A te projecteren woning 1,50 47,10 43,84 40,44 48,77
073_B te projecteren woning 4,50 48,93 45,69 42,28 50,61

073_C te projecteren woning 7,50 51,74 48,55 45,05 53,40
073_D te projecteren woning 10,50 55,35 52,18 48,72 57,05
074_A te projecteren woning 1,50 47,07 43,81 40,48 48,77
074_B te projecteren woning 4,50 48,98 45,74 42,38 50,68
074_C te projecteren woning 7,50 51,92 48,74 45,28 53,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-6-2020 19:14:55Geomilieu V3.11



Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting A16 en N3 (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

074_D te projecteren woning 10,50 55,54 52,36 48,91 57,24
075_A te projecteren woning 1,50 47,52 44,27 40,91 49,21
075_B te projecteren woning 4,50 49,32 46,09 42,70 51,01
075_C te projecteren woning 7,50 52,09 48,90 45,43 53,77
075_D te projecteren woning 10,50 55,49 52,30 48,87 57,19

076_A te projecteren woning 1,50 47,09 43,83 40,49 48,79
076_B te projecteren woning 4,50 49,07 45,83 42,46 50,77
076_C te projecteren woning 7,50 51,81 48,61 45,17 53,50
076_D te projecteren woning 10,50 55,33 52,13 48,72 57,03
077_A te projecteren woning 1,50 47,04 43,78 40,43 48,73

077_B te projecteren woning 4,50 49,15 45,91 42,55 50,85
077_C te projecteren woning 7,50 52,19 48,98 45,56 53,88
077_D te projecteren woning 10,50 55,31 52,11 48,71 57,02
078_A te projecteren woning 1,50 46,99 43,76 40,36 48,68
078_B te projecteren woning 4,50 48,96 45,74 42,32 50,64

078_C te projecteren woning 7,50 51,87 48,69 45,18 53,54
078_D te projecteren woning 10,50 54,87 51,69 48,21 56,55
079_A te projecteren woning 1,50 47,50 44,05 41,08 49,26
079_B te projecteren woning 4,50 51,44 48,19 44,83 53,13
079_C te projecteren woning 7,50 54,34 51,13 47,72 56,04

079_D te projecteren woning 10,50 56,14 52,95 49,53 57,84
080_A te projecteren woning 1,50 46,06 42,65 39,58 47,79
080_B te projecteren woning 4,50 50,80 47,56 44,14 52,47
080_C te projecteren woning 7,50 53,91 50,74 47,19 55,56
080_D te projecteren woning 10,50 55,91 52,75 49,21 57,58

081_A te projecteren woning 1,50 46,88 43,66 40,21 48,55
081_B te projecteren woning 4,50 48,83 45,61 42,17 50,50
081_C te projecteren woning 7,50 51,56 48,37 44,92 53,25
081_D te projecteren woning 10,50 53,68 50,47 47,13 55,41
082_A te projecteren woning 1,50 44,25 40,86 37,75 45,98

082_B te projecteren woning 4,50 46,05 42,70 39,56 47,79
082_C te projecteren woning 7,50 49,48 46,16 43,02 51,24
082_D te projecteren woning 10,50 52,99 49,73 46,56 54,77
083_A te projecteren woning 1,50 47,37 43,94 40,92 49,11
083_B te projecteren woning 4,50 51,65 48,48 44,98 53,33

083_C te projecteren woning 7,50 54,32 51,13 47,66 56,00
083_D te projecteren woning 10,50 56,06 52,87 49,47 57,77
084_A te projecteren woning 1,50 47,36 43,93 40,91 49,10
084_B te projecteren woning 4,50 51,60 48,43 44,93 53,28
084_C te projecteren woning 7,50 54,27 51,09 47,60 55,95

084_D te projecteren woning 10,50 56,06 52,87 49,47 57,77
085_A te projecteren woning 1,50 45,94 42,52 39,46 47,67
085_B te projecteren woning 4,50 51,83 48,65 45,08 53,47
085_C te projecteren woning 7,50 54,14 50,95 47,46 55,81
085_D te projecteren woning 10,50 55,71 52,50 49,04 57,38

086_A te projecteren woning 1,50 44,00 40,65 37,42 45,69
086_B te projecteren woning 4,50 45,90 42,61 39,29 47,59
086_C te projecteren woning 7,50 48,33 45,09 41,72 50,03
086_D te projecteren woning 10,50 52,39 49,15 45,92 54,15
087_A te projecteren woning 1,50 46,67 43,49 39,93 48,31

087_B te projecteren woning 4,50 49,36 46,19 42,60 50,99
087_C te projecteren woning 7,50 51,38 48,23 44,64 53,03
087_D te projecteren woning 10,50 53,30 50,14 46,57 54,95
088_A te projecteren woning 1,50 45,95 42,78 39,24 47,61
088_B te projecteren woning 4,50 48,59 45,43 41,86 50,24

088_C te projecteren woning 7,50 50,59 47,44 43,86 52,24
088_D te projecteren woning 10,50 52,36 49,20 45,69 54,04
089_A te projecteren woning 1,50 47,37 43,96 40,91 49,11
089_B te projecteren woning 4,50 51,30 48,12 44,68 53,00
089_C te projecteren woning 7,50 53,79 50,64 47,11 55,47

089_D te projecteren woning 10,50 56,01 52,82 49,44 57,73
090_A te projecteren woning 1,50 45,01 41,64 38,55 46,76
090_B te projecteren woning 4,50 49,76 46,60 43,07 51,43
090_C te projecteren woning 7,50 52,30 49,12 45,62 53,97
090_D te projecteren woning 10,50 54,64 51,43 48,04 56,35
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Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

091_A te projecteren woning 1,50 45,93 42,74 39,25 47,60
091_B te projecteren woning 4,50 48,99 45,79 42,32 50,66
091_C te projecteren woning 7,50 50,92 47,73 44,28 52,61
091_D te projecteren woning 10,50 52,86 49,64 46,25 54,56
092_A te projecteren woning 1,50 45,84 42,57 39,37 47,60

092_B te projecteren woning 4,50 49,05 45,83 42,58 50,82
092_C te projecteren woning 7,50 50,57 47,36 44,15 52,36
092_D te projecteren woning 10,50 53,14 49,92 46,77 54,96
093_A te projecteren woning 1,50 44,13 40,74 37,56 45,82
093_B te projecteren woning 4,50 46,55 43,21 39,96 48,24

093_C te projecteren woning 7,50 50,58 47,33 43,93 52,25
093_D te projecteren woning 10,50 55,08 51,90 48,39 56,75
094_A te projecteren woning 1,50 44,18 40,80 37,61 45,87
094_B te projecteren woning 4,50 46,60 43,25 40,01 48,29
094_C te projecteren woning 7,50 50,52 47,27 43,86 52,19

094_D te projecteren woning 10,50 55,21 52,02 48,53 56,88
095_A te projecteren woning 1,50 44,39 41,06 37,97 46,17
095_B te projecteren woning 4,50 46,86 43,60 40,40 48,63
095_C te projecteren woning 7,50 49,78 46,59 43,21 51,50
095_D te projecteren woning 10,50 52,52 49,35 45,92 54,23

096_A te projecteren woning 1,50 46,24 42,96 39,62 47,92
096_B te projecteren woning 4,50 47,67 44,38 41,08 49,37
096_C te projecteren woning 7,50 49,79 46,52 43,19 51,49
096_D te projecteren woning 10,50 53,59 50,39 46,94 55,27
097_A te projecteren woning 1,50 45,40 42,17 38,82 47,11

097_B te projecteren woning 4,50 47,89 44,68 41,27 49,59
097_C te projecteren woning 7,50 50,29 47,05 43,78 52,03
097_D te projecteren woning 10,50 52,40 49,18 45,84 54,12
098_A te projecteren woning 1,50 43,34 39,96 36,84 45,07
098_B te projecteren woning 4,50 46,20 42,90 39,60 47,89

098_C te projecteren woning 7,50 49,76 46,49 43,22 51,48
098_D te projecteren woning 10,50 51,88 48,64 45,35 53,61
099_A te projecteren woning 1,50 43,83 40,42 37,33 45,55
099_B te projecteren woning 4,50 46,44 43,08 39,91 48,16
099_C te projecteren woning 7,50 50,62 47,36 44,02 52,32

099_D te projecteren woning 10,50 55,83 52,66 49,10 57,48
100_A te projecteren woning 1,50 43,83 40,42 37,33 45,55
100_B te projecteren woning 4,50 46,56 43,21 40,04 48,28
100_C te projecteren woning 7,50 50,39 47,11 43,82 52,10
100_D te projecteren woning 10,50 55,66 52,49 48,95 57,32

101_A te projecteren woning 1,50 43,77 40,53 37,37 45,57
101_B te projecteren woning 4,50 46,13 42,91 39,74 47,94
101_C te projecteren woning 7,50 48,50 45,29 42,07 50,29
101_D te projecteren woning 10,50 52,68 49,59 46,06 54,40
102_A te projecteren woning 1,50 44,81 41,39 38,28 46,52

102_B te projecteren woning 4,50 46,81 43,42 40,28 48,52
102_C te projecteren woning 7,50 49,73 46,39 43,16 51,43
102_D te projecteren woning 10,50 55,37 52,15 48,70 57,04
103_A te projecteren woning 1,50 44,03 40,71 37,50 45,75
103_B te projecteren woning 4,50 45,50 42,20 39,02 47,25

103_C te projecteren woning 7,50 47,14 43,86 40,65 48,89
103_D te projecteren woning 10,50 51,84 48,66 45,26 53,56
104_A te projecteren woning 1,50 43,78 40,58 37,29 45,54
104_B te projecteren woning 4,50 45,79 42,61 39,34 47,57
104_C te projecteren woning 7,50 47,77 44,58 41,31 49,55

104_D te projecteren woning 10,50 52,51 49,38 45,92 54,23
105_A te projecteren woning 1,50 44,63 41,20 38,14 46,35
105_B te projecteren woning 4,50 49,87 46,60 43,20 51,53
105_C te projecteren woning 7,50 51,89 48,63 45,22 53,55
105_D te projecteren woning 10,50 54,70 51,46 48,07 56,39

106_A te projecteren woning 1,50 45,10 41,67 38,64 46,84
106_B te projecteren woning 4,50 50,05 46,77 43,42 51,73
106_C te projecteren woning 7,50 51,91 48,64 45,28 53,59
106_D te projecteren woning 10,50 55,16 51,92 48,53 56,85
107_A te projecteren woning 1,50 46,00 42,62 39,53 47,74
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107_B te projecteren woning 4,50 50,27 47,05 43,69 51,98
107_C te projecteren woning 7,50 52,57 49,35 46,00 54,29
107_D te projecteren woning 10,50 54,11 50,89 47,56 55,84
108_A te projecteren woning 1,50 46,31 43,08 39,72 48,02
108_B te projecteren woning 4,50 48,36 45,10 41,79 50,07

108_C te projecteren woning 7,50 50,92 47,72 44,33 52,63
108_D te projecteren woning 10,50 54,08 50,89 47,46 55,78
109_A te projecteren woning 1,50 47,27 44,11 40,60 48,95
109_B te projecteren woning 4,50 49,77 46,58 43,22 51,50
109_C te projecteren woning 7,50 51,11 47,93 44,61 52,87

109_D te projecteren woning 10,50 51,77 48,58 45,31 53,55
110_A te projecteren woning 1,50 47,26 44,07 40,60 48,94
110_B te projecteren woning 4,50 49,75 46,55 43,21 51,49
110_C te projecteren woning 7,50 51,18 47,99 44,69 52,94
110_D te projecteren woning 10,50 51,97 48,78 45,52 53,75

111_A te projecteren woning 1,50 45,09 41,66 38,59 46,81
111_B te projecteren woning 4,50 49,26 45,94 42,65 50,94
111_C te projecteren woning 7,50 51,31 48,01 44,70 53,00
111_D te projecteren woning 10,50 54,40 51,16 47,75 56,08
112_A te projecteren woning 1,50 43,59 40,21 37,02 45,28

112_B te projecteren woning 4,50 47,25 44,03 40,56 48,91
112_C te projecteren woning 7,50 49,97 46,75 43,28 51,63
112_D te projecteren woning 10,50 54,24 51,08 47,51 55,89
113_A te projecteren woning 1,50 46,14 42,90 39,59 47,86
113_B te projecteren woning 4,50 49,03 45,83 42,54 50,79

113_C te projecteren woning 7,50 50,60 47,41 44,14 52,38
113_D te projecteren woning 10,50 52,56 49,38 46,08 54,33
114_A te projecteren woning 1,50 46,14 42,79 39,64 47,87
114_B te projecteren woning 4,50 47,99 44,62 41,53 49,74
114_C te projecteren woning 7,50 49,10 45,75 42,63 50,85

114_D te projecteren woning 10,50 52,18 48,87 45,67 53,91
115_A te projecteren woning 1,50 46,69 43,47 40,14 48,42
115_B te projecteren woning 4,50 49,68 46,48 43,17 51,43
115_C te projecteren woning 7,50 50,75 47,56 44,27 52,52
115_D te projecteren woning 10,50 51,40 48,23 44,95 53,19

116_A te projecteren woning 1,50 46,64 43,44 40,04 48,35
116_B te projecteren woning 4,50 49,65 46,46 43,10 51,38
116_C te projecteren woning 7,50 50,84 47,68 44,34 52,60
116_D te projecteren woning 10,50 51,49 48,33 45,02 53,27
117_A te projecteren woning 1,50 46,28 42,86 39,82 48,02

117_B te projecteren woning 4,50 49,94 46,59 43,43 51,67
117_C te projecteren woning 7,50 52,12 48,81 45,57 53,83
117_D te projecteren woning 10,50 56,18 53,00 49,49 57,85
118_A te projecteren woning 1,50 46,41 43,02 39,87 48,12
118_B te projecteren woning 4,50 49,61 46,28 43,04 51,31

118_C te projecteren woning 7,50 51,85 48,56 45,25 53,54
118_D te projecteren woning 10,50 56,27 53,10 49,54 57,92
119_A te projecteren woning 1,50 46,84 43,50 40,38 48,59
119_B te projecteren woning 4,50 49,80 46,47 43,40 51,59
119_C te projecteren woning 7,50 50,75 47,45 44,35 52,54

119_D te projecteren woning 10,50 52,47 49,24 46,00 54,24
120_A te projecteren woning 1,50 44,95 41,67 38,32 46,63
120_B te projecteren woning 4,50 47,17 43,91 40,59 48,88
120_C te projecteren woning 7,50 49,45 46,24 42,82 51,14
120_D te projecteren woning 10,50 54,00 50,89 47,22 55,64

121_A te projecteren woning 1,50 46,49 43,24 39,97 48,23
121_B te projecteren woning 4,50 48,85 45,61 42,42 50,63
121_C te projecteren woning 7,50 49,66 46,43 43,25 51,46
121_D te projecteren woning 10,50 50,48 47,22 44,11 52,29
122_A te projecteren woning 1,50 46,81 43,55 40,30 48,55

122_B te projecteren woning 4,50 49,37 46,12 42,94 51,15
122_C te projecteren woning 7,50 50,13 46,90 43,71 51,92
122_D te projecteren woning 10,50 50,87 47,62 44,50 52,68
123_A te projecteren woning 1,50 49,46 46,28 42,70 51,09
123_B te projecteren woning 4,50 50,36 47,15 43,63 52,00
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123_C te projecteren woning 7,50 52,20 49,01 45,48 53,85
123_D te projecteren woning 10,50 56,87 53,77 50,08 58,50
124_A te projecteren woning 1,50 48,25 45,11 41,53 49,91
124_B te projecteren woning 4,50 49,64 46,48 42,93 51,30
124_C te projecteren woning 7,50 52,11 48,97 45,41 53,78

124_D te projecteren woning 10,50 56,76 53,67 49,97 58,39
125_A te projecteren woning 1,50 46,95 43,71 40,40 48,67
125_B te projecteren woning 4,50 48,80 45,60 42,20 50,51
125_C te projecteren woning 7,50 51,61 48,45 44,97 53,30
125_D te projecteren woning 10,50 56,68 53,59 49,90 58,32

126_A te projecteren woning 1,50 45,92 42,66 39,44 47,68
126_B te projecteren woning 4,50 48,08 44,87 41,48 49,79
126_C te projecteren woning 7,50 51,07 47,89 44,42 52,76
126_D te projecteren woning 10,50 56,54 53,44 49,76 58,18
127_A te projecteren woning 1,50 47,69 44,32 41,22 49,43

127_B te projecteren woning 4,50 49,65 46,31 43,11 51,36
127_C te projecteren woning 7,50 53,41 50,19 46,73 55,07
127_D te projecteren woning 10,50 57,31 54,20 50,49 58,93
128_A te projecteren woning 1,50 43,90 40,68 37,50 45,70
128_B te projecteren woning 4,50 45,45 42,24 38,99 47,22

128_C te projecteren woning 7,50 47,97 44,78 41,44 49,71
128_D te projecteren woning 10,50 52,68 49,54 46,16 54,44
129_A te projecteren woning 1,50 43,37 39,99 36,82 45,07
129_B te projecteren woning 4,50 46,32 42,99 39,72 48,01
129_C te projecteren woning 7,50 51,17 47,96 44,46 52,82

129_D te projecteren woning 10,50 54,58 51,43 47,89 56,25
130_A te projecteren woning 1,50 39,30 35,90 32,82 41,03
130_B te projecteren woning 4,50 41,96 38,58 35,46 43,69
130_C te projecteren woning 7,50 46,26 42,99 39,66 47,96
130_D te projecteren woning 10,50 52,62 49,43 46,08 54,36

131_A te projecteren woning 1,50 41,39 37,98 34,95 43,14
131_B te projecteren woning 4,50 44,35 41,00 37,87 46,09
131_C te projecteren woning 7,50 48,53 45,26 41,99 50,25
131_D te projecteren woning 10,50 53,54 50,33 46,98 55,27
132_A te projecteren woning 1,50 41,40 38,01 34,90 43,13

132_B te projecteren woning 4,50 44,51 41,17 37,97 46,22
132_C te projecteren woning 7,50 49,54 46,32 42,90 51,22
132_D te projecteren woning 10,50 54,14 50,94 47,53 55,84
133_A te projecteren woning 1,50 44,06 40,71 37,47 45,75
133_B te projecteren woning 4,50 46,95 43,68 40,28 48,61

133_C te projecteren woning 7,50 51,12 47,95 44,36 52,75
133_D te projecteren woning 10,50 55,80 52,72 48,96 57,41
134_A te projecteren woning 1,50 44,71 41,36 38,18 46,43
134_B te projecteren woning 4,50 47,14 43,85 40,53 48,83
134_C te projecteren woning 7,50 51,19 48,00 44,45 52,83

134_D te projecteren woning 10,50 56,07 52,97 49,22 57,67
135_A te projecteren woning 1,50 44,74 41,38 38,24 46,47
135_B te projecteren woning 4,50 47,17 43,88 40,58 48,87
135_C te projecteren woning 7,50 51,25 48,05 44,51 52,89
135_D te projecteren woning 10,50 56,27 53,17 49,44 57,88

136_A te projecteren woning 1,50 44,44 41,06 38,01 46,20
136_B te projecteren woning 4,50 46,84 43,53 40,30 48,56
136_C te projecteren woning 7,50 50,84 47,62 44,17 52,51
136_D te projecteren woning 10,50 56,29 53,19 49,48 57,91
137_A te projecteren woning 1,50 44,85 41,49 38,45 46,63

137_B te projecteren woning 4,50 47,04 43,74 40,54 48,78
137_C te projecteren woning 7,50 50,72 47,50 44,08 52,40
137_D te projecteren woning 10,50 56,09 52,98 49,30 57,72
138_A te projecteren woning 1,50 44,70 41,36 38,32 46,49
138_B te projecteren woning 4,50 46,89 43,62 40,37 48,62

138_C te projecteren woning 7,50 50,07 46,86 43,46 51,77
138_D te projecteren woning 10,50 55,55 52,44 48,78 57,19
139_A te projecteren woning 1,50 43,21 39,85 36,76 44,97
139_B te projecteren woning 4,50 45,91 42,57 39,41 47,64
139_C te projecteren woning 7,50 50,22 46,96 43,61 51,91
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139_D te projecteren woning 10,50 55,52 52,35 48,86 57,20
140_A te projecteren woning 1,50 40,64 37,22 34,12 42,35
140_B te projecteren woning 4,50 43,31 39,95 36,76 45,02
140_C te projecteren woning 7,50 47,79 44,55 41,13 49,46
140_D te projecteren woning 10,50 53,45 50,30 46,71 55,10

141_A te projecteren woning 1,50 42,21 38,79 35,73 43,94
141_B te projecteren woning 4,50 45,35 42,01 38,82 47,07
141_C te projecteren woning 7,50 48,91 45,63 42,33 50,61
141_D te projecteren woning 10,50 55,33 52,16 48,70 57,03
142_A te projecteren woning 1,50 42,85 39,48 36,35 44,58

142_B te projecteren woning 4,50 45,48 42,16 38,91 47,18
142_C te projecteren woning 7,50 48,73 45,45 42,16 50,44
142_D te projecteren woning 10,50 55,21 52,06 48,57 56,91
143_A te projecteren woning 1,50 43,86 40,49 37,38 45,60
143_B te projecteren woning 4,50 45,98 42,65 39,44 47,69

143_C te projecteren woning 7,50 48,84 45,55 42,29 50,56
143_D te projecteren woning 10,50 54,95 51,79 48,33 56,65
144_A te projecteren woning 1,50 43,17 39,80 36,72 44,92
144_B te projecteren woning 4,50 45,20 41,87 38,69 46,93
144_C te projecteren woning 7,50 48,02 44,71 41,49 49,74

144_D te projecteren woning 10,50 54,39 51,21 47,79 56,10
145_A te projecteren woning 1,50 42,08 38,76 35,75 43,90
145_B te projecteren woning 4,50 44,04 40,75 37,62 45,82
145_C te projecteren woning 7,50 46,54 43,28 40,06 48,30
145_D te projecteren woning 10,50 53,06 49,87 46,52 54,80

146_A te projecteren woning 1,50 42,11 38,77 35,77 43,92
146_B te projecteren woning 4,50 44,75 41,45 38,28 46,50
146_C te projecteren woning 7,50 47,70 44,41 41,20 49,44
146_D te projecteren woning 10,50 54,31 51,15 47,69 56,01
147_A te projecteren woning 1,50 44,33 41,07 37,67 46,00

147_B te projecteren woning 4,50 46,92 43,71 40,24 48,59
147_C te projecteren woning 7,50 49,76 46,59 43,09 51,44
147_D te projecteren woning 10,50 54,06 50,95 47,33 55,72
148_A te projecteren woning 1,50 44,74 41,48 38,09 46,41
148_B te projecteren woning 4,50 47,46 44,25 40,78 49,13

148_C te projecteren woning 7,50 49,97 46,77 43,34 51,66
148_D te projecteren woning 10,50 53,92 50,80 47,19 55,58
149_A te projecteren woning 1,50 44,87 41,64 38,17 46,52
149_B te projecteren woning 4,50 46,63 43,40 40,00 48,32
149_C te projecteren woning 7,50 49,76 46,55 43,14 51,46

149_D te projecteren woning 10,50 53,82 50,70 47,10 55,48
150_A te projecteren woning 1,50 44,48 41,21 37,85 46,16
150_B te projecteren woning 4,50 46,35 43,10 39,74 48,04
150_C te projecteren woning 7,50 49,82 46,63 43,18 51,51
150_D te projecteren woning 10,50 53,85 50,72 47,14 55,52

151_A te projecteren woning 1,50 46,15 42,92 39,50 47,83
151_B te projecteren woning 4,50 47,62 44,40 41,00 49,31
151_C te projecteren woning 7,50 50,59 47,42 43,95 52,28
151_D te projecteren woning 10,50 54,03 50,92 47,32 55,70
152_A te projecteren woning 1,50 43,56 40,12 37,11 45,30

152_B te projecteren woning 4,50 46,67 43,32 40,13 48,38
152_C te projecteren woning 7,50 50,20 46,91 43,66 51,92
152_D te projecteren woning 10,50 55,52 52,33 48,85 57,19
153_A te projecteren woning 1,50 46,50 43,28 39,86 48,18
153_B te projecteren woning 4,50 47,98 44,75 41,44 49,71

153_C te projecteren woning 7,50 49,65 46,46 43,11 51,39
153_D te projecteren woning 10,50 53,10 49,94 46,51 54,82
154_A te projecteren woning 1,50 44,10 40,70 37,63 45,84
154_B te projecteren woning 4,50 46,31 42,94 39,80 48,03
154_C te projecteren woning 7,50 49,61 46,29 43,05 51,32

154_D te projecteren woning 10,50 55,62 52,42 48,98 57,31
155_A te projecteren woning 1,50 43,21 39,78 36,74 44,94
155_B te projecteren woning 4,50 45,26 41,86 38,75 46,98
155_C te projecteren woning 7,50 48,21 44,87 41,67 49,92
155_D te projecteren woning 10,50 54,69 51,46 48,08 56,39
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156_A te projecteren woning 1,50 44,13 40,71 37,63 45,85
156_B te projecteren woning 4,50 46,30 42,92 39,77 48,01
156_C te projecteren woning 7,50 49,34 46,03 42,76 51,04
156_D te projecteren woning 10,50 55,55 52,37 48,87 57,22
157_A te projecteren woning 1,50 44,32 40,93 37,82 46,05

157_B te projecteren woning 4,50 46,36 42,99 39,81 48,06
157_C te projecteren woning 7,50 49,14 45,84 42,56 50,84
157_D te projecteren woning 10,50 55,44 52,27 48,73 57,10
158_A te projecteren woning 1,50 44,52 41,15 38,02 46,25
158_B te projecteren woning 4,50 46,45 43,10 39,91 48,16

158_C te projecteren woning 7,50 49,09 45,79 42,50 50,79
158_D te projecteren woning 10,50 55,28 52,13 48,54 56,93
159_A te projecteren woning 1,50 47,62 44,38 41,07 49,34
159_B te projecteren woning 4,50 49,74 46,52 43,26 51,50
159_C te projecteren woning 7,50 51,44 48,25 44,96 53,21

159_D te projecteren woning 10,50 53,13 49,97 46,58 54,87
160_A te projecteren woning 1,50 47,16 43,88 40,72 48,93
160_B te projecteren woning 4,50 49,42 46,17 43,02 51,22
160_C te projecteren woning 7,50 51,23 48,05 44,78 53,01
160_D te projecteren woning 10,50 53,04 49,89 46,50 54,79

161_A te projecteren woning 1,50 45,89 42,63 39,22 47,55
161_B te projecteren woning 4,50 47,93 44,67 41,27 49,60
161_C te projecteren woning 7,50 51,07 47,87 44,42 52,75
161_D te projecteren woning 10,50 56,09 52,97 49,32 57,73
162_A te projecteren woning 1,50 44,85 41,51 38,50 46,66

162_B te projecteren woning 4,50 47,24 43,97 40,91 49,07
162_C te projecteren woning 7,50 48,72 45,47 42,34 50,53
162_D te projecteren woning 10,50 51,31 48,10 44,79 53,05
163_A te projecteren woning 1,50 44,33 40,96 37,82 46,05
163_B te projecteren woning 4,50 46,52 43,18 39,98 48,23

163_C te projecteren woning 7,50 49,11 45,84 42,51 50,81
163_D te projecteren woning 10,50 54,40 51,24 47,67 56,05
164_A te projecteren woning 1,50 44,54 41,18 38,02 46,26
164_B te projecteren woning 4,50 46,90 43,57 40,34 48,61
164_C te projecteren woning 7,50 49,55 46,29 42,92 51,23

164_D te projecteren woning 10,50 54,41 51,26 47,64 56,04
165_A te projecteren woning 1,50 41,86 38,49 35,34 43,58
165_B te projecteren woning 4,50 44,05 40,70 37,50 45,76
165_C te projecteren woning 7,50 47,77 44,51 41,15 49,46
165_D te projecteren woning 10,50 52,83 49,67 46,09 54,48

166_A te projecteren woning 1,50 42,65 39,27 36,11 44,36
166_B te projecteren woning 4,50 45,15 41,79 38,59 46,85
166_C te projecteren woning 7,50 47,97 44,69 41,33 49,64
166_D te projecteren woning 10,50 52,49 49,32 45,76 54,14
167_A te projecteren woning 1,50 46,25 43,00 39,82 48,03

167_B te projecteren woning 4,50 49,02 45,78 42,63 50,83
167_C te projecteren woning 7,50 50,17 46,94 43,78 51,98
167_D te projecteren woning 10,50 50,44 47,20 44,08 52,26
168_A te projecteren woning 1,50 46,83 43,58 40,38 48,60
168_B te projecteren woning 4,50 49,44 46,22 43,04 51,24

168_C te projecteren woning 7,50 51,33 48,15 44,89 53,12
168_D te projecteren woning 10,50 52,93 49,77 46,41 54,68
169_A te projecteren woning 1,50 42,95 39,69 36,34 44,64
169_B te projecteren woning 4,50 45,39 42,14 38,76 47,07
169_C te projecteren woning 7,50 49,61 46,42 42,94 51,28

169_D te projecteren woning 10,50 55,47 52,38 48,69 57,11
170_A te projecteren woning 1,50 40,05 36,69 33,47 41,74
170_B te projecteren woning 4,50 42,74 39,41 36,12 44,42
170_C te projecteren woning 7,50 47,14 43,89 40,45 48,79
170_D te projecteren woning 10,50 55,09 52,00 48,27 56,71

171_A te projecteren woning 1,50 40,45 37,10 33,87 42,14
171_B te projecteren woning 4,50 43,25 39,94 36,62 44,92
171_C te projecteren woning 7,50 46,85 43,59 40,21 48,53
171_D te projecteren woning 10,50 54,57 51,44 47,84 56,23
172_A te projecteren woning 1,50 41,37 38,00 34,83 43,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-6-2020 19:14:55Geomilieu V3.11



Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting A16 en N3 (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

172_B te projecteren woning 4,50 44,74 41,45 38,12 46,42
172_C te projecteren woning 7,50 50,27 47,08 43,56 51,92
172_D te projecteren woning 10,50 55,84 52,77 49,00 57,45
173_A te projecteren woning 1,50 43,96 40,55 37,50 45,70
173_B te projecteren woning 4,50 46,91 43,56 40,36 48,62

173_C te projecteren woning 7,50 52,12 48,90 45,45 53,79
173_D te projecteren woning 10,50 56,82 53,72 50,00 58,44
174_A te projecteren woning 1,50 38,26 34,84 31,83 40,02
174_B te projecteren woning 4,50 40,60 37,16 34,17 42,35
174_C te projecteren woning 7,50 44,76 41,39 38,26 46,49

174_D te projecteren woning 10,50 53,66 50,48 47,00 55,34
175_A te projecteren woning 1,50 43,98 40,62 37,47 45,71
175_B te projecteren woning 4,50 46,88 43,56 40,33 48,59
175_C te projecteren woning 7,50 50,79 47,57 44,15 52,47
175_D te projecteren woning 10,50 53,85 50,66 47,25 55,56

176_A te projecteren woning 1,50 43,66 40,28 37,19 45,40
176_B te projecteren woning 4,50 46,54 43,22 40,00 48,26
176_C te projecteren woning 7,50 50,52 47,32 43,86 52,20
176_D te projecteren woning 10,50 53,72 50,55 47,10 55,42
177_A te projecteren woning 1,50 43,47 40,07 36,96 45,19

177_B te projecteren woning 4,50 46,43 43,09 39,87 48,13
177_C te projecteren woning 7,50 50,80 47,59 44,13 52,47
177_D te projecteren woning 10,50 54,00 50,83 47,35 55,69
178_A te projecteren woning 1,50 42,87 39,40 36,46 44,63
178_B te projecteren woning 4,50 45,68 42,29 39,19 47,41

178_C te projecteren woning 7,50 50,32 47,08 43,69 52,01
178_D te projecteren woning 10,50 54,01 50,86 47,35 55,70
179_A te projecteren woning 1,50 42,51 39,15 36,11 44,29
179_B te projecteren woning 4,50 44,69 41,36 38,23 46,45
179_C te projecteren woning 7,50 48,68 45,43 42,11 50,39

179_D te projecteren woning 10,50 54,94 51,81 48,26 56,62
180_A te projecteren woning 1,50 42,32 38,94 35,88 44,08
180_B te projecteren woning 4,50 44,76 41,41 38,30 46,51
180_C te projecteren woning 7,50 48,76 45,51 42,19 50,47
180_D te projecteren woning 10,50 55,10 51,97 48,42 56,78

181_A te projecteren woning 1,50 41,25 37,94 34,75 42,99
181_B te projecteren woning 4,50 43,51 40,17 36,99 45,23
181_C te projecteren woning 7,50 47,82 44,55 41,19 49,50
181_D te projecteren woning 10,50 55,06 51,92 48,36 56,73
182_A te projecteren woning 1,50 40,20 36,85 33,78 41,97

182_B te projecteren woning 4,50 42,41 39,03 35,97 44,17
182_C te projecteren woning 7,50 46,39 43,05 39,89 48,12
182_D te projecteren woning 10,50 54,20 51,01 47,58 55,90
183_A te projecteren woning 1,50 42,16 38,77 35,67 43,89
183_B te projecteren woning 4,50 45,06 41,72 38,51 46,77

183_C te projecteren woning 7,50 49,63 46,38 43,02 51,32
183_D te projecteren woning 10,50 55,49 52,37 48,74 57,14
184_A te projecteren woning 1,50 42,10 38,72 35,54 43,80
184_B te projecteren woning 4,50 45,07 41,75 38,45 46,75
184_C te projecteren woning 7,50 48,99 45,75 42,29 50,64

184_D te projecteren woning 10,50 53,73 50,54 47,08 55,41
185_A te projecteren woning 1,50 39,85 36,50 33,45 41,63
185_B te projecteren woning 4,50 42,28 38,95 35,85 44,05
185_C te projecteren woning 7,50 45,74 42,46 39,25 47,49
185_D te projecteren woning 10,50 52,71 49,55 46,12 54,43

186_A te projecteren woning 1,50 43,90 40,54 37,31 45,59
186_B te projecteren woning 4,50 46,32 43,02 39,69 48,00
186_C te projecteren woning 7,50 50,01 46,81 43,31 51,67
186_D te projecteren woning 10,50 53,77 50,61 47,07 55,44
187_A te projecteren woning 1,50 43,90 40,55 37,33 45,60

187_B te projecteren woning 4,50 46,31 43,01 39,71 48,00
187_C te projecteren woning 7,50 50,07 46,87 43,37 51,73
187_D te projecteren woning 10,50 53,75 50,59 47,08 55,43
188_A te projecteren woning 1,50 43,87 40,51 37,30 45,57
188_B te projecteren woning 4,50 46,61 43,32 39,99 48,29
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188_C te projecteren woning 7,50 50,48 47,29 43,78 52,14
188_D te projecteren woning 10,50 53,77 50,60 47,12 55,46
189_A te projecteren woning 1,50 44,13 40,77 37,59 45,84
189_B te projecteren woning 4,50 46,97 43,67 40,37 48,66
189_C te projecteren woning 7,50 51,09 47,90 44,39 52,75

189_D te projecteren woning 10,50 53,99 50,81 47,35 55,68
190_A te projecteren woning 1,50 44,23 40,85 37,68 45,93
190_B te projecteren woning 4,50 47,06 43,74 40,48 48,76
190_C te projecteren woning 7,50 51,11 47,89 44,43 52,77
190_D te projecteren woning 10,50 54,04 50,85 47,42 55,74

191_A te projecteren woning 1,50 43,43 40,16 36,92 45,17
191_B te projecteren woning 4,50 45,66 42,37 39,11 47,38
191_C te projecteren woning 7,50 49,46 46,23 42,82 51,14
191_D te projecteren woning 10,50 55,38 52,26 48,66 57,04
192_A te projecteren woning 1,50 41,81 38,54 35,39 43,59

192_B te projecteren woning 4,50 43,72 40,40 37,31 45,50
192_C te projecteren woning 7,50 46,67 43,39 40,19 48,42
192_D te projecteren woning 10,50 54,00 50,83 47,37 55,70
193_A te projecteren woning 1,50 42,40 39,12 35,91 44,15
193_B te projecteren woning 4,50 44,85 41,55 38,35 46,59

193_C te projecteren woning 7,50 48,49 45,24 41,91 50,20
193_D te projecteren woning 10,50 54,70 51,56 48,01 56,37
194_A te projecteren woning 1,50 43,33 40,05 36,76 45,04
194_B te projecteren woning 4,50 45,18 41,89 38,61 46,89
194_C te projecteren woning 7,50 48,11 44,86 41,53 49,82

194_D te projecteren woning 10,50 54,43 51,29 47,74 56,10
195_A te projecteren woning 1,50 42,09 38,82 35,58 43,83
195_B te projecteren woning 4,50 44,18 40,90 37,66 45,91
195_C te projecteren woning 7,50 47,37 44,12 40,81 49,09
195_D te projecteren woning 10,50 54,09 50,96 47,40 55,77

196_A te projecteren woning 1,50 42,87 39,63 36,29 44,58
196_B te projecteren woning 4,50 45,11 41,86 38,54 46,82
196_C te projecteren woning 7,50 48,04 44,81 41,47 49,76
196_D te projecteren woning 10,50 54,29 51,15 47,58 55,95
197_A te projecteren woning 1,50 42,98 39,61 36,41 44,67

197_B te projecteren woning 4,50 45,98 42,67 39,35 47,65
197_C te projecteren woning 7,50 49,76 46,54 43,07 51,42
197_D te projecteren woning 10,50 55,54 52,39 48,79 57,18
198_A te projecteren woning 1,50 42,75 39,49 36,07 44,41
198_B te projecteren woning 4,50 44,67 41,41 38,03 46,35

198_C te projecteren woning 7,50 47,71 44,48 41,07 49,39
198_D te projecteren woning 10,50 51,33 48,11 44,77 53,05
199_A te projecteren woning 1,50 44,63 41,29 38,14 46,37
199_B te projecteren woning 4,50 46,83 43,54 40,30 48,56
199_C te projecteren woning 7,50 50,01 46,79 43,37 51,69

199_D te projecteren woning 10,50 53,81 50,64 47,13 55,48
200_A te projecteren woning 1,50 44,79 41,46 38,30 46,53
200_B te projecteren woning 4,50 46,88 43,59 40,36 48,61
200_C te projecteren woning 7,50 50,01 46,78 43,37 51,69
200_D te projecteren woning 10,50 53,76 50,59 47,09 55,44

201_A te projecteren woning 1,50 44,93 41,60 38,45 46,67
201_B te projecteren woning 4,50 47,00 43,70 40,49 48,73
201_C te projecteren woning 7,50 50,10 46,87 43,46 51,78
201_D te projecteren woning 10,50 53,84 50,66 47,16 55,51
202_A te projecteren woning 1,50 45,10 41,77 38,61 46,84

202_B te projecteren woning 4,50 47,11 43,80 40,59 48,84
202_C te projecteren woning 7,50 50,23 46,99 43,59 51,91
202_D te projecteren woning 10,50 53,88 50,70 47,20 55,55
203_A te projecteren woning 1,50 44,94 41,59 38,42 46,66
203_B te projecteren woning 4,50 47,01 43,69 40,46 48,72

203_C te projecteren woning 7,50 50,35 47,13 43,68 52,02
203_D te projecteren woning 10,50 54,00 50,81 47,32 55,67
204_A te projecteren woning 1,50 45,01 41,66 38,44 46,71
204_B te projecteren woning 4,50 47,24 43,94 40,63 48,93
204_C te projecteren woning 7,50 51,09 47,88 44,36 52,73
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Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

204_D te projecteren woning 10,50 54,29 51,12 47,54 55,93
205_A te projecteren woning 1,50 45,62 42,33 39,17 47,39
205_B te projecteren woning 4,50 48,04 44,80 41,62 49,83
205_C te projecteren woning 7,50 50,02 46,81 43,54 51,78
205_D te projecteren woning 10,50 53,51 50,37 46,86 55,20

206_A te projecteren woning 1,50 45,83 42,56 39,39 47,60
206_B te projecteren woning 4,50 48,14 44,91 41,74 49,94
206_C te projecteren woning 7,50 50,15 46,92 43,69 51,92
206_D te projecteren woning 10,50 54,10 50,94 47,46 55,79
207_A te projecteren woning 1,50 43,96 40,61 37,39 45,66

207_B te projecteren woning 4,50 46,42 43,09 39,83 48,11
207_C te projecteren woning 7,50 50,36 47,13 43,69 52,03
207_D te projecteren woning 10,50 55,34 52,18 48,63 57,00
208_A te projecteren woning 1,50 41,64 38,30 35,33 43,47
208_B te projecteren woning 4,50 43,55 40,25 37,20 45,37

208_C te projecteren woning 7,50 46,19 42,96 39,76 47,98
208_D te projecteren woning 10,50 49,03 45,85 42,47 50,76
209_A te projecteren woning 1,50 44,37 41,00 37,80 46,06
209_B te projecteren woning 4,50 46,79 43,47 40,19 48,48
209_C te projecteren woning 7,50 50,48 47,24 43,77 52,13

209_D te projecteren woning 10,50 53,50 50,29 46,78 55,15
210_A te projecteren woning 1,50 43,76 40,37 37,25 45,48
210_B te projecteren woning 4,50 46,26 42,92 39,73 47,98
210_C te projecteren woning 7,50 49,54 46,26 42,92 51,22
210_D te projecteren woning 10,50 52,97 49,72 46,35 54,66

211_A te projecteren woning 1,50 42,37 39,03 35,90 44,12
211_B te projecteren woning 4,50 45,31 42,05 38,87 47,09
211_C te projecteren woning 7,50 48,25 45,03 41,65 49,95
211_D te projecteren woning 10,50 53,39 50,26 46,65 55,04
212_A te projecteren woning 1,50 42,56 39,18 36,05 44,28

212_B te projecteren woning 4,50 45,09 41,75 38,59 46,82
212_C te projecteren woning 7,50 48,56 45,30 41,93 50,24
212_D te projecteren woning 10,50 51,53 48,34 44,85 53,20
213_A te projecteren woning 1,50 45,98 42,71 39,59 47,78
213_B te projecteren woning 4,50 48,61 45,36 42,26 50,43

213_C te projecteren woning 7,50 49,88 46,66 43,52 51,70
213_D te projecteren woning 10,50 50,15 46,93 43,80 51,98
214_A te projecteren woning 1,50 46,48 43,22 40,02 48,25
214_B te projecteren woning 4,50 48,90 45,67 42,47 50,69
214_C te projecteren woning 7,50 50,48 47,26 44,01 52,25

214_D te projecteren woning 10,50 53,35 50,20 46,73 55,06
215_A te projecteren woning 1,50 43,70 40,34 37,10 45,38
215_B te projecteren woning 4,50 46,06 42,74 39,45 47,74
215_C te projecteren woning 7,50 49,52 46,27 42,87 51,19
215_D te projecteren woning 10,50 54,76 51,60 48,02 56,41

216_A te projecteren woning 1,50 43,64 40,28 37,02 45,31
216_B te projecteren woning 4,50 45,90 42,58 39,27 47,57
216_C te projecteren woning 7,50 49,58 46,34 42,90 51,24
216_D te projecteren woning 10,50 54,57 51,41 47,82 56,21
217_A te projecteren woning 1,50 41,02 37,69 34,45 42,72

217_B te projecteren woning 4,50 42,84 39,52 36,29 44,55
217_C te projecteren woning 7,50 46,22 42,97 39,64 47,93
217_D te projecteren woning 10,50 52,72 49,60 46,01 54,39
218_A te projecteren woning 1,50 42,89 39,60 36,43 44,65
218_B te projecteren woning 4,50 45,31 42,04 38,82 47,06

218_C te projecteren woning 7,50 48,19 44,96 41,60 49,90
218_D te projecteren woning 10,50 52,96 49,78 46,26 54,62
219_A te projecteren woning 1,50 42,25 38,99 35,74 43,99
219_B te projecteren woning 4,50 44,06 40,81 37,58 45,82
219_C te projecteren woning 7,50 45,95 42,72 39,45 47,70

219_D te projecteren woning 10,50 50,45 47,28 43,86 52,17
220_A te projecteren woning 1,50 42,54 39,33 35,96 44,26
220_B te projecteren woning 4,50 44,08 40,87 37,57 45,83
220_C te projecteren woning 7,50 45,61 42,40 39,08 47,35
220_D te projecteren woning 10,50 50,05 46,92 43,46 51,77
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221_A te projecteren woning 1,50 42,85 39,47 36,33 44,57
221_B te projecteren woning 4,50 45,33 41,99 38,79 47,04
221_C te projecteren woning 7,50 48,58 45,31 41,96 50,27
221_D te projecteren woning 10,50 54,50 51,32 47,79 56,16
222_A te projecteren woning 1,50 42,36 38,98 35,84 44,08

222_B te projecteren woning 4,50 44,99 41,67 38,46 46,71
222_C te projecteren woning 7,50 48,60 45,35 41,96 50,28
222_D te projecteren woning 10,50 54,56 51,41 47,85 56,22
223_A te projecteren woning 1,50 44,53 41,19 38,10 46,30
223_B te projecteren woning 4,50 46,93 43,64 40,54 48,73

223_C te projecteren woning 7,50 48,70 45,45 42,24 50,47
223_D te projecteren woning 10,50 53,43 50,29 46,74 55,10
224_A te projecteren woning 1,50 42,70 39,40 36,21 44,44
224_B te projecteren woning 4,50 44,96 41,69 38,47 46,71
224_C te projecteren woning 7,50 47,42 44,19 40,85 49,14

224_D te projecteren woning 10,50 51,95 48,78 45,25 53,61
225_A te projecteren woning 1,50 45,30 42,02 38,94 47,11
225_B te projecteren woning 4,50 47,72 44,49 41,40 49,56
225_C te projecteren woning 7,50 48,50 45,27 42,17 50,34
225_D te projecteren woning 10,50 49,66 46,42 43,31 51,49

226_A te projecteren woning 1,50 45,23 41,94 38,84 47,03
226_B te projecteren woning 4,50 47,63 44,39 41,30 49,47
226_C te projecteren woning 7,50 48,36 45,12 42,03 50,20
226_D te projecteren woning 10,50 49,79 46,56 43,39 51,59
227_A te projecteren woning 1,50 43,44 40,08 36,93 45,17

227_B te projecteren woning 4,50 45,95 42,66 39,40 47,67
227_C te projecteren woning 7,50 50,45 47,26 43,82 52,14
227_D te projecteren woning 10,50 55,04 51,92 48,34 56,71
228_A te projecteren woning 1,50 43,79 40,45 37,27 45,51
228_B te projecteren woning 4,50 46,49 43,22 39,93 48,21

228_C te projecteren woning 7,50 50,79 47,62 44,16 52,49
228_D te projecteren woning 10,50 55,12 51,99 48,40 56,78
229_A te projecteren woning 1,50 44,01 40,67 37,48 45,73
229_B te projecteren woning 4,50 46,86 43,58 40,28 48,56
229_C te projecteren woning 7,50 51,49 48,31 44,83 53,17

229_D te projecteren woning 10,50 55,07 51,95 48,37 56,74
230_A te projecteren woning 1,50 44,34 40,99 37,81 46,06
230_B te projecteren woning 4,50 47,04 43,74 40,47 48,75
230_C te projecteren woning 7,50 51,74 48,54 45,08 53,42
230_D te projecteren woning 10,50 55,13 51,99 48,43 56,80

231_A te projecteren woning 1,50 44,11 40,76 37,58 45,83
231_B te projecteren woning 4,50 46,86 43,57 40,29 48,57
231_C te projecteren woning 7,50 51,32 48,12 44,69 53,01
231_D te projecteren woning 10,50 54,87 51,74 48,17 56,54
232_A te projecteren woning 1,50 42,74 39,40 36,15 44,43

232_B te projecteren woning 4,50 45,62 42,34 38,99 47,30
232_C te projecteren woning 7,50 50,00 46,83 43,31 51,67
232_D te projecteren woning 10,50 54,46 51,33 47,68 56,09
233_A te projecteren woning 1,50 40,61 37,40 34,18 42,40
233_B te projecteren woning 4,50 42,99 39,78 36,53 44,76

233_C te projecteren woning 7,50 46,01 42,85 39,46 47,75
233_D te projecteren woning 10,50 51,31 48,22 44,65 53,01
234_A te projecteren woning 1,50 42,76 39,44 36,19 44,46
234_B te projecteren woning 4,50 45,28 41,99 38,67 46,97
234_C te projecteren woning 7,50 48,53 45,32 41,83 50,19

234_D te projecteren woning 10,50 52,28 49,11 45,58 53,94
235_A te projecteren woning 1,50 42,92 39,61 36,35 44,62
235_B te projecteren woning 4,50 45,66 42,38 39,04 47,34
235_C te projecteren woning 7,50 48,56 45,33 41,89 50,23
235_D te projecteren woning 10,50 52,36 49,18 45,65 54,02

236_A te projecteren woning 1,50 42,88 39,58 36,32 44,59
236_B te projecteren woning 4,50 45,53 42,26 38,93 47,23
236_C te projecteren woning 7,50 48,21 44,97 41,56 49,89
236_D te projecteren woning 10,50 52,20 49,02 45,49 53,86
237_A te projecteren woning 1,50 43,04 39,75 36,53 44,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting A16 en N3 (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

237_B te projecteren woning 4,50 45,71 42,45 39,14 47,42
237_C te projecteren woning 7,50 48,28 45,04 41,66 49,97
237_D te projecteren woning 10,50 52,16 48,99 45,46 53,82
238_A te projecteren woning 1,50 43,26 39,99 36,76 45,00
238_B te projecteren woning 4,50 45,82 42,56 39,27 47,54

238_C te projecteren woning 7,50 48,51 45,28 41,89 50,20
238_D te projecteren woning 10,50 52,18 49,00 45,49 53,85
239_A te projecteren woning 1,50 44,39 41,05 37,91 46,13
239_B te projecteren woning 4,50 46,79 43,50 40,28 48,53
239_C te projecteren woning 7,50 50,63 47,42 44,04 52,34

239_D te projecteren woning 10,50 54,58 51,44 47,87 56,24
240_A te projecteren woning 1,50 43,78 40,43 37,26 45,50
240_B te projecteren woning 4,50 46,34 43,04 39,80 48,06
240_C te projecteren woning 7,50 50,54 47,34 43,93 52,24
240_D te projecteren woning 10,50 54,62 51,48 47,91 56,28

241_A te projecteren woning 1,50 43,55 40,22 36,99 45,26
241_B te projecteren woning 4,50 46,03 42,74 39,48 47,75
241_C te projecteren woning 7,50 49,96 46,76 43,34 51,66
241_D te projecteren woning 10,50 53,99 50,85 47,28 55,65
242_A te projecteren woning 1,50 43,59 40,27 37,01 45,29

242_B te projecteren woning 4,50 46,07 42,79 39,51 47,78
242_C te projecteren woning 7,50 49,72 46,53 43,09 51,41
242_D te projecteren woning 10,50 53,69 50,57 46,93 55,33
243_A te projecteren woning 1,50 43,87 40,60 37,28 45,57
243_B te projecteren woning 4,50 46,17 42,93 39,63 47,90

243_C te projecteren woning 7,50 49,07 45,89 42,48 50,79
243_D te projecteren woning 10,50 53,00 49,91 46,23 54,64
244_A te projecteren woning 1,50 41,68 38,31 35,15 43,39
244_B te projecteren woning 4,50 44,14 40,78 37,58 45,84
244_C te projecteren woning 7,50 47,87 44,59 41,23 49,54

244_D te projecteren woning 10,50 53,68 50,49 46,97 55,33
245_A te projecteren woning 1,50 44,85 41,59 38,38 46,61
245_B te projecteren woning 4,50 46,49 43,25 40,05 48,27
245_C te projecteren woning 7,50 48,28 45,06 41,76 50,02
245_D te projecteren woning 10,50 51,13 47,95 44,52 52,84

246_A te projecteren woning 1,50 43,39 40,14 36,91 45,15
246_B te projecteren woning 4,50 45,91 42,66 39,39 47,65
246_C te projecteren woning 7,50 48,13 44,90 41,54 49,84
246_D te projecteren woning 10,50 52,10 48,92 45,42 53,77
247_A te projecteren woning 1,50 43,40 40,15 36,93 45,16

247_B te projecteren woning 4,50 45,95 42,71 39,44 47,69
247_C te projecteren woning 7,50 48,11 44,87 41,54 49,83
247_D te projecteren woning 10,50 52,09 48,92 45,42 53,77
248_A te projecteren woning 1,50 43,34 40,09 36,85 45,09
248_B te projecteren woning 4,50 46,04 42,80 39,51 47,77

248_C te projecteren woning 7,50 48,23 45,01 41,66 49,95
248_D te projecteren woning 10,50 51,98 48,80 45,30 53,65
249_A te projecteren woning 1,50 43,11 39,85 36,61 44,86
249_B te projecteren woning 4,50 45,90 42,66 39,36 47,63
249_C te projecteren woning 7,50 48,01 44,77 41,43 49,72

249_D te projecteren woning 10,50 51,89 48,71 45,20 53,56
250_A te projecteren woning 1,50 42,83 39,54 36,28 44,55
250_B te projecteren woning 4,50 45,43 42,17 38,86 47,14
250_C te projecteren woning 7,50 47,64 44,39 41,04 49,34
250_D te projecteren woning 10,50 51,76 48,58 45,06 53,42

251_A te projecteren woning 1,50 42,77 39,43 36,30 44,52
251_B te projecteren woning 4,50 45,76 42,49 39,26 47,50
251_C te projecteren woning 7,50 48,50 45,27 41,95 50,23
251_D te projecteren woning 10,50 53,32 50,15 46,66 55,00
252_A te projecteren woning 1,50 42,65 39,36 36,11 44,37

252_B te projecteren woning 4,50 45,13 41,87 38,56 46,84
252_C te projecteren woning 7,50 47,43 44,19 40,83 49,13
252_D te projecteren woning 10,50 51,46 48,28 44,77 53,13
253_A te projecteren woning 1,50 43,80 40,56 37,45 45,63
253_B te projecteren woning 4,50 45,07 41,84 38,72 46,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting A16 en N3 (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

253_C te projecteren woning 7,50 46,28 43,06 39,88 48,08
253_D te projecteren woning 10,50 48,79 45,62 42,24 50,53
254_A te projecteren woning 1,50 45,84 42,53 39,41 47,61
254_B te projecteren woning 4,50 48,10 44,84 41,72 49,91
254_C te projecteren woning 7,50 49,54 46,29 43,12 51,33

254_D te projecteren woning 10,50 52,54 49,32 46,02 54,28
255_A te projecteren woning 1,50 39,52 36,10 33,04 41,25
255_B te projecteren woning 4,50 41,94 38,53 35,43 43,66
255_C te projecteren woning 7,50 45,50 42,15 38,95 47,21
255_D te projecteren woning 10,50 52,13 48,95 45,43 53,79

256_A te projecteren woning 1,50 41,12 37,77 34,56 42,82
256_B te projecteren woning 4,50 43,57 40,27 37,02 45,28
256_C te projecteren woning 7,50 46,25 42,97 39,68 47,96
256_D te projecteren woning 10,50 50,96 47,78 44,25 52,62
257_A te projecteren woning 1,50 44,58 41,34 38,22 46,40

257_B te projecteren woning 4,50 47,09 43,87 40,76 48,93
257_C te projecteren woning 7,50 48,12 44,92 41,79 49,96
257_D te projecteren woning 10,50 48,27 45,07 41,95 50,12
258_A te projecteren woning 1,50 45,95 42,69 39,54 47,74
258_B te projecteren woning 4,50 48,33 45,10 41,95 50,14

258_C te projecteren woning 7,50 49,61 46,40 43,20 51,41
258_D te projecteren woning 10,50 51,40 48,21 44,92 53,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A te projecteren woning 1,50 54,27 52,27 45,12 55,20
001_B te projecteren woning 4,50 54,13 52,13 44,98 55,06
001_C te projecteren woning 7,50 53,69 51,70 44,54 54,62
002_A te projecteren woning 1,50 54,44 52,44 45,29 55,37
002_B te projecteren woning 4,50 54,30 52,30 45,15 55,23

002_C te projecteren woning 7,50 53,83 51,84 44,68 54,76
003_A te projecteren woning 1,50 54,59 52,59 45,44 55,52
003_B te projecteren woning 4,50 54,44 52,44 45,29 55,37
003_C te projecteren woning 7,50 53,95 51,95 44,80 54,88
004_A te projecteren woning 1,50 54,69 52,69 45,54 55,62

004_B te projecteren woning 4,50 54,52 52,52 45,37 55,45
004_C te projecteren woning 7,50 54,02 52,02 44,87 54,95
005_A te projecteren woning 1,50 54,70 52,70 45,55 55,63
005_B te projecteren woning 4,50 54,54 52,54 45,39 55,47
005_C te projecteren woning 7,50 54,03 52,04 44,88 54,96

006_A te projecteren woning 1,50 54,69 52,69 45,54 55,62
006_B te projecteren woning 4,50 54,52 52,52 45,37 55,45
006_C te projecteren woning 7,50 54,03 52,03 44,88 54,96
007_A te projecteren woning 1,50 54,66 52,66 45,51 55,59
007_B te projecteren woning 4,50 54,50 52,51 45,35 55,43

007_C te projecteren woning 7,50 54,00 52,01 44,85 54,93
008_A te projecteren woning 1,50 54,63 52,64 45,48 55,56
008_B te projecteren woning 4,50 54,47 52,47 45,32 55,40
008_C te projecteren woning 7,50 53,97 51,97 44,82 54,90
009_A te projecteren woning 1,50 54,58 52,58 45,42 55,50

009_B te projecteren woning 4,50 54,40 52,40 45,25 55,33
009_C te projecteren woning 7,50 53,90 51,91 44,75 54,83
010_A te projecteren woning 1,50 54,46 52,46 45,31 55,39
010_B te projecteren woning 4,50 54,28 52,28 45,13 55,21
010_C te projecteren woning 7,50 53,79 51,80 44,64 54,72

011_A te projecteren woning 1,50 48,96 46,96 39,81 49,89
011_B te projecteren woning 4,50 48,98 46,99 39,83 49,91
011_C te projecteren woning 7,50 48,88 46,89 39,73 49,81
012_A te projecteren woning 1,50 52,62 50,61 43,46 53,54
012_B te projecteren woning 4,50 52,72 50,72 43,57 53,65

012_C te projecteren woning 7,50 52,50 50,50 43,34 53,42
013_A te projecteren woning 1,50 40,14 38,12 30,97 41,06
013_B te projecteren woning 4,50 41,24 39,23 32,07 42,16
013_C te projecteren woning 7,50 42,02 40,01 32,86 42,94
014_A te projecteren woning 1,50 40,71 38,70 31,55 41,63

014_B te projecteren woning 4,50 41,84 39,82 32,67 42,76
014_C te projecteren woning 7,50 42,42 40,40 33,25 43,34
015_A te projecteren woning 1,50 41,15 39,14 31,99 42,07
015_B te projecteren woning 4,50 42,36 40,35 33,19 43,28
015_C te projecteren woning 7,50 42,81 40,80 33,64 43,73

016_A te projecteren woning 1,50 41,76 39,75 32,60 42,68
016_B te projecteren woning 4,50 43,06 41,05 33,89 43,98
016_C te projecteren woning 7,50 43,40 41,39 34,23 44,32
017_A te projecteren woning 1,50 42,91 40,90 33,75 43,83
017_B te projecteren woning 4,50 44,21 42,20 35,04 45,13

017_C te projecteren woning 7,50 44,43 42,42 35,26 45,35
018_A te projecteren woning 1,50 44,50 42,49 35,34 45,42
018_B te projecteren woning 4,50 45,67 43,67 36,51 46,59
018_C te projecteren woning 7,50 45,78 43,77 36,61 46,70
019_A te projecteren woning 1,50 46,01 44,01 36,85 46,93

019_B te projecteren woning 4,50 47,02 45,02 37,86 47,94
019_C te projecteren woning 7,50 47,07 45,06 37,91 47,99
020_A te projecteren woning 1,50 47,47 45,47 38,31 48,39
020_B te projecteren woning 4,50 48,14 46,14 38,98 49,06
020_C te projecteren woning 7,50 48,15 46,14 38,99 49,07

021_A te projecteren woning 1,50 48,99 46,99 39,83 49,91
021_B te projecteren woning 4,50 49,49 47,48 40,33 50,41
021_C te projecteren woning 7,50 49,46 47,46 40,30 50,38
022_A te projecteren woning 1,50 50,76 48,76 41,60 51,68
022_B te projecteren woning 4,50 51,07 49,07 41,91 51,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

022_C te projecteren woning 7,50 50,96 48,96 41,80 51,88
023_A te projecteren woning 1,50 52,55 50,55 43,39 53,47
023_B te projecteren woning 4,50 52,56 50,57 43,41 53,49
023_C te projecteren woning 7,50 52,34 50,35 43,19 53,27
024_A te projecteren woning 1,50 52,29 50,29 43,14 53,22

024_B te projecteren woning 4,50 52,33 50,33 43,17 53,25
024_C te projecteren woning 7,50 52,15 50,16 43,00 53,08
025_A te projecteren woning 1,50 52,20 50,21 43,05 53,13
025_B te projecteren woning 4,50 52,29 50,29 43,14 53,22
025_C te projecteren woning 7,50 52,12 50,12 42,97 53,05

026_A te projecteren woning 1,50 52,17 50,18 43,02 53,10
026_B te projecteren woning 4,50 52,30 50,31 43,15 53,23
026_C te projecteren woning 7,50 52,13 50,14 42,98 53,06
027_A te projecteren woning 1,50 49,19 47,20 40,04 50,12
027_B te projecteren woning 4,50 49,23 47,24 40,08 50,16

027_C te projecteren woning 7,50 49,08 47,08 39,93 50,01
028_A te projecteren woning 1,50 47,17 45,17 38,02 48,10
028_B te projecteren woning 4,50 47,65 45,65 38,50 48,58
028_C te projecteren woning 7,50 47,71 45,72 38,56 48,64
029_A te projecteren woning 1,50 40,20 38,19 31,03 41,12

029_B te projecteren woning 4,50 41,26 39,25 32,09 42,18
029_C te projecteren woning 7,50 42,07 40,05 32,91 42,99
030_A te projecteren woning 1,50 39,71 37,70 30,55 40,63
030_B te projecteren woning 4,50 40,81 38,80 31,65 41,73
030_C te projecteren woning 7,50 41,69 39,68 32,53 42,61

031_A te projecteren woning 1,50 39,72 37,70 30,55 40,64
031_B te projecteren woning 4,50 40,80 38,79 31,64 41,72
031_C te projecteren woning 7,50 41,74 39,72 32,57 42,66
032_A te projecteren woning 1,50 40,13 38,11 30,96 41,05
032_B te projecteren woning 4,50 41,10 39,09 31,94 42,02

032_C te projecteren woning 7,50 42,10 40,09 32,94 43,02
033_A te projecteren woning 1,50 37,92 35,90 28,75 38,84
033_B te projecteren woning 4,50 38,62 36,60 29,45 39,54
033_C te projecteren woning 7,50 39,18 37,16 30,02 40,10
033_D te projecteren woning 10,50 39,56 37,53 30,39 40,47

034_A te projecteren woning 1,50 38,04 36,02 28,87 38,96
034_B te projecteren woning 4,50 38,61 36,59 29,44 39,53
034_C te projecteren woning 7,50 39,30 37,28 30,13 40,22
034_D te projecteren woning 10,50 39,94 37,92 30,78 40,86
035_A te projecteren woning 1,50 37,81 35,79 28,64 38,73

035_B te projecteren woning 4,50 38,54 36,52 29,37 39,46
035_C te projecteren woning 7,50 39,35 37,33 30,18 40,27
035_D te projecteren woning 10,50 39,97 37,95 30,81 40,89
036_A te projecteren woning 1,50 38,79 36,78 29,63 39,71
036_B te projecteren woning 4,50 39,30 37,29 30,14 40,22

036_C te projecteren woning 7,50 40,17 38,16 31,01 41,09
036_D te projecteren woning 10,50 40,79 38,77 31,62 41,71
037_A te projecteren woning 1,50 38,78 36,77 29,61 39,70
037_B te projecteren woning 4,50 39,41 37,39 30,25 40,33
037_C te projecteren woning 7,50 40,33 38,32 31,17 41,25

037_D te projecteren woning 10,50 40,92 38,90 31,76 41,84
038_A te projecteren woning 1,50 38,67 36,66 29,51 39,59
038_B te projecteren woning 4,50 39,42 37,41 30,26 40,34
038_C te projecteren woning 7,50 40,41 38,39 31,24 41,33
038_D te projecteren woning 10,50 40,99 38,98 31,83 41,91

039_A te projecteren woning 1,50 48,26 46,26 39,10 49,18
039_B te projecteren woning 4,50 48,84 46,84 39,69 49,77
039_C te projecteren woning 7,50 48,76 46,76 39,60 49,68
039_D te projecteren woning 10,50 48,57 46,57 39,41 49,49
040_A te projecteren woning 1,50 46,99 44,99 37,83 47,91

040_B te projecteren woning 4,50 47,24 45,24 38,08 48,16
040_C te projecteren woning 7,50 47,23 45,22 38,06 48,15
040_D te projecteren woning 10,50 47,27 45,26 38,10 48,19
041_A te projecteren woning 1,50 53,50 51,50 44,34 54,42
041_B te projecteren woning 4,50 53,72 51,72 44,56 54,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

041_C te projecteren woning 7,50 53,50 51,50 44,34 54,42
041_D te projecteren woning 10,50 53,21 51,21 44,05 54,13
042_A te projecteren woning 1,50 53,51 51,51 44,36 54,44
042_B te projecteren woning 4,50 53,73 51,73 44,57 54,65
042_C te projecteren woning 7,50 53,52 51,52 44,36 54,44

042_D te projecteren woning 10,50 53,23 51,23 44,07 54,15
043_A te projecteren woning 1,50 53,52 51,52 44,36 54,44
043_B te projecteren woning 4,50 53,74 51,74 44,58 54,66
043_C te projecteren woning 7,50 53,55 51,55 44,39 54,47
043_D te projecteren woning 10,50 53,25 51,25 44,09 54,17

044_A te projecteren woning 1,50 53,53 51,53 44,37 54,45
044_B te projecteren woning 4,50 53,76 51,76 44,60 54,68
044_C te projecteren woning 7,50 53,58 51,57 44,42 54,50
044_D te projecteren woning 10,50 53,29 51,29 44,13 54,21
045_A te projecteren woning 1,50 53,54 51,54 44,39 54,47

045_B te projecteren woning 4,50 53,78 51,78 44,63 54,71
045_C te projecteren woning 7,50 53,62 51,62 44,46 54,54
045_D te projecteren woning 10,50 53,32 51,32 44,16 54,24
046_A te projecteren woning 1,50 53,57 51,57 44,41 54,49
046_B te projecteren woning 4,50 53,81 51,81 44,65 54,73

046_C te projecteren woning 7,50 53,66 51,66 44,50 54,58
046_D te projecteren woning 10,50 53,36 51,36 44,20 54,28
047_A te projecteren woning 1,50 38,02 35,99 28,85 38,93
047_B te projecteren woning 4,50 39,06 37,04 29,90 39,98
047_C te projecteren woning 7,50 40,16 38,14 30,99 41,08

047_D te projecteren woning 10,50 40,76 38,74 31,60 41,68
048_A te projecteren woning 1,50 46,96 44,96 37,81 47,89
048_B te projecteren woning 4,50 47,26 45,26 38,10 48,18
048_C te projecteren woning 7,50 47,21 45,20 38,05 48,13
048_D te projecteren woning 10,50 47,11 45,10 37,95 48,03

049_A te projecteren woning 1,50 53,60 51,60 44,44 54,52
049_B te projecteren woning 4,50 53,88 51,87 44,72 54,80
049_C te projecteren woning 7,50 53,74 51,74 44,58 54,66
049_D te projecteren woning 10,50 53,44 51,44 44,28 54,36
050_A te projecteren woning 1,50 52,25 50,26 43,10 53,18

050_B te projecteren woning 4,50 52,45 50,46 43,30 53,38
050_C te projecteren woning 7,50 52,33 50,34 43,18 53,26
051_A te projecteren woning 1,50 47,09 45,10 37,94 48,02
051_B te projecteren woning 4,50 47,49 45,49 38,34 48,42
051_C te projecteren woning 7,50 47,53 45,52 38,37 48,45

052_A te projecteren woning 1,50 40,99 38,98 31,83 41,91
052_B te projecteren woning 4,50 41,95 39,94 32,79 42,87
052_C te projecteren woning 7,50 42,97 40,96 33,81 43,89
053_A te projecteren woning 1,50 49,75 47,76 40,60 50,68
053_B te projecteren woning 4,50 50,16 48,16 41,00 51,08

053_C te projecteren woning 7,50 50,22 48,22 41,06 51,14
053_D te projecteren woning 10,50 50,09 48,10 40,94 51,02
054_A te projecteren woning 1,50 49,71 47,72 40,56 50,64
054_B te projecteren woning 4,50 50,06 48,07 40,91 50,99
054_C te projecteren woning 7,50 50,13 48,13 40,98 51,06

054_D te projecteren woning 10,50 49,99 47,99 40,84 50,92
055_A te projecteren woning 1,50 49,64 47,64 40,49 50,57
055_B te projecteren woning 4,50 49,94 47,95 40,79 50,87
055_C te projecteren woning 7,50 49,99 48,00 40,84 50,92
055_D te projecteren woning 10,50 49,84 47,85 40,69 50,77

056_A te projecteren woning 1,50 49,57 47,58 40,42 50,50
056_B te projecteren woning 4,50 49,86 47,86 40,71 50,79
056_C te projecteren woning 7,50 49,87 47,88 40,72 50,80
056_D te projecteren woning 10,50 49,73 47,74 40,58 50,66
057_A te projecteren woning 1,50 49,52 47,52 40,37 50,45

057_B te projecteren woning 4,50 49,77 47,78 40,62 50,70
057_C te projecteren woning 7,50 49,75 47,76 40,60 50,68
057_D te projecteren woning 10,50 49,61 47,62 40,46 50,54
058_A te projecteren woning 1,50 45,13 43,13 35,98 46,06
058_B te projecteren woning 4,50 45,74 43,75 36,59 46,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

058_C te projecteren woning 7,50 46,12 44,12 36,97 47,05
058_D te projecteren woning 10,50 46,47 44,46 37,31 47,39
059_A te projecteren woning 1,50 43,62 41,63 34,47 44,55
059_B te projecteren woning 4,50 43,92 41,93 34,77 44,85
059_C te projecteren woning 7,50 43,86 41,86 34,71 44,79

059_D te projecteren woning 10,50 43,82 41,82 34,67 44,75
060_A te projecteren woning 1,50 36,48 34,45 27,31 37,39
060_B te projecteren woning 4,50 37,20 35,17 28,02 38,11
060_C te projecteren woning 7,50 38,16 36,14 28,99 39,08
060_D te projecteren woning 10,50 39,19 37,17 30,02 40,11

061_A te projecteren woning 1,50 36,91 34,89 27,74 37,83
061_B te projecteren woning 4,50 37,22 35,20 28,05 38,14
061_C te projecteren woning 7,50 38,11 36,09 28,94 39,03
061_D te projecteren woning 10,50 39,07 37,04 29,90 39,98
062_A te projecteren woning 1,50 36,55 34,53 27,38 37,47

062_B te projecteren woning 4,50 36,70 34,67 27,53 37,61
062_C te projecteren woning 7,50 37,50 35,48 28,33 38,42
062_D te projecteren woning 10,50 38,42 36,39 29,25 39,33
063_A te projecteren woning 1,50 35,08 33,05 25,90 35,99
063_B te projecteren woning 4,50 35,05 33,01 25,86 35,95

063_C te projecteren woning 7,50 35,88 33,84 26,70 36,79
063_D te projecteren woning 10,50 36,84 34,80 27,66 37,75
064_A te projecteren woning 1,50 35,81 33,78 26,63 36,72
064_B te projecteren woning 4,50 35,60 33,57 26,42 36,51
064_C te projecteren woning 7,50 36,38 34,35 27,20 37,29

064_D te projecteren woning 10,50 37,26 35,23 28,08 38,17
065_A te projecteren woning 1,50 49,46 47,46 40,31 50,39
065_B te projecteren woning 4,50 49,68 47,68 40,53 50,61
065_C te projecteren woning 7,50 49,61 47,62 40,46 50,54
065_D te projecteren woning 10,50 49,47 47,47 40,32 50,40

066_A te projecteren woning 1,50 49,42 47,42 40,27 50,35
066_B te projecteren woning 4,50 49,63 47,63 40,48 50,56
066_C te projecteren woning 7,50 49,55 47,55 40,39 50,47
066_D te projecteren woning 10,50 49,40 47,40 40,24 50,32
067_A te projecteren woning 1,50 49,40 47,40 40,25 50,33

067_B te projecteren woning 4,50 49,61 47,61 40,46 50,54
067_C te projecteren woning 7,50 49,51 47,51 40,35 50,43
067_D te projecteren woning 10,50 49,35 47,34 40,19 50,27
068_A te projecteren woning 1,50 49,38 47,38 40,23 50,31
068_B te projecteren woning 4,50 49,57 47,57 40,42 50,50

068_C te projecteren woning 7,50 49,46 47,47 40,31 50,39
068_D te projecteren woning 10,50 49,29 47,28 40,13 50,21
069_A te projecteren woning 1,50 49,35 47,36 40,20 50,28
069_B te projecteren woning 4,50 49,54 47,55 40,39 50,47
069_C te projecteren woning 7,50 49,44 47,44 40,29 50,37

069_D te projecteren woning 10,50 49,24 47,24 40,09 50,17
070_A te projecteren woning 1,50 49,34 47,34 40,19 50,27
070_B te projecteren woning 4,50 49,51 47,52 40,36 50,44
070_C te projecteren woning 7,50 49,38 47,39 40,23 50,31
070_D te projecteren woning 10,50 49,17 47,17 40,02 50,10

071_A te projecteren woning 1,50 43,83 41,83 34,68 44,76
071_B te projecteren woning 4,50 44,06 42,05 34,90 44,98
071_C te projecteren woning 7,50 43,97 41,97 34,82 44,90
071_D te projecteren woning 10,50 44,01 42,01 34,85 44,93
072_A te projecteren woning 1,50 44,09 42,10 34,94 45,02

072_B te projecteren woning 4,50 44,50 42,50 35,35 45,43
072_C te projecteren woning 7,50 44,48 42,48 35,33 45,41
072_D te projecteren woning 10,50 44,38 42,38 35,23 45,31
073_A te projecteren woning 1,50 34,82 32,78 25,64 35,73
073_B te projecteren woning 4,50 34,16 32,12 24,98 35,07

073_C te projecteren woning 7,50 34,86 32,82 25,68 35,77
073_D te projecteren woning 10,50 35,69 33,65 26,51 36,60
074_A te projecteren woning 1,50 33,65 31,61 24,47 34,56
074_B te projecteren woning 4,50 33,30 31,25 24,11 34,20
074_C te projecteren woning 7,50 33,98 31,94 24,80 34,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
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Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

074_D te projecteren woning 10,50 34,68 32,64 25,50 35,59
075_A te projecteren woning 1,50 34,75 32,72 25,58 35,66
075_B te projecteren woning 4,50 34,36 32,33 25,18 35,27
075_C te projecteren woning 7,50 34,97 32,94 25,80 35,88
075_D te projecteren woning 10,50 35,61 33,57 26,43 36,52

076_A te projecteren woning 1,50 34,34 32,31 25,17 35,25
076_B te projecteren woning 4,50 34,22 32,19 25,04 35,13
076_C te projecteren woning 7,50 34,81 32,77 25,63 35,72
076_D te projecteren woning 10,50 35,33 33,30 26,16 36,24
077_A te projecteren woning 1,50 33,72 31,68 24,54 34,63

077_B te projecteren woning 4,50 33,62 31,58 24,44 34,53
077_C te projecteren woning 7,50 34,05 32,02 24,88 34,96
077_D te projecteren woning 10,50 34,60 32,56 25,42 35,51
078_A te projecteren woning 1,50 31,43 29,38 22,24 32,33
078_B te projecteren woning 4,50 30,93 28,88 21,74 31,83

078_C te projecteren woning 7,50 31,23 29,16 22,03 32,12
078_D te projecteren woning 10,50 31,95 29,90 22,76 32,85
079_A te projecteren woning 1,50 49,27 47,28 40,12 50,20
079_B te projecteren woning 4,50 49,40 47,41 40,25 50,33
079_C te projecteren woning 7,50 49,25 47,25 40,10 50,18

079_D te projecteren woning 10,50 49,01 47,02 39,86 49,94
080_A te projecteren woning 1,50 44,20 42,21 35,05 45,13
080_B te projecteren woning 4,50 44,57 42,58 35,42 45,50
080_C te projecteren woning 7,50 44,53 42,54 35,38 45,46
080_D te projecteren woning 10,50 44,50 42,49 35,34 45,42

081_A te projecteren woning 1,50 32,00 29,97 22,83 32,91
081_B te projecteren woning 4,50 32,57 30,54 23,39 33,48
081_C te projecteren woning 7,50 32,89 30,86 23,72 33,80
081_D te projecteren woning 10,50 33,31 31,28 24,13 34,22
082_A te projecteren woning 1,50 43,70 41,70 34,55 44,63

082_B te projecteren woning 4,50 44,07 42,07 34,92 45,00
082_C te projecteren woning 7,50 43,99 41,99 34,84 44,92
082_D te projecteren woning 10,50 43,87 41,88 34,72 44,80
083_A te projecteren woning 1,50 49,18 47,19 40,03 50,11
083_B te projecteren woning 4,50 49,31 47,31 40,16 50,24

083_C te projecteren woning 7,50 49,13 47,14 39,98 50,06
083_D te projecteren woning 10,50 48,88 46,88 39,73 49,81
084_A te projecteren woning 1,50 49,14 47,15 39,99 50,07
084_B te projecteren woning 4,50 49,25 47,26 40,10 50,18
084_C te projecteren woning 7,50 49,09 47,09 39,94 50,02

084_D te projecteren woning 10,50 48,82 46,82 39,67 49,75
085_A te projecteren woning 1,50 43,93 41,93 34,77 44,85
085_B te projecteren woning 4,50 44,33 42,33 35,17 45,25
085_C te projecteren woning 7,50 44,25 42,25 35,10 45,18
085_D te projecteren woning 10,50 44,19 42,18 35,04 45,11

086_A te projecteren woning 1,50 43,62 41,62 34,47 44,55
086_B te projecteren woning 4,50 43,96 41,97 34,81 44,89
086_C te projecteren woning 7,50 43,85 41,86 34,70 44,78
086_D te projecteren woning 10,50 43,72 41,71 34,57 44,64
087_A te projecteren woning 1,50 31,20 29,16 22,02 32,11

087_B te projecteren woning 4,50 31,84 29,80 22,66 32,75
087_C te projecteren woning 7,50 32,31 30,28 23,13 33,22
087_D te projecteren woning 10,50 32,64 30,60 23,46 33,55
088_A te projecteren woning 1,50 30,20 28,16 21,02 31,11
088_B te projecteren woning 4,50 30,66 28,61 21,47 31,56

088_C te projecteren woning 7,50 31,25 29,21 22,07 32,16
088_D te projecteren woning 10,50 31,73 29,68 22,54 32,63
089_A te projecteren woning 1,50 48,97 46,98 39,82 49,90
089_B te projecteren woning 4,50 49,04 47,05 39,89 49,97
089_C te projecteren woning 7,50 48,85 46,84 39,69 49,77

089_D te projecteren woning 10,50 48,58 46,59 39,43 49,51
090_A te projecteren woning 1,50 43,20 41,21 34,05 44,13
090_B te projecteren woning 4,50 43,60 41,60 34,45 44,53
090_C te projecteren woning 7,50 43,50 41,51 34,35 44,43
090_D te projecteren woning 10,50 43,44 41,44 34,29 44,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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091_A te projecteren woning 1,50 26,36 24,26 17,14 27,24
091_B te projecteren woning 4,50 26,76 24,66 17,54 27,64
091_C te projecteren woning 7,50 27,23 25,12 18,00 28,10
091_D te projecteren woning 10,50 27,83 25,72 18,61 28,70
092_A te projecteren woning 1,50 42,37 40,37 33,22 43,30

092_B te projecteren woning 4,50 42,51 40,51 33,36 43,44
092_C te projecteren woning 7,50 42,37 40,38 33,22 43,30
092_D te projecteren woning 10,50 42,18 40,19 33,03 43,11
093_A te projecteren woning 1,50 32,51 30,46 23,32 33,41
093_B te projecteren woning 4,50 33,04 30,98 23,85 33,94

093_C te projecteren woning 7,50 33,87 31,81 24,68 34,77
093_D te projecteren woning 10,50 34,74 32,67 25,54 35,63
094_A te projecteren woning 1,50 31,89 29,82 22,69 32,78
094_B te projecteren woning 4,50 31,91 29,83 22,70 32,80
094_C te projecteren woning 7,50 32,86 30,79 23,66 33,75

094_D te projecteren woning 10,50 33,89 31,81 24,68 34,78
095_A te projecteren woning 1,50 34,62 32,61 25,46 35,54
095_B te projecteren woning 4,50 36,34 34,32 27,18 37,26
095_C te projecteren woning 7,50 36,68 34,66 27,51 37,60
095_D te projecteren woning 10,50 36,99 34,96 27,82 37,90

096_A te projecteren woning 1,50 27,13 25,01 17,89 28,00
096_B te projecteren woning 4,50 27,43 25,31 18,20 28,30
096_C te projecteren woning 7,50 28,31 26,19 19,08 29,18
096_D te projecteren woning 10,50 29,74 27,62 20,50 30,61
097_A te projecteren woning 1,50 34,08 32,07 24,92 35,00

097_B te projecteren woning 4,50 35,83 33,83 26,68 36,76
097_C te projecteren woning 7,50 36,09 34,08 26,93 37,01
097_D te projecteren woning 10,50 36,15 34,13 26,99 37,07
098_A te projecteren woning 1,50 35,39 33,38 26,23 36,31
098_B te projecteren woning 4,50 37,12 35,12 27,97 38,05

098_C te projecteren woning 7,50 37,26 35,26 28,11 38,19
098_D te projecteren woning 10,50 37,29 35,29 28,13 38,21
099_A te projecteren woning 1,50 33,08 31,03 23,90 33,98
099_B te projecteren woning 4,50 33,81 31,77 24,63 34,72
099_C te projecteren woning 7,50 34,87 32,82 25,69 35,77

099_D te projecteren woning 10,50 35,69 33,64 26,50 36,59
100_A te projecteren woning 1,50 33,06 31,01 23,88 33,96
100_B te projecteren woning 4,50 33,77 31,72 24,58 34,67
100_C te projecteren woning 7,50 34,75 32,70 25,56 35,65
100_D te projecteren woning 10,50 35,57 33,52 26,38 36,47

101_A te projecteren woning 1,50 29,25 27,21 20,07 30,16
101_B te projecteren woning 4,50 30,19 28,15 21,01 31,10
101_C te projecteren woning 7,50 30,78 28,74 21,60 31,69
101_D te projecteren woning 10,50 31,50 29,45 22,31 32,40
102_A te projecteren woning 1,50 30,85 28,80 21,66 31,75

102_B te projecteren woning 4,50 31,36 29,29 22,16 32,25
102_C te projecteren woning 7,50 32,47 30,40 23,27 33,36
102_D te projecteren woning 10,50 33,60 31,53 24,40 34,49
103_A te projecteren woning 1,50 27,81 25,79 18,64 28,73
103_B te projecteren woning 4,50 28,35 26,32 19,18 29,26

103_C te projecteren woning 7,50 29,11 27,09 19,94 30,03
103_D te projecteren woning 10,50 29,89 27,87 20,72 30,81
104_A te projecteren woning 1,50 28,89 26,87 19,72 29,81
104_B te projecteren woning 4,50 29,61 27,58 20,43 30,52
104_C te projecteren woning 7,50 30,31 28,28 21,13 31,22

104_D te projecteren woning 10,50 31,11 29,07 21,93 32,02
105_A te projecteren woning 1,50 36,05 34,04 26,89 36,97
105_B te projecteren woning 4,50 37,62 35,62 28,46 38,54
105_C te projecteren woning 7,50 37,76 35,75 28,60 38,68
105_D te projecteren woning 10,50 37,94 35,93 28,78 38,86

106_A te projecteren woning 1,50 34,95 32,93 25,78 35,87
106_B te projecteren woning 4,50 36,52 34,50 27,35 37,44
106_C te projecteren woning 7,50 36,71 34,70 27,55 37,63
106_D te projecteren woning 10,50 36,99 34,96 27,82 37,90
107_A te projecteren woning 1,50 38,23 36,22 29,07 39,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-6-2020 19:17:42Geomilieu V3.11



Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
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107_B te projecteren woning 4,50 39,75 37,75 30,60 40,68
107_C te projecteren woning 7,50 39,80 37,80 30,64 40,72
107_D te projecteren woning 10,50 39,86 37,85 30,70 40,78
108_A te projecteren woning 1,50 26,51 24,39 17,28 27,38
108_B te projecteren woning 4,50 26,73 24,61 17,49 27,60

108_C te projecteren woning 7,50 27,20 25,08 17,96 28,07
108_D te projecteren woning 10,50 27,96 25,84 18,73 28,83
109_A te projecteren woning 1,50 31,73 29,73 22,58 32,66
109_B te projecteren woning 4,50 33,44 31,44 24,28 34,36
109_C te projecteren woning 7,50 33,63 31,64 24,48 34,56

109_D te projecteren woning 10,50 33,62 31,61 24,47 34,54
110_A te projecteren woning 1,50 30,66 28,66 21,51 31,59
110_B te projecteren woning 4,50 32,42 30,41 23,27 33,34
110_C te projecteren woning 7,50 32,71 30,71 23,56 33,64
110_D te projecteren woning 10,50 32,71 30,70 23,56 33,63

111_A te projecteren woning 1,50 33,52 31,50 24,35 34,44
111_B te projecteren woning 4,50 34,02 31,99 24,85 34,93
111_C te projecteren woning 7,50 34,85 32,81 25,67 35,76
111_D te projecteren woning 10,50 35,40 33,37 26,22 36,31
112_A te projecteren woning 1,50 32,39 30,35 23,21 33,30

112_B te projecteren woning 4,50 32,68 30,64 23,50 33,59
112_C te projecteren woning 7,50 33,31 31,26 24,12 34,21
112_D te projecteren woning 10,50 33,97 31,92 24,78 34,87
113_A te projecteren woning 1,50 29,96 27,95 20,80 30,88
113_B te projecteren woning 4,50 31,45 29,44 22,29 32,37

113_C te projecteren woning 7,50 32,45 30,43 23,29 33,37
113_D te projecteren woning 10,50 32,72 30,69 23,55 33,63
114_A te projecteren woning 1,50 31,27 29,24 22,10 32,18
114_B te projecteren woning 4,50 31,39 29,36 22,22 32,30
114_C te projecteren woning 7,50 32,22 30,18 23,04 33,13

114_D te projecteren woning 10,50 33,07 31,03 23,88 33,97
115_A te projecteren woning 1,50 27,23 25,22 18,07 28,15
115_B te projecteren woning 4,50 28,03 26,04 18,88 28,96
115_C te projecteren woning 7,50 29,12 27,12 19,97 30,05
115_D te projecteren woning 10,50 29,36 27,36 20,21 30,29

116_A te projecteren woning 1,50 27,75 25,75 18,60 28,68
116_B te projecteren woning 4,50 28,73 26,72 19,57 29,65
116_C te projecteren woning 7,50 29,78 27,78 20,62 30,70
116_D te projecteren woning 10,50 29,88 27,87 20,73 30,80
117_A te projecteren woning 1,50 33,44 31,40 24,26 34,35

117_B te projecteren woning 4,50 34,42 32,39 25,24 35,33
117_C te projecteren woning 7,50 35,46 33,43 26,29 36,37
117_D te projecteren woning 10,50 35,90 33,86 26,72 36,81
118_A te projecteren woning 1,50 32,68 30,63 23,49 33,58
118_B te projecteren woning 4,50 33,62 31,57 24,44 34,52

118_C te projecteren woning 7,50 34,67 32,63 25,49 35,58
118_D te projecteren woning 10,50 35,28 33,24 26,10 36,19
119_A te projecteren woning 1,50 29,83 27,82 20,67 30,75
119_B te projecteren woning 4,50 31,02 29,01 21,86 31,94
119_C te projecteren woning 7,50 32,25 30,23 23,08 33,17

119_D te projecteren woning 10,50 32,45 30,43 23,29 33,37
120_A te projecteren woning 1,50 28,88 26,79 19,67 29,76
120_B te projecteren woning 4,50 29,35 27,25 20,13 30,23
120_C te projecteren woning 7,50 30,20 28,10 20,98 31,08
120_D te projecteren woning 10,50 31,33 29,23 22,11 32,21

121_A te projecteren woning 1,50 16,47 14,42 7,29 17,37
121_B te projecteren woning 4,50 17,37 15,30 8,17 18,26
121_C te projecteren woning 7,50 17,79 15,71 8,58 18,68
121_D te projecteren woning 10,50 19,04 16,96 9,83 19,93
122_A te projecteren woning 1,50 23,15 21,14 13,99 24,07

122_B te projecteren woning 4,50 23,66 21,64 14,49 24,58
122_C te projecteren woning 7,50 24,39 22,38 15,22 25,31
122_D te projecteren woning 10,50 25,32 23,30 16,15 26,24
123_A te projecteren woning 1,50 38,87 36,87 29,71 39,79
123_B te projecteren woning 4,50 40,95 38,95 31,80 41,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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123_C te projecteren woning 7,50 42,10 40,09 32,93 43,02
123_D te projecteren woning 10,50 42,60 40,59 33,44 43,52
124_A te projecteren woning 1,50 39,78 37,78 30,62 40,70
124_B te projecteren woning 4,50 41,52 39,53 32,37 42,45
124_C te projecteren woning 7,50 42,52 40,52 33,37 43,45

124_D te projecteren woning 10,50 42,86 40,86 33,71 43,79
125_A te projecteren woning 1,50 39,60 37,61 30,45 40,53
125_B te projecteren woning 4,50 41,13 39,13 31,97 42,05
125_C te projecteren woning 7,50 42,17 40,16 33,01 43,09
125_D te projecteren woning 10,50 42,37 40,37 33,22 43,30

126_A te projecteren woning 1,50 38,32 36,32 29,16 39,24
126_B te projecteren woning 4,50 39,76 37,76 30,60 40,68
126_C te projecteren woning 7,50 40,86 38,85 31,70 41,78
126_D te projecteren woning 10,50 41,05 39,04 31,89 41,97
127_A te projecteren woning 1,50 46,89 44,89 37,73 47,81

127_B te projecteren woning 4,50 48,49 46,49 39,34 49,42
127_C te projecteren woning 7,50 48,84 46,84 39,69 49,77
127_D te projecteren woning 10,50 49,09 47,08 39,93 50,01
128_A te projecteren woning 1,50 33,04 31,03 23,88 33,96
128_B te projecteren woning 4,50 33,19 31,17 24,02 34,11

128_C te projecteren woning 7,50 34,22 32,20 25,05 35,14
128_D te projecteren woning 10,50 35,02 32,99 25,85 35,93
129_A te projecteren woning 1,50 44,99 42,99 35,84 45,92
129_B te projecteren woning 4,50 46,58 44,58 37,43 47,51
129_C te projecteren woning 7,50 46,82 44,82 37,66 47,74

129_D te projecteren woning 10,50 46,99 44,98 37,83 47,91
130_A te projecteren woning 1,50 28,42 26,33 19,21 29,30
130_B te projecteren woning 4,50 30,29 28,18 21,06 31,16
130_C te projecteren woning 7,50 33,00 30,87 23,76 33,86
130_D te projecteren woning 10,50 37,48 35,38 28,26 38,36

131_A te projecteren woning 1,50 35,92 33,90 26,75 36,84
131_B te projecteren woning 4,50 37,76 35,74 28,59 38,68
131_C te projecteren woning 7,50 38,60 36,57 29,43 39,51
131_D te projecteren woning 10,50 39,86 37,82 30,68 40,77
132_A te projecteren woning 1,50 37,76 35,75 28,60 38,68

132_B te projecteren woning 4,50 39,45 37,44 30,28 40,37
132_C te projecteren woning 7,50 40,30 38,27 31,13 41,21
132_D te projecteren woning 10,50 40,96 38,93 31,79 41,87
133_A te projecteren woning 1,50 36,20 34,18 27,03 37,12
133_B te projecteren woning 4,50 37,31 35,29 28,14 38,23

133_C te projecteren woning 7,50 38,27 36,24 29,10 39,18
133_D te projecteren woning 10,50 38,85 36,82 29,68 39,76
134_A te projecteren woning 1,50 36,31 34,28 27,14 37,22
134_B te projecteren woning 4,50 37,47 35,45 28,30 38,39
134_C te projecteren woning 7,50 38,49 36,47 29,32 39,41

134_D te projecteren woning 10,50 39,03 37,01 29,86 39,95
135_A te projecteren woning 1,50 36,92 34,91 27,76 37,84
135_B te projecteren woning 4,50 38,12 36,10 28,96 39,04
135_C te projecteren woning 7,50 39,27 37,25 30,10 40,19
135_D te projecteren woning 10,50 39,72 37,70 30,55 40,64

136_A te projecteren woning 1,50 37,10 35,09 27,94 38,02
136_B te projecteren woning 4,50 38,32 36,31 29,16 39,24
136_C te projecteren woning 7,50 39,50 37,49 30,33 40,42
136_D te projecteren woning 10,50 39,93 37,91 30,76 40,85
137_A te projecteren woning 1,50 37,23 35,22 28,06 38,15

137_B te projecteren woning 4,50 38,48 36,47 29,32 39,40
137_C te projecteren woning 7,50 39,72 37,71 30,56 40,64
137_D te projecteren woning 10,50 40,15 38,12 30,98 41,06
138_A te projecteren woning 1,50 37,54 35,53 28,38 38,46
138_B te projecteren woning 4,50 38,82 36,81 29,66 39,74

138_C te projecteren woning 7,50 40,10 38,09 30,94 41,02
138_D te projecteren woning 10,50 40,58 38,56 31,41 41,50
139_A te projecteren woning 1,50 37,56 35,54 28,39 38,48
139_B te projecteren woning 4,50 39,00 36,97 29,83 39,91
139_C te projecteren woning 7,50 40,22 38,19 31,04 41,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

139_D te projecteren woning 10,50 41,03 39,00 31,85 41,94
140_A te projecteren woning 1,50 28,45 26,41 19,27 29,36
140_B te projecteren woning 4,50 29,67 27,63 20,48 30,57
140_C te projecteren woning 7,50 30,92 28,87 21,73 31,82
140_D te projecteren woning 10,50 31,97 29,91 22,78 32,87

141_A te projecteren woning 1,50 29,66 27,56 20,44 30,54
141_B te projecteren woning 4,50 30,48 28,37 21,26 31,35
141_C te projecteren woning 7,50 31,91 29,81 22,69 32,79
141_D te projecteren woning 10,50 33,42 31,32 24,20 34,30
142_A te projecteren woning 1,50 30,30 28,23 21,09 31,19

142_B te projecteren woning 4,50 31,17 29,09 21,96 32,06
142_C te projecteren woning 7,50 32,59 30,50 23,38 33,47
142_D te projecteren woning 10,50 34,00 31,91 24,78 34,88
143_A te projecteren woning 1,50 29,61 27,53 20,40 30,50
143_B te projecteren woning 4,50 30,60 28,51 21,38 31,48

143_C te projecteren woning 7,50 32,17 30,08 22,95 33,05
143_D te projecteren woning 10,50 33,68 31,59 24,47 34,56
144_A te projecteren woning 1,50 29,48 27,41 20,28 30,37
144_B te projecteren woning 4,50 30,54 28,46 21,33 31,43
144_C te projecteren woning 7,50 32,24 30,15 23,03 33,12

144_D te projecteren woning 10,50 34,04 31,95 24,83 34,92
145_A te projecteren woning 1,50 27,00 24,93 17,80 27,89
145_B te projecteren woning 4,50 27,96 25,86 18,74 28,84
145_C te projecteren woning 7,50 30,14 28,03 20,92 31,01
145_D te projecteren woning 10,50 33,66 31,56 24,44 34,54

146_A te projecteren woning 1,50 30,19 28,13 21,00 31,09
146_B te projecteren woning 4,50 31,46 29,39 22,26 32,35
146_C te projecteren woning 7,50 33,27 31,19 24,06 34,16
146_D te projecteren woning 10,50 35,02 32,94 25,81 35,91
147_A te projecteren woning 1,50 33,50 31,48 24,33 34,42

147_B te projecteren woning 4,50 34,18 32,16 25,01 35,10
147_C te projecteren woning 7,50 35,09 33,07 25,92 36,01
147_D te projecteren woning 10,50 35,91 33,88 26,74 36,82
148_A te projecteren woning 1,50 33,07 31,04 23,90 33,98
148_B te projecteren woning 4,50 33,63 31,61 24,46 34,55

148_C te projecteren woning 7,50 34,52 32,49 25,35 35,43
148_D te projecteren woning 10,50 35,29 33,27 26,12 36,21
149_A te projecteren woning 1,50 33,18 31,16 24,01 34,10
149_B te projecteren woning 4,50 33,65 31,63 24,48 34,57
149_C te projecteren woning 7,50 34,53 32,51 25,36 35,45

149_D te projecteren woning 10,50 35,44 33,41 26,27 36,35
150_A te projecteren woning 1,50 32,98 30,97 23,82 33,90
150_B te projecteren woning 4,50 33,26 31,24 24,09 34,18
150_C te projecteren woning 7,50 34,10 32,07 24,93 35,01
150_D te projecteren woning 10,50 34,88 32,85 25,71 35,79

151_A te projecteren woning 1,50 33,36 31,34 24,20 34,28
151_B te projecteren woning 4,50 33,53 31,51 24,37 34,45
151_C te projecteren woning 7,50 34,33 32,31 25,16 35,25
151_D te projecteren woning 10,50 35,19 33,17 26,02 36,11
152_A te projecteren woning 1,50 32,70 30,64 23,51 33,60

152_B te projecteren woning 4,50 33,19 31,13 24,00 34,09
152_C te projecteren woning 7,50 34,58 32,52 25,38 35,47
152_D te projecteren woning 10,50 35,80 33,72 26,59 36,69
153_A te projecteren woning 1,50 30,63 28,62 21,46 31,55
153_B te projecteren woning 4,50 31,16 29,15 22,00 32,08

153_C te projecteren woning 7,50 32,05 30,04 22,88 32,97
153_D te projecteren woning 10,50 32,93 30,91 23,76 33,85
154_A te projecteren woning 1,50 29,13 27,02 19,90 30,00
154_B te projecteren woning 4,50 29,83 27,72 20,60 30,70
154_C te projecteren woning 7,50 31,22 29,10 21,99 32,09

154_D te projecteren woning 10,50 32,86 30,75 23,63 33,73
155_A te projecteren woning 1,50 28,22 26,15 19,02 29,11
155_B te projecteren woning 4,50 28,88 26,79 19,67 29,76
155_C te projecteren woning 7,50 30,49 28,39 21,26 31,36
155_D te projecteren woning 10,50 32,90 30,80 23,68 33,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

156_A te projecteren woning 1,50 29,25 27,15 20,03 30,13
156_B te projecteren woning 4,50 29,97 27,87 20,74 30,84
156_C te projecteren woning 7,50 31,40 29,29 22,17 32,27
156_D te projecteren woning 10,50 33,07 30,97 23,85 33,95
157_A te projecteren woning 1,50 30,16 28,09 20,95 31,05

157_B te projecteren woning 4,50 30,93 28,85 21,72 31,82
157_C te projecteren woning 7,50 32,15 30,06 22,94 33,03
157_D te projecteren woning 10,50 33,53 31,44 24,31 34,41
158_A te projecteren woning 1,50 31,10 29,04 21,91 32,00
158_B te projecteren woning 4,50 31,71 29,64 22,51 32,60

158_C te projecteren woning 7,50 32,78 30,71 23,58 33,67
158_D te projecteren woning 10,50 33,93 31,86 24,73 34,82
159_A te projecteren woning 1,50 32,02 29,99 22,85 32,93
159_B te projecteren woning 4,50 31,91 29,89 22,75 32,83
159_C te projecteren woning 7,50 32,78 30,76 23,61 33,70

159_D te projecteren woning 10,50 33,53 31,51 24,36 34,45
160_A te projecteren woning 1,50 30,62 28,59 21,45 31,53
160_B te projecteren woning 4,50 30,25 28,22 21,08 31,16
160_C te projecteren woning 7,50 31,05 29,02 21,87 31,96
160_D te projecteren woning 10,50 31,77 29,75 22,60 32,69

161_A te projecteren woning 1,50 32,04 29,98 22,84 32,93
161_B te projecteren woning 4,50 32,36 30,29 23,16 33,25
161_C te projecteren woning 7,50 33,22 31,15 24,02 34,11
161_D te projecteren woning 10,50 34,14 32,07 24,94 35,03
162_A te projecteren woning 1,50 27,18 25,16 18,01 28,10

162_B te projecteren woning 4,50 28,13 26,11 18,96 29,05
162_C te projecteren woning 7,50 29,20 27,17 20,02 30,11
162_D te projecteren woning 10,50 30,34 28,30 21,15 31,24
163_A te projecteren woning 1,50 29,49 27,40 20,28 30,37
163_B te projecteren woning 4,50 29,44 27,35 20,22 30,32

163_C te projecteren woning 7,50 30,23 28,13 21,01 31,11
163_D te projecteren woning 10,50 31,42 29,32 22,20 32,30
164_A te projecteren woning 1,50 33,53 31,49 24,35 34,44
164_B te projecteren woning 4,50 33,33 31,29 24,15 34,24
164_C te projecteren woning 7,50 33,99 31,95 24,81 34,90

164_D te projecteren woning 10,50 34,80 32,76 25,62 35,71
165_A te projecteren woning 1,50 29,24 27,18 20,04 30,13
165_B te projecteren woning 4,50 29,28 27,20 20,07 30,17
165_C te projecteren woning 7,50 30,34 28,25 21,13 31,22
165_D te projecteren woning 10,50 31,94 29,85 22,72 32,82

166_A te projecteren woning 1,50 30,75 28,69 21,56 31,65
166_B te projecteren woning 4,50 30,41 28,34 21,22 31,31
166_C te projecteren woning 7,50 30,90 28,83 21,70 31,79
166_D te projecteren woning 10,50 31,84 29,77 22,63 32,73
167_A te projecteren woning 1,50 25,40 23,39 16,23 26,32

167_B te projecteren woning 4,50 26,36 24,35 17,20 27,28
167_C te projecteren woning 7,50 27,37 25,36 18,20 28,29
167_D te projecteren woning 10,50 28,18 26,16 19,01 29,10
168_A te projecteren woning 1,50 26,79 24,74 17,61 27,69
168_B te projecteren woning 4,50 26,87 24,82 17,68 27,77

168_C te projecteren woning 7,50 27,44 25,38 18,25 28,34
168_D te projecteren woning 10,50 28,22 26,16 19,02 29,11
169_A te projecteren woning 1,50 40,98 38,98 31,83 41,91
169_B te projecteren woning 4,50 42,51 40,51 33,35 43,43
169_C te projecteren woning 7,50 43,32 41,32 34,16 44,24

169_D te projecteren woning 10,50 43,53 41,52 34,37 44,45
170_A te projecteren woning 1,50 37,13 35,11 27,97 38,05
170_B te projecteren woning 4,50 38,75 36,73 29,58 39,67
170_C te projecteren woning 7,50 39,79 37,76 30,62 40,70
170_D te projecteren woning 10,50 40,76 38,73 31,58 41,67

171_A te projecteren woning 1,50 35,36 33,35 26,20 36,28
171_B te projecteren woning 4,50 36,84 34,82 27,67 37,76
171_C te projecteren woning 7,50 38,09 36,06 28,91 39,00
171_D te projecteren woning 10,50 39,86 37,80 30,67 40,76
172_A te projecteren woning 1,50 44,24 42,23 35,09 45,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

172_B te projecteren woning 4,50 45,95 43,96 36,80 46,88
172_C te projecteren woning 7,50 46,20 44,20 37,04 47,12
172_D te projecteren woning 10,50 46,29 44,28 37,13 47,21
173_A te projecteren woning 1,50 44,47 42,46 35,31 45,39
173_B te projecteren woning 4,50 46,18 44,18 37,02 47,10

173_C te projecteren woning 7,50 46,68 44,67 37,52 47,60
173_D te projecteren woning 10,50 47,10 45,09 37,93 48,02
174_A te projecteren woning 1,50 32,25 30,22 23,07 33,16
174_B te projecteren woning 4,50 33,76 31,73 24,58 34,67
174_C te projecteren woning 7,50 35,23 33,18 26,04 36,13

174_D te projecteren woning 10,50 36,10 34,05 26,91 37,00
175_A te projecteren woning 1,50 39,44 37,43 30,28 40,36
175_B te projecteren woning 4,50 40,79 38,78 31,63 41,71
175_C te projecteren woning 7,50 41,73 39,72 32,57 42,65
175_D te projecteren woning 10,50 42,21 40,20 33,05 43,13

176_A te projecteren woning 1,50 38,23 36,22 29,07 39,15
176_B te projecteren woning 4,50 39,71 37,69 30,54 40,63
176_C te projecteren woning 7,50 40,69 38,67 31,52 41,61
176_D te projecteren woning 10,50 41,31 39,28 32,14 42,22
177_A te projecteren woning 1,50 38,17 36,15 29,00 39,09

177_B te projecteren woning 4,50 39,54 37,51 30,36 40,45
177_C te projecteren woning 7,50 40,53 38,50 31,35 41,44
177_D te projecteren woning 10,50 41,33 39,30 32,16 42,24
178_A te projecteren woning 1,50 37,60 35,57 28,43 38,51
178_B te projecteren woning 4,50 38,70 36,67 29,52 39,61

178_C te projecteren woning 7,50 39,84 37,79 30,65 40,74
178_D te projecteren woning 10,50 41,09 39,04 31,90 41,99
179_A te projecteren woning 1,50 32,36 30,33 23,19 33,27
179_B te projecteren woning 4,50 33,38 31,35 24,20 34,29
179_C te projecteren woning 7,50 34,59 32,55 25,41 35,50

179_D te projecteren woning 10,50 35,71 33,66 26,52 36,61
180_A te projecteren woning 1,50 29,96 27,91 20,78 30,86
180_B te projecteren woning 4,50 31,02 28,97 21,83 31,92
180_C te projecteren woning 7,50 32,50 30,43 23,30 33,39
180_D te projecteren woning 10,50 34,14 32,07 24,94 35,03

181_A te projecteren woning 1,50 26,23 24,11 17,00 27,10
181_B te projecteren woning 4,50 27,66 25,54 18,43 28,53
181_C te projecteren woning 7,50 29,88 27,75 20,64 30,74
181_D te projecteren woning 10,50 32,61 30,50 23,38 33,48
182_A te projecteren woning 1,50 25,23 23,15 16,02 26,12

182_B te projecteren woning 4,50 26,73 24,63 17,51 27,61
182_C te projecteren woning 7,50 29,27 27,14 20,03 30,13
182_D te projecteren woning 10,50 33,39 31,28 24,16 34,26
183_A te projecteren woning 1,50 39,10 37,10 29,94 40,02
183_B te projecteren woning 4,50 40,43 38,42 31,27 41,35

183_C te projecteren woning 7,50 41,46 39,45 32,30 42,38
183_D te projecteren woning 10,50 41,81 39,80 32,65 42,73
184_A te projecteren woning 1,50 34,95 32,94 25,79 35,87
184_B te projecteren woning 4,50 36,04 34,02 26,87 36,96
184_C te projecteren woning 7,50 37,69 35,65 28,51 38,60

184_D te projecteren woning 10,50 39,58 37,53 30,39 40,48
185_A te projecteren woning 1,50 33,55 31,53 24,38 34,47
185_B te projecteren woning 4,50 34,64 32,62 25,48 35,56
185_C te projecteren woning 7,50 35,56 33,54 26,39 36,48
185_D te projecteren woning 10,50 36,24 34,22 27,07 37,16

186_A te projecteren woning 1,50 37,39 35,38 28,22 38,31
186_B te projecteren woning 4,50 38,61 36,60 29,45 39,53
186_C te projecteren woning 7,50 39,57 37,55 30,40 40,49
186_D te projecteren woning 10,50 40,10 38,07 30,92 41,01
187_A te projecteren woning 1,50 38,42 36,40 29,25 39,34

187_B te projecteren woning 4,50 39,55 37,53 30,38 40,47
187_C te projecteren woning 7,50 40,54 38,53 31,38 41,46
187_D te projecteren woning 10,50 41,04 39,02 31,87 41,96
188_A te projecteren woning 1,50 38,56 36,55 29,39 39,48
188_B te projecteren woning 4,50 39,73 37,71 30,56 40,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

188_C te projecteren woning 7,50 40,73 38,71 31,56 41,65
188_D te projecteren woning 10,50 41,21 39,19 32,04 42,13
189_A te projecteren woning 1,50 38,89 36,88 29,72 39,81
189_B te projecteren woning 4,50 40,10 38,08 30,93 41,02
189_C te projecteren woning 7,50 41,12 39,10 31,95 42,04

189_D te projecteren woning 10,50 41,56 39,54 32,39 42,48
190_A te projecteren woning 1,50 39,42 37,41 30,25 40,34
190_B te projecteren woning 4,50 40,68 38,67 31,52 41,60
190_C te projecteren woning 7,50 41,67 39,66 32,51 42,59
190_D te projecteren woning 10,50 42,11 40,10 32,94 43,03

191_A te projecteren woning 1,50 34,14 32,11 24,97 35,05
191_B te projecteren woning 4,50 35,12 33,10 25,95 36,04
191_C te projecteren woning 7,50 36,13 34,10 26,96 37,04
191_D te projecteren woning 10,50 37,07 35,04 27,90 37,98
192_A te projecteren woning 1,50 27,78 25,74 18,60 28,69

192_B te projecteren woning 4,50 28,02 25,96 18,83 28,92
192_C te projecteren woning 7,50 29,58 27,50 20,38 30,47
192_D te projecteren woning 10,50 32,84 30,76 23,63 33,73
193_A te projecteren woning 1,50 33,29 31,27 24,13 34,21
193_B te projecteren woning 4,50 33,48 31,46 24,31 34,40

193_C te projecteren woning 7,50 34,49 32,45 25,31 35,40
193_D te projecteren woning 10,50 35,68 33,65 26,51 36,59
194_A te projecteren woning 1,50 34,29 32,27 25,12 35,21
194_B te projecteren woning 4,50 34,40 32,38 25,23 35,32
194_C te projecteren woning 7,50 35,31 33,29 26,14 36,23

194_D te projecteren woning 10,50 36,32 34,29 27,14 37,23
195_A te projecteren woning 1,50 34,40 32,38 25,23 35,32
195_B te projecteren woning 4,50 34,55 32,53 25,38 35,47
195_C te projecteren woning 7,50 35,41 33,38 26,24 36,32
195_D te projecteren woning 10,50 36,34 34,32 27,17 37,26

196_A te projecteren woning 1,50 33,90 31,88 24,73 34,82
196_B te projecteren woning 4,50 33,86 31,84 24,69 34,78
196_C te projecteren woning 7,50 34,69 32,67 25,52 35,61
196_D te projecteren woning 10,50 35,66 33,62 26,48 36,57
197_A te projecteren woning 1,50 35,93 33,91 26,76 36,85

197_B te projecteren woning 4,50 37,02 35,00 27,85 37,94
197_C te projecteren woning 7,50 38,15 36,12 28,98 39,06
197_D te projecteren woning 10,50 39,06 37,03 29,89 39,97
198_A te projecteren woning 1,50 33,41 31,41 24,25 34,33
198_B te projecteren woning 4,50 34,43 32,43 25,28 35,36

198_C te projecteren woning 7,50 35,53 33,52 26,36 36,45
198_D te projecteren woning 10,50 35,71 33,70 26,55 36,63
199_A te projecteren woning 1,50 35,13 33,11 25,96 36,05
199_B te projecteren woning 4,50 36,15 34,13 26,98 37,07
199_C te projecteren woning 7,50 37,04 35,01 27,86 37,95

199_D te projecteren woning 10,50 37,46 35,44 28,29 38,38
200_A te projecteren woning 1,50 34,91 32,90 25,74 35,83
200_B te projecteren woning 4,50 35,74 33,72 26,57 36,66
200_C te projecteren woning 7,50 36,58 34,56 27,41 37,50
200_D te projecteren woning 10,50 37,08 35,06 27,91 38,00

201_A te projecteren woning 1,50 34,43 32,41 25,26 35,35
201_B te projecteren woning 4,50 35,30 33,27 26,13 36,21
201_C te projecteren woning 7,50 36,13 34,10 26,96 37,04
201_D te projecteren woning 10,50 36,69 34,66 27,51 37,60
202_A te projecteren woning 1,50 33,95 31,92 24,77 34,86

202_B te projecteren woning 4,50 34,69 32,66 25,51 35,60
202_C te projecteren woning 7,50 35,51 33,48 26,34 36,42
202_D te projecteren woning 10,50 36,04 34,01 26,87 36,95
203_A te projecteren woning 1,50 33,32 31,29 24,14 34,23
203_B te projecteren woning 4,50 34,16 32,12 24,98 35,07

203_C te projecteren woning 7,50 35,08 33,05 25,90 35,99
203_D te projecteren woning 10,50 35,59 33,55 26,41 36,50
204_A te projecteren woning 1,50 36,14 34,12 26,97 37,06
204_B te projecteren woning 4,50 37,12 35,11 27,96 38,04
204_C te projecteren woning 7,50 38,10 36,09 28,93 39,02
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204_D te projecteren woning 10,50 38,37 36,35 29,21 39,29
205_A te projecteren woning 1,50 33,62 31,60 24,45 34,54
205_B te projecteren woning 4,50 32,89 30,87 23,72 33,81
205_C te projecteren woning 7,50 33,38 31,36 24,21 34,30
205_D te projecteren woning 10,50 34,11 32,08 24,94 35,02

206_A te projecteren woning 1,50 33,87 31,85 24,70 34,79
206_B te projecteren woning 4,50 33,19 31,16 24,02 34,10
206_C te projecteren woning 7,50 33,74 31,71 24,57 34,65
206_D te projecteren woning 10,50 34,57 32,54 25,40 35,48
207_A te projecteren woning 1,50 33,25 31,22 24,07 34,16

207_B te projecteren woning 4,50 34,27 32,24 25,09 35,18
207_C te projecteren woning 7,50 35,31 33,27 26,13 36,22
207_D te projecteren woning 10,50 35,96 33,92 26,78 36,87
208_A te projecteren woning 1,50 29,04 27,02 19,87 29,96
208_B te projecteren woning 4,50 30,22 28,21 21,05 31,14

208_C te projecteren woning 7,50 31,35 29,33 22,18 32,27
208_D te projecteren woning 10,50 31,62 29,60 22,45 32,54
209_A te projecteren woning 1,50 32,44 30,41 23,26 33,35
209_B te projecteren woning 4,50 33,62 31,59 24,44 34,53
209_C te projecteren woning 7,50 34,57 32,54 25,40 35,48

209_D te projecteren woning 10,50 34,85 32,82 25,67 35,76
210_A te projecteren woning 1,50 33,44 31,42 24,27 34,36
210_B te projecteren woning 4,50 34,66 32,64 25,49 35,58
210_C te projecteren woning 7,50 35,48 33,45 26,31 36,39
210_D te projecteren woning 10,50 35,78 33,75 26,60 36,69

211_A te projecteren woning 1,50 32,13 30,09 22,94 33,03
211_B te projecteren woning 4,50 33,23 31,19 24,05 34,14
211_C te projecteren woning 7,50 34,34 32,31 25,16 35,25
211_D te projecteren woning 10,50 34,96 32,92 25,78 35,87
212_A te projecteren woning 1,50 33,62 31,60 24,45 34,54

212_B te projecteren woning 4,50 34,96 32,95 25,79 35,88
212_C te projecteren woning 7,50 35,82 33,80 26,65 36,74
212_D te projecteren woning 10,50 36,00 33,98 26,82 36,91
213_A te projecteren woning 1,50 23,80 21,79 14,64 24,72
213_B te projecteren woning 4,50 24,22 22,21 15,06 25,14

213_C te projecteren woning 7,50 25,24 23,23 16,08 26,16
213_D te projecteren woning 10,50 25,80 23,79 16,64 26,72
214_A te projecteren woning 1,50 31,76 29,72 22,59 32,67
214_B te projecteren woning 4,50 31,16 29,13 21,98 32,07
214_C te projecteren woning 7,50 31,35 29,30 22,17 32,25

214_D te projecteren woning 10,50 32,09 30,05 22,91 33,00
215_A te projecteren woning 1,50 35,26 33,23 26,08 36,17
215_B te projecteren woning 4,50 36,18 34,15 27,01 37,09
215_C te projecteren woning 7,50 36,79 34,75 27,61 37,70
215_D te projecteren woning 10,50 37,49 35,45 28,30 38,39

216_A te projecteren woning 1,50 35,63 33,61 26,46 36,55
216_B te projecteren woning 4,50 36,83 34,80 27,66 37,74
216_C te projecteren woning 7,50 37,44 35,42 28,27 38,36
216_D te projecteren woning 10,50 38,03 35,99 28,85 38,94
217_A te projecteren woning 1,50 32,37 30,34 23,19 33,28

217_B te projecteren woning 4,50 32,84 30,80 23,66 33,75
217_C te projecteren woning 7,50 33,85 31,82 24,68 34,76
217_D te projecteren woning 10,50 34,67 32,64 25,49 35,58
218_A te projecteren woning 1,50 37,35 35,34 28,18 38,27
218_B te projecteren woning 4,50 39,04 37,04 29,88 39,96

218_C te projecteren woning 7,50 39,23 37,22 30,07 40,15
218_D te projecteren woning 10,50 39,41 37,40 30,24 40,33
219_A te projecteren woning 1,50 37,66 35,66 28,50 38,58
219_B te projecteren woning 4,50 39,29 37,29 30,13 40,21
219_C te projecteren woning 7,50 39,45 37,45 30,30 40,38

219_D te projecteren woning 10,50 39,53 37,53 30,37 40,45
220_A te projecteren woning 1,50 36,60 34,59 27,44 37,52
220_B te projecteren woning 4,50 38,24 36,24 29,08 39,16
220_C te projecteren woning 7,50 38,54 36,54 29,38 39,46
220_D te projecteren woning 10,50 38,65 36,64 29,49 39,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

221_A te projecteren woning 1,50 38,64 36,63 29,48 39,56
221_B te projecteren woning 4,50 40,08 38,07 30,91 41,00
221_C te projecteren woning 7,50 40,25 38,24 31,08 41,17
221_D te projecteren woning 10,50 40,44 38,42 31,27 41,36
222_A te projecteren woning 1,50 37,52 35,51 28,35 38,44

222_B te projecteren woning 4,50 39,05 37,04 29,88 39,97
222_C te projecteren woning 7,50 39,27 37,26 30,11 40,19
222_D te projecteren woning 10,50 39,50 37,48 30,33 40,42
223_A te projecteren woning 1,50 30,15 28,11 20,96 31,05
223_B te projecteren woning 4,50 31,10 29,06 21,92 32,01

223_C te projecteren woning 7,50 32,14 30,10 22,96 33,05
223_D te projecteren woning 10,50 32,81 30,77 23,62 33,71
224_A te projecteren woning 1,50 40,20 38,20 31,05 41,13
224_B te projecteren woning 4,50 41,76 39,76 32,60 42,68
224_C te projecteren woning 7,50 41,85 39,85 32,69 42,77

224_D te projecteren woning 10,50 41,89 39,88 32,73 42,81
225_A te projecteren woning 1,50 31,57 29,56 22,41 32,49
225_B te projecteren woning 4,50 33,37 31,37 24,21 34,29
225_C te projecteren woning 7,50 33,36 31,35 24,19 34,28
225_D te projecteren woning 10,50 33,33 31,33 24,17 34,25

226_A te projecteren woning 1,50 30,55 28,55 21,39 31,47
226_B te projecteren woning 4,50 32,48 30,48 23,32 33,40
226_C te projecteren woning 7,50 32,51 30,51 23,36 33,44
226_D te projecteren woning 10,50 32,51 30,51 23,35 33,43
227_A te projecteren woning 1,50 35,15 33,11 25,97 36,06

227_B te projecteren woning 4,50 35,85 33,82 26,68 36,76
227_C te projecteren woning 7,50 36,96 34,94 27,79 37,88
227_D te projecteren woning 10,50 37,69 35,65 28,52 38,60
228_A te projecteren woning 1,50 35,01 32,98 25,84 35,92
228_B te projecteren woning 4,50 35,65 33,62 26,48 36,56

228_C te projecteren woning 7,50 36,69 34,67 27,52 37,61
228_D te projecteren woning 10,50 37,51 35,47 28,33 38,42
229_A te projecteren woning 1,50 33,73 31,69 24,55 34,64
229_B te projecteren woning 4,50 34,63 32,59 25,46 35,54
229_C te projecteren woning 7,50 35,71 33,67 26,54 36,62

229_D te projecteren woning 10,50 36,59 34,55 27,41 37,50
230_A te projecteren woning 1,50 31,37 29,32 22,18 32,27
230_B te projecteren woning 4,50 32,19 30,14 23,00 33,09
230_C te projecteren woning 7,50 33,24 31,19 24,05 34,14
230_D te projecteren woning 10,50 34,36 32,29 25,16 35,25

231_A te projecteren woning 1,50 33,43 31,40 24,26 34,34
231_B te projecteren woning 4,50 33,86 31,82 24,68 34,77
231_C te projecteren woning 7,50 34,76 32,72 25,58 35,67
231_D te projecteren woning 10,50 35,73 33,70 26,55 36,64
232_A te projecteren woning 1,50 48,14 46,14 38,98 49,06

232_B te projecteren woning 4,50 48,49 46,49 39,33 49,41
232_C te projecteren woning 7,50 48,57 46,57 39,42 49,50
232_D te projecteren woning 10,50 48,53 46,53 39,37 49,45
233_A te projecteren woning 1,50 47,14 45,14 37,98 48,06
233_B te projecteren woning 4,50 47,25 45,25 38,09 48,17

233_C te projecteren woning 7,50 47,11 45,11 37,95 48,03
233_D te projecteren woning 10,50 46,89 44,89 37,73 47,81
234_A te projecteren woning 1,50 53,58 51,58 44,42 54,50
234_B te projecteren woning 4,50 53,63 51,64 44,48 54,56
234_C te projecteren woning 7,50 53,41 51,41 44,25 54,33

234_D te projecteren woning 10,50 53,04 51,05 43,89 53,97
235_A te projecteren woning 1,50 53,55 51,55 44,39 54,47
235_B te projecteren woning 4,50 53,59 51,59 44,43 54,51
235_C te projecteren woning 7,50 53,35 51,35 44,19 54,27
235_D te projecteren woning 10,50 52,99 50,99 43,83 53,91

236_A te projecteren woning 1,50 53,51 51,51 44,35 54,43
236_B te projecteren woning 4,50 53,55 51,55 44,40 54,48
236_C te projecteren woning 7,50 53,29 51,29 44,14 54,22
236_D te projecteren woning 10,50 52,94 50,94 43,78 53,86
237_A te projecteren woning 1,50 53,49 51,49 44,33 54,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

237_B te projecteren woning 4,50 53,52 51,52 44,36 54,44
237_C te projecteren woning 7,50 53,26 51,26 44,10 54,18
237_D te projecteren woning 10,50 52,89 50,89 43,73 53,81
238_A te projecteren woning 1,50 53,46 51,46 44,30 54,38
238_B te projecteren woning 4,50 53,49 51,49 44,33 54,41

238_C te projecteren woning 7,50 53,20 51,20 44,05 54,13
238_D te projecteren woning 10,50 52,84 50,84 43,68 53,76
239_A te projecteren woning 1,50 32,21 30,16 23,03 33,11
239_B te projecteren woning 4,50 32,54 30,50 23,36 33,45
239_C te projecteren woning 7,50 33,40 31,35 24,22 34,30

239_D te projecteren woning 10,50 34,35 32,31 25,17 35,26
240_A te projecteren woning 1,50 33,12 31,09 23,94 34,03
240_B te projecteren woning 4,50 33,45 31,42 24,27 34,36
240_C te projecteren woning 7,50 34,27 32,24 25,10 35,18
240_D te projecteren woning 10,50 35,02 32,99 25,85 35,93

241_A te projecteren woning 1,50 33,70 31,67 24,52 34,61
241_B te projecteren woning 4,50 34,23 32,21 25,06 35,15
241_C te projecteren woning 7,50 34,94 32,91 25,77 35,85
241_D te projecteren woning 10,50 35,53 33,51 26,36 36,45
242_A te projecteren woning 1,50 33,23 31,20 24,05 34,14

242_B te projecteren woning 4,50 34,09 32,07 24,92 35,01
242_C te projecteren woning 7,50 34,73 32,70 25,55 35,64
242_D te projecteren woning 10,50 35,21 33,18 26,04 36,12
243_A te projecteren woning 1,50 33,03 31,00 23,86 33,94
243_B te projecteren woning 4,50 33,16 31,13 23,98 34,07

243_C te projecteren woning 7,50 33,73 31,69 24,55 34,64
243_D te projecteren woning 10,50 34,29 32,26 25,11 35,20
244_A te projecteren woning 1,50 47,19 45,20 38,04 48,12
244_B te projecteren woning 4,50 47,29 45,29 38,13 48,21
244_C te projecteren woning 7,50 47,17 45,17 38,02 48,10

244_D te projecteren woning 10,50 46,99 44,99 37,83 47,91
245_A te projecteren woning 1,50 47,58 45,58 38,42 48,50
245_B te projecteren woning 4,50 47,82 45,82 38,66 48,74
245_C te projecteren woning 7,50 47,72 45,72 38,56 48,64
245_D te projecteren woning 10,50 47,50 45,50 38,34 48,42

246_A te projecteren woning 1,50 53,39 51,39 44,24 54,32
246_B te projecteren woning 4,50 53,40 51,41 44,25 54,33
246_C te projecteren woning 7,50 53,12 51,12 43,96 54,04
246_D te projecteren woning 10,50 52,73 50,73 43,58 53,66
247_A te projecteren woning 1,50 53,37 51,37 44,21 54,29

247_B te projecteren woning 4,50 53,38 51,38 44,22 54,30
247_C te projecteren woning 7,50 53,08 51,08 43,92 54,00
247_D te projecteren woning 10,50 52,69 50,69 43,53 53,61
248_A te projecteren woning 1,50 53,34 51,34 44,19 54,27
248_B te projecteren woning 4,50 53,36 51,36 44,20 54,28

248_C te projecteren woning 7,50 53,05 51,05 43,89 53,97
248_D te projecteren woning 10,50 52,66 50,66 43,50 53,58
249_A te projecteren woning 1,50 53,32 51,32 44,17 54,25
249_B te projecteren woning 4,50 53,32 51,32 44,17 54,25
249_C te projecteren woning 7,50 53,01 51,02 43,86 53,94

249_D te projecteren woning 10,50 52,60 50,61 43,45 53,53
250_A te projecteren woning 1,50 53,30 51,30 44,14 54,22
250_B te projecteren woning 4,50 53,30 51,30 44,14 54,22
250_C te projecteren woning 7,50 52,97 50,98 43,82 53,90
250_D te projecteren woning 10,50 52,57 50,57 43,41 53,49

251_A te projecteren woning 1,50 47,56 45,56 38,40 48,48
251_B te projecteren woning 4,50 47,81 45,81 38,66 48,74
251_C te projecteren woning 7,50 47,73 45,73 38,57 48,65
251_D te projecteren woning 10,50 47,55 45,55 38,39 48,47
252_A te projecteren woning 1,50 53,17 51,17 44,01 54,09

252_B te projecteren woning 4,50 53,11 51,11 43,96 54,04
252_C te projecteren woning 7,50 52,77 50,77 43,61 53,69
252_D te projecteren woning 10,50 52,34 50,34 43,18 53,26
253_A te projecteren woning 1,50 47,05 45,05 37,89 47,97
253_B te projecteren woning 4,50 47,18 45,18 38,02 48,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting 30 km/h (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

253_C te projecteren woning 7,50 47,01 45,01 37,85 47,93
253_D te projecteren woning 10,50 46,76 44,76 37,61 47,69
254_A te projecteren woning 1,50 32,43 30,41 23,26 33,35
254_B te projecteren woning 4,50 32,69 30,67 23,52 33,61
254_C te projecteren woning 7,50 33,09 31,06 23,91 34,00

254_D te projecteren woning 10,50 33,63 31,60 24,45 34,54
255_A te projecteren woning 1,50 46,68 44,68 37,52 47,60
255_B te projecteren woning 4,50 46,91 44,91 37,75 47,83
255_C te projecteren woning 7,50 46,83 44,83 37,67 47,75
255_D te projecteren woning 10,50 46,65 44,65 37,49 47,57

256_A te projecteren woning 1,50 52,92 50,92 43,76 53,84
256_B te projecteren woning 4,50 52,82 50,83 43,67 53,75
256_C te projecteren woning 7,50 52,45 50,45 43,29 53,37
256_D te projecteren woning 10,50 52,00 50,00 42,84 52,92
257_A te projecteren woning 1,50 45,30 43,30 36,14 46,22

257_B te projecteren woning 4,50 45,20 43,20 36,05 46,13
257_C te projecteren woning 7,50 44,99 42,99 35,84 45,92
257_D te projecteren woning 10,50 44,69 42,69 35,53 45,61
258_A te projecteren woning 1,50 33,82 31,81 24,66 34,74
258_B te projecteren woning 4,50 34,95 32,94 25,78 35,87

258_C te projecteren woning 7,50 35,28 33,26 26,11 36,20
258_D te projecteren woning 10,50 35,52 33,50 26,35 36,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting spoorweg (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A te projecteren woning 1,50 41,26 40,95 38,40 45,60
001_B te projecteren woning 4,50 44,23 43,93 41,44 48,62
001_C te projecteren woning 7,50 47,89 47,59 45,09 52,27
002_A te projecteren woning 1,50 41,34 41,03 38,49 45,69
002_B te projecteren woning 4,50 44,52 44,22 41,73 48,91

002_C te projecteren woning 7,50 48,08 47,78 45,27 52,45
003_A te projecteren woning 1,50 41,52 41,21 38,67 45,87
003_B te projecteren woning 4,50 44,64 44,34 41,85 49,03
003_C te projecteren woning 7,50 48,07 47,77 45,26 52,44
004_A te projecteren woning 1,50 41,50 41,19 38,66 45,85

004_B te projecteren woning 4,50 44,91 44,61 42,12 49,30
004_C te projecteren woning 7,50 48,23 47,93 45,40 52,59
005_A te projecteren woning 1,50 41,75 41,44 38,92 46,11
005_B te projecteren woning 4,50 45,12 44,82 42,33 49,51
005_C te projecteren woning 7,50 48,20 47,89 45,37 52,56

006_A te projecteren woning 1,50 41,76 41,46 38,94 46,13
006_B te projecteren woning 4,50 44,94 44,64 42,15 49,33
006_C te projecteren woning 7,50 48,05 47,74 45,22 52,41
007_A te projecteren woning 1,50 41,88 41,58 39,05 46,24
007_B te projecteren woning 4,50 45,00 44,70 42,21 49,39

007_C te projecteren woning 7,50 48,00 47,70 45,16 52,35
008_A te projecteren woning 1,50 41,89 41,60 39,06 46,25
008_B te projecteren woning 4,50 44,89 44,59 42,10 49,28
008_C te projecteren woning 7,50 47,90 47,60 45,06 52,25
009_A te projecteren woning 1,50 41,95 41,65 39,12 46,31

009_B te projecteren woning 4,50 44,87 44,57 42,07 49,25
009_C te projecteren woning 7,50 47,67 47,37 44,84 52,03
010_A te projecteren woning 1,50 42,10 41,80 39,27 46,46
010_B te projecteren woning 4,50 44,79 44,50 42,01 49,18
010_C te projecteren woning 7,50 47,49 47,18 44,66 51,85

011_A te projecteren woning 1,50 41,12 40,81 38,29 45,48
011_B te projecteren woning 4,50 43,75 43,45 40,97 48,14
011_C te projecteren woning 7,50 47,75 47,45 44,98 52,15
012_A te projecteren woning 1,50 40,07 39,77 37,29 44,46
012_B te projecteren woning 4,50 42,20 41,90 39,45 46,61

012_C te projecteren woning 7,50 45,05 44,75 42,26 49,44
013_A te projecteren woning 1,50 42,25 41,96 39,57 46,71
013_B te projecteren woning 4,50 43,86 43,57 41,18 48,32
013_C te projecteren woning 7,50 46,60 46,30 43,88 51,03
014_A te projecteren woning 1,50 42,33 42,04 39,65 46,79

014_B te projecteren woning 4,50 43,92 43,64 41,25 48,39
014_C te projecteren woning 7,50 46,72 46,42 44,00 51,15
015_A te projecteren woning 1,50 42,23 41,94 39,55 46,69
015_B te projecteren woning 4,50 43,90 43,61 41,23 48,36
015_C te projecteren woning 7,50 46,71 46,42 44,00 51,15

016_A te projecteren woning 1,50 41,99 41,70 39,32 46,45
016_B te projecteren woning 4,50 43,72 43,43 41,04 48,18
016_C te projecteren woning 7,50 46,49 46,20 43,78 50,93
017_A te projecteren woning 1,50 41,77 41,48 39,09 46,23
017_B te projecteren woning 4,50 43,53 43,24 40,86 47,99

017_C te projecteren woning 7,50 46,38 46,10 43,67 50,82
018_A te projecteren woning 1,50 41,72 41,44 39,05 46,19
018_B te projecteren woning 4,50 43,40 43,11 40,72 47,86
018_C te projecteren woning 7,50 46,31 46,02 43,59 50,74
019_A te projecteren woning 1,50 41,69 41,40 39,02 46,15

019_B te projecteren woning 4,50 43,34 43,06 40,67 47,81
019_C te projecteren woning 7,50 46,13 45,84 43,43 50,58
020_A te projecteren woning 1,50 41,54 41,26 38,87 46,01
020_B te projecteren woning 4,50 43,25 42,96 40,57 47,71
020_C te projecteren woning 7,50 46,08 45,78 43,36 50,51

021_A te projecteren woning 1,50 41,11 40,82 38,42 45,56
021_B te projecteren woning 4,50 42,94 42,65 40,24 47,39
021_C te projecteren woning 7,50 45,62 45,32 42,89 50,04
022_A te projecteren woning 1,50 40,53 40,24 37,81 44,96
022_B te projecteren woning 4,50 42,62 42,34 39,92 47,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting spoorweg (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

022_C te projecteren woning 7,50 45,62 45,33 42,90 50,05
023_A te projecteren woning 1,50 40,93 40,62 38,04 45,25
023_B te projecteren woning 4,50 43,14 42,84 40,32 47,51
023_C te projecteren woning 7,50 46,47 46,18 43,70 50,87
024_A te projecteren woning 1,50 40,88 40,56 37,97 45,19

024_B te projecteren woning 4,50 42,89 42,59 40,06 47,25
024_C te projecteren woning 7,50 46,04 45,74 43,27 50,44
025_A te projecteren woning 1,50 40,82 40,50 37,90 45,12
025_B te projecteren woning 4,50 42,58 42,27 39,74 46,93
025_C te projecteren woning 7,50 45,70 45,40 42,92 50,09

026_A te projecteren woning 1,50 40,76 40,44 37,84 45,06
026_B te projecteren woning 4,50 42,41 42,11 39,56 46,76
026_C te projecteren woning 7,50 45,49 45,19 42,70 49,88
027_A te projecteren woning 1,50 41,34 41,03 38,51 45,70
027_B te projecteren woning 4,50 43,96 43,67 41,21 48,37

027_C te projecteren woning 7,50 47,91 47,62 45,20 52,35
028_A te projecteren woning 1,50 39,98 39,67 37,16 44,34
028_B te projecteren woning 4,50 41,83 41,53 39,06 46,23
028_C te projecteren woning 7,50 45,15 44,85 42,42 49,57
029_A te projecteren woning 1,50 42,57 42,28 39,89 47,03

029_B te projecteren woning 4,50 44,31 44,03 41,63 48,77
029_C te projecteren woning 7,50 46,99 46,70 44,29 51,44
030_A te projecteren woning 1,50 42,65 42,37 39,97 47,11
030_B te projecteren woning 4,50 44,47 44,18 41,79 48,93
030_C te projecteren woning 7,50 46,98 46,70 44,29 51,43

031_A te projecteren woning 1,50 42,88 42,59 40,20 47,34
031_B te projecteren woning 4,50 44,62 44,33 41,94 49,08
031_C te projecteren woning 7,50 46,99 46,70 44,31 51,45
032_A te projecteren woning 1,50 43,06 42,77 40,37 47,51
032_B te projecteren woning 4,50 44,91 44,62 42,22 49,36

032_C te projecteren woning 7,50 47,09 46,80 44,40 51,54
033_A te projecteren woning 1,50 42,17 41,87 39,46 46,61
033_B te projecteren woning 4,50 44,56 44,28 41,87 49,01
033_C te projecteren woning 7,50 47,55 47,26 44,84 51,99
033_D te projecteren woning 10,50 50,27 49,97 47,50 54,67

034_A te projecteren woning 1,50 42,69 42,40 39,99 47,14
034_B te projecteren woning 4,50 44,89 44,61 42,20 49,34
034_C te projecteren woning 7,50 47,66 47,37 44,95 52,10
034_D te projecteren woning 10,50 50,17 49,88 47,41 54,58
035_A te projecteren woning 1,50 43,02 42,72 40,31 47,46

035_B te projecteren woning 4,50 45,09 44,80 42,40 49,54
035_C te projecteren woning 7,50 47,58 47,29 44,87 52,02
035_D te projecteren woning 10,50 50,20 49,91 47,44 54,61
036_A te projecteren woning 1,50 43,29 43,00 40,58 47,73
036_B te projecteren woning 4,50 45,12 44,84 42,44 49,58

036_C te projecteren woning 7,50 47,47 47,18 44,77 51,92
036_D te projecteren woning 10,50 49,93 49,64 47,17 54,34
037_A te projecteren woning 1,50 43,64 43,35 40,95 48,09
037_B te projecteren woning 4,50 45,37 45,08 42,69 49,83
037_C te projecteren woning 7,50 47,60 47,31 44,90 52,05

037_D te projecteren woning 10,50 50,06 49,77 47,30 54,47
038_A te projecteren woning 1,50 43,84 43,55 41,15 48,29
038_B te projecteren woning 4,50 45,50 45,22 42,82 49,96
038_C te projecteren woning 7,50 47,59 47,31 44,90 52,04
038_D te projecteren woning 10,50 49,89 49,60 47,14 54,30

039_A te projecteren woning 1,50 40,49 40,20 37,74 44,90
039_B te projecteren woning 4,50 43,30 43,01 40,58 47,73
039_C te projecteren woning 7,50 46,77 46,48 44,04 51,20
039_D te projecteren woning 10,50 50,57 50,28 47,78 54,96
040_A te projecteren woning 1,50 41,14 40,84 38,40 45,56

040_B te projecteren woning 4,50 43,40 43,11 40,61 47,79
040_C te projecteren woning 7,50 45,11 44,82 42,35 49,52
040_D te projecteren woning 10,50 48,33 48,04 45,60 52,76
041_A te projecteren woning 1,50 39,10 38,80 36,35 43,51
041_B te projecteren woning 4,50 41,32 41,02 38,58 45,74
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041_C te projecteren woning 7,50 44,56 44,26 41,80 48,97
041_D te projecteren woning 10,50 48,32 48,02 45,53 52,71
042_A te projecteren woning 1,50 39,06 38,77 36,32 43,48
042_B te projecteren woning 4,50 41,26 40,96 38,51 45,67
042_C te projecteren woning 7,50 44,54 44,24 41,78 48,95

042_D te projecteren woning 10,50 48,30 48,00 45,52 52,69
043_A te projecteren woning 1,50 38,89 38,60 36,15 43,31
043_B te projecteren woning 4,50 40,98 40,68 38,23 45,39
043_C te projecteren woning 7,50 44,34 44,04 41,58 48,75
043_D te projecteren woning 10,50 48,02 47,72 45,25 52,42

044_A te projecteren woning 1,50 38,91 38,61 36,16 43,32
044_B te projecteren woning 4,50 40,94 40,63 38,18 45,34
044_C te projecteren woning 7,50 44,28 43,98 41,52 48,69
044_D te projecteren woning 10,50 48,01 47,72 45,25 52,42
045_A te projecteren woning 1,50 38,63 38,33 35,87 43,04

045_B te projecteren woning 4,50 40,68 40,38 37,93 45,09
045_C te projecteren woning 7,50 44,14 43,85 41,39 48,55
045_D te projecteren woning 10,50 47,90 47,61 45,13 52,30
046_A te projecteren woning 1,50 38,80 38,50 36,05 43,21
046_B te projecteren woning 4,50 40,79 40,49 38,04 45,20

046_C te projecteren woning 7,50 44,23 43,93 41,47 48,64
046_D te projecteren woning 10,50 47,89 47,60 45,13 52,30
047_A te projecteren woning 1,50 44,33 44,04 41,62 48,77
047_B te projecteren woning 4,50 46,32 46,03 43,59 50,75
047_C te projecteren woning 7,50 48,00 47,71 45,27 52,43

047_D te projecteren woning 10,50 49,93 49,64 47,18 54,34
048_A te projecteren woning 1,50 41,12 40,82 38,37 45,53
048_B te projecteren woning 4,50 42,84 42,55 40,11 47,27
048_C te projecteren woning 7,50 45,56 45,27 42,85 50,00
048_D te projecteren woning 10,50 49,04 48,75 46,31 53,47

049_A te projecteren woning 1,50 38,70 38,40 35,95 43,11
049_B te projecteren woning 4,50 40,72 40,42 37,98 45,14
049_C te projecteren woning 7,50 44,21 43,92 41,47 48,63
049_D te projecteren woning 10,50 47,81 47,52 45,06 52,22
050_A te projecteren woning 1,50 40,77 40,45 37,84 45,06

050_B te projecteren woning 4,50 42,14 41,83 39,27 46,47
050_C te projecteren woning 7,50 45,08 44,77 42,28 49,46
051_A te projecteren woning 1,50 43,13 42,83 40,38 47,54
051_B te projecteren woning 4,50 44,95 44,66 42,23 49,38
051_C te projecteren woning 7,50 47,26 46,97 44,55 51,70

052_A te projecteren woning 1,50 43,18 42,89 40,49 47,63
052_B te projecteren woning 4,50 45,33 45,05 42,67 49,80
052_C te projecteren woning 7,50 47,32 47,03 44,64 51,78
053_A te projecteren woning 1,50 42,32 42,00 39,42 46,63
053_B te projecteren woning 4,50 44,91 44,60 42,07 49,26

053_C te projecteren woning 7,50 48,63 48,33 45,81 53,00
053_D te projecteren woning 10,50 53,16 52,85 50,27 57,48
054_A te projecteren woning 1,50 42,13 41,80 39,22 46,43
054_B te projecteren woning 4,50 44,68 44,37 41,84 49,03
054_C te projecteren woning 7,50 48,44 48,13 45,63 52,81

054_D te projecteren woning 10,50 53,18 52,87 50,29 57,50
055_A te projecteren woning 1,50 42,10 41,78 39,20 46,41
055_B te projecteren woning 4,50 44,76 44,45 41,93 49,12
055_C te projecteren woning 7,50 48,51 48,21 45,71 52,89
055_D te projecteren woning 10,50 53,06 52,76 50,21 57,41

056_A te projecteren woning 1,50 42,11 41,79 39,21 46,42
056_B te projecteren woning 4,50 44,85 44,54 42,02 49,21
056_C te projecteren woning 7,50 48,68 48,38 45,89 53,07
056_D te projecteren woning 10,50 52,98 52,68 50,14 57,33
057_A te projecteren woning 1,50 42,17 41,85 39,28 46,49

057_B te projecteren woning 4,50 45,07 44,76 42,24 49,43
057_C te projecteren woning 7,50 48,95 48,65 46,16 53,34
057_D te projecteren woning 10,50 53,36 53,06 50,54 57,73
058_A te projecteren woning 1,50 44,50 44,20 41,73 48,90
058_B te projecteren woning 4,50 46,76 46,46 44,01 51,17
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058_C te projecteren woning 7,50 50,35 50,05 47,54 54,72
058_D te projecteren woning 10,50 52,89 52,59 50,03 57,23
059_A te projecteren woning 1,50 40,05 39,74 37,20 44,40
059_B te projecteren woning 4,50 43,48 43,18 40,70 47,87
059_C te projecteren woning 7,50 47,46 47,16 44,68 51,85

059_D te projecteren woning 10,50 51,82 51,51 48,97 56,17
060_A te projecteren woning 1,50 43,62 43,33 40,92 48,07
060_B te projecteren woning 4,50 45,47 45,18 42,79 49,93
060_C te projecteren woning 7,50 47,45 47,16 44,77 51,91
060_D te projecteren woning 10,50 49,48 49,19 46,76 53,91

061_A te projecteren woning 1,50 43,46 43,17 40,76 47,91
061_B te projecteren woning 4,50 45,35 45,06 42,67 49,81
061_C te projecteren woning 7,50 47,32 47,02 44,63 51,77
061_D te projecteren woning 10,50 49,32 49,03 46,61 53,76
062_A te projecteren woning 1,50 43,09 42,80 40,41 47,55

062_B te projecteren woning 4,50 44,95 44,66 42,28 49,41
062_C te projecteren woning 7,50 46,97 46,68 44,30 51,43
062_D te projecteren woning 10,50 49,05 48,76 46,34 53,49
063_A te projecteren woning 1,50 43,12 42,83 40,45 47,58
063_B te projecteren woning 4,50 44,99 44,70 42,32 49,45

063_C te projecteren woning 7,50 46,99 46,70 44,32 51,45
063_D te projecteren woning 10,50 48,83 48,55 46,13 53,28
064_A te projecteren woning 1,50 42,90 42,61 40,21 47,35
064_B te projecteren woning 4,50 44,80 44,51 42,13 49,26
064_C te projecteren woning 7,50 46,75 46,46 44,09 51,22

064_D te projecteren woning 10,50 48,51 48,22 45,82 52,96
065_A te projecteren woning 1,50 42,50 42,18 39,61 46,82
065_B te projecteren woning 4,50 45,89 45,58 43,08 50,26
065_C te projecteren woning 7,50 49,91 49,60 47,11 54,29
065_D te projecteren woning 10,50 55,04 54,74 52,20 59,39

066_A te projecteren woning 1,50 42,70 42,38 39,82 47,02
066_B te projecteren woning 4,50 46,30 45,99 43,49 50,67
066_C te projecteren woning 7,50 50,34 50,03 47,53 54,71
066_D te projecteren woning 10,50 55,69 55,39 52,85 60,04
067_A te projecteren woning 1,50 42,86 42,54 39,98 47,18

067_B te projecteren woning 4,50 46,60 46,29 43,78 50,96
067_C te projecteren woning 7,50 50,73 50,42 47,92 55,10
067_D te projecteren woning 10,50 56,34 56,04 53,48 60,68
068_A te projecteren woning 1,50 42,97 42,65 40,10 47,30
068_B te projecteren woning 4,50 46,82 46,52 44,01 51,19

068_C te projecteren woning 7,50 51,08 50,77 48,26 55,44
068_D te projecteren woning 10,50 56,86 56,56 53,98 61,19
069_A te projecteren woning 1,50 43,11 42,80 40,24 47,44
069_B te projecteren woning 4,50 47,02 46,71 44,21 51,39
069_C te projecteren woning 7,50 51,36 51,06 48,53 55,72

069_D te projecteren woning 10,50 57,24 56,94 54,35 61,56
070_A te projecteren woning 1,50 43,25 42,93 40,38 47,58
070_B te projecteren woning 4,50 47,22 46,91 44,41 51,59
070_C te projecteren woning 7,50 51,55 51,24 48,70 55,90
070_D te projecteren woning 10,50 57,43 57,12 54,51 61,73

071_A te projecteren woning 1,50 41,87 41,56 39,07 46,25
071_B te projecteren woning 4,50 44,30 44,00 41,56 48,72
071_C te projecteren woning 7,50 46,79 46,49 44,07 51,22
071_D te projecteren woning 10,50 50,20 49,90 47,45 54,61
072_A te projecteren woning 1,50 41,10 40,80 38,30 45,48

072_B te projecteren woning 4,50 44,29 43,99 41,54 48,70
072_C te projecteren woning 7,50 47,33 47,03 44,59 51,75
072_D te projecteren woning 10,50 50,34 50,03 47,54 54,72
073_A te projecteren woning 1,50 42,47 42,18 39,81 46,94
073_B te projecteren woning 4,50 44,51 44,22 41,86 48,99

073_C te projecteren woning 7,50 46,18 45,89 43,53 50,66
073_D te projecteren woning 10,50 48,03 47,74 45,35 52,49
074_A te projecteren woning 1,50 42,60 42,31 39,94 47,07
074_B te projecteren woning 4,50 44,68 44,40 42,04 49,17
074_C te projecteren woning 7,50 46,32 46,04 43,67 50,80
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074_D te projecteren woning 10,50 48,14 47,85 45,45 52,59
075_A te projecteren woning 1,50 43,03 42,74 40,36 47,49
075_B te projecteren woning 4,50 45,07 44,78 42,42 49,55
075_C te projecteren woning 7,50 46,63 46,35 43,97 51,10
075_D te projecteren woning 10,50 48,40 48,11 45,71 52,85

076_A te projecteren woning 1,50 42,80 42,51 40,14 47,27
076_B te projecteren woning 4,50 44,94 44,65 42,30 49,42
076_C te projecteren woning 7,50 46,51 46,23 43,86 50,99
076_D te projecteren woning 10,50 48,26 47,98 45,58 52,72
077_A te projecteren woning 1,50 42,82 42,53 40,16 47,29

077_B te projecteren woning 4,50 44,89 44,60 42,25 49,37
077_C te projecteren woning 7,50 46,49 46,20 43,84 50,97
077_D te projecteren woning 10,50 48,43 48,14 45,75 52,89
078_A te projecteren woning 1,50 42,52 42,23 39,87 47,00
078_B te projecteren woning 4,50 44,34 44,06 41,70 48,83

078_C te projecteren woning 7,50 45,92 45,63 43,26 50,39
078_D te projecteren woning 10,50 48,31 48,02 45,62 52,76
079_A te projecteren woning 1,50 43,31 42,99 40,43 47,63
079_B te projecteren woning 4,50 47,58 47,27 44,76 51,94
079_C te projecteren woning 7,50 52,12 51,82 49,27 56,47

079_D te projecteren woning 10,50 56,39 56,07 53,45 60,68
080_A te projecteren woning 1,50 43,62 43,32 40,85 48,02
080_B te projecteren woning 4,50 47,09 46,79 44,33 51,50
080_C te projecteren woning 7,50 50,66 50,35 47,84 55,02
080_D te projecteren woning 10,50 55,77 55,46 52,86 60,08

081_A te projecteren woning 1,50 42,54 42,25 39,87 47,00
081_B te projecteren woning 4,50 44,16 43,88 41,50 48,63
081_C te projecteren woning 7,50 46,33 46,05 43,68 50,81
081_D te projecteren woning 10,50 48,60 48,31 45,92 53,06
082_A te projecteren woning 1,50 42,06 41,73 39,21 46,40

082_B te projecteren woning 4,50 44,28 43,96 41,50 48,67
082_C te projecteren woning 7,50 46,52 46,21 43,79 50,94
082_D te projecteren woning 10,50 49,42 49,11 46,68 53,84
083_A te projecteren woning 1,50 43,24 42,93 40,36 47,57
083_B te projecteren woning 4,50 47,33 47,02 44,50 51,69

083_C te projecteren woning 7,50 51,59 51,28 48,72 55,92
083_D te projecteren woning 10,50 54,80 54,49 51,90 59,11
084_A te projecteren woning 1,50 43,20 42,88 40,32 47,52
084_B te projecteren woning 4,50 47,27 46,96 44,43 51,62
084_C te projecteren woning 7,50 51,00 50,70 48,14 55,34

084_D te projecteren woning 10,50 54,48 54,18 51,59 58,80
085_A te projecteren woning 1,50 43,93 43,63 41,14 48,32
085_B te projecteren woning 4,50 47,42 47,11 44,63 51,80
085_C te projecteren woning 7,50 51,62 51,31 48,76 55,96
085_D te projecteren woning 10,50 55,10 54,80 52,22 59,43

086_A te projecteren woning 1,50 39,72 39,40 36,88 44,07
086_B te projecteren woning 4,50 42,95 42,63 40,15 47,33
086_C te projecteren woning 7,50 45,34 45,04 42,61 49,76
086_D te projecteren woning 10,50 48,60 48,31 45,85 53,01
087_A te projecteren woning 1,50 41,84 41,55 39,14 46,29

087_B te projecteren woning 4,50 44,19 43,89 41,49 48,63
087_C te projecteren woning 7,50 46,33 46,03 43,62 50,77
087_D te projecteren woning 10,50 48,92 48,63 46,21 53,36
088_A te projecteren woning 1,50 41,70 41,40 38,96 46,12
088_B te projecteren woning 4,50 43,27 42,98 40,56 47,71

088_C te projecteren woning 7,50 45,41 45,12 42,72 49,86
088_D te projecteren woning 10,50 48,03 47,75 45,35 52,49
089_A te projecteren woning 1,50 43,12 42,81 40,24 47,45
089_B te projecteren woning 4,50 46,60 46,30 43,76 50,95
089_C te projecteren woning 7,50 50,08 49,77 47,24 54,43

089_D te projecteren woning 10,50 53,46 53,16 50,61 57,81
090_A te projecteren woning 1,50 42,61 42,31 39,78 46,97
090_B te projecteren woning 4,50 46,14 45,84 43,33 50,51
090_C te projecteren woning 7,50 49,76 49,46 46,92 54,11
090_D te projecteren woning 10,50 52,79 52,49 49,93 57,13
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091_A te projecteren woning 1,50 41,30 41,00 38,56 45,72
091_B te projecteren woning 4,50 43,35 43,06 40,66 47,80
091_C te projecteren woning 7,50 46,20 45,90 43,49 50,64
091_D te projecteren woning 10,50 47,90 47,60 45,20 52,34
092_A te projecteren woning 1,50 42,12 41,80 39,28 46,47

092_B te projecteren woning 4,50 45,16 44,85 42,37 49,54
092_C te projecteren woning 7,50 47,76 47,45 44,99 52,16
092_D te projecteren woning 10,50 50,26 49,96 47,48 54,65
093_A te projecteren woning 1,50 41,13 40,84 38,41 45,56
093_B te projecteren woning 4,50 43,39 43,09 40,68 47,83

093_C te projecteren woning 7,50 46,14 45,85 43,45 50,59
093_D te projecteren woning 10,50 49,37 49,08 46,64 53,80
094_A te projecteren woning 1,50 41,26 40,97 38,55 45,70
094_B te projecteren woning 4,50 43,58 43,29 40,89 48,03
094_C te projecteren woning 7,50 46,22 45,93 43,54 50,68

094_D te projecteren woning 10,50 49,26 48,96 46,54 53,69
095_A te projecteren woning 1,50 39,72 39,41 36,92 44,10
095_B te projecteren woning 4,50 42,06 41,76 39,29 46,46
095_C te projecteren woning 7,50 45,75 45,45 42,97 50,14
095_D te projecteren woning 10,50 49,47 49,17 46,67 53,85

096_A te projecteren woning 1,50 40,61 40,32 37,90 45,05
096_B te projecteren woning 4,50 42,55 42,26 39,87 47,01
096_C te projecteren woning 7,50 44,92 44,63 42,23 49,37
096_D te projecteren woning 10,50 48,36 48,07 45,68 52,82
097_A te projecteren woning 1,50 40,94 40,64 38,21 45,36

097_B te projecteren woning 4,50 43,15 42,85 40,43 47,58
097_C te projecteren woning 7,50 45,91 45,61 43,15 50,32
097_D te projecteren woning 10,50 50,28 49,98 47,44 54,63
098_A te projecteren woning 1,50 40,49 40,19 37,74 44,90
098_B te projecteren woning 4,50 43,03 42,74 40,31 47,46

098_C te projecteren woning 7,50 46,10 45,81 43,35 50,51
098_D te projecteren woning 10,50 50,20 49,90 47,36 54,55
099_A te projecteren woning 1,50 41,59 41,29 38,83 46,00
099_B te projecteren woning 4,50 43,71 43,41 40,99 48,14
099_C te projecteren woning 7,50 46,92 46,62 44,21 51,36

099_D te projecteren woning 10,50 50,03 49,74 47,30 54,46
100_A te projecteren woning 1,50 41,54 41,24 38,79 45,95
100_B te projecteren woning 4,50 43,75 43,46 41,03 48,18
100_C te projecteren woning 7,50 46,94 46,65 44,23 51,38
100_D te projecteren woning 10,50 50,11 49,81 47,37 54,53

101_A te projecteren woning 1,50 40,53 40,23 37,77 44,94
101_B te projecteren woning 4,50 42,70 42,40 39,94 47,11
101_C te projecteren woning 7,50 45,74 45,43 42,95 50,12
101_D te projecteren woning 10,50 49,46 49,15 46,68 53,85
102_A te projecteren woning 1,50 40,10 39,80 37,36 44,52

102_B te projecteren woning 4,50 42,08 41,78 39,37 46,52
102_C te projecteren woning 7,50 45,71 45,42 43,02 50,16
102_D te projecteren woning 10,50 48,85 48,56 46,16 53,30
103_A te projecteren woning 1,50 39,73 39,43 37,01 44,16
103_B te projecteren woning 4,50 42,00 41,71 39,29 46,44

103_C te projecteren woning 7,50 44,52 44,23 41,80 48,95
103_D te projecteren woning 10,50 47,75 47,45 44,98 52,15
104_A te projecteren woning 1,50 39,90 39,60 37,19 44,34
104_B te projecteren woning 4,50 42,30 42,01 39,59 46,74
104_C te projecteren woning 7,50 44,66 44,37 41,93 49,09

104_D te projecteren woning 10,50 47,80 47,50 45,03 52,20
105_A te projecteren woning 1,50 43,09 42,79 40,34 47,50
105_B te projecteren woning 4,50 45,78 45,47 43,02 50,18
105_C te projecteren woning 7,50 48,78 48,48 46,00 53,17
105_D te projecteren woning 10,50 52,91 52,61 50,08 57,27

106_A te projecteren woning 1,50 43,38 43,08 40,65 47,80
106_B te projecteren woning 4,50 45,86 45,56 43,13 50,28
106_C te projecteren woning 7,50 48,69 48,39 45,93 53,10
106_D te projecteren woning 10,50 52,19 51,89 49,40 56,58
107_A te projecteren woning 1,50 42,77 42,46 39,98 47,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

107_B te projecteren woning 4,50 45,68 45,38 42,91 50,08
107_C te projecteren woning 7,50 48,87 48,56 46,05 53,23
107_D te projecteren woning 10,50 53,22 52,91 50,34 57,55
108_A te projecteren woning 1,50 42,21 41,92 39,52 46,66
108_B te projecteren woning 4,50 44,31 44,02 41,64 48,77

108_C te projecteren woning 7,50 46,70 46,41 44,00 51,15
108_D te projecteren woning 10,50 48,76 48,46 46,03 53,18
109_A te projecteren woning 1,50 42,05 41,75 39,30 46,46
109_B te projecteren woning 4,50 44,53 44,24 41,78 48,94
109_C te projecteren woning 7,50 47,42 47,12 44,62 51,80

109_D te projecteren woning 10,50 50,25 49,94 47,43 54,61
110_A te projecteren woning 1,50 42,16 41,86 39,42 46,58
110_B te projecteren woning 4,50 44,54 44,24 41,80 48,96
110_C te projecteren woning 7,50 47,32 47,02 44,53 51,71
110_D te projecteren woning 10,50 50,19 49,88 47,39 54,57

111_A te projecteren woning 1,50 42,68 42,38 39,93 47,09
111_B te projecteren woning 4,50 44,68 44,38 41,93 49,09
111_C te projecteren woning 7,50 47,33 47,03 44,57 51,74
111_D te projecteren woning 10,50 51,19 50,90 48,45 55,61
112_A te projecteren woning 1,50 41,42 41,12 38,67 45,83

112_B te projecteren woning 4,50 43,61 43,31 40,89 48,04
112_C te projecteren woning 7,50 46,23 45,93 43,50 50,65
112_D te projecteren woning 10,50 50,47 50,18 47,74 54,90
113_A te projecteren woning 1,50 42,13 41,83 39,38 46,54
113_B te projecteren woning 4,50 44,41 44,11 41,67 48,83

113_C te projecteren woning 7,50 47,54 47,24 44,75 51,93
113_D te projecteren woning 10,50 50,57 50,26 47,78 54,95
114_A te projecteren woning 1,50 41,12 40,82 38,38 45,54
114_B te projecteren woning 4,50 42,93 42,64 40,21 47,36
114_C te projecteren woning 7,50 45,07 44,78 42,35 49,50

114_D te projecteren woning 10,50 48,53 48,24 45,83 52,98
115_A te projecteren woning 1,50 41,26 40,96 38,53 45,68
115_B te projecteren woning 4,50 43,93 43,63 41,21 48,36
115_C te projecteren woning 7,50 46,76 46,46 43,99 51,16
115_D te projecteren woning 10,50 48,46 48,16 45,67 52,85

116_A te projecteren woning 1,50 41,21 40,91 38,48 45,63
116_B te projecteren woning 4,50 43,68 43,39 40,97 48,12
116_C te projecteren woning 7,50 46,58 46,27 43,80 50,97
116_D te projecteren woning 10,50 48,64 48,34 45,85 53,03
117_A te projecteren woning 1,50 44,09 43,79 41,38 48,53

117_B te projecteren woning 4,50 46,01 45,71 43,30 50,45
117_C te projecteren woning 7,50 48,26 47,96 45,53 52,68
117_D te projecteren woning 10,50 50,76 50,46 48,01 55,17
118_A te projecteren woning 1,50 43,79 43,49 41,07 48,22
118_B te projecteren woning 4,50 45,73 45,44 43,03 50,18

118_C te projecteren woning 7,50 47,88 47,58 45,15 52,30
118_D te projecteren woning 10,50 50,53 50,23 47,79 54,95
119_A te projecteren woning 1,50 42,27 41,97 39,54 46,69
119_B te projecteren woning 4,50 44,10 43,79 41,37 48,52
119_C te projecteren woning 7,50 46,22 45,92 43,47 50,63

119_D te projecteren woning 10,50 49,47 49,17 46,71 53,88
120_A te projecteren woning 1,50 40,81 40,51 38,09 45,24
120_B te projecteren woning 4,50 42,92 42,63 40,23 47,37
120_C te projecteren woning 7,50 45,24 44,95 42,54 49,69
120_D te projecteren woning 10,50 48,30 48,01 45,59 52,74

121_A te projecteren woning 1,50 40,24 39,94 37,51 44,66
121_B te projecteren woning 4,50 43,24 42,95 40,53 47,68
121_C te projecteren woning 7,50 45,58 45,27 42,80 49,97
121_D te projecteren woning 10,50 46,98 46,68 44,21 51,38
122_A te projecteren woning 1,50 40,82 40,52 38,08 45,24

122_B te projecteren woning 4,50 43,67 43,37 40,95 48,10
122_C te projecteren woning 7,50 46,06 45,76 43,31 50,47
122_D te projecteren woning 10,50 47,58 47,28 44,80 51,97
123_A te projecteren woning 1,50 43,73 43,44 40,91 48,10
123_B te projecteren woning 4,50 45,48 45,19 42,65 49,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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123_C te projecteren woning 7,50 48,08 47,78 45,29 52,47
123_D te projecteren woning 10,50 50,72 50,43 47,94 55,11
124_A te projecteren woning 1,50 43,06 42,76 40,25 47,43
124_B te projecteren woning 4,50 45,00 44,71 42,21 49,39
124_C te projecteren woning 7,50 47,56 47,27 44,81 51,97

124_D te projecteren woning 10,50 50,38 50,09 47,59 54,77
125_A te projecteren woning 1,50 42,16 41,86 39,39 46,56
125_B te projecteren woning 4,50 44,33 44,03 41,57 48,74
125_C te projecteren woning 7,50 47,08 46,78 44,33 51,49
125_D te projecteren woning 10,50 50,25 49,96 47,48 54,65

126_A te projecteren woning 1,50 41,52 41,22 38,78 45,94
126_B te projecteren woning 4,50 43,88 43,58 41,13 48,29
126_C te projecteren woning 7,50 47,02 46,73 44,28 51,44
126_D te projecteren woning 10,50 50,79 50,49 47,99 55,17
127_A te projecteren woning 1,50 43,73 43,44 40,96 48,13

127_B te projecteren woning 4,50 45,80 45,51 43,05 50,21
127_C te projecteren woning 7,50 48,51 48,22 45,77 52,93
127_D te projecteren woning 10,50 50,24 49,96 47,48 54,65
128_A te projecteren woning 1,50 38,87 38,57 36,12 43,28
128_B te projecteren woning 4,50 40,80 40,50 38,05 45,21

128_C te projecteren woning 7,50 44,13 43,84 41,39 48,55
128_D te projecteren woning 10,50 48,96 48,65 46,15 53,33
129_A te projecteren woning 1,50 39,10 38,81 36,40 43,55
129_B te projecteren woning 4,50 41,82 41,53 39,17 46,30
129_C te projecteren woning 7,50 44,36 44,08 41,71 48,84

129_D te projecteren woning 10,50 47,60 47,31 44,88 52,03
130_A te projecteren woning 1,50 37,01 36,71 34,23 41,40
130_B te projecteren woning 4,50 39,71 39,42 37,01 44,16
130_C te projecteren woning 7,50 43,41 43,12 40,72 47,86
130_D te projecteren woning 10,50 47,67 47,38 44,98 52,12

131_A te projecteren woning 1,50 38,67 38,38 35,91 43,08
131_B te projecteren woning 4,50 40,95 40,66 38,24 45,39
131_C te projecteren woning 7,50 44,74 44,45 42,05 49,19
131_D te projecteren woning 10,50 48,47 48,18 45,76 52,91
132_A te projecteren woning 1,50 38,35 38,05 35,59 42,76

132_B te projecteren woning 4,50 40,72 40,42 38,00 45,15
132_C te projecteren woning 7,50 44,86 44,56 42,16 49,30
132_D te projecteren woning 10,50 48,85 48,56 46,13 53,28
133_A te projecteren woning 1,50 41,06 40,76 38,32 45,48
133_B te projecteren woning 4,50 43,21 42,92 40,48 47,64

133_C te projecteren woning 7,50 45,72 45,42 42,98 50,14
133_D te projecteren woning 10,50 49,23 48,94 46,47 53,64
134_A te projecteren woning 1,50 41,08 40,78 38,33 45,49
134_B te projecteren woning 4,50 43,23 42,93 40,50 47,65
134_C te projecteren woning 7,50 45,90 45,60 43,15 50,31

134_D te projecteren woning 10,50 49,23 48,93 46,46 53,63
135_A te projecteren woning 1,50 40,94 40,64 38,19 45,35
135_B te projecteren woning 4,50 43,13 42,84 40,41 47,56
135_C te projecteren woning 7,50 45,86 45,56 43,12 50,28
135_D te projecteren woning 10,50 49,23 48,93 46,46 53,63

136_A te projecteren woning 1,50 40,95 40,65 38,20 45,36
136_B te projecteren woning 4,50 43,18 42,87 40,44 47,60
136_C te projecteren woning 7,50 45,89 45,59 43,15 50,31
136_D te projecteren woning 10,50 49,24 48,94 46,47 53,64
137_A te projecteren woning 1,50 41,09 40,79 38,35 45,51

137_B te projecteren woning 4,50 43,28 42,98 40,55 47,70
137_C te projecteren woning 7,50 45,91 45,62 43,17 50,33
137_D te projecteren woning 10,50 49,23 48,94 46,47 53,64
138_A te projecteren woning 1,50 41,02 40,72 38,27 45,43
138_B te projecteren woning 4,50 43,18 42,89 40,45 47,61

138_C te projecteren woning 7,50 45,93 45,64 43,19 50,35
138_D te projecteren woning 10,50 49,37 49,08 46,61 53,78
139_A te projecteren woning 1,50 40,46 40,16 37,70 44,87
139_B te projecteren woning 4,50 42,52 42,22 39,80 46,95
139_C te projecteren woning 7,50 46,26 45,97 43,55 50,70
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139_D te projecteren woning 10,50 49,95 49,66 47,22 54,38
140_A te projecteren woning 1,50 39,25 38,94 36,51 43,67
140_B te projecteren woning 4,50 41,18 40,88 38,46 45,61
140_C te projecteren woning 7,50 44,03 43,73 41,30 48,45
140_D te projecteren woning 10,50 48,07 47,78 45,34 52,50

141_A te projecteren woning 1,50 41,39 41,08 38,66 45,81
141_B te projecteren woning 4,50 43,72 43,42 41,02 48,16
141_C te projecteren woning 7,50 46,53 46,25 43,87 51,00
141_D te projecteren woning 10,50 49,34 49,06 46,64 53,79
142_A te projecteren woning 1,50 41,10 40,81 38,38 45,53

142_B te projecteren woning 4,50 43,35 43,05 40,65 47,79
142_C te projecteren woning 7,50 46,44 46,15 43,77 50,90
142_D te projecteren woning 10,50 49,32 49,03 46,63 53,77
143_A te projecteren woning 1,50 40,87 40,57 38,15 45,30
143_B te projecteren woning 4,50 43,06 42,76 40,35 47,50

143_C te projecteren woning 7,50 46,39 46,10 43,72 50,85
143_D te projecteren woning 10,50 49,19 48,90 46,49 53,64
144_A te projecteren woning 1,50 40,08 39,78 37,33 44,49
144_B te projecteren woning 4,50 42,17 41,87 39,44 46,59
144_C te projecteren woning 7,50 45,88 45,59 43,21 50,34

144_D te projecteren woning 10,50 49,25 48,95 46,54 53,69
145_A te projecteren woning 1,50 38,85 38,54 36,06 43,23
145_B te projecteren woning 4,50 40,64 40,33 37,88 45,04
145_C te projecteren woning 7,50 44,13 43,84 41,44 48,58
145_D te projecteren woning 10,50 49,37 49,08 46,65 53,80

146_A te projecteren woning 1,50 39,02 38,72 36,28 43,44
146_B te projecteren woning 4,50 41,28 40,98 38,56 45,71
146_C te projecteren woning 7,50 45,36 45,07 42,67 49,81
146_D te projecteren woning 10,50 49,29 49,00 46,57 53,72
147_A te projecteren woning 1,50 41,73 41,44 39,00 46,16

147_B te projecteren woning 4,50 43,61 43,31 40,88 48,03
147_C te projecteren woning 7,50 45,89 45,60 43,15 50,31
147_D te projecteren woning 10,50 49,07 48,78 46,32 53,48
148_A te projecteren woning 1,50 41,57 41,28 38,85 46,00
148_B te projecteren woning 4,50 43,29 43,00 40,57 47,72

148_C te projecteren woning 7,50 45,61 45,32 42,88 50,04
148_D te projecteren woning 10,50 48,94 48,64 46,19 53,35
149_A te projecteren woning 1,50 41,75 41,45 39,01 46,17
149_B te projecteren woning 4,50 43,52 43,22 40,77 47,93
149_C te projecteren woning 7,50 46,66 46,36 43,84 51,03

149_D te projecteren woning 10,50 49,39 49,08 46,59 53,77
150_A te projecteren woning 1,50 41,29 40,99 38,56 45,71
150_B te projecteren woning 4,50 42,83 42,54 40,11 47,26
150_C te projecteren woning 7,50 45,16 44,86 42,41 49,57
150_D te projecteren woning 10,50 48,98 48,68 46,20 53,37

151_A te projecteren woning 1,50 42,34 42,04 39,60 46,76
151_B te projecteren woning 4,50 43,86 43,56 41,11 48,27
151_C te projecteren woning 7,50 46,70 46,39 43,88 51,06
151_D te projecteren woning 10,50 49,51 49,20 46,70 53,88
152_A te projecteren woning 1,50 42,47 42,17 39,75 46,90

152_B te projecteren woning 4,50 44,62 44,32 41,91 49,06
152_C te projecteren woning 7,50 46,95 46,66 44,25 51,40
152_D te projecteren woning 10,50 49,85 49,56 47,12 54,28
153_A te projecteren woning 1,50 41,94 41,65 39,25 46,39
153_B te projecteren woning 4,50 43,50 43,21 40,79 47,94

153_C te projecteren woning 7,50 45,73 45,43 43,01 50,16
153_D te projecteren woning 10,50 48,49 48,20 45,75 52,91
154_A te projecteren woning 1,50 40,90 40,60 38,18 45,33
154_B te projecteren woning 4,50 43,27 42,97 40,58 47,72
154_C te projecteren woning 7,50 46,13 45,85 43,48 50,61

154_D te projecteren woning 10,50 48,49 48,20 45,79 52,94
155_A te projecteren woning 1,50 40,16 39,85 37,43 44,58
155_B te projecteren woning 4,50 42,46 42,16 39,75 46,90
155_C te projecteren woning 7,50 45,52 45,24 42,86 49,99
155_D te projecteren woning 10,50 48,22 47,93 45,53 52,67
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156_A te projecteren woning 1,50 40,67 40,37 37,95 45,10
156_B te projecteren woning 4,50 43,12 42,82 40,42 47,56
156_C te projecteren woning 7,50 46,13 45,85 43,47 50,60
156_D te projecteren woning 10,50 48,37 48,08 45,68 52,82
157_A te projecteren woning 1,50 40,44 40,14 37,72 44,87

157_B te projecteren woning 4,50 42,90 42,60 40,20 47,34
157_C te projecteren woning 7,50 46,08 45,80 43,42 50,55
157_D te projecteren woning 10,50 48,33 48,04 45,63 52,78
158_A te projecteren woning 1,50 40,62 40,32 37,89 45,04
158_B te projecteren woning 4,50 43,05 42,76 40,35 47,50

158_C te projecteren woning 7,50 46,35 46,06 43,67 50,81
158_D te projecteren woning 10,50 48,57 48,27 45,85 53,00
159_A te projecteren woning 1,50 42,56 42,27 39,85 47,00
159_B te projecteren woning 4,50 44,76 44,46 42,03 49,18
159_C te projecteren woning 7,50 46,58 46,28 43,83 50,99

159_D te projecteren woning 10,50 49,10 48,80 46,35 53,51
160_A te projecteren woning 1,50 42,43 42,13 39,71 46,86
160_B te projecteren woning 4,50 44,59 44,29 41,86 49,01
160_C te projecteren woning 7,50 46,75 46,45 44,00 51,16
160_D te projecteren woning 10,50 49,32 49,02 46,56 53,73

161_A te projecteren woning 1,50 42,81 42,52 40,09 47,24
161_B te projecteren woning 4,50 44,71 44,42 41,99 49,14
161_C te projecteren woning 7,50 46,93 46,64 44,22 51,37
161_D te projecteren woning 10,50 49,48 49,19 46,75 53,91
162_A te projecteren woning 1,50 40,95 40,65 38,21 45,37

162_B te projecteren woning 4,50 43,59 43,30 40,85 48,01
162_C te projecteren woning 7,50 45,95 45,65 43,17 50,34
162_D te projecteren woning 10,50 48,10 47,80 45,33 52,50
163_A te projecteren woning 1,50 40,37 40,07 37,65 44,80
163_B te projecteren woning 4,50 43,09 42,79 40,37 47,52

163_C te projecteren woning 7,50 45,35 45,06 42,65 49,80
163_D te projecteren woning 10,50 47,43 47,14 44,72 51,87
164_A te projecteren woning 1,50 40,45 40,15 37,73 44,88
164_B te projecteren woning 4,50 42,76 42,47 40,08 47,22
164_C te projecteren woning 7,50 45,21 44,92 42,51 49,66

164_D te projecteren woning 10,50 47,71 47,41 44,99 52,14
165_A te projecteren woning 1,50 40,15 39,84 37,41 44,57
165_B te projecteren woning 4,50 42,15 41,85 39,45 46,59
165_C te projecteren woning 7,50 45,04 44,74 42,34 49,48
165_D te projecteren woning 10,50 48,20 47,91 45,51 52,65

166_A te projecteren woning 1,50 37,86 37,56 35,12 42,28
166_B te projecteren woning 4,50 40,05 39,75 37,35 44,49
166_C te projecteren woning 7,50 43,18 42,89 40,50 47,64
166_D te projecteren woning 10,50 46,24 45,95 43,56 50,70
167_A te projecteren woning 1,50 40,53 40,23 37,79 44,95

167_B te projecteren woning 4,50 43,52 43,22 40,78 47,94
167_C te projecteren woning 7,50 45,95 45,64 43,16 50,33
167_D te projecteren woning 10,50 47,47 47,15 44,67 51,85
168_A te projecteren woning 1,50 42,66 42,36 39,91 47,07
168_B te projecteren woning 4,50 45,54 45,23 42,79 49,95

168_C te projecteren woning 7,50 47,75 47,44 44,97 52,14
168_D te projecteren woning 10,50 49,94 49,63 47,15 54,32
169_A te projecteren woning 1,50 39,86 39,56 37,09 44,26
169_B te projecteren woning 4,50 42,06 41,76 39,32 46,48
169_C te projecteren woning 7,50 45,34 45,04 42,60 49,76

169_D te projecteren woning 10,50 49,62 49,33 46,85 54,02
170_A te projecteren woning 1,50 38,75 38,44 35,90 43,10
170_B te projecteren woning 4,50 41,08 40,78 38,32 45,49
170_C te projecteren woning 7,50 44,53 44,22 41,77 48,93
170_D te projecteren woning 10,50 49,55 49,25 46,81 53,97

171_A te projecteren woning 1,50 38,42 38,11 35,60 42,78
171_B te projecteren woning 4,50 40,23 39,93 37,47 44,64
171_C te projecteren woning 7,50 43,54 43,24 40,79 47,95
171_D te projecteren woning 10,50 49,44 49,15 46,70 53,86
172_A te projecteren woning 1,50 39,14 38,83 36,34 43,52
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172_B te projecteren woning 4,50 42,00 41,70 39,27 46,42
172_C te projecteren woning 7,50 45,07 44,77 42,34 49,49
172_D te projecteren woning 10,50 49,37 49,08 46,63 53,79
173_A te projecteren woning 1,50 41,68 41,38 38,93 46,09
173_B te projecteren woning 4,50 44,57 44,28 41,86 49,01

173_C te projecteren woning 7,50 47,47 47,18 44,75 51,90
173_D te projecteren woning 10,50 49,49 49,20 46,74 53,90
174_A te projecteren woning 1,50 37,60 37,29 34,80 41,98
174_B te projecteren woning 4,50 39,69 39,39 36,96 44,11
174_C te projecteren woning 7,50 43,02 42,73 40,32 47,47

174_D te projecteren woning 10,50 47,96 47,68 45,26 52,41
175_A te projecteren woning 1,50 40,54 40,25 37,86 45,00
175_B te projecteren woning 4,50 42,91 42,62 40,25 47,38
175_C te projecteren woning 7,50 45,10 44,81 42,44 49,57
175_D te projecteren woning 10,50 47,42 47,13 44,69 51,85

176_A te projecteren woning 1,50 40,57 40,28 37,90 45,03
176_B te projecteren woning 4,50 42,89 42,61 40,23 47,36
176_C te projecteren woning 7,50 45,06 44,77 42,39 49,52
176_D te projecteren woning 10,50 47,42 47,12 44,69 51,84
177_A te projecteren woning 1,50 40,15 39,86 37,47 44,61

177_B te projecteren woning 4,50 42,58 42,30 39,93 47,06
177_C te projecteren woning 7,50 44,99 44,70 42,33 49,46
177_D te projecteren woning 10,50 47,36 47,06 44,63 51,78
178_A te projecteren woning 1,50 39,47 39,18 36,77 43,92
178_B te projecteren woning 4,50 42,36 42,08 39,71 46,84

178_C te projecteren woning 7,50 44,98 44,70 42,33 49,46
178_D te projecteren woning 10,50 47,03 46,74 44,30 51,46
179_A te projecteren woning 1,50 39,02 38,72 36,27 43,43
179_B te projecteren woning 4,50 41,09 40,79 38,35 45,51
179_C te projecteren woning 7,50 44,44 44,14 41,73 48,88

179_D te projecteren woning 10,50 48,31 48,02 45,58 52,74
180_A te projecteren woning 1,50 39,44 39,14 36,69 43,85
180_B te projecteren woning 4,50 41,56 41,25 38,82 45,98
180_C te projecteren woning 7,50 44,95 44,65 42,24 49,39
180_D te projecteren woning 10,50 48,39 48,09 45,65 52,81

181_A te projecteren woning 1,50 38,83 38,52 36,06 43,23
181_B te projecteren woning 4,50 41,07 40,76 38,33 45,49
181_C te projecteren woning 7,50 44,73 44,43 42,01 49,16
181_D te projecteren woning 10,50 48,41 48,12 45,69 52,84
182_A te projecteren woning 1,50 38,54 38,24 35,75 42,93

182_B te projecteren woning 4,50 40,63 40,33 37,89 45,05
182_C te projecteren woning 7,50 43,89 43,59 41,16 48,31
182_D te projecteren woning 10,50 48,69 48,39 45,96 53,11
183_A te projecteren woning 1,50 39,61 39,31 36,85 44,02
183_B te projecteren woning 4,50 41,75 41,45 39,02 46,17

183_C te projecteren woning 7,50 45,10 44,80 42,39 49,54
183_D te projecteren woning 10,50 48,83 48,54 46,10 53,26
184_A te projecteren woning 1,50 40,16 39,86 37,42 44,58
184_B te projecteren woning 4,50 41,56 41,27 38,84 45,99
184_C te projecteren woning 7,50 44,18 43,90 41,49 48,63

184_D te projecteren woning 10,50 48,77 48,49 46,06 53,21
185_A te projecteren woning 1,50 37,78 37,48 35,05 42,20
185_B te projecteren woning 4,50 39,78 39,48 37,07 44,22
185_C te projecteren woning 7,50 42,88 42,59 40,21 47,34
185_D te projecteren woning 10,50 46,91 46,61 44,20 51,35

186_A te projecteren woning 1,50 40,44 40,15 37,77 44,90
186_B te projecteren woning 4,50 42,40 42,11 39,75 46,88
186_C te projecteren woning 7,50 44,71 44,43 42,04 49,18
186_D te projecteren woning 10,50 46,98 46,69 44,28 51,43
187_A te projecteren woning 1,50 40,38 40,09 37,71 44,84

187_B te projecteren woning 4,50 42,26 41,98 39,61 46,74
187_C te projecteren woning 7,50 44,78 44,50 42,12 49,25
187_D te projecteren woning 10,50 47,04 46,75 44,33 51,48
188_A te projecteren woning 1,50 40,36 40,08 37,70 44,83
188_B te projecteren woning 4,50 42,29 42,00 39,64 46,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting spoorweg (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

188_C te projecteren woning 7,50 44,71 44,42 42,05 49,18
188_D te projecteren woning 10,50 47,12 46,83 44,41 51,56
189_A te projecteren woning 1,50 40,47 40,19 37,80 44,94
189_B te projecteren woning 4,50 42,57 42,28 39,91 47,04
189_C te projecteren woning 7,50 44,82 44,53 42,15 49,28

189_D te projecteren woning 10,50 47,31 47,02 44,60 51,75
190_A te projecteren woning 1,50 40,51 40,22 37,83 44,97
190_B te projecteren woning 4,50 42,78 42,50 40,13 47,26
190_C te projecteren woning 7,50 45,00 44,72 42,35 49,48
190_D te projecteren woning 10,50 47,36 47,07 44,65 51,80

191_A te projecteren woning 1,50 39,59 39,29 36,85 44,01
191_B te projecteren woning 4,50 41,71 41,41 38,98 46,13
191_C te projecteren woning 7,50 45,04 44,74 42,32 49,47
191_D te projecteren woning 10,50 48,49 48,20 45,75 52,91
192_A te projecteren woning 1,50 38,80 38,50 36,04 43,21

192_B te projecteren woning 4,50 40,92 40,62 38,17 45,33
192_C te projecteren woning 7,50 44,07 43,77 41,35 48,50
192_D te projecteren woning 10,50 48,30 48,00 45,57 52,72
193_A te projecteren woning 1,50 38,97 38,67 36,22 43,38
193_B te projecteren woning 4,50 41,16 40,86 38,42 45,58

193_C te projecteren woning 7,50 44,42 44,12 41,71 48,86
193_D te projecteren woning 10,50 47,92 47,63 45,19 52,35
194_A te projecteren woning 1,50 39,82 39,51 37,08 44,24
194_B te projecteren woning 4,50 41,84 41,53 39,10 46,26
194_C te projecteren woning 7,50 44,79 44,49 42,07 49,22

194_D te projecteren woning 10,50 48,09 47,79 45,35 52,51
195_A te projecteren woning 1,50 39,37 39,07 36,63 43,79
195_B te projecteren woning 4,50 41,48 41,17 38,75 45,90
195_C te projecteren woning 7,50 44,67 44,37 41,95 49,10
195_D te projecteren woning 10,50 47,96 47,66 45,22 52,38

196_A te projecteren woning 1,50 40,11 39,81 37,38 44,53
196_B te projecteren woning 4,50 42,06 41,77 39,33 46,49
196_C te projecteren woning 7,50 45,05 44,76 42,34 49,49
196_D te projecteren woning 10,50 48,31 48,01 45,57 52,73
197_A te projecteren woning 1,50 40,79 40,49 38,09 45,23

197_B te projecteren woning 4,50 42,69 42,40 40,00 47,14
197_C te projecteren woning 7,50 45,37 45,08 42,71 49,84
197_D te projecteren woning 10,50 47,81 47,52 45,12 52,26
198_A te projecteren woning 1,50 38,59 38,29 35,89 43,03
198_B te projecteren woning 4,50 40,24 39,93 37,53 44,68

198_C te projecteren woning 7,50 42,70 42,39 39,98 47,13
198_D te projecteren woning 10,50 46,55 46,25 43,81 50,97
199_A te projecteren woning 1,50 40,93 40,64 38,26 45,39
199_B te projecteren woning 4,50 42,76 42,47 40,09 47,22
199_C te projecteren woning 7,50 45,09 44,79 42,42 49,55

199_D te projecteren woning 10,50 47,38 47,08 44,67 51,82
200_A te projecteren woning 1,50 40,91 40,62 38,24 45,37
200_B te projecteren woning 4,50 42,70 42,40 40,02 47,16
200_C te projecteren woning 7,50 45,24 44,94 42,56 49,70
200_D te projecteren woning 10,50 47,36 47,07 44,65 51,80

201_A te projecteren woning 1,50 40,88 40,59 38,22 45,35
201_B te projecteren woning 4,50 42,67 42,38 40,00 47,13
201_C te projecteren woning 7,50 45,19 44,90 42,51 49,65
201_D te projecteren woning 10,50 47,23 46,94 44,53 51,68
202_A te projecteren woning 1,50 40,79 40,49 38,12 45,25

202_B te projecteren woning 4,50 42,46 42,17 39,78 46,92
202_C te projecteren woning 7,50 45,08 44,79 42,41 49,54
202_D te projecteren woning 10,50 47,07 46,78 44,38 51,52
203_A te projecteren woning 1,50 41,02 40,72 38,34 45,48
203_B te projecteren woning 4,50 42,62 42,33 39,93 47,07

203_C te projecteren woning 7,50 45,08 44,79 42,40 49,54
203_D te projecteren woning 10,50 47,37 47,07 44,66 51,81
204_A te projecteren woning 1,50 40,54 40,25 37,85 44,99
204_B te projecteren woning 4,50 42,34 42,04 39,64 46,78
204_C te projecteren woning 7,50 44,76 44,46 42,05 49,20
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting spoorweg (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

204_D te projecteren woning 10,50 47,44 47,14 44,72 51,87
205_A te projecteren woning 1,50 40,45 40,16 37,74 44,89
205_B te projecteren woning 4,50 42,75 42,45 40,03 47,18
205_C te projecteren woning 7,50 44,84 44,55 42,13 49,28
205_D te projecteren woning 10,50 47,72 47,43 45,00 52,15

206_A te projecteren woning 1,50 40,42 40,12 37,68 44,84
206_B te projecteren woning 4,50 42,63 42,32 39,89 47,05
206_C te projecteren woning 7,50 45,09 44,79 42,36 49,51
206_D te projecteren woning 10,50 48,05 47,75 45,30 52,46
207_A te projecteren woning 1,50 40,51 40,21 37,80 44,95

207_B te projecteren woning 4,50 42,75 42,46 40,06 47,20
207_C te projecteren woning 7,50 45,49 45,20 42,83 49,96
207_D te projecteren woning 10,50 47,82 47,53 45,13 52,27
208_A te projecteren woning 1,50 38,93 38,64 36,24 43,38
208_B te projecteren woning 4,50 41,44 41,14 38,70 45,86

208_C te projecteren woning 7,50 43,07 42,76 40,32 47,48
208_D te projecteren woning 10,50 45,55 45,25 42,82 49,97
209_A te projecteren woning 1,50 39,24 38,95 36,54 43,69
209_B te projecteren woning 4,50 41,59 41,29 38,87 46,02
209_C te projecteren woning 7,50 44,02 43,72 41,33 48,47

209_D te projecteren woning 10,50 46,19 45,89 43,51 50,65
210_A te projecteren woning 1,50 39,34 39,05 36,66 43,80
210_B te projecteren woning 4,50 41,46 41,17 38,79 45,92
210_C te projecteren woning 7,50 44,12 43,83 41,44 48,58
210_D te projecteren woning 10,50 46,45 46,16 43,78 50,91

211_A te projecteren woning 1,50 40,09 39,79 37,36 44,51
211_B te projecteren woning 4,50 42,60 42,31 39,90 47,05
211_C te projecteren woning 7,50 45,07 44,78 42,37 49,52
211_D te projecteren woning 10,50 47,58 47,29 44,88 52,03
212_A te projecteren woning 1,50 38,44 38,15 35,75 42,89

212_B te projecteren woning 4,50 40,74 40,45 38,07 45,20
212_C te projecteren woning 7,50 43,40 43,11 40,74 47,87
212_D te projecteren woning 10,50 45,35 45,06 42,69 49,82
213_A te projecteren woning 1,50 41,81 41,50 39,07 46,23
213_B te projecteren woning 4,50 45,29 44,99 42,52 49,69

213_C te projecteren woning 7,50 47,05 46,74 44,25 51,43
213_D te projecteren woning 10,50 48,52 48,21 45,71 52,89
214_A te projecteren woning 1,50 41,58 41,28 38,83 45,99
214_B te projecteren woning 4,50 44,57 44,26 41,81 48,97
214_C te projecteren woning 7,50 46,59 46,29 43,82 50,99

214_D te projecteren woning 10,50 48,93 48,62 46,15 53,32
215_A te projecteren woning 1,50 40,57 40,28 37,85 45,00
215_B te projecteren woning 4,50 42,36 42,06 39,66 46,80
215_C te projecteren woning 7,50 45,19 44,90 42,50 49,64
215_D te projecteren woning 10,50 47,81 47,52 45,11 52,26

216_A te projecteren woning 1,50 40,50 40,21 37,79 44,94
216_B te projecteren woning 4,50 42,25 41,96 39,56 46,70
216_C te projecteren woning 7,50 45,18 44,89 42,49 49,63
216_D te projecteren woning 10,50 47,64 47,35 44,95 52,09
217_A te projecteren woning 1,50 38,16 37,86 35,41 42,57

217_B te projecteren woning 4,50 40,08 39,78 37,36 44,51
217_C te projecteren woning 7,50 43,86 43,56 41,13 48,28
217_D te projecteren woning 10,50 47,13 46,84 44,41 51,56
218_A te projecteren woning 1,50 39,17 38,87 36,45 43,60
218_B te projecteren woning 4,50 41,11 40,81 38,41 45,55

218_C te projecteren woning 7,50 43,53 43,23 40,83 47,97
218_D te projecteren woning 10,50 46,63 46,34 43,95 51,09
219_A te projecteren woning 1,50 38,48 38,18 35,79 42,93
219_B te projecteren woning 4,50 40,71 40,41 38,00 45,15
219_C te projecteren woning 7,50 42,77 42,48 40,06 47,21

219_D te projecteren woning 10,50 45,76 45,47 43,04 50,19
220_A te projecteren woning 1,50 39,07 38,77 36,36 43,51
220_B te projecteren woning 4,50 40,83 40,53 38,11 45,26
220_C te projecteren woning 7,50 43,26 42,96 40,54 47,69
220_D te projecteren woning 10,50 46,39 46,10 43,67 50,82
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
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Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

221_A te projecteren woning 1,50 40,01 39,70 37,29 44,44
221_B te projecteren woning 4,50 42,00 41,71 39,32 46,46
221_C te projecteren woning 7,50 44,67 44,38 42,00 49,13
221_D te projecteren woning 10,50 47,18 46,90 44,51 51,65
222_A te projecteren woning 1,50 40,32 40,02 37,61 44,76

222_B te projecteren woning 4,50 42,31 42,02 39,63 46,77
222_C te projecteren woning 7,50 44,95 44,67 42,30 49,43
222_D te projecteren woning 10,50 47,26 46,97 44,59 51,72
223_A te projecteren woning 1,50 39,50 39,20 36,78 43,93
223_B te projecteren woning 4,50 41,71 41,41 39,00 46,15

223_C te projecteren woning 7,50 43,89 43,59 41,19 48,33
223_D te projecteren woning 10,50 46,80 46,51 44,10 51,25
224_A te projecteren woning 1,50 40,38 40,08 37,65 44,80
224_B te projecteren woning 4,50 42,22 41,93 39,53 46,67
224_C te projecteren woning 7,50 44,39 44,10 41,70 48,84

224_D te projecteren woning 10,50 46,19 45,90 43,49 50,64
225_A te projecteren woning 1,50 42,23 41,91 39,45 46,62
225_B te projecteren woning 4,50 44,42 44,10 41,65 48,82
225_C te projecteren woning 7,50 46,03 45,72 43,26 50,43
225_D te projecteren woning 10,50 47,71 47,40 44,92 52,09

226_A te projecteren woning 1,50 40,96 40,67 38,25 45,40
226_B te projecteren woning 4,50 43,52 43,22 40,79 47,94
226_C te projecteren woning 7,50 45,25 44,95 42,51 49,67
226_D te projecteren woning 10,50 47,08 46,78 44,33 51,49
227_A te projecteren woning 1,50 41,77 41,47 39,05 46,20

227_B te projecteren woning 4,50 43,39 43,09 40,69 47,83
227_C te projecteren woning 7,50 45,56 45,27 42,86 50,01
227_D te projecteren woning 10,50 48,05 47,76 45,32 52,48
228_A te projecteren woning 1,50 41,92 41,63 39,21 46,36
228_B te projecteren woning 4,50 43,41 43,11 40,70 47,85

228_C te projecteren woning 7,50 45,64 45,35 42,93 50,08
228_D te projecteren woning 10,50 48,13 47,83 45,40 52,55
229_A te projecteren woning 1,50 41,79 41,50 39,09 46,24
229_B te projecteren woning 4,50 43,25 42,95 40,55 47,69
229_C te projecteren woning 7,50 45,51 45,22 42,81 49,96

229_D te projecteren woning 10,50 47,80 47,51 45,08 52,23
230_A te projecteren woning 1,50 41,78 41,48 39,07 46,22
230_B te projecteren woning 4,50 43,30 43,01 40,61 47,75
230_C te projecteren woning 7,50 45,35 45,05 42,64 49,79
230_D te projecteren woning 10,50 47,54 47,25 44,83 51,98

231_A te projecteren woning 1,50 41,61 41,32 38,90 46,05
231_B te projecteren woning 4,50 43,24 42,95 40,54 47,69
231_C te projecteren woning 7,50 45,28 44,98 42,57 49,72
231_D te projecteren woning 10,50 47,46 47,17 44,74 51,89
232_A te projecteren woning 1,50 40,75 40,45 38,02 45,17

232_B te projecteren woning 4,50 42,64 42,35 39,95 47,09
232_C te projecteren woning 7,50 44,96 44,67 42,28 49,42
232_D te projecteren woning 10,50 47,15 46,87 44,44 51,59
233_A te projecteren woning 1,50 37,37 37,06 34,64 41,79
233_B te projecteren woning 4,50 39,41 39,12 36,72 43,86

233_C te projecteren woning 7,50 42,06 41,77 39,39 46,52
233_D te projecteren woning 10,50 45,44 45,15 42,75 49,89
234_A te projecteren woning 1,50 38,28 37,98 35,53 42,69
234_B te projecteren woning 4,50 40,65 40,35 37,95 45,09
234_C te projecteren woning 7,50 43,29 43,00 40,61 47,75

234_D te projecteren woning 10,50 46,06 45,77 43,32 50,48
235_A te projecteren woning 1,50 38,22 37,93 35,48 42,64
235_B te projecteren woning 4,50 40,51 40,23 37,83 44,97
235_C te projecteren woning 7,50 43,19 42,91 40,52 47,66
235_D te projecteren woning 10,50 46,26 45,97 43,52 50,68

236_A te projecteren woning 1,50 38,08 37,78 35,33 42,49
236_B te projecteren woning 4,50 40,39 40,10 37,70 44,84
236_C te projecteren woning 7,50 43,06 42,78 40,39 47,53
236_D te projecteren woning 10,50 46,01 45,72 43,27 50,43
237_A te projecteren woning 1,50 38,12 37,82 35,37 42,53
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237_B te projecteren woning 4,50 40,46 40,17 37,77 44,91
237_C te projecteren woning 7,50 43,08 42,80 40,42 47,55
237_D te projecteren woning 10,50 46,03 45,74 43,29 50,45
238_A te projecteren woning 1,50 38,14 37,84 35,39 42,55
238_B te projecteren woning 4,50 40,51 40,22 37,81 44,96

238_C te projecteren woning 7,50 43,12 42,83 40,45 47,58
238_D te projecteren woning 10,50 46,05 45,76 43,31 50,47
239_A te projecteren woning 1,50 41,44 41,15 38,72 45,87
239_B te projecteren woning 4,50 43,11 42,81 40,40 47,55
239_C te projecteren woning 7,50 45,20 44,90 42,48 49,63

239_D te projecteren woning 10,50 47,42 47,13 44,71 51,86
240_A te projecteren woning 1,50 41,46 41,17 38,74 45,89
240_B te projecteren woning 4,50 43,09 42,79 40,38 47,53
240_C te projecteren woning 7,50 45,08 44,79 42,38 49,53
240_D te projecteren woning 10,50 47,42 47,13 44,71 51,86

241_A te projecteren woning 1,50 40,62 40,33 37,91 45,06
241_B te projecteren woning 4,50 42,40 42,11 39,70 46,85
241_C te projecteren woning 7,50 44,32 44,03 41,62 48,77
241_D te projecteren woning 10,50 46,90 46,61 44,18 51,33
242_A te projecteren woning 1,50 40,60 40,31 37,88 45,03

242_B te projecteren woning 4,50 42,28 41,99 39,59 46,73
242_C te projecteren woning 7,50 44,13 43,84 41,43 48,58
242_D te projecteren woning 10,50 46,62 46,33 43,91 51,06
243_A te projecteren woning 1,50 40,93 40,64 38,22 45,37
243_B te projecteren woning 4,50 42,45 42,17 39,78 46,92

243_C te projecteren woning 7,50 44,23 43,95 41,54 48,68
243_D te projecteren woning 10,50 46,70 46,41 43,99 51,14
244_A te projecteren woning 1,50 39,21 38,91 36,46 43,62
244_B te projecteren woning 4,50 41,67 41,38 38,98 46,12
244_C te projecteren woning 7,50 43,85 43,57 41,20 48,33

244_D te projecteren woning 10,50 46,31 46,03 43,63 50,77
245_A te projecteren woning 1,50 38,75 38,46 36,06 43,20
245_B te projecteren woning 4,50 40,92 40,63 38,21 45,36
245_C te projecteren woning 7,50 43,05 42,75 40,33 47,48
245_D te projecteren woning 10,50 45,48 45,18 42,76 49,91

246_A te projecteren woning 1,50 38,10 37,80 35,34 42,51
246_B te projecteren woning 4,50 40,47 40,17 37,77 44,91
246_C te projecteren woning 7,50 43,01 42,72 40,34 47,47
246_D te projecteren woning 10,50 45,74 45,44 43,00 50,16
247_A te projecteren woning 1,50 38,19 37,89 35,44 42,60

247_B te projecteren woning 4,50 40,74 40,45 38,05 45,19
247_C te projecteren woning 7,50 43,11 42,83 40,44 47,58
247_D te projecteren woning 10,50 45,83 45,54 43,09 50,25
248_A te projecteren woning 1,50 38,25 37,96 35,50 42,66
248_B te projecteren woning 4,50 40,72 40,43 38,02 45,17

248_C te projecteren woning 7,50 43,17 42,88 40,50 47,63
248_D te projecteren woning 10,50 45,70 45,41 42,98 50,13
249_A te projecteren woning 1,50 38,18 37,88 35,43 42,59
249_B te projecteren woning 4,50 40,74 40,45 38,04 45,19
249_C te projecteren woning 7,50 43,03 42,74 40,36 47,49

249_D te projecteren woning 10,50 45,58 45,28 42,85 50,00
250_A te projecteren woning 1,50 38,39 38,09 35,64 42,80
250_B te projecteren woning 4,50 40,95 40,65 38,25 45,39
250_C te projecteren woning 7,50 43,29 43,01 40,62 47,76
250_D te projecteren woning 10,50 45,74 45,44 43,01 50,16

251_A te projecteren woning 1,50 39,98 39,69 37,27 44,42
251_B te projecteren woning 4,50 42,15 41,86 39,49 46,62
251_C te projecteren woning 7,50 44,27 43,99 41,62 48,75
251_D te projecteren woning 10,50 46,49 46,21 43,82 50,96
252_A te projecteren woning 1,50 38,71 38,41 35,95 43,12

252_B te projecteren woning 4,50 41,47 41,17 38,74 45,89
252_C te projecteren woning 7,50 43,68 43,39 40,99 48,13
252_D te projecteren woning 10,50 45,70 45,41 42,95 50,11
253_A te projecteren woning 1,50 40,14 39,84 37,41 44,56
253_B te projecteren woning 4,50 42,72 42,43 39,99 47,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Royal HaskoningDHV
Geluidsbelasting spoorweg (4e bouwlaag deel eerste lijn)Bouwplan Wilgenwende te Dordrecht (BF8898-101)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

253_C te projecteren woning 7,50 44,89 44,58 42,13 49,29
253_D te projecteren woning 10,50 46,57 46,26 43,80 50,97
254_A te projecteren woning 1,50 41,21 40,92 38,52 45,66
254_B te projecteren woning 4,50 43,22 42,93 40,54 47,68
254_C te projecteren woning 7,50 44,97 44,67 42,25 49,40

254_D te projecteren woning 10,50 47,07 46,77 44,36 51,51
255_A te projecteren woning 1,50 38,09 37,78 35,33 42,49
255_B te projecteren woning 4,50 40,43 40,13 37,73 44,87
255_C te projecteren woning 7,50 43,16 42,87 40,50 47,63
255_D te projecteren woning 10,50 45,74 45,46 43,09 50,22

256_A te projecteren woning 1,50 36,79 36,49 34,05 41,21
256_B te projecteren woning 4,50 39,38 39,09 36,70 43,84
256_C te projecteren woning 7,50 41,96 41,68 39,32 46,45
256_D te projecteren woning 10,50 44,07 43,78 41,35 48,50
257_A te projecteren woning 1,50 41,50 41,20 38,74 45,91

257_B te projecteren woning 4,50 43,95 43,65 41,21 48,37
257_C te projecteren woning 7,50 45,23 44,93 42,46 49,63
257_D te projecteren woning 10,50 46,36 46,05 43,58 50,75
258_A te projecteren woning 1,50 42,59 42,30 39,85 47,01
258_B te projecteren woning 4,50 45,16 44,87 42,44 49,59

258_C te projecteren woning 7,50 46,82 46,52 44,07 51,23
258_D te projecteren woning 10,50 48,49 48,19 45,75 52,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

001_A te projecteren woning 1,5 47 50 46

001_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

001_C te projecteren woning 7,5 57 50 52

002_A te projecteren woning 1,5 48 50 46

002_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

002_C te projecteren woning 7,5 57 50 52

003_A te projecteren woning 1,5 49 51 46

003_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

003_C te projecteren woning 7,5 57 50 52

004_A te projecteren woning 1,5 49 51 46

004_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

004_C te projecteren woning 7,5 56 50 53

005_A te projecteren woning 1,5 50 51 46

005_B te projecteren woning 4,5 53 50 50

005_C te projecteren woning 7,5 56 50 53

006_A te projecteren woning 1,5 50 51 46

006_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

006_C te projecteren woning 7,5 56 50 52

007_A te projecteren woning 1,5 50 51 46

007_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

007_C te projecteren woning 7,5 56 50 52

008_A te projecteren woning 1,5 50 51 46

008_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

008_C te projecteren woning 7,5 56 50 52

009_A te projecteren woning 1,5 50 51 46
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

009_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

009_C te projecteren woning 7,5 56 50 52

010_A te projecteren woning 1,5 51 50 46

010_B te projecteren woning 4,5 53 50 49

010_C te projecteren woning 7,5 56 50 52

011_A te projecteren woning 1,5 48 45 45

011_B te projecteren woning 4,5 52 45 48

011_C te projecteren woning 7,5 57 45 52

012_A te projecteren woning 1,5 49 49 44

012_B te projecteren woning 4,5 52 49 47

012_C te projecteren woning 7,5 53 48 49

013_A te projecteren woning 1,5 47 36 47

013_B te projecteren woning 4,5 50 37 48

013_C te projecteren woning 7,5 53 38 51

014_A te projecteren woning 1,5 47 37 47

014_B te projecteren woning 4,5 50 38 48

014_C te projecteren woning 7,5 53 38 51

015_A te projecteren woning 1,5 47 37 47

015_B te projecteren woning 4,5 50 38 48

015_C te projecteren woning 7,5 53 39 51

016_A te projecteren woning 1,5 47 38 46

016_B te projecteren woning 4,5 50 39 48

016_C te projecteren woning 7,5 53 39 51

017_A te projecteren woning 1,5 47 39 46

017_B te projecteren woning 4,5 49 40 48
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

017_C te projecteren woning 7,5 53 40 51

018_A te projecteren woning 1,5 46 40 46

018_B te projecteren woning 4,5 49 42 48

018_C te projecteren woning 7,5 53 42 51

019_A te projecteren woning 1,5 47 42 46

019_B te projecteren woning 4,5 49 43 48

019_C te projecteren woning 7,5 53 43 51

020_A te projecteren woning 1,5 48 43 46

020_B te projecteren woning 4,5 51 44 48

020_C te projecteren woning 7,5 53 44 51

021_A te projecteren woning 1,5 48 45 46

021_B te projecteren woning 4,5 50 45 47

021_C te projecteren woning 7,5 53 45 50

022_A te projecteren woning 1,5 46 47 45

022_B te projecteren woning 4,5 49 47 47

022_C te projecteren woning 7,5 52 47 50

023_A te projecteren woning 1,5 46 48 45

023_B te projecteren woning 4,5 50 48 48

023_C te projecteren woning 7,5 53 48 51

024_A te projecteren woning 1,5 46 48 45

024_B te projecteren woning 4,5 49 48 47

024_C te projecteren woning 7,5 53 48 50

025_A te projecteren woning 1,5 46 48 45

025_B te projecteren woning 4,5 49 48 47

025_C te projecteren woning 7,5 53 48 50
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

026_A te projecteren woning 1,5 46 48 45

026_B te projecteren woning 4,5 49 48 47

026_C te projecteren woning 7,5 52 48 50

027_A te projecteren woning 1,5 46 45 46

027_B te projecteren woning 4,5 50 45 48

027_C te projecteren woning 7,5 53 45 52

028_A te projecteren woning 1,5 45 43 44

028_B te projecteren woning 4,5 48 44 46

028_C te projecteren woning 7,5 53 44 50

029_A te projecteren woning 1,5 47 36 47

029_B te projecteren woning 4,5 50 37 49

029_C te projecteren woning 7,5 53 38 51

030_A te projecteren woning 1,5 47 36 47

030_B te projecteren woning 4,5 50 37 49

030_C te projecteren woning 7,5 53 38 51

031_A te projecteren woning 1,5 47 36 47

031_B te projecteren woning 4,5 50 37 49

031_C te projecteren woning 7,5 53 38 51

032_A te projecteren woning 1,5 47 36 48

032_B te projecteren woning 4,5 50 37 49

032_C te projecteren woning 7,5 53 38 52

033_A te projecteren woning 1,5 46 34 47

033_B te projecteren woning 4,5 49 35 49

033_C te projecteren woning 7,5 53 35 52

033_D te projecteren woning 10,5 57 35 55

Pagina 4 van 40



Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

034_A te projecteren woning 1,5 46 34 47

034_B te projecteren woning 4,5 50 35 49

034_C te projecteren woning 7,5 53 35 52

034_D te projecteren woning 10,5 57 36 55

035_A te projecteren woning 1,5 46 34 47

035_B te projecteren woning 4,5 50 34 50

035_C te projecteren woning 7,5 53 35 52

035_D te projecteren woning 10,5 57 36 55

036_A te projecteren woning 1,5 47 35 48

036_B te projecteren woning 4,5 50 35 50

036_C te projecteren woning 7,5 53 36 52

036_D te projecteren woning 10,5 57 37 54

037_A te projecteren woning 1,5 47 35 48

037_B te projecteren woning 4,5 50 35 50

037_C te projecteren woning 7,5 53 36 52

037_D te projecteren woning 10,5 57 37 54

038_A te projecteren woning 1,5 47 35 48

038_B te projecteren woning 4,5 50 35 50

038_C te projecteren woning 7,5 53 36 52

038_D te projecteren woning 10,5 57 37 54

039_A te projecteren woning 1,5 47 44 45

039_B te projecteren woning 4,5 51 45 48

039_C te projecteren woning 7,5 53 45 51

039_D te projecteren woning 10,5 58 44 55

040_A te projecteren woning 1,5 44 43 46

Pagina 5 van 40



Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

040_B te projecteren woning 4,5 47 43 48

040_C te projecteren woning 7,5 51 43 50

040_D te projecteren woning 10,5 53 43 53

041_A te projecteren woning 1,5 45 49 44

041_B te projecteren woning 4,5 48 50 46

041_C te projecteren woning 7,5 52 49 49

041_D te projecteren woning 10,5 53 49 53

042_A te projecteren woning 1,5 44 49 43

042_B te projecteren woning 4,5 47 50 46

042_C te projecteren woning 7,5 51 49 49

042_D te projecteren woning 10,5 53 49 53

043_A te projecteren woning 1,5 44 49 43

043_B te projecteren woning 4,5 46 50 45

043_C te projecteren woning 7,5 50 49 49

043_D te projecteren woning 10,5 53 49 52

044_A te projecteren woning 1,5 44 49 43

044_B te projecteren woning 4,5 46 50 45

044_C te projecteren woning 7,5 50 49 49

044_D te projecteren woning 10,5 53 49 52

045_A te projecteren woning 1,5 44 49 43

045_B te projecteren woning 4,5 46 50 45

045_C te projecteren woning 7,5 49 50 49

045_D te projecteren woning 10,5 53 49 52

046_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

046_B te projecteren woning 4,5 46 50 45
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

046_C te projecteren woning 7,5 49 50 49

046_D te projecteren woning 10,5 53 49 52

047_A te projecteren woning 1,5 48 34 49

047_B te projecteren woning 4,5 51 35 51

047_C te projecteren woning 7,5 53 36 52

047_D te projecteren woning 10,5 57 37 54

048_A te projecteren woning 1,5 44 43 46

048_B te projecteren woning 4,5 48 43 47

048_C te projecteren woning 7,5 52 43 50

048_D te projecteren woning 10,5 57 43 53

049_A te projecteren woning 1,5 43 50 43

049_B te projecteren woning 4,5 45 50 45

049_C te projecteren woning 7,5 49 50 49

049_D te projecteren woning 10,5 53 49 52

050_A te projecteren woning 1,5 46 48 45

050_B te projecteren woning 4,5 48 48 46

050_C te projecteren woning 7,5 51 48 49

051_A te projecteren woning 1,5 47 43 48

051_B te projecteren woning 4,5 49 43 49

051_C te projecteren woning 7,5 53 43 52

052_A te projecteren woning 1,5 47 37 48

052_B te projecteren woning 4,5 50 38 50

052_C te projecteren woning 7,5 53 39 52

053_A te projecteren woning 1,5 47 46 47

053_B te projecteren woning 4,5 49 46 49
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

053_C te projecteren woning 7,5 52 46 53

053_D te projecteren woning 10,5 56 46 57

054_A te projecteren woning 1,5 46 46 46

054_B te projecteren woning 4,5 48 46 49

054_C te projecteren woning 7,5 52 46 53

054_D te projecteren woning 10,5 56 46 58

055_A te projecteren woning 1,5 47 46 46

055_B te projecteren woning 4,5 48 46 49

055_C te projecteren woning 7,5 52 46 53

055_D te projecteren woning 10,5 56 46 57

056_A te projecteren woning 1,5 47 45 46

056_B te projecteren woning 4,5 49 46 49

056_C te projecteren woning 7,5 52 46 53

056_D te projecteren woning 10,5 56 46 57

057_A te projecteren woning 1,5 47 45 46

057_B te projecteren woning 4,5 49 46 49

057_C te projecteren woning 7,5 52 46 53

057_D te projecteren woning 10,5 56 46 58

058_A te projecteren woning 1,5 47 41 49

058_B te projecteren woning 4,5 50 42 51

058_C te projecteren woning 7,5 53 42 55

058_D te projecteren woning 10,5 57 42 57

059_A te projecteren woning 1,5 42 40 44

059_B te projecteren woning 4,5 45 40 48

059_C te projecteren woning 7,5 51 40 52
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

059_D te projecteren woning 10,5 53 40 56

060_A te projecteren woning 1,5 48 32 48

060_B te projecteren woning 4,5 49 33 50

060_C te projecteren woning 7,5 53 34 52

060_D te projecteren woning 10,5 56 35 54

061_A te projecteren woning 1,5 47 33 48

061_B te projecteren woning 4,5 49 33 50

061_C te projecteren woning 7,5 53 34 52

061_D te projecteren woning 10,5 56 35 54

062_A te projecteren woning 1,5 47 32 48

062_B te projecteren woning 4,5 49 33 49

062_C te projecteren woning 7,5 52 33 51

062_D te projecteren woning 10,5 56 34 53

063_A te projecteren woning 1,5 47 31 48

063_B te projecteren woning 4,5 49 31 49

063_C te projecteren woning 7,5 53 32 51

063_D te projecteren woning 10,5 56 33 53

064_A te projecteren woning 1,5 47 32 47

064_B te projecteren woning 4,5 49 32 49

064_C te projecteren woning 7,5 52 32 51

064_D te projecteren woning 10,5 56 33 53

065_A te projecteren woning 1,5 47 45 47

065_B te projecteren woning 4,5 49 46 50

065_C te projecteren woning 7,5 53 46 54

065_D te projecteren woning 10,5 56 45 59
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

066_A te projecteren woning 1,5 47 45 47

066_B te projecteren woning 4,5 49 46 51

066_C te projecteren woning 7,5 53 45 55

066_D te projecteren woning 10,5 56 45 60

067_A te projecteren woning 1,5 47 45 47

067_B te projecteren woning 4,5 49 46 51

067_C te projecteren woning 7,5 53 45 55

067_D te projecteren woning 10,5 56 45 61

068_A te projecteren woning 1,5 47 45 47

068_B te projecteren woning 4,5 49 45 51

068_C te projecteren woning 7,5 53 45 55

068_D te projecteren woning 10,5 56 45 61

069_A te projecteren woning 1,5 47 45 47

069_B te projecteren woning 4,5 50 45 51

069_C te projecteren woning 7,5 53 45 56

069_D te projecteren woning 10,5 56 45 62

070_A te projecteren woning 1,5 47 45 48

070_B te projecteren woning 4,5 50 45 52

070_C te projecteren woning 7,5 53 45 56

070_D te projecteren woning 10,5 56 45 62

071_A te projecteren woning 1,5 44 40 46

071_B te projecteren woning 4,5 46 40 49

071_C te projecteren woning 7,5 51 40 51

071_D te projecteren woning 10,5 56 40 55

072_A te projecteren woning 1,5 44 40 45
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

072_B te projecteren woning 4,5 47 40 49

072_C te projecteren woning 7,5 50 40 52

072_D te projecteren woning 10,5 53 40 55

073_A te projecteren woning 1,5 47 31 47

073_B te projecteren woning 4,5 49 30 49

073_C te projecteren woning 7,5 51 31 51

073_D te projecteren woning 10,5 53 32 52

074_A te projecteren woning 1,5 47 30 47

074_B te projecteren woning 4,5 49 29 49

074_C te projecteren woning 7,5 52 30 51

074_D te projecteren woning 10,5 53 31 53

075_A te projecteren woning 1,5 47 31 47

075_B te projecteren woning 4,5 49 30 50

075_C te projecteren woning 7,5 52 31 51

075_D te projecteren woning 10,5 53 32 53

076_A te projecteren woning 1,5 47 30 47

076_B te projecteren woning 4,5 49 30 49

076_C te projecteren woning 7,5 52 31 51

076_D te projecteren woning 10,5 53 31 53

077_A te projecteren woning 1,5 47 30 47

077_B te projecteren woning 4,5 49 30 49

077_C te projecteren woning 7,5 52 30 51

077_D te projecteren woning 10,5 53 31 53

078_A te projecteren woning 1,5 47 27 47

078_B te projecteren woning 4,5 49 27 49
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

078_C te projecteren woning 7,5 52 27 50

078_D te projecteren woning 10,5 53 28 53

079_A te projecteren woning 1,5 47 45 48

079_B te projecteren woning 4,5 51 45 52

079_C te projecteren woning 7,5 53 45 56

079_D te projecteren woning 10,5 56 45 61

080_A te projecteren woning 1,5 46 40 48

080_B te projecteren woning 4,5 50 41 52

080_C te projecteren woning 7,5 53 40 55

080_D te projecteren woning 10,5 56 40 60

081_A te projecteren woning 1,5 47 28 47

081_B te projecteren woning 4,5 48 28 49

081_C te projecteren woning 7,5 51 29 51

081_D te projecteren woning 10,5 53 29 53

082_A te projecteren woning 1,5 44 40 46

082_B te projecteren woning 4,5 46 40 49

082_C te projecteren woning 7,5 49 40 51

082_D te projecteren woning 10,5 53 40 54

083_A te projecteren woning 1,5 47 45 48

083_B te projecteren woning 4,5 51 45 52

083_C te projecteren woning 7,5 53 45 56

083_D te projecteren woning 10,5 56 45 59

084_A te projecteren woning 1,5 47 45 48

084_B te projecteren woning 4,5 51 45 52

084_C te projecteren woning 7,5 53 45 55
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

084_D te projecteren woning 10,5 56 45 59

085_A te projecteren woning 1,5 46 40 48

085_B te projecteren woning 4,5 51 40 52

085_C te projecteren woning 7,5 53 40 56

085_D te projecteren woning 10,5 53 40 59

086_A te projecteren woning 1,5 44 40 44

086_B te projecteren woning 4,5 46 40 47

086_C te projecteren woning 7,5 48 40 50

086_D te projecteren woning 10,5 52 40 53

087_A te projecteren woning 1,5 46 27 46

087_B te projecteren woning 4,5 49 28 49

087_C te projecteren woning 7,5 51 28 51

087_D te projecteren woning 10,5 53 29 53

088_A te projecteren woning 1,5 46 26 46

088_B te projecteren woning 4,5 48 27 48

088_C te projecteren woning 7,5 50 27 50

088_D te projecteren woning 10,5 52 28 52

089_A te projecteren woning 1,5 47 45 47

089_B te projecteren woning 4,5 51 45 51

089_C te projecteren woning 7,5 53 45 54

089_D te projecteren woning 10,5 56 45 58

090_A te projecteren woning 1,5 45 39 47

090_B te projecteren woning 4,5 49 40 51

090_C te projecteren woning 7,5 52 39 54

090_D te projecteren woning 10,5 53 39 57
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

091_A te projecteren woning 1,5 46 22 46

091_B te projecteren woning 4,5 49 23 48

091_C te projecteren woning 7,5 51 23 51

091_D te projecteren woning 10,5 53 24 52

092_A te projecteren woning 1,5 46 38 46

092_B te projecteren woning 4,5 49 38 50

092_C te projecteren woning 7,5 50 38 52

092_D te projecteren woning 10,5 53 38 55

093_A te projecteren woning 1,5 44 28 46

093_B te projecteren woning 4,5 46 29 48

093_C te projecteren woning 7,5 50 30 51

093_D te projecteren woning 10,5 53 31 54

094_A te projecteren woning 1,5 44 28 46

094_B te projecteren woning 4,5 46 28 48

094_C te projecteren woning 7,5 50 29 51

094_D te projecteren woning 10,5 53 30 54

095_A te projecteren woning 1,5 44 31 44

095_B te projecteren woning 4,5 47 32 46

095_C te projecteren woning 7,5 50 33 50

095_D te projecteren woning 10,5 52 33 54

096_A te projecteren woning 1,5 46 23 45

096_B te projecteren woning 4,5 47 23 47

096_C te projecteren woning 7,5 49 24 49

096_D te projecteren woning 10,5 53 26 53

097_A te projecteren woning 1,5 45 30 45
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

097_B te projecteren woning 4,5 48 32 48

097_C te projecteren woning 7,5 50 32 50

097_D te projecteren woning 10,5 52 32 55

098_A te projecteren woning 1,5 43 31 45

098_B te projecteren woning 4,5 46 33 47

098_C te projecteren woning 7,5 49 33 51

098_D te projecteren woning 10,5 52 33 55

099_A te projecteren woning 1,5 44 29 46

099_B te projecteren woning 4,5 46 30 48

099_C te projecteren woning 7,5 50 31 51

099_D te projecteren woning 10,5 53 32 54

100_A te projecteren woning 1,5 44 29 46

100_B te projecteren woning 4,5 46 30 48

100_C te projecteren woning 7,5 50 31 51

100_D te projecteren woning 10,5 53 31 55

101_A te projecteren woning 1,5 44 25 45

101_B te projecteren woning 4,5 46 26 47

101_C te projecteren woning 7,5 48 27 50

101_D te projecteren woning 10,5 52 27 54

102_A te projecteren woning 1,5 45 27 45

102_B te projecteren woning 4,5 47 27 47

102_C te projecteren woning 7,5 49 28 50

102_D te projecteren woning 10,5 53 29 53

103_A te projecteren woning 1,5 44 24 44

103_B te projecteren woning 4,5 45 24 46
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

103_C te projecteren woning 7,5 47 25 49

103_D te projecteren woning 10,5 52 26 52

104_A te projecteren woning 1,5 44 25 44

104_B te projecteren woning 4,5 46 26 47

104_C te projecteren woning 7,5 48 26 49

104_D te projecteren woning 10,5 52 27 52

105_A te projecteren woning 1,5 44 32 48

105_B te projecteren woning 4,5 50 34 50

105_C te projecteren woning 7,5 52 34 53

105_D te projecteren woning 10,5 53 34 57

106_A te projecteren woning 1,5 45 31 48

106_B te projecteren woning 4,5 50 32 50

106_C te projecteren woning 7,5 52 33 53

106_D te projecteren woning 10,5 53 33 57

107_A te projecteren woning 1,5 46 34 47

107_B te projecteren woning 4,5 50 36 50

107_C te projecteren woning 7,5 52 36 53

107_D te projecteren woning 10,5 53 36 58

108_A te projecteren woning 1,5 46 22 47

108_B te projecteren woning 4,5 48 23 49

108_C te projecteren woning 7,5 51 23 51

108_D te projecteren woning 10,5 53 24 53

109_A te projecteren woning 1,5 47 28 46

109_B te projecteren woning 4,5 50 29 49

109_C te projecteren woning 7,5 51 30 52
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

109_D te projecteren woning 10,5 52 30 55

110_A te projecteren woning 1,5 47 27 47

110_B te projecteren woning 4,5 49 28 49

110_C te projecteren woning 7,5 51 29 52

110_D te projecteren woning 10,5 52 29 55

111_A te projecteren woning 1,5 45 29 47

111_B te projecteren woning 4,5 49 30 49

111_C te projecteren woning 7,5 51 31 52

111_D te projecteren woning 10,5 53 31 56

112_A te projecteren woning 1,5 43 28 46

112_B te projecteren woning 4,5 47 29 48

112_C te projecteren woning 7,5 50 29 51

112_D te projecteren woning 10,5 53 30 55

113_A te projecteren woning 1,5 46 26 47

113_B te projecteren woning 4,5 49 27 49

113_C te projecteren woning 7,5 50 28 52

113_D te projecteren woning 10,5 52 29 55

114_A te projecteren woning 1,5 46 27 46

114_B te projecteren woning 4,5 48 27 47

114_C te projecteren woning 7,5 49 28 50

114_D te projecteren woning 10,5 52 29 53

115_A te projecteren woning 1,5 46 23 46

115_B te projecteren woning 4,5 49 24 48

115_C te projecteren woning 7,5 51 25 51

115_D te projecteren woning 10,5 51 25 53
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

116_A te projecteren woning 1,5 46 24 46

116_B te projecteren woning 4,5 49 25 48

116_C te projecteren woning 7,5 51 26 51

116_D te projecteren woning 10,5 51 26 53

117_A te projecteren woning 1,5 46 29 49

117_B te projecteren woning 4,5 50 30 50

117_C te projecteren woning 7,5 52 31 53

117_D te projecteren woning 10,5 56 32 55

118_A te projecteren woning 1,5 46 29 48

118_B te projecteren woning 4,5 49 30 50

118_C te projecteren woning 7,5 52 31 52

118_D te projecteren woning 10,5 56 31 55

119_A te projecteren woning 1,5 47 26 47

119_B te projecteren woning 4,5 50 27 49

119_C te projecteren woning 7,5 51 28 51

119_D te projecteren woning 10,5 52 28 54

120_A te projecteren woning 1,5 45 25 45

120_B te projecteren woning 4,5 47 25 47

120_C te projecteren woning 7,5 49 26 50

120_D te projecteren woning 10,5 53 27 53

121_A te projecteren woning 1,5 46 12 45

121_B te projecteren woning 4,5 49 13 48

121_C te projecteren woning 7,5 49 14 50

121_D te projecteren woning 10,5 50 15 51

122_A te projecteren woning 1,5 47 19 45
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

122_B te projecteren woning 4,5 49 20 48

122_C te projecteren woning 7,5 50 20 50

122_D te projecteren woning 10,5 51 21 52

123_A te projecteren woning 1,5 49 35 48

123_B te projecteren woning 4,5 50 37 50

123_C te projecteren woning 7,5 52 38 52

123_D te projecteren woning 10,5 56 39 55

124_A te projecteren woning 1,5 48 36 47

124_B te projecteren woning 4,5 49 37 49

124_C te projecteren woning 7,5 52 38 52

124_D te projecteren woning 10,5 56 39 55

125_A te projecteren woning 1,5 47 36 47

125_B te projecteren woning 4,5 49 37 49

125_C te projecteren woning 7,5 51 38 51

125_D te projecteren woning 10,5 56 38 55

126_A te projecteren woning 1,5 46 34 46

126_B te projecteren woning 4,5 48 36 48

126_C te projecteren woning 7,5 51 37 51

126_D te projecteren woning 10,5 56 37 55

127_A te projecteren woning 1,5 47 43 48

127_B te projecteren woning 4,5 49 44 50

127_C te projecteren woning 7,5 53 45 53

127_D te projecteren woning 10,5 57 45 55

128_A te projecteren woning 1,5 44 29 43

128_B te projecteren woning 4,5 45 29 45
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

128_C te projecteren woning 7,5 48 30 49

128_D te projecteren woning 10,5 52 31 53

129_A te projecteren woning 1,5 43 41 44

129_B te projecteren woning 4,5 46 43 46

129_C te projecteren woning 7,5 51 43 49

129_D te projecteren woning 10,5 53 43 52

130_A te projecteren woning 1,5 39 24 41

130_B te projecteren woning 4,5 42 26 44

130_C te projecteren woning 7,5 46 29 48

130_D te projecteren woning 10,5 52 33 52

131_A te projecteren woning 1,5 41 32 43

131_B te projecteren woning 4,5 44 34 45

131_C te projecteren woning 7,5 48 35 49

131_D te projecteren woning 10,5 53 36 53

132_A te projecteren woning 1,5 41 34 43

132_B te projecteren woning 4,5 44 35 45

132_C te projecteren woning 7,5 49 36 49

132_D te projecteren woning 10,5 53 37 53

133_A te projecteren woning 1,5 44 32 45

133_B te projecteren woning 4,5 47 33 48

133_C te projecteren woning 7,5 51 34 50

133_D te projecteren woning 10,5 53 35 54

134_A te projecteren woning 1,5 44 32 45

134_B te projecteren woning 4,5 47 33 48

134_C te projecteren woning 7,5 51 34 50
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

134_D te projecteren woning 10,5 56 35 54

135_A te projecteren woning 1,5 44 33 45

135_B te projecteren woning 4,5 47 34 48

135_C te projecteren woning 7,5 51 35 50

135_D te projecteren woning 10,5 56 36 54

136_A te projecteren woning 1,5 44 33 45

136_B te projecteren woning 4,5 47 34 48

136_C te projecteren woning 7,5 51 35 50

136_D te projecteren woning 10,5 56 36 54

137_A te projecteren woning 1,5 45 33 46

137_B te projecteren woning 4,5 47 34 48

137_C te projecteren woning 7,5 50 36 50

137_D te projecteren woning 10,5 56 36 54

138_A te projecteren woning 1,5 44 33 45

138_B te projecteren woning 4,5 47 35 48

138_C te projecteren woning 7,5 50 36 50

138_D te projecteren woning 10,5 53 37 54

139_A te projecteren woning 1,5 43 33 45

139_B te projecteren woning 4,5 46 35 47

139_C te projecteren woning 7,5 50 36 51

139_D te projecteren woning 10,5 53 37 54

140_A te projecteren woning 1,5 40 24 44

140_B te projecteren woning 4,5 43 26 46

140_C te projecteren woning 7,5 47 27 48

140_D te projecteren woning 10,5 53 28 52
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

141_A te projecteren woning 1,5 42 26 46

141_B te projecteren woning 4,5 45 26 48

141_C te projecteren woning 7,5 49 28 51

141_D te projecteren woning 10,5 53 29 54

142_A te projecteren woning 1,5 43 26 46

142_B te projecteren woning 4,5 45 27 48

142_C te projecteren woning 7,5 48 28 51

142_D te projecteren woning 10,5 53 30 54

143_A te projecteren woning 1,5 44 25 45

143_B te projecteren woning 4,5 46 26 48

143_C te projecteren woning 7,5 49 28 51

143_D te projecteren woning 10,5 53 30 54

144_A te projecteren woning 1,5 43 25 44

144_B te projecteren woning 4,5 45 26 47

144_C te projecteren woning 7,5 48 28 50

144_D te projecteren woning 10,5 53 30 54

145_A te projecteren woning 1,5 42 23 43

145_B te projecteren woning 4,5 44 24 45

145_C te projecteren woning 7,5 46 26 49

145_D te projecteren woning 10,5 53 30 54

146_A te projecteren woning 1,5 42 26 43

146_B te projecteren woning 4,5 44 27 46

146_C te projecteren woning 7,5 47 29 50

146_D te projecteren woning 10,5 53 31 54

147_A te projecteren woning 1,5 44 29 46
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

147_B te projecteren woning 4,5 47 30 48

147_C te projecteren woning 7,5 49 31 50

147_D te projecteren woning 10,5 53 32 53

148_A te projecteren woning 1,5 44 29 46

148_B te projecteren woning 4,5 47 30 48

148_C te projecteren woning 7,5 50 30 50

148_D te projecteren woning 10,5 53 31 53

149_A te projecteren woning 1,5 45 29 46

149_B te projecteren woning 4,5 46 30 48

149_C te projecteren woning 7,5 49 30 51

149_D te projecteren woning 10,5 53 31 54

150_A te projecteren woning 1,5 44 29 46

150_B te projecteren woning 4,5 46 29 47

150_C te projecteren woning 7,5 50 30 50

150_D te projecteren woning 10,5 53 31 53

151_A te projecteren woning 1,5 46 29 47

151_B te projecteren woning 4,5 47 29 48

151_C te projecteren woning 7,5 50 30 51

151_D te projecteren woning 10,5 53 31 54

152_A te projecteren woning 1,5 43 29 47

152_B te projecteren woning 4,5 46 29 49

152_C te projecteren woning 7,5 50 30 51

152_D te projecteren woning 10,5 53 32 54

153_A te projecteren woning 1,5 46 27 46

153_B te projecteren woning 4,5 48 27 48
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

153_C te projecteren woning 7,5 49 28 50

153_D te projecteren woning 10,5 53 29 53

154_A te projecteren woning 1,5 44 25 45

154_B te projecteren woning 4,5 46 26 48

154_C te projecteren woning 7,5 49 27 51

154_D te projecteren woning 10,5 53 29 53

155_A te projecteren woning 1,5 43 24 45

155_B te projecteren woning 4,5 45 25 47

155_C te projecteren woning 7,5 48 26 50

155_D te projecteren woning 10,5 53 29 53

156_A te projecteren woning 1,5 44 25 45

156_B te projecteren woning 4,5 46 26 48

156_C te projecteren woning 7,5 49 27 51

156_D te projecteren woning 10,5 53 29 53

157_A te projecteren woning 1,5 44 26 45

157_B te projecteren woning 4,5 46 27 47

157_C te projecteren woning 7,5 49 28 51

157_D te projecteren woning 10,5 53 29 53

158_A te projecteren woning 1,5 44 27 45

158_B te projecteren woning 4,5 46 28 48

158_C te projecteren woning 7,5 49 29 51

158_D te projecteren woning 10,5 53 30 53

159_A te projecteren woning 1,5 47 28 47

159_B te projecteren woning 4,5 50 28 49

159_C te projecteren woning 7,5 51 29 51
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

159_D te projecteren woning 10,5 53 29 54

160_A te projecteren woning 1,5 47 27 47

160_B te projecteren woning 4,5 49 26 49

160_C te projecteren woning 7,5 51 27 51

160_D te projecteren woning 10,5 53 28 54

161_A te projecteren woning 1,5 46 28 47

161_B te projecteren woning 4,5 48 28 49

161_C te projecteren woning 7,5 51 29 51

161_D te projecteren woning 10,5 56 30 54

162_A te projecteren woning 1,5 45 23 45

162_B te projecteren woning 4,5 47 24 48

162_C te projecteren woning 7,5 49 25 50

162_D te projecteren woning 10,5 51 26 52

163_A te projecteren woning 1,5 44 25 45

163_B te projecteren woning 4,5 46 25 48

163_C te projecteren woning 7,5 49 26 50

163_D te projecteren woning 10,5 53 27 52

164_A te projecteren woning 1,5 44 29 45

164_B te projecteren woning 4,5 47 29 47

164_C te projecteren woning 7,5 49 30 50

164_D te projecteren woning 10,5 53 31 52

165_A te projecteren woning 1,5 42 25 45

165_B te projecteren woning 4,5 44 25 47

165_C te projecteren woning 7,5 47 26 49

165_D te projecteren woning 10,5 52 28 53
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

166_A te projecteren woning 1,5 42 27 42

166_B te projecteren woning 4,5 45 26 44

166_C te projecteren woning 7,5 48 27 48

166_D te projecteren woning 10,5 52 28 51

167_A te projecteren woning 1,5 46 21 45

167_B te projecteren woning 4,5 49 22 48

167_C te projecteren woning 7,5 50 23 50

167_D te projecteren woning 10,5 50 24 52

168_A te projecteren woning 1,5 47 23 47

168_B te projecteren woning 4,5 49 23 50

168_C te projecteren woning 7,5 51 23 52

168_D te projecteren woning 10,5 53 24 54

169_A te projecteren woning 1,5 43 37 44

169_B te projecteren woning 4,5 45 38 46

169_C te projecteren woning 7,5 49 39 50

169_D te projecteren woning 10,5 53 39 54

170_A te projecteren woning 1,5 40 33 43

170_B te projecteren woning 4,5 42 35 45

170_C te projecteren woning 7,5 47 36 49

170_D te projecteren woning 10,5 53 37 54

171_A te projecteren woning 1,5 40 31 43

171_B te projecteren woning 4,5 43 33 45

171_C te projecteren woning 7,5 47 34 48

171_D te projecteren woning 10,5 53 36 54

172_A te projecteren woning 1,5 41 40 44
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

172_B te projecteren woning 4,5 44 42 46

172_C te projecteren woning 7,5 50 42 49

172_D te projecteren woning 10,5 53 42 54

173_A te projecteren woning 1,5 44 40 46

173_B te projecteren woning 4,5 47 42 49

173_C te projecteren woning 7,5 52 43 52

173_D te projecteren woning 10,5 56 43 54

174_A te projecteren woning 1,5 38 28 42

174_B te projecteren woning 4,5 40 30 44

174_C te projecteren woning 7,5 44 31 47

174_D te projecteren woning 10,5 53 32 52

175_A te projecteren woning 1,5 44 35 45

175_B te projecteren woning 4,5 47 37 47

175_C te projecteren woning 7,5 50 38 50

175_D te projecteren woning 10,5 53 38 52

176_A te projecteren woning 1,5 43 34 45

176_B te projecteren woning 4,5 46 36 47

176_C te projecteren woning 7,5 50 37 50

176_D te projecteren woning 10,5 53 37 52

177_A te projecteren woning 1,5 43 34 45

177_B te projecteren woning 4,5 46 35 47

177_C te projecteren woning 7,5 50 36 49

177_D te projecteren woning 10,5 53 37 52

178_A te projecteren woning 1,5 43 34 44

178_B te projecteren woning 4,5 45 35 47
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

178_C te projecteren woning 7,5 50 36 49

178_D te projecteren woning 10,5 53 37 51

179_A te projecteren woning 1,5 42 28 43

179_B te projecteren woning 4,5 44 29 46

179_C te projecteren woning 7,5 48 31 49

179_D te projecteren woning 10,5 53 32 53

180_A te projecteren woning 1,5 42 26 44

180_B te projecteren woning 4,5 45 27 46

180_C te projecteren woning 7,5 48 28 49

180_D te projecteren woning 10,5 53 30 53

181_A te projecteren woning 1,5 41 22 43

181_B te projecteren woning 4,5 43 24 45

181_C te projecteren woning 7,5 48 26 49

181_D te projecteren woning 10,5 53 28 53

182_A te projecteren woning 1,5 40 21 43

182_B te projecteren woning 4,5 42 23 45

182_C te projecteren woning 7,5 46 25 48

182_D te projecteren woning 10,5 53 29 53

183_A te projecteren woning 1,5 42 35 44

183_B te projecteren woning 4,5 45 36 46

183_C te projecteren woning 7,5 49 37 50

183_D te projecteren woning 10,5 53 38 53

184_A te projecteren woning 1,5 42 31 45

184_B te projecteren woning 4,5 45 32 46

184_C te projecteren woning 7,5 49 34 49
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

184_D te projecteren woning 10,5 53 35 53

185_A te projecteren woning 1,5 40 29 42

185_B te projecteren woning 4,5 42 31 44

185_C te projecteren woning 7,5 45 31 47

185_D te projecteren woning 10,5 52 32 51

186_A te projecteren woning 1,5 44 33 45

186_B te projecteren woning 4,5 46 35 47

186_C te projecteren woning 7,5 50 35 49

186_D te projecteren woning 10,5 53 36 51

187_A te projecteren woning 1,5 44 34 45

187_B te projecteren woning 4,5 46 35 47

187_C te projecteren woning 7,5 50 36 49

187_D te projecteren woning 10,5 53 37 51

188_A te projecteren woning 1,5 44 34 45

188_B te projecteren woning 4,5 46 36 47

188_C te projecteren woning 7,5 50 37 49

188_D te projecteren woning 10,5 53 37 52

189_A te projecteren woning 1,5 44 35 45

189_B te projecteren woning 4,5 47 36 47

189_C te projecteren woning 7,5 51 37 49

189_D te projecteren woning 10,5 53 37 52

190_A te projecteren woning 1,5 44 35 45

190_B te projecteren woning 4,5 47 37 47

190_C te projecteren woning 7,5 51 38 49

190_D te projecteren woning 10,5 53 38 52
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

191_A te projecteren woning 1,5 43 30 44

191_B te projecteren woning 4,5 45 31 46

191_C te projecteren woning 7,5 49 32 49

191_D te projecteren woning 10,5 53 33 53

192_A te projecteren woning 1,5 42 24 43

192_B te projecteren woning 4,5 44 24 45

192_C te projecteren woning 7,5 46 25 48

192_D te projecteren woning 10,5 53 29 53

193_A te projecteren woning 1,5 42 29 43

193_B te projecteren woning 4,5 45 29 46

193_C te projecteren woning 7,5 48 30 49

193_D te projecteren woning 10,5 53 32 52

194_A te projecteren woning 1,5 43 30 44

194_B te projecteren woning 4,5 45 30 46

194_C te projecteren woning 7,5 48 31 49

194_D te projecteren woning 10,5 53 32 53

195_A te projecteren woning 1,5 42 30 44

195_B te projecteren woning 4,5 44 30 46

195_C te projecteren woning 7,5 47 31 49

195_D te projecteren woning 10,5 53 32 52

196_A te projecteren woning 1,5 43 30 45

196_B te projecteren woning 4,5 45 30 46

196_C te projecteren woning 7,5 48 31 49

196_D te projecteren woning 10,5 53 32 53

197_A te projecteren woning 1,5 43 32 45
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

197_B te projecteren woning 4,5 46 33 47

197_C te projecteren woning 7,5 49 34 50

197_D te projecteren woning 10,5 53 35 52

198_A te projecteren woning 1,5 42 29 43

198_B te projecteren woning 4,5 44 30 45

198_C te projecteren woning 7,5 47 31 47

198_D te projecteren woning 10,5 51 32 51

199_A te projecteren woning 1,5 44 31 45

199_B te projecteren woning 4,5 47 32 47

199_C te projecteren woning 7,5 50 33 50

199_D te projecteren woning 10,5 53 33 52

200_A te projecteren woning 1,5 45 31 45

200_B te projecteren woning 4,5 47 32 47

200_C te projecteren woning 7,5 50 33 50

200_D te projecteren woning 10,5 53 33 52

201_A te projecteren woning 1,5 45 30 45

201_B te projecteren woning 4,5 47 31 47

201_C te projecteren woning 7,5 50 32 50

201_D te projecteren woning 10,5 53 33 52

202_A te projecteren woning 1,5 45 30 45

202_B te projecteren woning 4,5 47 31 47

202_C te projecteren woning 7,5 50 31 50

202_D te projecteren woning 10,5 53 32 52

203_A te projecteren woning 1,5 45 29 45

203_B te projecteren woning 4,5 47 30 47
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

203_C te projecteren woning 7,5 50 31 50

203_D te projecteren woning 10,5 53 31 52

204_A te projecteren woning 1,5 45 32 45

204_B te projecteren woning 4,5 47 33 47

204_C te projecteren woning 7,5 51 34 49

204_D te projecteren woning 10,5 53 34 52

205_A te projecteren woning 1,5 45 30 45

205_B te projecteren woning 4,5 48 29 47

205_C te projecteren woning 7,5 50 29 49

205_D te projecteren woning 10,5 53 30 52

206_A te projecteren woning 1,5 46 30 45

206_B te projecteren woning 4,5 48 29 47

206_C te projecteren woning 7,5 50 30 50

206_D te projecteren woning 10,5 53 30 52

207_A te projecteren woning 1,5 44 29 45

207_B te projecteren woning 4,5 46 30 47

207_C te projecteren woning 7,5 50 31 50

207_D te projecteren woning 10,5 53 32 52

208_A te projecteren woning 1,5 41 25 43

208_B te projecteren woning 4,5 43 26 46

208_C te projecteren woning 7,5 46 27 47

208_D te projecteren woning 10,5 49 28 50

209_A te projecteren woning 1,5 44 28 44

209_B te projecteren woning 4,5 46 30 46

209_C te projecteren woning 7,5 50 30 48

Pagina 32 van 40



Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

209_D te projecteren woning 10,5 53 31 51

210_A te projecteren woning 1,5 43 29 44

210_B te projecteren woning 4,5 46 31 46

210_C te projecteren woning 7,5 49 31 49

210_D te projecteren woning 10,5 53 32 51

211_A te projecteren woning 1,5 42 28 45

211_B te projecteren woning 4,5 45 29 47

211_C te projecteren woning 7,5 48 30 50

211_D te projecteren woning 10,5 53 31 52

212_A te projecteren woning 1,5 42 30 43

212_B te projecteren woning 4,5 45 31 45

212_C te projecteren woning 7,5 48 32 48

212_D te projecteren woning 10,5 51 32 50

213_A te projecteren woning 1,5 46 20 46

213_B te projecteren woning 4,5 48 20 50

213_C te projecteren woning 7,5 50 21 51

213_D te projecteren woning 10,5 50 22 53

214_A te projecteren woning 1,5 46 28 46

214_B te projecteren woning 4,5 49 27 49

214_C te projecteren woning 7,5 50 27 51

214_D te projecteren woning 10,5 53 28 53

215_A te projecteren woning 1,5 43 31 45

215_B te projecteren woning 4,5 46 32 47

215_C te projecteren woning 7,5 49 33 50

215_D te projecteren woning 10,5 53 33 52
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

216_A te projecteren woning 1,5 43 32 45

216_B te projecteren woning 4,5 46 33 47

216_C te projecteren woning 7,5 49 33 50

216_D te projecteren woning 10,5 53 34 52

217_A te projecteren woning 1,5 41 28 43

217_B te projecteren woning 4,5 43 29 45

217_C te projecteren woning 7,5 46 30 48

217_D te projecteren woning 10,5 52 31 52

218_A te projecteren woning 1,5 43 33 44

218_B te projecteren woning 4,5 45 35 46

218_C te projecteren woning 7,5 48 35 48

218_D te projecteren woning 10,5 53 35 51

219_A te projecteren woning 1,5 42 34 43

219_B te projecteren woning 4,5 44 35 45

219_C te projecteren woning 7,5 46 35 47

219_D te projecteren woning 10,5 50 35 50

220_A te projecteren woning 1,5 42 33 44

220_B te projecteren woning 4,5 44 34 45

220_C te projecteren woning 7,5 45 34 48

220_D te projecteren woning 10,5 50 35 51

221_A te projecteren woning 1,5 43 35 44

221_B te projecteren woning 4,5 45 36 46

221_C te projecteren woning 7,5 48 36 49

221_D te projecteren woning 10,5 53 36 52

222_A te projecteren woning 1,5 42 33 45
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

222_B te projecteren woning 4,5 45 35 47

222_C te projecteren woning 7,5 48 35 49

222_D te projecteren woning 10,5 53 35 52

223_A te projecteren woning 1,5 44 26 44

223_B te projecteren woning 4,5 47 27 46

223_C te projecteren woning 7,5 48 28 48

223_D te projecteren woning 10,5 53 29 51

224_A te projecteren woning 1,5 42 36 45

224_B te projecteren woning 4,5 45 38 47

224_C te projecteren woning 7,5 47 38 49

224_D te projecteren woning 10,5 52 38 51

225_A te projecteren woning 1,5 45 27 47

225_B te projecteren woning 4,5 48 29 49

225_C te projecteren woning 7,5 48 29 50

225_D te projecteren woning 10,5 49 29 52

226_A te projecteren woning 1,5 45 26 45

226_B te projecteren woning 4,5 47 28 48

226_C te projecteren woning 7,5 48 28 50

226_D te projecteren woning 10,5 50 28 51

227_A te projecteren woning 1,5 43 31 46

227_B te projecteren woning 4,5 46 32 48

227_C te projecteren woning 7,5 50 33 50

227_D te projecteren woning 10,5 53 34 52

228_A te projecteren woning 1,5 44 31 46

228_B te projecteren woning 4,5 46 32 48
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

228_C te projecteren woning 7,5 50 33 50

228_D te projecteren woning 10,5 53 33 53

229_A te projecteren woning 1,5 44 30 46

229_B te projecteren woning 4,5 47 31 48

229_C te projecteren woning 7,5 51 32 50

229_D te projecteren woning 10,5 53 33 52

230_A te projecteren woning 1,5 44 27 46

230_B te projecteren woning 4,5 47 28 48

230_C te projecteren woning 7,5 51 29 50

230_D te projecteren woning 10,5 53 30 52

231_A te projecteren woning 1,5 44 29 46

231_B te projecteren woning 4,5 47 30 48

231_C te projecteren woning 7,5 51 31 50

231_D te projecteren woning 10,5 53 32 52

232_A te projecteren woning 1,5 42 44 45

232_B te projecteren woning 4,5 45 44 47

232_C te projecteren woning 7,5 50 45 49

232_D te projecteren woning 10,5 53 44 52

233_A te projecteren woning 1,5 40 43 42

233_B te projecteren woning 4,5 43 43 44

233_C te projecteren woning 7,5 46 43 47

233_D te projecteren woning 10,5 51 43 50

234_A te projecteren woning 1,5 42 49 43

234_B te projecteren woning 4,5 45 50 45

234_C te projecteren woning 7,5 48 49 48
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

234_D te projecteren woning 10,5 52 49 50

235_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

235_B te projecteren woning 4,5 45 50 45

235_C te projecteren woning 7,5 48 49 48

235_D te projecteren woning 10,5 52 49 51

236_A te projecteren woning 1,5 43 49 42

236_B te projecteren woning 4,5 45 49 45

236_C te projecteren woning 7,5 48 49 48

236_D te projecteren woning 10,5 52 49 50

237_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

237_B te projecteren woning 4,5 45 49 45

237_C te projecteren woning 7,5 48 49 48

237_D te projecteren woning 10,5 52 49 50

238_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

238_B te projecteren woning 4,5 46 49 45

238_C te projecteren woning 7,5 48 49 48

238_D te projecteren woning 10,5 52 49 50

239_A te projecteren woning 1,5 44 28 46

239_B te projecteren woning 4,5 47 28 48

239_C te projecteren woning 7,5 50 29 50

239_D te projecteren woning 10,5 53 30 52

240_A te projecteren woning 1,5 44 29 46

240_B te projecteren woning 4,5 46 29 48

240_C te projecteren woning 7,5 50 30 50

240_D te projecteren woning 10,5 53 31 52
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

241_A te projecteren woning 1,5 43 30 45

241_B te projecteren woning 4,5 46 30 47

241_C te projecteren woning 7,5 50 31 49

241_D te projecteren woning 10,5 53 31 51

242_A te projecteren woning 1,5 43 29 45

242_B te projecteren woning 4,5 46 30 47

242_C te projecteren woning 7,5 49 31 49

242_D te projecteren woning 10,5 53 31 51

243_A te projecteren woning 1,5 44 29 45

243_B te projecteren woning 4,5 46 29 47

243_C te projecteren woning 7,5 49 30 49

243_D te projecteren woning 10,5 53 30 51

244_A te projecteren woning 1,5 41 43 44

244_B te projecteren woning 4,5 44 43 46

244_C te projecteren woning 7,5 48 43 48

244_D te projecteren woning 10,5 53 43 51

245_A te projecteren woning 1,5 45 43 43

245_B te projecteren woning 4,5 46 44 45

245_C te projecteren woning 7,5 48 44 47

245_D te projecteren woning 10,5 51 43 50

246_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

246_B te projecteren woning 4,5 46 49 45

246_C te projecteren woning 7,5 48 49 47

246_D te projecteren woning 10,5 52 49 50

247_A te projecteren woning 1,5 43 49 43
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

247_B te projecteren woning 4,5 46 49 45

247_C te projecteren woning 7,5 48 49 48

247_D te projecteren woning 10,5 52 49 50

248_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

248_B te projecteren woning 4,5 46 49 45

248_C te projecteren woning 7,5 48 49 48

248_D te projecteren woning 10,5 52 49 50

249_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

249_B te projecteren woning 4,5 46 49 45

249_C te projecteren woning 7,5 48 49 47

249_D te projecteren woning 10,5 52 49 50

250_A te projecteren woning 1,5 43 49 43

250_B te projecteren woning 4,5 45 49 45

250_C te projecteren woning 7,5 47 49 48

250_D te projecteren woning 10,5 51 48 50

251_A te projecteren woning 1,5 43 43 44

251_B te projecteren woning 4,5 46 44 47

251_C te projecteren woning 7,5 48 44 49

251_D te projecteren woning 10,5 53 43 51

252_A te projecteren woning 1,5 42 49 43

252_B te projecteren woning 4,5 45 49 46

252_C te projecteren woning 7,5 47 49 48

252_D te projecteren woning 10,5 51 48 50

253_A te projecteren woning 1,5 44 43 45

253_B te projecteren woning 4,5 45 43 47
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Bijlage 3

Afgeronde geluidsbelasting, voor wegen na aftrek ex art. 110g (4
e
 bouwlaag deel eerste lijn)

Toetspunt Omschrijving Hoogte [m] A16 en N3 Binnenplanse wegen Spoorweg

Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB]

253_C te projecteren woning 7,5 46 43 49

253_D te projecteren woning 10,5 49 43 51

254_A te projecteren woning 1,5 46 28 46

254_B te projecteren woning 4,5 48 29 48

254_C te projecteren woning 7,5 49 29 49

254_D te projecteren woning 10,5 52 30 52

255_A te projecteren woning 1,5 39 43 42

255_B te projecteren woning 4,5 42 43 45

255_C te projecteren woning 7,5 45 43 48

255_D te projecteren woning 10,5 52 43 50

256_A te projecteren woning 1,5 41 49 41

256_B te projecteren woning 4,5 43 49 44

256_C te projecteren woning 7,5 46 48 46

256_D te projecteren woning 10,5 51 48 48

257_A te projecteren woning 1,5 44 41 46

257_B te projecteren woning 4,5 47 41 48

257_C te projecteren woning 7,5 48 41 50

257_D te projecteren woning 10,5 48 41 51

258_A te projecteren woning 1,5 46 30 47

258_B te projecteren woning 4,5 48 31 50

258_C te projecteren woning 7,5 49 31 51

258_D te projecteren woning 10,5 51 31 53
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Royal HaskoningDHV is an independent, international engineering and project management consultancy 
with over 138 years of experience. Our professionals deliver services in the fields of aviation, buildings, 
energy, industry, infrastructure, maritime, mining, transport, urban and rural development and water.  
 
Backed by expertise and experience of 6,000 colleagues across the world, we work for public and private 
clients in over 140 countries. We understand the local context and deliver appropriate local solutions.  
 
We focus on delivering added value for our clients while at the same time addressing the challenges that 
societies are facing. These include the growing world population and the consequences for towns and 
cities; the demand for clean drinking water, water security and water safety; pressures on traffic and 
transport; resource availability and demand for energy and waste issues facing industry.  
 
We aim to minimise our impact on the environment by leading by example in our projects, our own 
business operations and by the role we see in “giving back” to society. By showing leadership in 
sustainable development and innovation, together with our clients, we are working to become part of the 
solution to a more sustainable society now and into the future. 
 
Our head office is in the Netherlands, other principal offices are in the United Kingdom,  South Africa and 
Indonesia. We also have established offices in Thailand, India and the Americas; and we have a long 
standing presence in Africa and the Middle East. 

 
 
royalhaskoningdhv.com 


